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Lampiran 1 

Single line diagram 

Perancangan Alat monitoring dan stasiun cuaca 
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Lampiran 2 

Kode Main System Monitoring dan Identifikasi 

 
 

A. KODE MAIN SYSTEM MONITORING DAN IDENTIFIKASI: 
 
#include <SPI.h> 
#include <SD.h> 
#include <LiquidCrystal.h> 
#include <SoftwareSerial.h> 
#include <Wire.h> 
#include <EEPROM.h> 
#include <RealTimeClockDS1307.h> 
#include "ADS1115.h" 
 
#define Display_Clock_Every_N_Seconds 30 
#define Display_Clock_Every_N_Minutes 30 
 
#define tombol_1    5 
#define tombol_2    6 
#define tombol_3    7 
 
#define buzzer      14 
 
#define led_red     15 
#define led_green   16 
#define led_blue    17 
 
#define data        500 
#define mean_data   5 
 
#define max_current  100   
#define min_current  40   
 
ADS1115 adc0(0x48); 
ADS1115 adc1(0x49); 
ADS1115 adc2(0x4A); 
 
 
const int chipSelect = 53; 
int count=0; 
char formatted[] = "00-00-00 00:00:00x"; 
unsigned int datav_min[5]; 
int datac_min[5]; 
unsigned int datav_max[5]; 
int datac_max[5]; 
unsigned long delta_datav[5]; 
unsigned long delta_datac[5]; 
unsigned char statuss[5]; 
byte status_isolator[5]={1,1,1,1,1}; 
unsigned char impedance[5]; 
double voltage[5]; 
double current[5]; 
double 
cal_v[5]={65,62.34545454545455,63.12727272727273,63.5,66.94222222222222}; 
double cal_c[5]={10.6,10.6,10.6,10.6,10.6}; 
unsigned int dataa, temp, humi, lux, rain;  
String readString; 
unsigned int x,y,t; 
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char tampilan=0; 
 
SoftwareSerial mySerial(13, 3); // RX, TX 
// initialize the library with the numbers of the interface pins 
LiquidCrystal lcd(8, 9, 10, 11, 12, 2); 
 
void setup() {     
    //I2Cdev::begin();  // join I2C bus 
    Wire.begin(); 
    Serial.begin(9600); // initialize serial communication  
    Serial1.begin(57600); 
    mySerial.begin(9600); 
    // set up the LCD's number of columns and rows: 
    lcd.begin(16, 2); 
 
    pinMode(tombol_1, INPUT);digitalWrite(tombol_1, HIGH); 
    pinMode(tombol_2, INPUT);digitalWrite(tombol_2, HIGH); 
    pinMode(tombol_3, INPUT);digitalWrite(tombol_3, HIGH); 
 
    pinMode(buzzer, OUTPUT);digitalWrite(buzzer, HIGH); 
     
    pinMode(led_red, OUTPUT);digitalWrite(led_red, LOW); 
    pinMode(led_green, OUTPUT);digitalWrite(led_green, LOW); 
    pinMode(led_blue, OUTPUT);digitalWrite(led_blue, LOW); 
     
    Serial.println("Testing device connections..."); 
    Serial.println(adc0.testConnection() ? "ADS1115 0 connection 
successful" : "ADS1115 0 connection failed"); 
    Serial.println(adc1.testConnection() ? "ADS1115 1 connection 
successful" : "ADS1115 1 connection failed"); 
    Serial.println(adc2.testConnection() ? "ADS1115 2 connection 
successful" : "ADS1115 2 connection failed"); 
     
    adc0.initialize(); 
    adc1.initialize(); 
    adc2.initialize(); 
 
    // We're going to do single shot sampling 
    adc0.setMode(ADS1115_MODE_SINGLESHOT); 
    adc1.setMode(ADS1115_MODE_SINGLESHOT); 
    adc2.setMode(ADS1115_MODE_SINGLESHOT); 
     
    // Slow things down so that we can see that the "poll for conversion" 
code works 
    adc0.setRate(ADS1115_RATE_860); 
    adc1.setRate(ADS1115_RATE_860); 
    adc2.setRate(ADS1115_RATE_860); 
       
    // Set the gain (PGA) +/- 6.144V 
    // Note that any analog input must be higher than –0.3V and less than 
VDD +0.3 
    adc0.setGain(ADS1115_PGA_4P096); 
    adc1.setGain(ADS1115_PGA_4P096); 
    adc2.setGain(ADS1115_PGA_4P096); 
 
    // see if the card is present and can be initialized: 
    if (!SD.begin(chipSelect)) { 
    Serial.println("Card failed, or not present"); 
    lcd.setCursor(0, 0); 
    lcd.print("Card failed,    "); 
    lcd.setCursor(0, 1); 
    lcd.print("or not present  "); 
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    delay(1000); 
    lcd.clear(); 
    // don't do anything more: 
    return; 
  } 
} 
void loop()  
  {  
    //c5-20 c4-12 v4 19720 c3 -10 v3 19950 c2 -3 v2 19990 c1 -3 v1 19940 
//    current_sensor_1(); 
//    adc0.setMultiplexer(ADS1115_MUX_P0_NG);Serial.print("Data : "); 
Serial.println(adc0.getConversion(true)); 
    digitalWrite(led_red, HIGH); 
    lcd.setCursor(0, 0); 
    lcd.print("   Monitoring  "); 
    lcd.setCursor(0, 1); 
    lcd.print("Arus & Tegangan"); 
     
    digitalWrite(buzzer, LOW); 
    delay(50); 
    digitalWrite(buzzer, HIGH); 
    delay(150); 
    run_all();    
  } 
 
void run_all() 
  { 
    while(1) 
      { 
        lcd.clear(); 
        digitalWrite(led_red, LOW); 
        digitalWrite(led_blue, HIGH); 
        if(Serial.available()) 
          { 
            processCommand(); 
          } 
        if(digitalRead(tombol_1)==LOW) 
          { 
            digitalWrite(buzzer, LOW); 
            delay(50); 
            digitalWrite(buzzer, HIGH); 
            delay(150); 
            tampilan--; 
          } 
        if(digitalRead(tombol_3)==LOW) 
          { 
            digitalWrite(buzzer, LOW); 
            delay(50); 
            digitalWrite(buzzer, HIGH); 
            delay(150); 
            tampilan++; 
          } 
        if(tampilan>7) 
          { 
            tampilan=0; 
          } 
        if(tampilan<0) 
          { 
            tampilan=7; 
          } 
        RTC.readClock(); 
        tampilan_lcd(tampilan); 
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//        Serial1.println("UMAR ALI IMRAN"); 
        delay(200);    
        if(RTC.getSeconds()==0) 
          { 
            t++; 
            Serial.println(t); 
          } 
             
        if(t/5==5 || (digitalRead(tombol_1)==LOW && 
digitalRead(tombol_3)==LOW)) 
          { 
            t=0; 
            digitalWrite(led_blue, LOW); 
            digitalWrite(led_red, HIGH); 
             
            lcd.clear(); 
            lcd.setCursor(0, 0); 
            lcd.print("Status Read Data"); 
            lcd.setCursor(0, 1); 
            lcd.print("--  Loading   --"); 
 
            mySerial.println("r");delay(500); 
            stasiun_cuaca(); 
            if(temp==0) 
              { 
                mySerial.println("r");delay(500); 
                stasiun_cuaca(); 
              } 
             
            Serial.print(temp); Serial.println(" *C, ");  
            Serial.print(humi); Serial.println(" H, "); 
            Serial.print(lux); Serial.println(" Lux, "); 
            Serial.print(rain); Serial.println(" mm/Jam"); 
       
//            voltage_sensor_1(); 
//            voltage_sensor_2(); 
//            voltage_sensor_3(); 
//            voltage_sensor_4(); 
//            voltage_sensor_5(); 
             
            current_sensor_1(); 
            current_sensor_2(); 
            current_sensor_3(); 
            current_sensor_4(); 
            current_sensor_5(); 
             
            digitalWrite(led_red, LOW); 
            digitalWrite(buzzer, LOW); 
            digitalWrite(led_green, HIGH); 
            
def_status(current[0],current[1],current[2],current[3],current[4]); 
//            def_status(1,30,35,45,105); 
            Serial.print("\n"); 
            
save_data(temp,humi,lux,rain,voltage[0]*status_isolator[0],current[0]*sta
tus_isolator[0],statuss[0],voltage[1]*status_isolator[1],current[1]*statu
s_isolator[1],statuss[1],voltage[2]*status_isolator[2],current[2]*status_
isolator[2],statuss[2],voltage[3]*status_isolator[3],current[3]*status_is
olator[3],statuss[3],voltage[4]*status_isolator[4],current[4]*status_isol
ator[4],statuss[4]); 
            
send_data(temp,humi,lux,rain,0,current[0]*status_isolator[0],statuss[0],0
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,current[1]*status_isolator[1],statuss[1],0,current[2]*status_isolator[2]
,statuss[2],0,current[3]*status_isolator[3],statuss[3],0,current[4]*statu
s_isolator[4],statuss[4]); 
//            
send_data(temp,humi,lux,rain,0,1*status_isolator[0],statuss[0],0,30*statu
s_isolator[1],statuss[1],0,35*status_isolator[2],statuss[2],0,45*status_i
solator[3],statuss[3],0,105*status_isolator[4],statuss[4]); 
            Serial.println("---------------------------------------------
-------------------"); 
            digitalWrite(buzzer, HIGH); 
            digitalWrite(led_green, LOW); 
          //---------------------------------------------- 
          } 
      } 
  } 
 
void tampilan_lcd(unsigned char tampilan_data) 
  { 
    if(digitalRead(tombol_2)==LOW) 
      { 
        digitalWrite(buzzer, LOW); 
        delay(50); 
        digitalWrite(buzzer, HIGH); 
        delay(150); 
        status_isolator[tampilan_data-3]=!status_isolator[tampilan_data-
3]; 
      } 
    switch(tampilan_data) 
      { 
        case 0: 
          lcd.clear(); 
          lcd.setCursor(2, 0); 
          Serial.print("Jam "); 
          if(RTC.getHours()<10) 
            { 
              lcd.print("0"); 
            } 
          lcd.print(RTC.getHours()); 
          Serial.print(RTC.getHours()); 
          lcd.print(" : "); 
          Serial.print(" : "); 
          if(RTC.getMinutes()<10) 
            { 
              lcd.print("0"); 
            } 
          lcd.print(RTC.getMinutes()); 
          Serial.print(RTC.getMinutes()); 
          lcd.print(" : "); 
          Serial.print(" : "); 
          if(RTC.getSeconds()<10) 
            { 
              lcd.print("0"); 
            } 
          lcd.print(RTC.getSeconds()); 
          Serial.print(RTC.getSeconds()); 
          lcd.setCursor(1, 1); 
          Serial.print(" Tanggal "); 
          if(RTC.getDate()<10) 
            { 
              lcd.print("0"); 
            } 
          lcd.print(RTC.getDate()); 
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          Serial.print(RTC.getDate()); 
          lcd.print(" / "); 
          Serial.print(" / "); 
          if(RTC.getMonth()<10) 
            { 
              lcd.print("0"); 
            } 
          lcd.print(RTC.getMonth()); 
          Serial.print(RTC.getMonth()); 
          lcd.print(" / 20"); 
          Serial.print(" / 20"); 
          lcd.print(RTC.getYear()); 
          Serial.print(RTC.getYear()); 
          Serial.println(); 
          break; 
 
        case 1: 
          lcd.setCursor(0, 0); 
          lcd.print("Temp.   Humi.    "); 
          lcd.setCursor(0, 1); 
          lcd.print(temp); 
          lcd.print(" *C"); 
          lcd.setCursor(8, 1); 
          lcd.print(humi); 
          lcd.print(" %"); 
          break; 
 
        case 2: 
          lcd.setCursor(0, 0); 
          lcd.print("Lux     Rain     "); 
          lcd.setCursor(0, 1); 
          lcd.print(lux); 
          lcd.print(" Lux"); 
          lcd.setCursor(8, 1); 
          lcd.print(rain); 
          lcd.print(" mm/H"); 
          break; 
 
        case 3: 
          lcd.setCursor(0, 0); 
          lcd.print("S     Arus_1    "); 
          lcd.setCursor(0, 1); 
          lcd.print(status_isolator[0]); 
          lcd.setCursor(4, 1); 
//          lcd.print(voltage[0]*status_isolator[0]); 
//          lcd.print("V"); 
//          lcd.setCursor(9, 1); 
          lcd.print(current[0]*status_isolator[0]); 
          lcd.print("mA"); 
          break; 
 
        case 4: 
          lcd.setCursor(0, 0); 
          lcd.print("S     Arus_2    "); 
          lcd.setCursor(0, 1); 
          lcd.print(status_isolator[1]); 
          lcd.setCursor(4, 1); 
//          lcd.print(voltage[1]*status_isolator[1]); 
//          lcd.print("V"); 
//          lcd.setCursor(9, 1); 
          lcd.print(current[1]*status_isolator[1]); 
          lcd.print("mA"); 



 
 
 

 
 

158 

          break; 
 
        case 5: 
          lcd.setCursor(0, 0); 
          lcd.print("S     Arus_3    "); 
          lcd.setCursor(0, 1); 
          lcd.print(status_isolator[2]); 
          lcd.setCursor(4, 1); 
//          lcd.print(voltage[2]*status_isolator[2]); 
//          lcd.print("V"); 
//          lcd.setCursor(9, 1); 
          lcd.print(current[2]*status_isolator[2]); 
          lcd.print("mA"); 
          break; 
 
        case 6: 
          lcd.setCursor(0, 0); 
          lcd.print("S     Arus_4    "); 
          lcd.setCursor(0, 1); 
          lcd.print(status_isolator[3]); 
          lcd.setCursor(4, 1); 
//          lcd.print(voltage[3]*status_isolator[3]); 
//          lcd.print("V"); 
//          lcd.setCursor(9, 1); 
          lcd.print(current[3]*status_isolator[3]); 
          lcd.print("mA"); 
          break; 
 
        case 7: 
          lcd.setCursor(0, 0); 
          lcd.print("S     Arus_5    "); 
          lcd.setCursor(0, 1); 
          lcd.print(status_isolator[4]); 
          lcd.setCursor(4, 1); 
//          lcd.print(voltage[4]*status_isolator[4]); 
//          lcd.print("V"); 
//          lcd.setCursor(9, 1); 
          lcd.print(current[4]*status_isolator[4]); 
          lcd.print("mA"); 
          break; 
      } 
  } 
 
void stasiun_cuaca() 
  { 
    for(unsigned long l=0;l<100000;l++) 
      { 
        if (mySerial.available())   
          { 
            char c = mySerial.read();  //gets one byte from serial buffer 
             
            if (c == ',')  
              { 
                Serial.println(readString); //prints string to serial 
port out 
                 
                if(readString.indexOf("data") >=0) { 
                  readString=readString.substring(4); 
                  Serial.print("data is: "); 
                  Serial.println(readString); 
                  dataa = readString.toInt(); 
                  Serial.println(dataa); 
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                  Serial.println(); 
                } 
                if(readString.indexOf("temp") >=0) { 
                  readString=readString.substring(4); 
                  Serial.print("temp is: "); 
                  Serial.println(readString); 
                  temp = readString.toInt(); 
                  Serial.println(temp); 
                  Serial.println(); 
                } 
                if(readString.indexOf("humi") >=0) { 
                  readString=readString.substring(4); 
                  Serial.print("humi is: "); 
                  Serial.println(readString); 
                  humi = readString.toInt(); 
                  Serial.println(humi); 
                  Serial.println(); 
                } 
                if(readString.indexOf("lux") >=0) { 
                  readString=readString.substring(3); 
                  Serial.print("lux is: "); 
                  Serial.println(readString); 
                  lux = readString.toInt(); 
                  Serial.println(lux); 
                  Serial.println(); 
                } 
                 if(readString.indexOf("rain") >=0) { 
                  readString=readString.substring(4); 
                  Serial.print("rain is: "); 
                  Serial.println(readString); 
                  rain = readString.toInt(); 
//                  rain = rain*0.01358; // mm/jam 
  //                rain = rainn/5; / mm/menit 
                  Serial.println(rain); 
                  Serial.println(); 
                } 
                readString=""; //clears variable for new input 
              }   
            else  
              {      
                readString += c; //makes the string readString 
              } 
          } 
      } 
  } 
 
void current_sensor_1()  
  {   
    delta_datac[0]=0; 
    for(x=0;x<mean_data;x++) 
      { 
      datac_min[0]=-3; 
      datac_max[0]=-3; 
      for(y=0;y<data;y++) 
        {   
          adc0.setMultiplexer(ADS1115_MUX_P0_NG); 
          adc0.triggerConversion(); 
          if(adc0.getConversion(true)<datac_min[0]) 
            { 
              datac_min[0]=adc0.getConversion(true); 
            } 
          if(adc0.getConversion(true)>datac_max[0]) 
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            { 
              datac_max[0]=adc0.getConversion(true); 
            } 
        } 
//      
Serial1.print(datac_min[0]);Serial1.print(",");Serial1.print(datac_max[0]
);Serial1.print(",");Serial1.println(datac_max[0]-datac_min[0]);   
      delta_datac[0] = delta_datac[0] + (datac_max[0]-datac_min[0]); 
      } 
     delta_datac[0]= delta_datac[0] / mean_data; 
     current[0]=(double)delta_datac[0]/cal_c[0]; 
//     if(current[0]<100) 
//      { 
//        current[0]=0; 
//      } 5235 55943 5727 
//     Serial1.println("------------------------------"); 
//     Serial1.print("Rata-rata I 1 = ");Serial1.println(delta_datac[0]);  
//     Serial1.print("Current 1 = ");Serial1.println(current[0],6); 
//     Serial1.println("------------------------------"); 
  } 
 
void current_sensor_2() 
  {   
    delta_datac[1]=0; 
    for(x=0;x<mean_data;x++) 
      { 
      datac_min[1]=-3; 
      datac_max[1]=-3; 
      for(y=0;y<data;y++) 
        {   
          adc0.setMultiplexer(ADS1115_MUX_P1_NG); 
          adc0.triggerConversion(); 
          if(adc0.getConversion(true)<datac_min[1]) 
            { 
              datac_min[1]=adc0.getConversion(true); 
            } 
          if(adc0.getConversion(true)>datac_max[1]) 
            { 
              datac_max[1]=adc0.getConversion(true); 
            } 
        } 
//      
Serial1.print(datac_min[1]);Serial1.print(",");Serial1.print(datac_max[1]
);Serial1.print(",");Serial1.println(datac_max[1]-datac_min[1]);   
      delta_datac[1] = delta_datac[1] + (datac_max[1]-datac_min[1]); 
      } 
     delta_datac[1]= delta_datac[1] / mean_data; 
     current[1]=(double)delta_datac[1]/cal_c[1]; 
//     if(current[1]<100) 
//      { 
//        current[1]=0; 
//      } 
//     Serial1.println("------------------------------"); 
//     Serial1.print("Rata-rata I 2 = ");Serial1.println(delta_datac[1]);  
//     Serial1.print("Current 2 = ");Serial1.println(current[1],6); 
//     Serial1.println("------------------------------"); 
  } 
 
void current_sensor_3()  
  {   
    delta_datac[2]=0; 
    for(x=0;x<mean_data;x++) 
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      { 
      datac_min[2]=-10; 
      datac_max[2]=-10; 
      for(y=0;y<data;y++) 
        {   
          adc0.setMultiplexer(ADS1115_MUX_P2_NG); 
          adc0.triggerConversion(); 
          if(adc0.getConversion(true)<datac_min[2]) 
            { 
              datac_min[2]=adc2.getConversion(true); 
            } 
          if(adc0.getConversion(true)>datac_max[2]) 
            { 
              datac_max[2]=adc0.getConversion(true); 
            } 
        } 
//      
Serial1.print(datac_min[2]);Serial1.print(",");Serial1.print(datac_max[2]
);Serial1.print(",");Serial1.println(datac_max[2]-datac_min[2]);   
      delta_datac[2] = delta_datac[2] + (datac_max[2]-datac_min[2]); 
      } 
     delta_datac[2]= delta_datac[2] / mean_data; 
     current[2]=(double)delta_datac[2]/cal_c[2]; 
//     if(current[2]<100) 
//      { 
//        current[2]=0; 
//      } 
//     Serial1.println("------------------------------"); 
//     Serial1.print("Rata-rata I 3 = ");Serial1.println(delta_datac[2]);  
//     Serial1.print("Current 3 = ");Serial1.println(current[2],6); 
//     Serial1.println("------------------------------"); 
  } 
 
void current_sensor_4()   
  {   
    delta_datac[3]=0; 
    for(x=0;x<mean_data;x++) 
      { 
      datac_min[3]=-12; 
      datac_max[3]=-12; 
      for(y=0;y<data;y++) 
        {   
          adc0.setMultiplexer(ADS1115_MUX_P3_NG); 
          adc0.triggerConversion(); 
          if(adc1.getConversion(true)<datac_min[3]) 
            { 
              datac_min[3]=adc0.getConversion(true); 
            } 
          if(adc0.getConversion(true)>datac_max[3]) 
            { 
              datac_max[3]=adc0.getConversion(true); 
            } 
        } 
//      
Serial1.print(datac_min[3]);Serial1.print(",");Serial1.print(datac_max[3]
);Serial1.print(",");Serial1.println(datac_max[3]-datac_min[3]);   
      delta_datac[3] = delta_datac[3] + (datac_max[3]-datac_min[3]); 
      } 
     delta_datac[3]= delta_datac[3] / mean_data; 
     current[3]=(double)delta_datac[3]/cal_c[3]; 
//     if(current[3]<100) 
//      { 
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//        current[3]=0; 
//      } 
//     Serial1.println("------------------------------"); 
//     Serial1.print("Rata-rata I 4 = ");Serial1.println(delta_datac[3]);  
//     Serial1.print("Current 4 = ");Serial1.println(current[3],6); 
//     Serial1.println("------------------------------"); 
  } 
 
void current_sensor_5() 
  {   
    delta_datac[4]=0; 
    for(x=0;x<mean_data;x++) 
      { 
      datac_min[4]=-20; 
      datac_max[4]=-20; 
      for(y=0;y<data;y++) 
        {   
          adc2.setMultiplexer(ADS1115_MUX_P0_NG); 
          adc2.triggerConversion(); 
          if(adc2.getConversion(true)<datac_min[4]) 
            { 
              datac_min[4]=adc2.getConversion(true); 
            } 
          if(adc2.getConversion(true)>datac_max[4]) 
            { 
              datac_max[4]=adc2.getConversion(true); 
            } 
        } 
//      
Serial1.print(datac_min[4]);Serial1.print(",");Serial1.print(datac_max[4]
);Serial1.print(",");Serial1.println(datac_max[4]-datac_min[4]);   
      delta_datac[4] = delta_datac[4] + (datac_max[4]-datac_min[4]); 
      } 
     delta_datac[4]= delta_datac[4] / mean_data; 
     current[4]=(double)delta_datac[4]/cal_c[4]; 
//     if(current[4]<100) 
//      { 
//        current[4]=0; 
//      } 
//     Serial1.println("------------------------------"); 
//     Serial1.print("Rata-rata I 5 = ");Serial1.println(delta_datac[4]);  
//     Serial1.print("Current 5 = ");Serial1.println(current[4],6); 
//     Serial1.println("------------------------------"); 
  } 
 
void processCommand() { 
  if(!Serial.available()) { return; } 
  char command = Serial.read(); 
  int in,in2; 
  switch(command) 
  { 
    case 'H': 
    case 'h': 
    in=SerialReadPosInt(); 
    RTC.setHours(in); 
    RTC.setClock(); 
    Serial.print("Setting hours to "); 
    Serial.println(in); 
    break; 
    case 'I': 
    case 'i': 
    in=SerialReadPosInt(); 
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    RTC.setMinutes(in); 
    RTC.setClock(); 
    Serial.print("Setting minutes to "); 
    Serial.println(in); 
    break; 
    case 'S': 
    case 's': 
    in=SerialReadPosInt(); 
    RTC.setSeconds(in); 
    RTC.setClock(); 
    Serial.print("Setting seconds to "); 
    Serial.println(in); 
    break; 
    case 'Y': 
    case 'y': 
    in=SerialReadPosInt(); 
    RTC.setYear(in); 
    RTC.setClock(); 
    Serial.print("Setting year to "); 
    Serial.println(in); 
    break; 
    case 'M': 
    case 'm': 
    in=SerialReadPosInt(); 
    RTC.setMonth(in); 
    RTC.setClock(); 
    Serial.print("Setting month to "); 
    Serial.println(in); 
    break; 
    case 'D': 
    case 'd': 
    in=SerialReadPosInt(); 
    RTC.setDate(in); 
    RTC.setClock(); 
    Serial.print("Setting date to "); 
    Serial.println(in); 
    break; 
    case 'W': 
    Serial.print("Day of week is "); 
    Serial.println((int) RTC.getDayOfWeek()); 
    break; 
    case 'w': 
    in=SerialReadPosInt(); 
    RTC.setDayOfWeek(in); 
    RTC.setClock(); 
    Serial.print("Setting day of week to "); 
    Serial.println(in); 
    break; 
     
    case 't': 
    case 'T': 
    if(RTC.is12hour()) { 
      RTC.switchTo24h(); 
      Serial.println("Switching to 24-hour clock."); 
    } else { 
      RTC.switchTo12h(); 
      Serial.println("Switching to 12-hour clock."); 
    } 
    RTC.setClock(); 
    break; 
     
    case 'A': 
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    case 'a': 
    if(RTC.is12hour()) { 
      RTC.setAM(); 
      RTC.setClock(); 
      Serial.println("Set AM."); 
    } else { 
      Serial.println("(Set hours only in 24-hour mode.)"); 
    } 
    break; 
     
    case 'P': 
    case 'p': 
    if(RTC.is12hour()) { 
      RTC.setPM(); 
      RTC.setClock(); 
      Serial.println("Set PM."); 
    } else { 
      Serial.println("(Set hours only in 24-hour mode.)"); 
    } 
    break; 
 
    case 'q': 
    RTC.sqwEnable(RTC.SQW_1Hz); 
    Serial.println("Square wave output set to 1Hz"); 
    break; 
    case 'Q': 
    RTC.sqwDisable(0); 
    Serial.println("Square wave output disabled (low)"); 
    break; 
     
    case 'z': 
    RTC.start(); 
    Serial.println("Clock oscillator started."); 
    break; 
    case 'Z': 
    RTC.stop(); 
    Serial.println("Clock oscillator stopped."); 
    break; 
     
    case '>': 
    in=SerialReadPosInt(); 
    in2=SerialReadPosInt(); 
    RTC.writeData(in, in2); 
    Serial.print("Write to register "); 
    Serial.print(in); 
    Serial.print(" the value "); 
    Serial.println(in2); 
    break;     
    case '<': 
    in=SerialReadPosInt(); 
    in2=RTC.readData(in); 
    Serial.print("Read from register "); 
    Serial.print(in); 
    Serial.print(" the value "); 
    Serial.println(in2); 
    break; 
 
    default: 
    Serial.println("Unknown command. Try these:"); 
    Serial.println(" h## - set Hours       d## - set Date"); 
    Serial.println(" i## - set mInutes     m## - set Month"); 
    Serial.println(" s## - set Seconds     y## - set Year"); 
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    Serial.println(" w## - set arbitrary day of Week"); 
    Serial.println(" t   - toggle 24-hour mode"); 
    Serial.println(" a   - set AM          p   - set PM"); 
    Serial.println(); 
    Serial.println(" z   - start clock     Z   - stop clock"); 
    Serial.println(" q   - SQW/OUT = 1Hz   Q   - stop SQW/OUT"); 
    Serial.println(); 
    Serial.println(" >##,###  - write to register ## the value ###"); 
    Serial.println(" <##      - read the value in register ##"); 
     
  }//switch on command 
   
} 
 
//read in numeric characters until something else 
//or no more data is available on serial. 
int SerialReadPosInt() { 
  int i = 0; 
  boolean done=false; 
  while(Serial.available() && !done) 
  { 
    char c = Serial.read(); 
    if (c >= '0' && c <='9') 
    { 
      i = i * 10 + (c-'0'); 
    } 
    else  
    { 
      done = true; 
    } 
  } 
  return i; 
} 
 
void def_status(double i1, double i2, double i3, double i4, double i5) 
  { 
//    impedance[0]= 20000/i1; // arus masukan satuan mA 
      if(i1<min_current || i1==0) 
        { 
          statuss[0]=0; 
        } 
      else if(i1>min_current && i1<max_current) 
        { 
          statuss[0]=1; 
        } 
      else 
        { 
          statuss[0]=2; 
        } 
 
//    impedance[1]= 20000/i2; 
      if(i2<min_current|| i2==0) 
        { 
          statuss[1]=0; 
        } 
      else if(i2>min_current && i2<max_current) 
        { 
          statuss[1]=1; 
        } 
      else 
        { 
          statuss[1]=2; 
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        } 
 
//    impedance[2]= 20000/i3; // 0,01 
      if(i3<min_current|| i3==0) 
        { 
          statuss[2]=0; 
        } 
      else if(i3>min_current && i3<max_current) 
        { 
          statuss[2]=1; 
        } 
      else 
        { 
          statuss[2]=2; 
        } 
 
//    impedance[3]= 20000/i4; 
      if(i4<min_current|| i4==0) 
        { 
          statuss[3]=0; 
        } 
      else if(i4>min_current && i4<max_current) 
        { 
          statuss[3]=1; 
        } 
      else 
        { 
          statuss[3]=2; 
        } 
 
//    impedance[4]= 20000/i5; 
      if(i5<min_current|| i5==0) 
        { 
          statuss[4]=0; 
        } 
      else if(i5>min_current && i5<max_current) 
        { 
          statuss[4]=1; 
        } 
      else 
        { 
          statuss[4]=2; 
        } 
  } 
 
void save_data(double temp, double humi, double lux, double rain, double 
v1, double i1, unsigned char s1, double v2, double i2, unsigned char s2, 
double v3, double i3, unsigned char s3, double v4, double i4, unsigned 
char s4, double v5, double i5, unsigned char s5) 
  { 
    // make a string for assembling the data to log: 
    String dataString = ""; 
    dataString += String(RTC.getDate()); 
    dataString += "/"; 
    dataString += String(RTC.getMonth()); 
    dataString += "/20"; 
    dataString += String(RTC.getYear()); 
    dataString += " ; "; 
 
    dataString += String(RTC.getHours()); 
    dataString += ":"; 
    dataString += String(RTC.getMinutes()); 
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    dataString += ":"; 
    dataString += String(RTC.getSeconds()); 
    dataString += " ; "; 
     
    dataString += String(temp); 
    dataString += " ; "; 
    dataString += String(humi); 
    dataString += " ; "; 
    dataString += String(lux); 
    dataString += " ; "; 
    dataString += String(rain); 
    dataString += " ; "; 
     
//    dataString += String(v1); 
//    dataString += " ; "; 
    dataString += String(i1); 
    dataString += " ; "; 
    dataString += String(s1); 
    dataString += " ; "; 
     
//    dataString += String(v2); 
//    dataString += " ; "; 
    dataString += String(i2); 
    dataString += " ; "; 
    dataString += String(s2); 
    dataString += " ; "; 
     
//    dataString += String(v3); 
//    dataString += " ; "; 
    dataString += String(i3); 
    dataString += " ; "; 
    dataString += String(s3); 
    dataString += " ; "; 
     
//    dataString += String(v4); 
//    dataString += " ; "; 
    dataString += String(i4); 
    dataString += " ; "; 
    dataString += String(s4); 
    dataString += " ; "; 
     
//    dataString += String(v5); 
//    dataString += " ; "; 
    dataString += String(i5); 
    dataString += " ; "; 
    dataString += String(s5); 
     
    // open the file. note that only one file can be open at a time, 
    // so you have to close this one before opening another. 
    File dataFile = SD.open("datalog.txt", FILE_WRITE); 
   
    // if the file is available, write to it: 
    if (dataFile)  
      { 
        dataFile.println(dataString); 
        dataFile.close(); 
        // print to the serial port too: 
        Serial.println(dataString); 
      } 
    // if the file isn't open, pop up an error: 
    else  
      { 
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      Serial.println("error opening datalog.txt"); 
      lcd.setCursor(0, 1); 
      lcd.print("--SDCard Error--"); 
      } 
  }  
 
void send_data(unsigned int temp, unsigned int humi, unsigned int lux, 
unsigned int rain, unsigned int v1, unsigned int i1, unsigned char s1, 
unsigned int v2, unsigned int i2, unsigned char s2, unsigned int v3, 
unsigned int i3, unsigned char s3, unsigned int v4, unsigned int i4, 
unsigned char s4, unsigned int v5, unsigned int i5, unsigned char s5) 
  { 
    Serial1.print(temp); 
    Serial1.print(","); 
    Serial1.print(humi); 
    Serial1.print(","); 
    Serial1.print(lux); 
    Serial1.print(","); 
    Serial1.print(rain); 
    Serial1.print(","); 
    Serial1.print(v1); 
    Serial1.print(","); 
    Serial1.print(i1); 
    Serial1.print(","); 
    Serial1.print(s1); 
    Serial1.print(","); 
    Serial1.print(v2); 
    Serial1.print(","); 
    Serial1.print(i2); 
    Serial1.print(","); 
    Serial1.print(s2); 
    Serial1.print(","); 
    Serial1.print(v3); 
    Serial1.print(","); 
    Serial1.print(i3); 
    Serial1.print(","); 
    Serial1.print(s3); 
    Serial1.print(","); 
    Serial1.print(v4); 
    Serial1.print(","); 
    Serial1.print(i4); 
    Serial1.print(","); 
    Serial1.print(s4); 
    Serial1.print(","); 
    Serial1.print(v5); 
    Serial1.print(","); 
    Serial1.print(i5); 
    Serial1.print(","); 
    Serial1.println(s5);      
  } 
 
float mapfloat(float x, float in_min, float in_max, float out_min, float 
out_max) 
{ 
 return (x - in_min) * (out_max - out_min) / (in_max - in_min) + out_min; 
} 
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Lampiran 3 

Data Monitoring 
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DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 
31/10/19 0.11.00 28 89 0 0 0,85 0,94 1,6 1,6 1,32 

0.46.00 27 88 0 0 0,85 0,94 1,51 1,89 2,17 

1.22.00 27 86 0 0 0,84 1,13 1,13 1,98 0,75 

1.57.00 27 87 0 0 0,83 1,04 1,13 1,98 0,57 

2.33.00 27 87 0 0 0,82 1,04 1,23 1,7 1,04 

3.08.00 26 88 0 0 0,75 0,94 1,23 1,89 1,32 

3.43.00 26 90 0 0 0,75 0,94 1,04 1,89 1,32 

4.19.00 26 91 0 0 0,57 1,32 1,23 1,6 1,7 

4.54.00 25 95 0 0 0,57 0,94 1,52 1,89 2,36 

5.29.00 26 93 0 0 0,65 0,94 1,6 1,89 1,32 

6.04.00 26 93 0 0 0,75 0,94 1,52 1,13 1,13 

6.38.00 25 89 0,19034 0 0,64 0,94 1,51 1,79 0,75 

7.12.42 27 84 0,45769 0 0,66 1,04 1,04 1,51 1,32 

8.22.00 31 68 2,50454 0 0,94 1,04 1,13 1,23 1,51 

8.56.00 31 68 2,50454 0 0,85 1,04 1,04 1,6 1,7 

9.31.00 37 49 3,63587 0 0,85 1,13 0,75 1,23 1,7 

10.06.00 38 44 6,0937 0 0,94 1,04 0,47 1,79 1,23 

10.41.00 38 43 7,64363 0 1,02 1,13 0,66 1,51 1,23 

11.17.00 40 39 7,9959 0 1,04 1,23 0,94 1,6 1,7 

11.52.00 37 47 7,9959 0 0,94 1,04 1,51 1,7 1,42 

12.27.00 37 50 7,9959 0 0,85 0,94 1,51 1,42 2,26 

13.02.00 37 50 7,9959 0 0,85 1,13 1,32 1,7 1,13 

13.36.00 38 49 7,9959 0 1,02 1,13 0,94 1,89 2,17 

14.10.00 38 49 7,9959 0 1,02 0,94 1,89 1,79 1,6 

14.45.00 39 49 7,9959 0 1,04 1,04 1,42 1,79 1,51 

15.20.00 39 49 7,9959 0 1,02 1,23 1,23 1,7 1,42 

15.56.00 38 50 2,53148 0 1,02 1,04 0,85 1,98 2,36 

16.31.00 33 62 0,64758 0 0,94 1,23 1,51 1,98 0,94 

16.43.47 33 62 0,64758 0 1,04 1,04 1,13 1,7 1,89 

17.18.00 34 58 0,53821 0 1,04 1,23 1,42 1,89 2,26 

17.54.00 33 65 0,3142 0 0,94 0,94 1,42 1,51 2,17 

18.29.00 33 65 0,3142 0 0,92 0,94 1,13 1,6 0,75 

19.05.00 30 77 0 0 0,84 1,13 1,32 1,98 0,75 

19.39.00 30 77 0 0 0,84 1,13 1,23 1,98 2,08 

20.13.00 30 79 0 0 0,75 1,13 1,42 1,6 1,13 

20.47.00 30 80 0 0 0,85 1,04 1,79 1,98 2,17 

21.22.00 30 82 0 0 0,57 1,13 1,32 1,98 1,51 

21.57.00 30 82 0 0 0,94 1,04 1,04 1,98 0,94 

22.31.00 29 84 0 0 0,94 1,04 1,6 1,98 1,89 
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DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 

23.06.00 29 87 0 0 0,85 0,94 1,42 1,89 1,51 

23.40.00 29 90 0 0 0,94 0,94 1,13 1,51 1,98 
01/11/19 0.15.00 29 90 0 0 0,66 1,04 1,23 1,7 1,32 

  0.50.00 28 92 0 0 0,75 1,13 1,79 1,7 1,79 

1.23.00 28 92 0 0 0,75 1,04 1,13 1,89 0,66 

1.58.00 27 94 0 0 0,86 0,94 1,13 1,98 1,42 

2.33.00 27 94 0 0 0,94 0,94 1,32 1,98 1,98 
  3.07.00 28 90 0 0 0,85 1,23 1,42 1,6 1,23 

3.42.00 28 90 0 0 0,75 1,23 1,23 1,98 1,04 

4.15.00 27 86 0 0 0,85 1,13 1,32 1,7 1,79 

4.49.00 27 89 0 0 0,75 1,23 1,42 1,98 1,79 

5.24.00 27 89 0 0 0,85 1,04 0,75 1,7 1,7 

5.59.00 27 94 0 0 0,94 1,13 0,85 1,42 1,51 

6.35.00 27 94 0 0 0,66 1,04 1,23 1,79 1,23 

7.09.00 28 86 0,46398 0 0,75 1,13 0,94 1,79 1,42 

7.44.00 29 82 0,71537 0 0,94 1,04 0,94 1,6 1,32 

8.22.00 29 82 0,71537 0 0,75 1,13 1,32 1,79 1,42 

8.58.00 32 72 2,65637 0 1,04 1,13 0,75 1,98 1,6 

8.58.00 32 72 2,65637 0 1,04 1,13 0,75 1,98 1,6 

9.34.00 38 49 6,07701 0 0,94 1,04 1,32 1,89 1,32 

9.34.00 38 49 6,07701 0 0,94 1,04 1,32 1,89 1,32 

10.10.00 38 49 6,07701 0 1,04 1,13 0,94 1,6 2,17 

10.45.00 42 37 7,9959 0 1,12 1,13 0,94 1,51 1,42 

11.20.00 37 50 7,9959 0 1,04 1,04 1,51 1,89 1,23 

11.55.00 38 53 3,3284 0 1,12 1,13 1,13 1,98 1,04 

12.30.00 36 60 7,9959 0 1,13 1,04 1,13 1,89 2,55 

13.05.00 38 52 7,9959 0 1,12 1,04 1,32 1,89 1,32 

13.40.00 37 53 7,9959 0 0,94 1,04 1,42 1,89 1,42 

14.15.00 39 49 7,9959 0 1,04 1,04 1,13 1,79 1,6 

14.50.00 34 62 1,41288 1 0,75 1,04 1,42 1,98 2,36 

15.24.00 34 62 1,41288 1 0,85 0,94 1,51 1,7 1,32 

15.59.00 33 71 1,34641 0 1,13 0,94 1,51 1,42 2,08 

16.33.00 30 86 0,20146 0 1,04 1,13 1,13 1,7 1,51 

17.08.00 30 86 0,20146 0 0,66 1,23 1,51 1,89 1,42 

17.43.00 30 84 0,16486 0 0,75 1,13 1,7 1,89 0,85 

18.17.00 30 85 0,08536 0 0,94 1,23 1,79 1,89 1,98 

18.52.00 30 85 0,08536 0 0,85 0,94 1,7 1,89 1,6 

19.28.00 28 93 0 0 0,94 1,04 1,13 1,98 2,17 

20.03.00 28 89 0 0 0,94 1,04 1,32 1,6 1,23 

20.37.00 28 89 0 0 0,85 1,04 1,6 1,7 1,51 
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DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 

21.12.00 28 90 0 0 0,57 0,94 1,6 1,7 1,04 

21.47.00 28 91 0 0 0,85 1,04 1,23 1,98 1,7 

22.22.00 28 95 0 0 0,75 1,04 1,6 1,89 2,45 

22.57.00 27 95 0 0 0,85 1,04 1,04 1,42 1,79 

23.32.00 27 95 0 0 0,75 0,94 1,32 1,42 1,13 
02/11/19 0.07.00 27 95 0 0 0,94 1,04 1,7 1,98 1,13 
  0.42.00 27 95 0 0 0,85 0,94 1,51 1,51 2,08 
  1.17.00 27 95 0 0 0,47 1,04 1,23 1,6 1,23 
  1.51.00 26 95 0 0 0,94 1,32 1,32 1,79 1,32 
  2.26.00 26 95 0 0 0,85 1,13 1,13 1,6 1,42 
  3.01.00 26 95 0 0 0,85 1,23 1,51 1,79 1,42 
  3.36.00 26 95 0 0 1,04 1,04 1,6 1,6 1,13 
  4.12.00 26 95 0 0 0,47 1,13 0,85 1,42 2,08 
  4.46.00 26 95 0 0 0,57 1,13 0,85 1,79 0,85 
  5.20.00 26 95 0 0 0,47 1,13 0,75 1,98 1,79 

  5.55.00 25 95 0 0 0,75 1,13 1,7 1,42 0,85 

6.31.00 26 95 0,13748 0 0,57 1,23 1,7 1,89 0,47 

7.06.00 26 95 0,13748 0 0,66 0,94 1,23 1,89 1,79 

7.41.00 28 86 0,59341 0 0,66 1,04 0,66 1,6 0,85 

8.17.00 28 86 0,59341 0 0,47 1,04 1,23 1,51 1,32 

8.52.00 36 56 2,97804 0 0,66 1,13 1,23 1,6 1,13 

9.29.00 36 58 4,57818 0 0,66 0,94 1,23 1,79 1,32 

10.05.00 36 56 2,29663 0 0,66 1,04 0,75 1,7 1,04 

10.40.00 38 49 7,9959 0 0,85 1,04 1,51 1,89 2,17 

11.16.00 38 49 7,9959 0 0,75 1,04 0,85 1,89 1,79 

11.51.00 39 47 2,70278 0 0,85 1,04 1,32 1,89 1,89 

12.26.00 39 49 7,9959 0 0,85 1,13 1,23 1,51 0,94 

13.01.00 38 53 7,9959 0 1,04 1,13 1,51 1,7 1,7 

13.36.00 38 53 7,9959 0 0,85 1,13 1,23 1,7 1,6 

13.42.36 36 61 0,55681 0 3,87 1,32 1,32 1,98 2,08 

14.17.00 28 95 1,52416 0 0,94 1,04 1,23 1,98 1,89 

14.51.00 33 78 3,3123 0 0,75 1,13 0,57 1,98 1,51 

15.25.00 33 67 1,15857 0 1,04 1,23 1,32 1,89 0,85 

16.00.00 33 67 1,15857 0 0,85 1,04 1,13 1,89 0,38 

16.36.00 32 69 0,79253 0 1,04 1,13 0,75 1,51 1,04 

17.11.00 31 71 0,57672 0 0,94 1,23 0,75 1,79 1,7 

17.46.00 30 81 0,06676 0 1,04 1,32 1,32 1,7 1,7 

18.21.00 30 81 0,06676 0 1,04 1,32 1,7 1,79 1,79 

18.56.00 30 83 0,03265 0 0,94 1,13 1,42 1,79 1,04 

19.32.00 29 93 0 0 0,85 1,04 1,42 1,6 0,66 
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DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 

20.07.00 28 95 0 0 1,04 1,13 0,94 1,79 1,04 

20.42.00 28 95 0 0 0,66 1,32 1,51 1,89 1,79 

21.18.00 28 95 0 0 0,94 1,23 1,32 1,7 0,47 

21.52.00 28 95 0 0 0,85 1,13 1,42 1,7 0,85 

22.27.00 28 95 0 0 1,04 0,94 0,94 1,89 1,42 

23.02.00 28 95 0 0 0,85 1,04 1,23 1,89 1,04 

23.37.00 27 95 0 0 0,85 1,04 1,04 1,79 1,23 
03/11/19 0.11.00 27 95 0 0 0,94 1,13 1,6 1,42 1,32 

0.46.00 27 95 0 0 1,04 1,23 0,94 1,7 1,6 

1.21.00 27 95 0 0 0,75 1,04 1,7 1,89 1,51 

2.15.00 26 95 0 0 0,85 0,94 1,32 1,79 1,98 

2.50.00 26 95 0 0 0,75 1,13 1,51 1,89 1,51 

3.24.00 26 95 0 0 0,85 1,23 0,85 1,6 0,75 

3.59.00 26 95 0 0 0,94 1,04 1,23 1,89 1,79 

4.32.00 26 95 0 0 0,75 1,13 1,7 1,89 1,7 

5.07.00 25 95 0 0 0,85 1,04 1,04 1,89 0,38 

5.42.00 25 95 0 0 0,75 1,23 1,04 1,89 1,79 

6.15.00 25 95 0,0243 0 0,57 1,13 1,32 1,89 0,28 

6.50.00 25 95 0,0243 0 0,66 0,94 0,85 1,6 1,04 

7.25.00 28 95 0,57877 0 0,85 1,13 0,28 1,89 1,13 

8.00.00 28 95 0,57877 0 0,85 1,23 1,23 1,98 1,42 
  8.36.00 33 69 2,74861 0 0,66 1,04 1,51 1,98 1,89 

9.11.00 36 58 4,40249 0 0,57 1,04 1,42 1,89 1,04 

9.46.00 39 47 6,34305 0 0,57 1,13 0,94 1,98 0,75 

10.20.00 39 44 7,9959 0 0,57 1,13 1,32 1,98 1,32 

10.55.00 40 41 7,9959 0 0,47 1,04 1,23 1,79 1,89 

11.29.00 40 41 7,9959 0 0,85 0,94 1,51 1,89 0,94 

12.04.00 39 41 7,9959 0 0,75 1,13 1,23 1,79 1,32 

12.39.00 40 37 7,9959 0 1,04 1,04 1,6 1,89 1,23 

13.14.00 40 37 7,9959 0 0,85 0,94 1,32 1,6 0,85 

13.49.00 40 49 7,9959 0 0,94 1,13 0,75 1,89 1,79 

14.24.00 39 48 7,9959 0 0,85 1,04 1,6 1,98 1,98 

14.59.00 39 54 7,9959 0 0,85 1,13 1,32 1,98 1,89 

15.34.00 39 53 7,9959 0 0,85 1,13 1,04 1,89 1,32 

16.10.00 39 53 7,9959 0 0,75 1,04 1,42 1,98 1,79 

16.45.00 38 54 4,99561 0 0,66 1,13 0,94 1,98 1,6 

17.19.00 36 61 2,63148 0 1,04 1,04 1,42 1,98 2,08 

17.54.00 34 68 1,16237 0 0,57 1,04 1,23 1,98 2,17 

18.28.00 34 68 1,16237 0 0,75 1,13 1,6 1,98 1,42 

19.03.00 32 76 0,15373 0 0,66 1,13 1,42 1,98 1,32 
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DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 

19.37.00 31 82 0 0 0,75 1,13 1,79 1,79 1,98 

20.11.00 32 77 0 0 0,94 1,13 1,42 1,98 1,51 

20.46.00 31 80 0 0 0,85 1,04 1,42 1,89 0,94 

21.21.00 31 80 0 0 0,85 1,04 1,42 1,89 1,42 

21.56.00 31 83 0 0 0,85 1,13 1,42 1,98 1,7 

22.31.00 30 85 0 0 0,75 1,04 1,79 1,98 2,26 

23.06.00 30 92 0 0 0,47 0,94 1,23 1,98 1,42 

23.41.00 30 92 0 0 0,75 1,04 1,6 1,98 1,89 
04/11/19 0.15.00 29 94 0 0 0,57 0,94 1,6 1,89 0,94 

0.50.00 29 95 0 0 0,75 1,13 1,13 1,98 2,36 

1.25.00 29 95 0 0 0,75 1,13 1,23 1,79 1,6 

1.59.00 28 95 0 0 0,66 1,04 1,6 1,89 1,32 

2.35.00 28 95 0 0 0,94 1,04 1,23 1,98 1,32 

3.10.00 28 95 0 0 0,94 1,04 1,7 1,98 0,94 

3.44.00 28 95 0 0 0,75 1,04 1,51 1,98 1,7 

4.22.00 27 95 0 0 1,04 0,94 1,79 1,79 1,7 

4.57.00 27 95 0 0 0,75 0,94 0,94 1,89 1,42 

5.31.00 27 95 0 0 0,94 1,04 1,13 1,98 1,42 

6.06.00 27 95 0,0019 0 0,94 1,04 1,13 1,6 1,32 

6.40.00 27 95 0,0019 0 0,85 1,23 1,32 1,89 1,04 

7.14.00 28 95 0,42694 0 0,75 1,04 1,23 1,79 2,55 

7.49.00 29 92 0,78814 0 0,75 1,13 1,79 1,98 1,42 

8.26.00 29 92 0,78814 0 0,85 1,04 1,42 1,79 1,7 

9.01.00 34 67 3,39971 0 0,85 1,13 1,51 1,89 1,79 

9.28.04 37 56 5,67057 0 0,85 1,23 1,13 1,7 0,47 

9.33.33 37 57 5,21567 0 0,85 1,32 1,32 1,98 1,89 

10.07.00 37 57 5,21567 0 1,04 0,94 1,23 1,98 0,66 

10.41.00 39 47 6,90425 0 0,75 0,94 1,04 1,51 1,42 
  11.15.00 44 32 7,9959 0 0,85 1,04 0,66 1,7 0,85 

11.50.00 42 36 7,9959 0 0,75 1,13 1,7 2,08 1,51 

12.25.00 40 43 7,9959 0 0,94 1,23 1,89 1,98 1,32 

13.00.00 38 57 7,9959 0 1,04 1,23 1,32 1,98 1,23 

13.35.00 38 57 7,9959 0 1,04 1,23 1,42 1,98 1,89 

14.10.00 37 59 3,16691 0 0,75 1,23 1,51 1,98 1,6 

14.44.00 39 51 7,9959 0 0,94 1,23 0,75 1,98 1,79 

15.18.00 41 50 7,9959 0 1,04 0,94 1,42 1,89 1,23 

15.53.00 37 58 3,34993 0 0,66 1,04 1,13 1,89 0,66 
  16.28.00 35 67 1,45681 0 0,85 1,13 1,51 1,98 1,32 

17.03.00 35 67 1,45681 0 0,66 1,04 1,23 1,89 0,75 

17.38.00 34 72 1,74568 0 0,66 1,13 0,94 1,98 1,89 
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DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 

18.13.00 33 72 0,11259 0 0,94 1,04 1,32 1,98 2,36 

18.48.00 31 75 0,11215 0 0,75 1,04 1,23 1,98 1,42 

19.22.00 31 85 0 0 0,85 1,04 1,6 1,79 0,94 

19.57.00 31 85 0 0 0,85 1,13 1,04 1,89 1,98 

20.31.00 29 89 0 0 0,94 0,94 1,13 1,98 1,04 

21.06.00 29 89 0 0 0,94 1,13 1,23 1,98 2,45 

21.41.00 28 90 0 0 0,85 0,94 1,6 1,98 1,6 

22.16.00 29 92 0 0 1,04 1,13 1,6 1,98 0,94 

22.51.00 28 93 0 0 0,94 1,04 1,51 1,98 1,98 

23.26.00 28 95 0 0 0,75 1,04 1,6 1,98 0,57 
05/11/19 0.01.00 28 90 0 0 1,23 1,04 1,32 1,79 1,6 

0.36.00 28 90 0 0 0,75 1,04 0,85 1,98 1,51 

1.12.00 28 92 0 0 0,94 1,04 1,6 1,98 1,89 

1.46.00 28 92 0 0 1,04 1,23 1,32 1,79 1,04 

2.19.00 27 92 0 0 1,04 1,23 0,94 1,79 1,89 

2.54.00 27 93 0 0 1,04 1,04 1,51 1,98 1,04 

3.30.00 27 94 0 0 0,85 1,04 0,66 1,7 1,6 

4.04.00 27 94 0 0 0,85 0,94 0,66 1,89 0,94 

4.39.00 26 95 0 0 0,94 1,04 1,13 1,89 0,75 

5.12.00 26 95 0 0 0,94 1,13 0,85 1,42 1,04 

5.48.00 26 92 0 0 1,13 1,04 1,04 1,79 0,94 

6.21.00 27 92 0,05564 0 1,04 1,13 1,04 1,79 1,89 

6.56.00 28 90 0,35578 0 0,75 1,04 1,6 1,89 1,89 

7.31.00 28 90 0,35578 0 0,85 1,04 1,32 1,42 2,55 

8.06.00 31 84 0,75447 0 0,94 0,94 1,04 1,89 1,42 

8.41.00 31 84 0,75447 0 1,13 1,32 1,23 1,89 1,42 

9.14.00 35 65 2,51142 0 0,85 0,94 1,7 1,79 0,66 

9.49.00 39 49 6,42753 0 0,66 1,13 1,13 1,79 1,79 

10.25.00 39 49 6,42753 0 0,85 1,04 1,23 1,6 1,7 

10.59.00 41 43 7,9959 0 1,04 1,23 1,13 1,79 1,13 

11.34.00 40 35 7,9959 0 0,85 1,13 1,13 1,6 0,94 

12.09.00 40 37 7,9959 0 1,13 1,13 0,94 1,32 1,04 

12.44.00 38 52 7,9959 0 0,75 1,23 1,79 1,89 2,26 

13.18.00 39 53 7,9959 0 0,85 1,13 1,6 1,98 1,42 

13.53.00 36 62 1,19854 0 1,13 1,13 1,51 1,98 1,04 
  14.28.00 40 52 7,9959 0 0,85 1,23 1,32 1,98 1,32 

15.03.00 40 52 7,9959 0 0,47 1,04 1,04 1,98 1,98 

15.38.00 38 57 7,9959 0 0,94 0,94 1,13 1,98 1,51 

16.12.00 38 57 7,9959 0 0,85 1,13 1,32 1,98 1,51 

17.09.05 24 95 0,22679 0 0,94 1,13 0,47 1,6 1,89 
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DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 

17.16.10 25 95 0,20059 0 0,94 1,04 1,13 1,89 1,51 

17.51.00 26 95 0,23119 0 0,94 1,13 1,23 33,4 0,85 

18.27.00 27 95 0,11947 2 0,94 1,23 0,94 0,75 1,7 

19.02.00 27 95 0 0 0,94 1,04 0,94 0,94 2,08 

19.37.00 27 95 0 0 0,85 1,04 0,57 1,13 0,94 

20.11.00 27 95 0 0 0,94 1,23 0,66 1,04 1,23 

20.46.00 27 95 0 0 0,66 1,13 0,85 0,94 1,32 

21.20.00 27 95 0 0 0,75 1,13 1,13 0,85 1,6 

21.55.00 27 95 0 0 0,75 1,13 1,13 1,04 1,04 

22.31.00 27 95 0 0 0,75 1,13 0,85 0,94 1,7 

23.06.00 27 95 0 0 0,75 1,23 0,66 1,13 1,04 

23.41.00 27 95 0 0 1,04 1,32 0,57 0,94 1,42 
06/11/19 0.16.00 26 95 0 0 0,94 1,32 0,85 0,66 1,7 
  0.52.00 26 95 0 0 0,85 1,04 1,32 0,75 1,42 
  1.28.00 26 94 0 0 0,66 0,94 0,57 0,66 0,57 
  2.03.00 26 94 0 0 0,94 1,23 0,85 0,85 1,89 
  2.38.00 26 93 0 0 0,57 1,23 1,13 1,23 1,32 
  3.14.00 26 94 0 0 0,94 1,23 1,42 0,66 1,89 
  3.49.00 26 93 0 0 0,75 1,23 0,94 0,66 1,6 
  4.22.00 25 92 0 0 0,75 1,13 0,75 1,32 1,42 
  4.57.00 25 90 0 0 0,57 1,23 1,32 1,51 2,08 
  5.30.00 25 90 0 0 0,47 1,13 0,57 1,42 1,32 
  6.04.00 26 89 0,00146 0 0,85 1,13 1,6 1,79 0,94 
  6.38.00 26 89 0,00146 0 1,13 1,13 0,66 1,42 1,98 
  7.13.00 27 85 0,49722 0 0,57 1,13 0,94 1,7 1,32 
  7.48.00 28 85 0,6202 0 0,66 1,13 0,85 1,42 1,98 
  8.24.00 30 84 2,62372 0 0,66 1,13 0,85 1,89 0,38 
  8.59.00 30 84 2,62372 0 0,85 1,04 1,32 1,7 1,51 
  9.34.00 39 49 5,74085 0 0,75 1,04 1,13 1,79 1,04 
  10.08.00 36 54 7,9959 2 0,94 1,23 0,85 1,51 1,6 
  10.42.00 36 54 7,9959 2 0,75 1,04 0,57 1,7 1,79 
  11.14.55 38 40 7,9959 0 0,94 1,23 0,57 1,6 0,85 
  11.50.00 44 35 7,9959 7 0,85 1,04 1,98 2,08 2,17 
  12.26.00 38 53 7,9959 2 0,75 1,23 1,98 2,17 0,57 
  13.02.00 39 54 7,9959 0 0,94 1,13 1,98 2,17 2,26 
  13.38.00 39 54 7,9959 0 1,04 1,04 1,89 2,17 1,32 
  14.14.00 39 54 7,9959 0 0,85 1,04 1,89 2,17 1,13 
  14.50.00 39 54 7,9959 4 0,94 1,04 1,7 2,17 1,98 
  15.26.00 38 55 7,9959 5 0,85 1,13 1,89 2,17 1,23 
  16.02.00 39 50 7,9959 2 0,85 1,13 1,89 2,17 1,42 
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DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 
  16.38.00 39 50 7,9959 2 0,94 1,13 1,89 2,26 0,85 
           
  17.13.00 37 58 5,90278 3 0,66 1,04 1,89 2,26 0,28 
  17.48.00 36 64 3,21859 5 0,75 1,23 9,06 2,17 0,66 
  18.23.00 35 67 1,68082 3 0,66 1,04 1,89 2,08 0,66 
  18.58.00 33 77 0,19327 1 0,75 1,04 1,89 2,26 0,09 
  19.33.00 32 82 0 0 0,66 0,94 1,89 2,17 0,57 
  20.09.00 31 85 0 0 0,75 1,04 1,89 2,08 0,47 
  20.44.00 32 79 0 0 0,85 1,32 1,89 2,08 0,47 
  21.19.00 31 80 0 0 0,75 1,13 1,89 2,08 0,09 
  21.54.00 30 88 0 0 0,94 1,04 1,89 2,17 1,04 
  22.29.00 30 89 0 0 0,75 1,04 1,89 2,17 0,19 
  23.04.00 30 89 0 0 0,75 1,13 1,89 2,17 1,51 
  23.39.00 29 92 0 0 0,66 1,04 1,89 2,17 1,42 
07/11/19 0.14.00 29 93 0 0 0,94 1,13 1,89 2,17 0,09 

0.49.00 29 93 0 0 0,85 1,13 1,89 2,17 1,42 

1.24.00 29 94 0 0 0,85 1,04 1,89 2,17 0,47 

1.59.00 28 94 0 0 0,85 1,13 1,89 2,17 0,75 
  2.34.00 28 94 0 0 0,94 1,04 1,89 2,17 1,04 
  3.09.00 28 95 0 0 1,04 1,23 1,89 2,17 0,19 
  3.44.00 27 95 0 0 0,94 1,23 1,89 2,17 0,19 
  4.19.00 27 92 0 0 0,75 0,94 1,89 2,17 0,47 
  4.54.00 27 92 0 0 0,85 1,04 1,89 2,17 0,85 
  5.29.00 27 90 0 0 0,75 1,04 1,89 2,17 1,23 
  6.05.00 27 91 0 0 0,57 1,13 1,89 2,17 1,04 
  6.40.00 27 90 0,21318 0 0,75 0,94 1,89 2,17 0,19 
  7.15.00 27 89 0,21318 0 0,85 1,13 1,89 2,17 0,66 
  7.50.00 29 89 0,5265 0 0,94 1,13 1,89 2,17 0,75 
  8.25.00 31 87 0,6735 0 0,85 1,04 1,89 2,17 0,47 
  9.00.00 33 77 2,65534 0 0,94 1,13 1,89 2,17 0,85 
  9.35.00 38 54 6,16633 0 0,85 1,04 1,89 2,08 0,28 
  10.10.00 38 54 6,16633 0 0,94 0,94 1,89 2,17 1,04 
  10.46.00 40 42 1,73397 0 0,94 1,23 1,89 2,17 0,94 
  11.13.09 40 42 2,36354 0 0,94 1,13 1,89 2,08 0,38 
  11.49.00 43 38 7,20146 0 0,94 1,04 1,89 2,17 1,51 
  12.24.00 43 38 7,20146 0 0,94 0,94 1,89 2,17 1,23 
  13.01.00 37 61 1,89985 0 0,66 1,23 1,89 2,17 1,23 
  13.37.00 38 59 7,9959 2 0,75 1,13 1,89 2,26 0,47 
  14.12.00 37 62 3,49048 0 0,57 1,04 1,89 2,17 0,19 
  14.48.00 37 62 3,49048 0 0,66 1,13 1,89 2,17 0,28 
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DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 
  15.23.00 38 59 3,28302 0 0,75 1,13 1,89 2,08 1,04 
           
  

15.58.00 37 61 6,18243 0 0,47 0,94 1,89 2,08 1,04 
 
  16.33.00 37 63 2,05549 1 0,38 1,04 1,89 2,08 0,28 
  17.09.00 33 77 0,34553 0 0,47 1,04 1,89 2,08 1,04 
  17.45.00 31 77 0,33909 0 0,85 1,04 1,89 2,17 0,57 
  18.21.00 31 78 0,33909 0 0,75 1,04 1,89 2,17 0,85 
  18.57.00 30 78 0 0 0,66 0,94 1,89 2,17 0,19 
  19.33.00 30 80 0 0 0,94 0,85 1,89 2,17 0,19 
  20.08.00 30 80 0 0 0,75 1,23 1,89 2,17 0,94 
  20.44.00 29 85 0 0 0,66 1,04 1,89 2,17 0,57 

  21.19.00 29 85 0 0 0,47 1,04 1,89 2,17 1,32 

21.54.00 29 88 0 0 0,75 1,04 1,89 2,17 0,66 

22.29.00 29 88 0 0 0,47 1,13 1,89 2,26 1,23 

23.04.00 29 90 0 0 0,38 1,04 1,89 2,26 1,04 

23.40.00 29 90 0 0 0,57 1,13 1,89 2,17 1,04 
08/11/19 0.15.00 29 92 0 0 0,94 1,23 1,89 2,17 1,6 

0.51.00 29 92 0 0 1,04 1,04 1,89 2,08 0,57 

1.26.00 28 92 0 0 0,85 0,94 1,89 2,17 0,94 

2.02.00 28 93 0 0 0,66 1,23 1,89 2,17 1,04 

2.38.00 28 93 0 0 0,66 1,13 1,89 2,17 0,66 

3.14.00 28 95 0 0 0,57 1,04 1,89 2,17 0,47 

3.49.00 28 95 0 0 0,66 1,04 1,89 2,17 1,6 

4.25.00 28 95 0 0 0,94 1,04 1,89 2,17 0,85 

5.01.00 27 95 0 0 0,57 1,13 1,89 2,17 1,32 

5.37.00 27 95 0 0 0,85 1,04 1,89 2,17 0,09 

6.13.00 27 95 0,0205 0 0,85 0,85 1,79 2,17 0,75 

6.49.00 27 95 0,0205 0 0,75 1,04 1,89 1,98 1,32 

7.25.00 30 95 0,56266 0 0,94 1,23 1,89 2,17 0,38 

8.01.00 30 95 0,56266 0 0,94 1,23 1,89 2,17 1,32 

8.37.00 31 92 0,73792 0 1,04 1,04 1,89 2,17 0,75 

9.13.00 38 58 4,2795 0 1,13 1,13 1,89 2,17 1,6 

9.49.00 38 58 4,2795 0 0,94 1,04 1,89 2,17 1,04 

10.25.00 40 42 7,9959 0 0,94 1,13 1,89 2,17 1,42 

11.01.00 40 44 7,9959 0 1,04 1,23 1,89 2,08 0,66 

11.38.00 39 50 7,9959 0 0,94 1,04 1,98 2,17 0,28 

12.13.00 41 43 7,9959 0 0,85 1,04 1,98 2,17 1,04 

12.49.00 41 43 7,9959 0 0,75 0,85 1,89 2,17 1,32 

13.24.00 31 79 0,87555 0 0,85 1,04 1,89 2,17 1,42 
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DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 

14.19.00 31 87 1,05608 0 0,85 1,13 1,6 1,98 0,75 

14.51.01 31 87 1,05608 0 0,94 1,04 1,42 1,98 1,6 

15.25.00 32 81 5,59004 0 1,04 1,13 1,6 1,98 1,51 

16.00.00 31 84 1,63836 0 0,85 1,04 1,32 1,89 0,94 

16.35.00 31 84 1,63836 0 0,75 1,04 1,42 1,79 1,7 

17.10.00 33 79 2,18536 0 0,85 1,04 1,32 1,6 1,6 

17.44.00 34 80 1,41376 0 0,85 1,13 1,51 1,98 1,23 

18.19.00 32 90 0,07013 0 0,75 0,94 1,32 1,89 1,13 

18.53.00 32 90 0,07013 0 0,66 1,13 1,51 1,98 1,79 

19.28.00 31 95 0 0 0,66 1,13 0,94 1,98 1,51 

20.02.00 31 95 0 0 0,66 1,13 1,23 1,89 2,36 

20.36.00 31 95 0 0 0,66 1,04 1,42 1,98 1,13 

21.10.00 30 95 0 0 0,75 1,04 1,23 1,98 1,42 

21.44.00 30 95 0 0 1,04 0,94 0,94 1,98 1,04 

22.18.00 30 95 0 0 0,94 1,04 0,94 1,89 1,32 

22.52.00 29 95 0 0 0,85 1,04 1,7 1,89 1,32 

23.26.00 29 95 0 0 0,75 1,13 1,13 1,98 1,98 
09/11/19 0.00.00 28 95 0 0 0,85 1,04 1,6 1,79 1,04 
  0.35.00 28 95 0 0 0,66 1,04 1,13 1,98 1,13 
  1.09.00 28 95 0 0 1,04 1,13 1,6 1,98 1,6 
  1.43.00 28 95 0 0 0,66 1,13 1,42 1,98 2,45 
  2.17.00 27 95 0 0 1,04 1,04 0,85 1,98 1,23 
  2.51.00 27 95 0 0 0,66 1,13 1,13 1,98 1,04 
  3.25.00 27 95 0 0 1,04 1,23 1,23 1,98 1,98 
  3.59.00 27 95 0 0 1,04 1,23 1,42 1,98 1,79 
  4.33.00 27 95 0 0 0,94 1,04 1,51 1,7 1,42 
  5.07.00 26 95 0 0 0,94 0,94 1,32 1,89 0,75 
  5.41.00 26 95 0 0 0,85 1,23 1,13 1,7 1,32 
  6.16.00 26 95 0,02635 0 0,85 1,04 1,42 1,98 0,75 
  6.50.00 26 95 0,02635 0 1,04 1,13 1,23 1,89 1,7 
  7.24.00 29 95 0,49092 0 0,94 1,04 0,75 1,79 1,51 
  7.58.00 30 86 0,62855 0 0,85 1,04 0,66 1,7 0,94 
  8.32.00 34 71 2,86091 0 0,66 1,13 1,04 1,89 0,94 
  9.06.00 34 71 2,86091 0 0,85 1,13 1,23 1,89 1,79 
  9.40.00 36 56 6,11947 0 1,13 1,23 0,75 1,79 1,89 
  10.14.00 39 48 7,9959 0 0,85 1,04 0,85 1,79 2,26 
  10.49.00 35 70 1,6959 0 0,85 1,04 1,42 1,79 0,75 
  11.23.00 35 70 1,6959 0 0,85 1,04 0,94 1,51 1,32 
  11.57.00 39 51 4,00483 0 0,85 1,04 1,23 1,89 1,23 
  12.21.47 39 54 2,47379 0 0,85 0,94 1,32 1,32 1,79 
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DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 
  12.57.00 41 46 7,9959 0 0,94 0,94 1,51 1,42 2,36 
  13.31.00 41 46 7,9959 0 0,94 1,04 1,7 1,7 1,6 
  

14.05.00 39 51 7,9959 0 0,85 1,13 1,7 1,89 1,13 
 
  14.40.00 39 51 7,9959 0 0,85 1,04 1,51 1,98 1,6 
  15.14.00 39 53 7,9959 0 0,85 1,23 1,89 1,98 1,79 
  15.49.00 36 63 1,1776 0 0,57 1,04 1,42 1,98 1,04 
  16.25.00 36 63 1,1776 0 0,47 1,04 0,75 1,98 1,51 
  17.00.00 30 95 0,32401 0 0,75 1,13 1,32 1,98 1,89 
  17.35.00 30 95 0,3265 1 0,66 1,13 1,6 1,98 1,32 
  18.10.00 31 95 0,42401 0 0,75 1,04 1,23 1,98 1,51 
  18.44.00 31 95 0,42401 0 0,75 1,04 1,13 1,7 2,45 
  19.18.00 30 95 0,01069 0 0,66 1,04 1,04 1,51 1,42 
  19.53.00 29 95 0 0 0,75 1,13 0,94 1,98 1,89 
  20.27.00 29 95 0 0 0,66 1,13 1,32 1,98 1,79 
  21.01.00 29 95 0 0 0,85 1,04 1,13 2,08 0,66 
  21.35.00 29 95 0 0 0,57 1,13 1,6 1,89 1,42 
  22.09.00 29 95 0 0 0,85 0,94 1,42 1,89 1,42 
  22.43.00 28 95 0 0 0,66 1,13 1,04 1,7 2,36 
  23.17.00 28 95 0 0 0,85 1,13 1,51 1,89 1,32 
  23.51.00 28 95 0 0 0,85 1,04 1,6 1,98 1,04 
10/11/19 0.25.00 28 95 0 0 0,66 1,13 1,23 1,7 0,85 
  0.59.00 28 95 0 0 1,04 1,04 1,13 1,89 2,36 
  1.33.00 28 95 0 0 0,75 1,23 1,42 1,7 1,6 
  2.07.00 28 95 0 0 0,94 1,13 0,94 1,89 1,42 
  2.41.00 28 95 0 0 1,04 1,04 1,23 1,89 1,32 
  3.15.00 27 95 0 0 0,85 1,13 0,85 1,79 1,32 
  3.49.00 27 95 0 0 0,94 1,04 1,13 1,89 1,6 
  4.23.00 27 95 0 0 1,04 0,94 1,51 1,79 2,36 
  4.57.00 27 95 0 0 0,94 1,23 1,51 1,89 1,04 
  5.32.00 27 95 0 0 1,04 1,13 1,51 1,98 1,98 
  6.06.00 27 95 0 0 0,75 1,23 1,23 1,98 1,79 
  6.40.00 27 95 0,16984 0 0,94 1,23 1,13 1,6 1,98 
  7.14.00 28 95 0,406 0 1,13 1,32 1,42 1,42 1,32 
  7.48.00 28 95 0,406 0 0,94 1,13 1,51 1,7 1,51 
  8.22.00 30 95 0,59575 0 0,85 1,04 1,42 1,79 1,79 
  8.56.00 36 65 3,82328 0 0,85 1,13 0,94 1,89 1,89 
  9.30.00 35 64 3,8549 0 0,94 1,13 1,23 1,7 1,6 
  10.04.00 35 64 3,8549 0 0,94 1,04 1,32 1,79 2,36 
  10.38.00 37 62 7,4142 0 0,85 1,13 1,23 1,89 2,26 
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DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 
  11.12.00 38 49 7,9959 0 1,04 1,04 1,23 1,98 1,42 
           
  11.46.00 39 54 7,9959 0 1,13 1,13 1,23 1,89 1,98 
  

12.20.00 39 54 7,9959 0 0,85 1,04 0,75 1,98 1,51 
 
  12.54.00 38 56 7,9959 0 0,94 1,13 1,23 1,98 1,89 
  13.28.00 37 68 2,74173 0 1,04 1,13 1,32 1,98 1,7 
           
  14.03.00 37 64 7,9959 0 1,04 1,13 1,6 2,08 1,51 
  14.37.00 37 64 7,9959 0 0,94 0,94 1,6 2,08 2,45 
  15.11.00 37 70 3,7183 0 0,75 1,04 0,94 1,98 1,04 
  15.46.00 37 70 3,7183 0 0,85 0,94 1,6 1,98 0,94 
  16.21.00 35 69 1,81596 0 0,94 1,13 1,42 1,98 1,32 
  16.55.00 33 83 1,1063 0 0,85 1,13 1,42 1,89 1,6 
  17.29.00 33 83 1,1063 0 0,75 1,04 1,04 1,98 1,98 
  18.03.00 32 84 0,81406 0 0,75 1,13 1,51 1,98 1,32 
  18.37.00 32 87 0,08389 0 0,66 1,13 1,23 1,98 1,42 
  19.12.00 32 87 0,08389 0 0,66 1,13 0,94 1,98 0,75 
  19.47.00 31 95 0 0 1,04 0,94 1,13 1,6 0,94 
  20.21.00 30 95 0 0 0,85 1,13 1,32 1,98 1,23 
  20.55.00 29 95 0 0 0,94 1,13 1,42 1,98 1,13 
  21.29.00 29 95 0 0 0,85 1,04 1,23 1,98 1,32 
  22.03.00 29 95 0 0 0,75 1,04 1,23 1,98 1,89 
  22.37.00 29 95 0 0 0,94 0,94 1,7 1,7 2,55 
  23.11.00 29 95 0 0 0,75 1,04 1,32 2,08 1,79 
  23.46.00 28 95 0 0 0,47 1,04 1,23 1,98 1,51 
11/11/19 0.21.00 28 95 0 0 1,04 1,13 1,32 1,98 1,42 
  0.55.00 28 95 0 0 0,85 1,13 0,94 1,51 1,79 
  1.29.00 28 95 0 0 0,94 1,04 1,32 1,98 1,13 
  2.03.00 27 95 0 0 1,04 1,13 1,04 1,98 1,79 
  2.37.00 27 95 0 0 0,75 1,13 1,51 2,08 1,13 
  3.11.00 27 95 0 0 0,75 1,13 1,13 1,98 2,36 
  3.46.00 27 95 0 0 0,85 1,32 0,94 1,6 0,66 
  4.20.00 27 95 0 0 0,85 1,13 1,42 1,89 1,7 
  4.54.00 27 95 0 0 0,94 1,04 1,32 1,89 1,32 
  5.28.00 27 95 0 0 0,75 1,04 0,75 1,79 2,17 
  6.02.00 27 95 0,00044 0 0,94 1,23 1,04 1,98 1,98 
  6.36.00 27 95 0,00044 0 1,13 1,13 1,51 1,98 2,45 
  7.11.00 27 95 0,44363 0 0,75 1,13 1,04 1,89 1,13 
  7.45.00 27 95 0,44363 0 0,94 0,94 0,66 1,89 1,79 
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DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 
  8.19.00 29 95 0,61977 0 1,04 1,13 1,51 1,7 1,7 
  8.53.00 37 70 3,52504 0 1,04 1,04 1,13 1,89 2,45 
  9.27.00 40 55 4,69195 0 1,04 0,94 1,13 1,79 1,32 
  10.01.00 40 55 4,69195 0 1,04 1,04 1,32 1,98 0,94 
  10.35.00 41 50 3,29956 0 1,04 1,13 1,79 1,79 1,23 
  11.09.00 40 52 3,82269 0 0,94 1,13 1,42 1,7 1,98 
  11.44.00 44 39 7,9959 0 0,66 1,23 1,13 1,98 1,6 
  12.18.00 44 39 7,9959 0 0,66 1,13 1,6 1,98 1,04 
  12.52.00 45 36 7,71581 0 0,47 1,13 1,13 1,98 1,23 
  13.26.00 46 35 7,9959 3 0,75 0,85 0,85 1,98 1,6 
  14.01.00 44 39 7,9959 1 0,85 1,23 0,85 1,98 1,7 
  14.37.00 44 39 7,9959 1 0,66 1,13 1,13 1,98 1,51 
  15.12.00 46 35 7,9959 4 0,57 1,04 1,23 1,7 1,42 
  15.48.00 44 36 7,9959 0 0,57 1,13 1,42 1,89 1,04 
  16.23.00 43 39 4,98829 0 0,75 1,13 1,42 1,7 1,04 
  16.58.00 41 43 3,70469 0 0,85 1,04 1,51 1,98 1,23 
  17.32.00 40 44 2,2981 0 0,75 1,13 1,7 1,98 1,42 
  18.06.00 40 44 2,2981 0 0,47 1,04 1,13 1,98 2,26 
  18.40.00 34 61 0,02826 0 0,38 1,04 1,6 1,89 1,42 
  19.14.00 34 61 0,02826 0 0,75 1,04 1,04 1,89 2,55 
  19.49.00 33 71 0 0 1,04 1,13 1,51 1,98 2,17 
  20.23.00 33 71 0 0 0,66 1,04 1,04 1,98 0,57 
  20.58.00 32 80 0 0 0,85 0,94 0,94 1,51 1,7 
  21.32.00 32 84 0 0 0,94 1,13 1,51 1,98 1,89 
  22.07.00 32 84 0 0 0,85 1,04 1,32 1,98 2,08 
  22.41.00 32 86 0 0 0,85 1,23 1,51 1,98 2,26 
  23.15.00 32 87 0 0 1,04 1,04 1,6 1,98 2,08 
  23.49.00 31 89 0 0 1,04 1,13 0,94 1,89 0,75 
12/11/19 0.24.00 31 89 0 0 0,94 1,13 1,79 1,98 0,94 
  0.58.00 30 83 0 0 0,75 1,13 1,23 1,7 0,94 
  1.32.00 30 86 0 0 1,04 0,94 1,51 1,98 2,08 
  2.06.00 30 86 0 0 0,75 1,04 1,7 1,98 0,94 
  2.40.00 30 85 0 0 0,85 1,04 1,04 1,79 1,04 
  3.14.00 30 86 0 0 0,85 1,04 1,7 1,98 0,94 
  3.48.00 30 86 0 0 0,75 1,13 1,13 2,08 0,47 
  4.22.00 29 95 0 0 0,85 1,04 1,42 2,08 1,32 
  4.56.00 29 95 0 0 0,94 1,13 1,51 1,98 1,32 
  5.30.00 29 95 0 0 0,94 1,13 1,42 1,42 0,47 
  6.04.00 29 95 0 0 0,75 1,23 0,94 2,08 2,17 
  6.39.00 29 95 0,0082 0 0,85 1,32 1,32 2,08 0,57 
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DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 
  7.13.00 29 95 0,0082 0 0,94 1,23 1,42 1,98 1,6 
           
  7.47.00 28 95 0,19034 6 1,04 0,94 1,23 1,98 0,75 
  8.21.00 28 95 0,34114 0 0,94 1,13 1,51 1,98 1,6 
  8.55.00 28 95 0,34114 0 0,66 1,13 0,94 1,79 1,89 
  9.29.00 28 95 0,54802 0 0,66 0,94 1,04 1,89 1,98 
  9.56.19 29 95 0,94627 0 0,66 1,13 1,04 1,98 1,98 
  10.24.55 29 95 0,49575 0 0,85 1,04 0,57 1,89 0,57 
  10.37.49 29 95 0,49575 0 0,94 1,23 0,94 1,98 1,79 
  11.12.00 30 95 2,06676 0 0,94 1,04 1,6 1,89 1,13 
  11.28.18 30 95 2,06676 0 0,85 1,23 0,94 1,89 0,94 
  12.04.51 31 95 2,85842 0 0,75 1,04 1,32 1,98 1,79 
  12.39.00 31 95 2,86179 0 0,94 1,04 0,85 1,98 1,51 
  13.14.00 34 81 3,55198 0 0,66 1,04 1,23 1,98 0,94 
  13.50.00 35 73 2,99898 0 0,75 1,13 1,7 1,98 1,42 
  14.24.00 35 73 2,99898 0 0,75 1,13 1,32 1,7 1,42 
  14.44.09 36 65 3,25329 0 1,04 1,04 1,32 1,89 1,6 
  15.19.00 38 62 2,77936 11 0,75 1,04 1,79 9,62 1,7 
  15.53.00 38 62 2,77936 11 0,94 1,32 1,13 1,42 1,89 
  18.23.00 35 66 1,85593 8 0,85 1,04 1,13 1,42 1,6 
  20.53.00 30 95 0 0 0,75 1,13 1,13 1,42 1,23 
  23.23.00 30 95 0 0 0,66 0,94 1,13 1,42 1,04 
13/11/19 1.54.00 29 95 0 0 0,85 1,04 1,13 1,42 1,6 

4.25.00 28 95 0 0 0,75 1,13 1,13 1,42 1,7 

6.55.00 28 95 0,33426 0 0,94 1,13 1,13 1,42 1,42 

9.25.00 37 68 4,40835 0 0,94 1,23 1,13 1,42 1,89 

11.55.00 39 57 2,78419 0 1,04 1,23 1,13 1,32 1,42 

14.25.00 38 62 5,54026 0 0,75 0,94 1,13 1,42 1,32 

16.56.00 37 61 4,3552 0 0,75 1,04 1,13 1,32 1,7 

19.26.00 31 95 0 0 0,85 1,04 1,13 1,42 1,32 

21.55.00 31 95 0 0 0,47 1,04 1,13 1,42 0,66 
14/11/19 0.24.00 29 95 0 0 0,57 1,23 1,13 1,42 1,6 

2.54.00 27 95 0 0 0,94 1,13 1,13 1,42 1,6 

5.24.00 26 95 0 0 0,85 1,04 1,13 1,42 1,42 

7.54.00 31 90 0,69839 0 0,94 1,13 1,13 1,42 1,13 

10.24.00 39 57 7,9959 0 0,94 1,23 1,13 1,42 1,13 

12.55.00 39 57 7,9959 0 0,85 1,04 1,23 1,42 1,7 

15.25.00 40 53 7,9959 0 0,85 1,04 1,23 1,42 1,79 

17.55.00 36 66 1,1795 0 0,75 1,13 1,23 1,42 2,26 

20.25.00 30 95 0 0 0,94 1,23 1,23 1,42 1,98 



 

183 

DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 

22.55.00 29 95 0 0 1,04 1,13 1,23 1,42 1,79 
15/11/19 1.24.00 29 95 0 0 0,85 1,23 1,23 1,42 2,17 
  3.54.00 27 95 0 0 0,94 1,13 1,23 1,42 1,6 
  6.23.00 26 95 0,05695 0 1,04 1,13 1,23 1,42 1,23 
  8.53.00 26 95 0,05695 0 0,94 1,23 1,23 1,42 2,17 
  11.23.00 42 39 7,9959 0 0,85 1,04 1,23 1,42 1,04 
  15.28.03 26 95 0,67438 0 0,85 1,04 1,04 1,98 1,89 
  16.03.00 26 95 0,67438 0 0,75 1,04 1,23 2,08 0,94 
  16.37.00 29 95 0,65198 0 0,75 0,94 0,94 2,08 1,6 
  17.11.00 29 95 0,39034 0 0,75 1,13 1,7 1,98 1,42 
  17.46.00 29 95 0,39034 0 0,85 1,04 1,6 1,98 0,94 
  17.59.21 30 95 0,48887 0 0,75 1,13 1,79 2,08 1,04 
  18.34.00 30 95 0,08243 0 0,75 1,04 1,6 2,08 1,32 
  19.09.00 29 95 0 0 0,94 1,42 1,6 1,89 1,32 
  19.44.00 29 95 0 0 1,04 1,04 1,51 1,7 1,79 
  20.19.00 29 95 0 0 0,85 0,94 1,51 1,98 2,17 
  20.54.00 28 95 0 0 0,85 1,13 1,42 2,08 1,51 
  21.29.00 28 95 0 0 0,94 1,04 1,7 2,08 0,66 
  22.03.00 28 95 0 0 0,94 1,13 1,04 2,08 2,17 
  22.37.00 28 95 0 0 0,66 1,13 1,6 1,98 1,7 
  23.11.00 28 95 0 0 0,85 1,13 1,51 1,98 1,79 
  23.45.00 27 95 0 0 0,85 1,13 1,51 1,89 0,94 
16/11/19 0.20.00 27 95 0 0 0,75 1,13 1,04 1,6 0,85 
  0.54.00 27 95 0 0 0,94 1,04 1,23 1,89 1,7 
  1.28.00 27 95 0 0 0,75 1,04 1,6 1,98 1,32 
  2.02.00 27 95 0 0 0,85 1,04 1,04 1,79 1,42 
  2.36.00 26 95 0 0 0,85 1,04 0,66 1,6 1,6 
  3.11.00 26 95 0 0 0,75 1,13 1,7 1,98 1,23 
  3.45.00 26 95 0 0 0,85 1,13 1,42 1,7 1,6 
  4.20.00 26 95 0 0 0,94 1,13 1,32 1,89 1,32 
  4.54.00 25 95 0 0 1,04 1,23 1,42 1,42 1,32 
  5.28.00 25 95 0 0 0,94 1,04 1,23 1,79 1,32 
  6.02.00 25 95 0 0 0,66 0,94 0,94 1,98 1,79 
  6.37.00 26 95 0,16691 0 0,94 1,13 1,23 1,89 0,66 
  7.12.00 26 95 0,16691 0 0,85 1,23 1,42 1,98 1,42 
  7.47.00 27 95 0,47233 0 0,75 1,23 1,42 1,89 1,51 
  8.21.00 30 95 1,17511 0 1,04 1,23 1,51 1,6 1,51 
  8.55.00 37 70 3,55578 0 0,66 1,23 1,13 1,89 0,75 
  9.30.00 39 58 4,47672 0 0,75 1,13 0,75 1,98 2,36 
   9.47.20  39 56 5,98829 0 0,85 1,13 1,7 1,79 2,08 
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DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 
   10.8.55  38 55 7,2 9 0,75 1,13 1,04 1,89 1,32 
           
   10.53.0  38 54 7,9959 0 0,85 1,23 1,42 1,89 0,94 
   11.28.0  41 46 7,9959 0 0,75 1,23 1,6 2,08 1,7 
   12.2.0  40 46 7,9959 0 0,85 1,13 1,13 1,89 1,32 
   12.37.0  39 57 7,9959 0 0,94 1,13 1,13 1,51 1,7 
   13.12.0  38 57 7,9959 0 1,04 1,23 1,42 1,42 1,42 
   13.47.0  38 65 7,9959 0 0,94 1,23 1,6 1,89 1,04 
   14.22.0  38 65 7,9959 0 0,94 1,13 1,51 1,98 0,85 
   14.58.0  40 61 7,9959 0 1,04 1,04 1,51 1,98 1,89 
   15.33.0  41 56 7,9959 0 1,04 1,04 1,51 1,98 1,89 
   16.8.0  41 50 7,9959 0 0,85 1,04 1,42 1,98 0,66 
   16.42.0  40 46 7,53192 0 0,94 1,04 1,51 2,08 1,7 
   17.16.0  41 43 3,17657 0 0,85 1,13 1,23 1,89 1,51 
   17.52.0  41 43 3,17657 0 0,94 1,13 1,42 2,08 1,32 
   18.27.0  39 50 1,13895 0 0,94 0,94 1,42 1,98 1,23 
   19.3.0  34 65 0 0 0,85 1,04 1,79 1,98 1,04 
   19.37.0  34 65 0 0 1,04 1,04 1,23 1,98 2,83 
   20.11.0  33 72 0 0 0,94 1,13 1,51 2,08 1,7 
   20.45.0  33 72 0 0 0,85 0,94 1,32 1,98 2,26 
   21.19.0  32 80 0 0 0,94 1,13 1,32 1,89 1,42 
   21.55.0  31 85 0 0 1,04 1,04 1,42 1,98 1,32 
   22.29.0  31 85 0 0 0,94 0,94 1,79 1,89 1,51 
   23.4.0  30 93 0 0 1,04 1,13 1,7 1,98 1,98 
   23.40.0  30 93 0 0 1,04 1,23 1,79 2,08 0,85 
17/11/19  0.14.0  29 95 0 0 0,94 1,13 0,85 1,98 1,32 

 0.49.0  29 95 0 0 0,94 1,13 1,79 1,98 1,42 

 1.23.0  29 95 0 0 0,85 1,04 1,42 1,98 0,94 

 1.58.0  29 95 0 0 0,85 1,04 1,32 2,08 1,7 

 2.33.0  28 95 0 0 0,85 1,04 1,6 2,08 1,04 

 3.8.0  28 95 0 0 1,13 1,04 1,32 1,98 0,94 

 3.43.0  28 95 0 0 0,85 1,13 1,13 2,08 1,13 

 4.19.0  28 95 0 0 1,04 1,13 1,51 1,98 0,75 

 4.54.0  27 95 0 0 0,94 1,23 1,04 1,89 1,98 

 5.28.0  27 95 0 0 0,85 1,04 1,32 1,89 1,79 

 6.4.0  27 95 0 0 0,85 1,04 1,32 1,98 1,42 

 6.39.0  27 95 0,00146 0 0,85 1,13 1,42 1,6 1,98 

 7.14.0  27 95 0,18346 0 0,94 1,04 0,85 1,98 1,51 

 7.49.0  31 95 0,61098 0 0,85 1,13 1,42 1,89 1,51 

 8.24.0  31 95 0,61098 0 0,94 1,13 0,94 2,08 0,75 
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DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 

 8.59.0  38 64 3,17174 0 0,75 1,04 1,13 2,08 1,89 

 9.34.0  40 56 5,08873 0 0,94 1,13 1,23 1,98 1,32 

 10.9.0  37 59 7,31127 0 0,85 1,04 1,04 1,89 2,26 

 10.44.0  41 50 7,9959 0 1,04 1,13 1,7 1,7 1,89 

 11.19.0  38 60 7,9959 0 1,13 1,04 1,79 2,08 1,7 

 11.54.0  41 52 7,9959 0 1,04 1,13 1,6 1,98 2,55 

 12.29.0  42 51 5,35915 0 0,66 1,23 1,23 1,98 2,26 

 13.3.0  42 51 5,35915 0 1,04 1,23 1,42 2,08 1,89 

 13.39.0  40 57 7,9959 0 0,66 1,04 1,23 1,98 1,98 

 14.14.0  40 59 7,9959 0 0,85 1,04 1,42 1,98 2,17 

 14.48.0  40 61 7,9959 0 0,85 1,04 1,32 1,98 1,51 

 15.22.0  40 61 7,9959 0 0,85 0,94 1,51 1,89 1,32 

 15.57.0  39 64 7,9959 0 0,75 1,13 1,42 1,98 1,32 

 16.32.0  40 61 5,81742 0 0,85 1,13 1,79 1,89 1,51 

 17.7.0  40 61 3,97306 0 0,94 1,13 1,42 2,08 0,94 

 17.42.0  38 62 2,1776 0 0,66 1,13 1,7 1,98 1,23 

 18.17.0  35 72 0,48258 0 0,75 1,13 1,42 1,98 1,51 

 18.51.0  35 72 0,48258 0 0,94 1,23 1,13 1,98 0,94 

 19.26.0  33 82 0 0 0,66 1,23 1,51 1,79 0,85 

 20.2.0  33 82 0 0 0,66 1,23 1,42 1,98 1,13 

 20.36.0  32 82 0 0 0,66 1,13 1,79 2,08 1,42 

 21.11.0  32 90 0 0 0,75 1,13 1,23 1,98 1,32 

 21.45.0  32 90 0 0 0,47 1,04 1,13 2,08 1,23 

 22.20.0  31 89 0 0 0,85 1,04 1,51 2,08 1,79 

 22.56.0  30 95 0 0 0,57 1,13 1,6 1,98 1,7 

 23.32.0  30 95 0 0 0,75 1,04 1,13 1,98 1,23 
18/11/19  0.7.0  30 95 0 0 1,04 1,13 1,7 1,98 2,45 
   0.42.0  29 95 0 0 1,04 1,13 1,6 1,98 1,79 
   1.17.0  29 95 0 0 0,66 1,04 1,42 1,98 1,79 
   1.52.0  29 95 0 0 0,57 1,13 1,51 2,08 1,42 
   2.27.0  29 95 0 0 0,85 1,13 1,7 1,98 1,23 
   3.2.0  29 95 0 0 0,75 1,13 1,51 2,08 2,17 
   3.37.0  29 95 0 0 0,57 1,04 1,6 1,98 1,98 
   4.12.0  28 95 0 0 0,85 1,13 1,42 2,08 1,51 
   4.47.0  28 95 0 0 0,94 1,13 1,51 1,89 0,94 
   5.22.0  27 95 0 0 0,75 1,13 0,94 1,98 1,89 
   5.57.0  27 95 0 0 0,94 1,13 1,6 1,98 1,23 
   6.33.0  27 95 0,13997 0 0,85 1,13 1,13 1,89 0,94 
   7.9.0  27 95 0,13997 0 0,94 1,32 1,7 1,98 1,89 
   7.44.0  30 95 0,6164 0 0,85 1,13 1,51 1,98 2,26 



 

186 

DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 
   8.19.0  30 95 0,6164 0 0,94 1,23 1,89 2,08 0,66 
           
   8.54.0  38 69 3,28009 0 0,94 1,04 1,32 2,08 0,85 
   9.29.0  38 68 4,8653 0 0,94 1,32 1,42 1,98 1,79 
   10.4.0  40 55 7,1571 0 0,94 0,94 1,6 1,98 2,45 
   10.40.0  40 55 7,1571 0 0,94 1,32 1,6 2,08 1,7 
   11.14.0  39 56 7,9959 0 0,85 1,13 1,79 2,08 1,98 
   11.50.0  39 56 7,9959 0 1,13 0,94 1,79 1,98 1,98 
   12.25.0  42 49 7,9959 0 0,94 1,13 1,23 1,98 0,94 
   13.0.0  42 48 7,9959 0 1,04 1,32 1,42 1,98 1,7 
   13.35.0  41 48 7,9959 0 0,94 1,23 0,85 1,98 2,08 
   14.11.0  41 53 7,9959 1 0,85 1,23 1,42 1,98 1,7 
   14.46.0  41 57 7,9959 0 0,85 1,04 1,42 1,98 1,42 
   15.21.0  40 60 7,9959 0 0,94 1,13 1,6 1,89 1,51 
   15.56.0  42 56 7,68609 0 0,66 0,94 1,79 2,08 1,42 
   16.31.0  42 53 5,4675 0 0,75 1,04 1,6 1,98 1,13 
   17.6.0  42 53 5,4675 0 0,75 1,04 1,6 1,98 0,85 
   17.41.0  38 64 2,11215 0 0,85 0,94 1,79 1,98 1,89 
   18.16.0  38 64 2,11215 0 0,85 1,04 1,7 2,08 0,94 
   18.51.0  36 72 0,44407 0 0,94 1,42 1,42 1,98 0,85 
   19.26.0  33 88 0,01113 1 1,32 1,42 1,79 1,98 1,23 
   20.1.0  32 92 0 0 1,23 1,42 1,51 1,98 1,51 
   20.36.0  32 89 0 0 1,13 1,42 1,32 1,98 1,51 
   21.11.0  32 93 0 0 0,85 0,94 1,42 1,98 1,04 
   21.46.0  32 93 0 0 1,13 1,32 1,51 1,98 1,6 
   22.21.0  31 95 0 0 1,13 1,32 1,51 1,98 1,6 
   22.55.0  31 95 0 0 0,85 1,04 1,42 1,98 1,42 
   23.30.0  31 95 0 0 0,94 1,23 1,7 1,98 1,51 
19/11/19  0.5.0  31 95 0 0 1,04 1,42 1,79 1,98 2,26 
   0.40.0  30 95 0 0 0,85 0,94 1,7 1,98 1,04 
   1.15.0  30 95 0 0 0,94 0,85 1,7 1,98 0,75 
   1.50.0  29 95 0 0 0,85 1,04 1,51 1,98 1,51 
   2.25.0  29 95 0 0 1,04 1,32 1,32 1,98 2,08 
   3.0.0  29 95 0 0 1,23 1,42 1,42 1,89 1,04 
   3.34.0  28 95 0 0 0,85 1,13 1,42 2,08 0,94 
   4.9.0  28 95 0 0 1,04 1,32 1,32 1,98 1,04 
   4.44.0  28 95 0 0 1,23 1,32 1,51 2,08 1,32 
   5.19.0  28 95 0 0 0,94 1,13 1,32 1,98 1,98 
   5.54.0  28 95 0 0 0,85 1,32 0,85 2,08 2,26 
   6.28.0  28 95 0,0981 0 1,13 1,23 0,75 2,08 0,85 
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DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 
   7.2.0  30 95 0,66471 0 0,75 0,94 1,23 2,08 1,04 
           
   7.37.0  32 93 0,84817 0 0,94 1,13 1,23 2,08 1,7 
   8.13.0  32 93 0,84817 0 1,04 1,23 1,42 1,89 1,42 
   8.48.0  34 82 1,46354 0 0,94 1,13 1,04 2,08 1,6 
   9.23.0  39 64 2,63294 0 0,75 1,13 1,13 1,98 1,13 
   9.58.0  38 65 5,41142 0 0,66 1,13 1,51 1,98 2,26 
   10.33.0  37 66 6,61537 0 0,85 0,94 1,79 1,98 1,32 
   11.8.0  39 55 7,9959 0 0,75 1,23 0,85 2,08 0,85 
   11.44.0  42 49 7,9959 0 0,85 1,04 1,6 1,98 1,98 
   12.19.0  43 46 7,9959 0 0,75 1,23 0,94 1,98 1,13 
   12.55.0  43 46 7,9959 0 0,66 1,04 1,6 1,6 1,42 
   13.31.0  39 54 7,9959 0 0,85 1,04 1,04 1,89 1,51 
   14.6.0  39 53 7,9959 0 0,94 1,23 1,42 1,98 2,26 
   14.41.0  40 54 7,9959 0 0,75 1,04 1,79 1,98 1,89 
   15.16.0  39 58 7,9959 0 0,85 1,04 1,51 1,98 1,51 
   15.51.0  40 55 7,9959 0 0,85 0,94 1,51 1,98 1,89 
   16.26.0  41 55 6,97452 0 0,47 1,13 1,6 1,98 1,04 
   17.1.0  41 51 4,25373 4 0,75 1,13 1,32 1,98 1,04 
   17.35.0  41 51 4,25373 4 0,85 0,94 1,42 1,7 2,45 
   18.10.0  39 60 0,66999 0 0,66 1,04 1,51 1,98 1,04 
   18.45.0  33 77 0,01596 0 0,75 1,04 1,23 1,98 1,79 
   19.20.0  32 85 0 0 0,66 1,13 1,6 2,08 1,6 
   19.55.0  31 92 0 0 0,85 1,04 1,42 1,7 1,7 
   20.30.0  31 94 0 0 0,94 0,94 1,79 1,89 0,75 
   21.5.0  31 95 0 0 0,85 1,13 1,7 1,98 2,26 
   21.40.0  31 95 0 0 0,66 1,13 1,32 1,98 1,7 
   22.15.0  30 95 0 0 0,94 1,13 1,32 1,98 0,94 
   22.49.0  30 95 0 0 0,38 1,04 1,7 1,98 1,42 
   23.24.0  30 95 0 0 0,75 1,23 1,51 1,98 1,32 
   23.59.0  30 95 0 0 0,85 1,13 1,23 1,98 0,38 
20/11/19  0.34.0  29 95 0 0 0,75 1,04 1,42 1,98 1,13 
   1.10.0  29 95 0 0 0,66 1,13 1,32 1,89 1,13 
   1.45.0  29 95 0 0 1,13 1,13 1,32 1,89 1,51 
   2.20.0  28 95 0 0 0,94 1,23 1,6 1,98 0,47 
   2.55.0  28 95 0 0 0,94 1,13 1,13 1,7 0,94 
   3.30.0  27 95 0 0 0,94 1,13 1,42 1,89 1,7 
   4.5.0  27 95 0 0 0,85 1,23 1,32 1,98 1,89 
   4.40.0  27 95 0 0 1,13 1,13 1,6 2,08 2,08 
   5.16.0  27 95 0 0 0,94 1,23 1,32 2,08 1,32 
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DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 
   5.51.0  27 95 0 0 0,94 1,23 1,32 2,08 1,42 
           
   6.25.0  27 95 0 0 0,85 1,04 1,13 1,98 0,94 
   7.0.0  27 95 0,33763 0 0,94 1,13 1,51 1,89 1,42 
   7.35.0  29 95 0,59531 0 0,94 1,04 1,04 1,7 2,74 
   8.10.0  29 95 0,59531 0 0,94 1,13 1,13 1,89 0,38 
   8.45.0  31 93 0,68316 0 0,85 1,04 1,13 1,6 1,42 
   9.20.0  36 67 2,34202 0 0,85 1,04 0,94 1,89 1,51 
   9.55.0  35 75 4,93748 0 0,94 1,32 1,32 1,79 1,51 
   10.29.0  39 55 7,24143 0 0,94 1,23 0,94 1,89 1,42 
   11.3.0  42 41 7,9959 0 1,04 1,23 1,51 1,98 0,57 
   11.37.0  42 41 7,9959 0 0,85 1,23 1,32 1,79 1,79 
   12.13.0  42 44 7,9959 0 0,94 1,04 1,42 1,98 1,23 
   12.47.0  42 44 7,9959 0 0,75 1,13 1,04 1,98 0,75 
   13.23.0  40 46 7,9959 0 0,94 1,13 1,79 1,98 1,32 
   13.59.0  40 46 7,9959 0 1,04 1,13 1,6 1,79 0,85 
   14.34.0  39 49 7,9959 0 0,94 1,32 1,51 1,98 1,42 
   15.9.0  40 47 7,9959 0 1,04 1,23 1,13 1,98 0,57 
   15.43.0  39 52 7,8735 0 1,13 1,32 1,32 1,89 1,13 
   16.18.0  40 51 6,45681 0 1,04 1,32 1,42 1,98 1,23 
   16.53.0  40 48 4,61288 0 0,85 1,04 1,13 1,98 1,42 
   17.29.0  39 56 2,37965 0 1,04 1,32 1,7 1,98 1,7 
   18.5.0  36 65 0,93499 0 1,23 1,42 1,32 1,98 0,94 
   18.39.0  36 65 0,93499 0 1,04 1,32 1,51 1,89 1,79 
   19.13.0  32 89 0 0 1,04 1,32 1,13 1,98 1,7 
   19.47.0  31 95 0 0 0,94 1,13 1,23 1,98 0,94 
   20.22.0  31 95 0 0 0,94 1,04 1,23 1,98 1,7 
   20.57.0  31 95 0 0 0,85 0,94 1,7 1,98 1,42 
   21.32.0  31 95 0 0 0,85 1,32 1,32 1,89 1,04 
   22.8.0  31 95 0 0 0,85 1,13 1,32 1,98 1,42 
   22.42.0  31 95 0 0 0,66 1,04 1,04 1,79 0,57 
   23.17.0  30 95 0 0 1,13 1,23 1,51 1,98 2,08 
   23.52.0  30 95 0 0 0,75 1,04 1,51 1,98 0,85 
21/11/19  1.0.0  29 95 0 0 0,85 1,04 1,7 1,98 1,32 
   7.42.0  29 92 0,60659 0 0,75 1,04 1,32 1,98 1,98 
   8.18.0  32 81 0,79151 0 0,94 1,23 1,32 1,89 0,47 
   9.40.0  39 58 5,49136 0 0,85 0,94 0,66 1,79 1,42 
   10.15.0  39 51 6,71933 0 0,75 1,13 1,23 1,98 0,94 
   10.51.0  39 51 6,71933 0 0,75 1,13 1,79 1,7 1,6 
   11.26.0  41 46 7,9959 0 0,94 1,23 1,32 1,7 0,94 
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DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 
   12.2.0  38 59 5,86091 0 1,04 1,23 1,6 1,98 1,13 
           
   12.37.0  39 55 7,9959 0 0,85 1,13 1,51 1,98 1,79 
   13.22.0  40 54 7,9959 0 0,85 1,13 1,89 1,79 1,32 
   13.57.0  40 57 7,9959 0 0,94 1,04 1,79 1,98 1,32 
   14.31.0  39 59 7,9959 0 0,75 1,13 1,6 2,08 1,13 
   14.52.32  39 61 7,9959 0 0,85 1,04 1,7 1,98 0,75 
   15.27.0  40 57 7,9959 0 0,57 1,13 1,51 1,98 1,7 
   16.2.0  38 67 7,96823 0 0,85 1,13 1,51 1,98 2,17 
   16.37.0  38 68 5,00337 0 0,57 1,04 1,51 1,98 0,94 
   17.12.0  36 74 1,41083 4 1,04 1,04 1,89 1,98 1,51 
   17.47.0  36 74 1,41083 4 0,66 0,94 1,51 2,08 1,13 
   18.22.0  34 90 0,32943 0 0,85 1,04 1,7 1,89 1,7 
   18.57.0  34 90 0,32943 0 0,66 1,13 1,04 1,98 1,89 
   19.32.0  32 95 0,00234 0 0,66 1,04 1,7 1,98 1,98 
   20.7.0  31 95 0 0 1,04 1,04 1,23 1,98 1,23 
   20.42.0  31 95 0 0 0,75 1,04 1,42 1,98 0,57 
   21.17.0  31 95 0 0 0,66 1,04 1,13 1,98 1,79 
   21.52.0  31 95 0 0 0,57 1,13 1,7 1,7 1,89 
   22.27.0  31 95 0 0 0,75 1,13 1,23 1,98 1,6 
   23.2.0  30 95 0 0 0,47 1,04 1,13 1,98 1,7 
   23.37.0  30 95 0 0 0,85 0,94 1,32 1,98 1,89 
22/11/19  0.11.0  30 95 0 0 0,75 1,13 1,6 1,98 1,04 
   0.46.0  31 95 0 0 0,85 1,13 0,94 1,98 2,26 
   1.21.0  30 95 0 0 0,94 1,04 1,7 1,98 0,85 
   1.56.0  30 95 0 0 0,94 1,04 1,7 1,98 2,17 
   2.31.0  30 95 0 0 0,94 1,04 1,13 1,98 1,42 
   3.5.0  29 95 0 0 1,04 1,13 1,42 1,98 1,23 
   3.40.0  29 95 0 0 0,75 1,13 1,23 2,08 1,79 
   4.15.0  28 95 0 0 1,04 1,04 0,85 1,98 1,04 
   4.50.0  28 95 0 0 1,04 1,32 1,51 1,98 1,32 
   5.25.0  28 95 0 0 1,04 1,04 1,23 1,98 0,94 
   6.0.0  28 95 0 0 0,75 1,13 1,32 2,08 1,6 
   6.36.0  27 95 0 0 1,13 1,42 0,47 1,89 0,66 
   7.10.0  28 95 0,34202 0 1,04 1,42 1,23 1,89 1,32 
   7.45.0  30 95 0,69839 0 1,04 1,04 0,85 1,89 1,6 
   8.19.0  30 95 0,69839 0 0,94 1,13 0,94 1,89 1,42 
   8.54.0  38 62 2,65051 0 0,94 1,13 1,32 1,79 1,04 
   9.29.0  41 54 4,72855 0 0,85 1,13 1,23 1,51 1,42 
   10.4.0  42 45 6,41376 0 0,94 1,23 0,94 1,98 1,42 
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DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 
   10.39.0  41 43 7,9959 0 1,13 1,04 1,23 1,79 0,94 
           
   11.14.0  42 39 7,9959 0 1,04 0,94 1,13 1,98 1,23 
   11.49.0  43 35 7,9959 0 0,94 1,13 1,6 2,08 1,32 
   12.23.0  43 35 7,9959 0 1,04 1,13 1,13 1,98 0,38 
   12.57.0  43 42 7,9959 0 0,94 1,04 0,85 1,98 0,75 
   13.32.0  42 41 7,9959 0 1,04 1,23 1,51 1,98 1,32 
   14.7.0  40 52 7,9959 0 1,23 1,32 1,42 1,98 1,98 
   14.42.0  40 52 7,9959 0 0,85 1,04 0,94 1,98 1,7 
   15.17.0  36 69 2,42606 0 1,04 1,13 1,23 1,98 0,66 
   15.52.0  36 69 2,42606 0 0,94 1,23 1,32 1,89 0,75 
   16.27.0  38 62 3,61537 0 0,85 1,23 1,32 1,98 1,23 
   17.2.0  37 64 1,78419 0 1,04 1,13 1,32 1,98 0,47 
   17.37.0  38 63 2,49678 0 0,94 0,85 1,51 1,98 1,42 
   18.12.0  35 73 0,78814 0 0,85 0,94 1,42 1,7 1,79 
   18.47.0  33 87 0,04041 0 1,04 1,23 1,51 1,98 0,38 
   19.22.0  32 95 0 0 0,85 1,13 1,32 1,98 1,89 
   19.57.0  31 95 0 0 0,94 1,13 1,51 1,98 1,23 
   20.32.0  31 95 0 0 0,75 0,94 1,7 1,98 0,75 
   21.7.0  31 95 0 0 0,75 1,04 1,79 1,98 1,51 
   21.42.0  31 95 0 0 0,85 1,04 1,04 1,98 1,04 
   22.17.0  30 95 0 0 0,75 1,04 1,23 1,7 1,51 
   22.52.0  30 95 0 0 0,85 1,04 1,13 1,98 1,98 
   23.26.0  30 95 0 0 0,85 1,04 1,51 1,98 0,85 
23/11/19  0.1.0  30 95 0 0 0,66 1,04 1,32 1,79 1,23 

 0.37.0  30 93 0 0 1,04 1,13 0,85 1,98 1,04 

 1.12.0  29 94 0 0 1,23 1,23 1,51 1,89 1,42 

 1.47.0  29 95 0 0 0,85 1,23 1,51 1,89 0,85 

 2.22.0  29 95 0 0 0,94 1,04 1,23 1,89 1,7 

 2.57.0  28 95 0 0 1,04 1,32 1,23 1,98 1,51 

 3.32.0  28 95 0 0 1,04 1,23 0,75 1,98 1,13 

 4.7.0  28 95 0 0 0,66 1,13 1,7 1,79 1,32 

 4.42.0  28 95 0 0 0,85 1,04 1,23 2,08 1,42 

 5.17.0  28 95 0 0 0,66 1,13 1,42 1,79 1,6 

 5.52.0  27 95 0 0 0,85 1,04 1,6 1,89 2,08 

 6.26.0  27 95 0,05271 0 0,75 1,04 1,42 1,51 1,51 

 7.1.0  27 95 0,05271 0 0,75 1,04 1,23 1,79 0,75 

 7.35.0  30 94 0,72416 0 0,75 1,13 1,32 1,89 1,51 

 8.9.0  33 86 0,86428 0 0,47 0,85 1,32 1,7 1,32 

 8.44.0  33 86 0,86428 0 0,85 1,04 0,94 1,79 1,7 
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DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 

 9.18.0  39 65 4,99854 0 0,75 1,04 1,32 1,7 0,94 

 

 9.53.0  39 61 7,01508 0 0,66 1,04 1,04 1,51 1,6 

 10.28.0  39 61 7,01508 0 0,57 0,94 0,94 1,6 2,36 

 11.4.0  40 52 6,2 0 0,66 1,13 0,85 1,6 1,51 

 11.40.0  39 56 3,48404 0 0,75 1,23 0,75 1,6 1,6 

 12.14.0  39 58 7,9959 0 0,94 1,23 1,32 1,79 0,38 

 12.48.0  40 58 7,9959 0 1,04 1,04 1,32 1,98 1,13 

 13.23.0  39 58 7,9959 0 0,94 1,13 1,51 1,7 1,89 

 13.59.0  39 58 7,9959 0 1,04 1,04 1,13 1,89 1,23 

 14.35.0  40 59 7,9959 0 1,04 1,13 1,51 1,89 1,32 

 15.9.0  40 59 7,9959 0 0,75 0,94 1,13 1,98 1,98 

 15.44.0  40 54 7,51669 0 0,94 1,13 1,42 1,98 2,17 

 16.19.0  40 53 6,57584 0 0,85 0,94 1,23 1,98 1,89 

 16.54.0  39 56 2,69297 0 0,57 1,13 1,51 1,98 0,75 

 17.29.0  38 61 1,56852 0 0,85 1,13 1,04 1,89 0,47 

 18.4.0  36 70 0,7022 0 0,75 1,04 1,04 1,7 1,13 

 18.39.0  33 79 0,05315 0 0,66 1,04 1,51 1,89 1,23 

 19.14.0  32 88 0 0 0,66 1,13 0,75 1,89 1,13 

 19.49.0  32 95 0 0 0,47 1,13 1,6 1,98 1,79 

 20.24.0  31 95 0 0 0,85 1,13 1,51 1,98 1,79 

 20.59.0  31 95 0 0 0,66 1,04 1,13 1,98 1,7 

 21.34.0  31 95 0 0 0,94 0,94 1,13 1,7 1,89 

 22.8.0  31 95 0 0 0,66 1,04 1,7 1,89 1,51 

 22.43.0  31 95 0 0 0,85 1,23 1,13 1,98 1,51 

 23.18.0  31 95 0 0 0,94 1,23 1,7 1,98 1,32 

 23.53.0  30 95 0 0 0,66 0,94 1,04 1,89 1,6 
24/11/19  0.27.0  30 95 0 0 0,85 1,04 1,6 1,7 1,6 
   1.2.0  30 95 0 0 0,85 1,04 1,04 1,7 0,75 
   1.37.0  29 95 0 0 0,94 1,04 1,51 1,89 1,32 
   2.12.0  29 95 0 0 0,85 1,13 1,42 1,98 1,13 
   2.47.0  29 95 0 0 0,85 1,04 1,7 1,98 0,66 
   3.22.0  29 95 0 0 1,23 1,32 1,13 1,98 0,66 
   3.57.0  28 95 0 0 0,85 1,04 1,04 1,89 1,7 
   4.32.0  28 95 0 0 0,94 1,13 1,04 1,89 1,6 
   5.8.0  28 95 0 0 0,75 1,23 1,42 1,98 1,13 
   5.43.0  28 95 0 0 0,85 1,13 1,23 1,51 1,79 
   6.34.0  28 95 0,11611 0 0,75 1,04 1,32 1,7 1,42 
   7.9.0  29 95 0,5284 0 0,94 1,13 1,51 1,89 1,51 
   7.44.0  31 91 0,63631 0 0,66 1,23 1,42 1,7 1,51 
   8.20.0  31 91 0,63631 0 0,85 1,13 1,13 1,79 1,32 
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DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 
   8.55.0  33 80 0,91406 0 0,75 1,04 1,7 1,79 1,89 
           
   9.31.0  41 58 4,54744 0 0,94 1,04 1,42 1,79 0,75 
   10.6.0  40 59 6,75549 0 0,94 1,13 1,6 1,51 0,85 
   10.40.0  42 53 7,9959 0 0,85 1,23 0,85 1,79 1,89 
   11.15.0  42 53 7,9959 0 0,94 1,13 1,13 1,79 1,32 
   11.49.0  40 59 7,9959 0 0,85 1,04 1,79 1,98 1,13 
   12.24.0  39 62 7,9959 0 1,04 1,04 1,23 1,98 1,51 
   13.0.0  41 57 7,9959 0 0,75 1,13 1,7 1,98 1,89 
   13.35.0  37 67 1,87789 0 0,75 1,13 1,6 1,79 2,08 
   14.9.0  37 67 1,87789 0 0,75 1,13 1,32 1,98 1,32 
   14.44.0  41 54 7,9959 0 0,94 0,94 1,6 1,98 1,7 
   15.19.0  40 52 7,9959 0 0,75 1,04 1,32 1,89 2,08 
   15.54.0  40 50 6,85549 0 0,85 1,13 1,32 1,98 1,23 
   16.29.0  38 57 2,90776 0 0,75 1,13 1,79 1,98 0,38 
   17.4.0  37 59 1,91933 0 0,94 0,94 1,42 1,98 0,75 
   17.39.0  35 67 0,58755 0 0,94 1,13 1,51 1,98 1,98 
   18.14.0  36 66 0,49971 0 0,85 1,23 1,79 2,08 1,7 
   18.49.0  33 87 0,01845 0 0,75 1,13 1,42 1,98 2,17 
   19.24.0  32 94 0 0 1,04 1,04 1,79 1,98 1,7 
   19.59.0  32 95 0 0 0,94 1,23 1,42 1,98 0,85 
   20.34.0  32 95 0 0 1,04 1,13 1,79 1,98 1,6 
   21.8.0  32 95 0 0 1,04 1,32 1,32 1,98 0,94 
   21.42.0  31 95 0 0 1,13 1,04 1,51 1,98 0,94 
   22.17.0  31 95 0 0 1,13 1,32 1,6 1,98 1,51 
   22.53.0  31 95 0 0 1,04 1,23 1,42 2,08 0,85 
   23.28.0  31 95 0 0 1,04 1,32 1,6 1,98 0,94 
25/11/19  0.4.0  31 95 0 0 0,94 1,13 1,42 1,98 1,42 
   0.39.0  30 95 0 0 1,04 1,32 1,7 1,98 0,94 
   1.14.0  29 95 0 0 0,75 1,13 1,6 1,98 1,42 
   1.49.0  29 95 0 0 0,85 1,23 1,6 2,08 2,08 
   2.23.0  29 95 0 0 0,94 1,32 1,7 2,08 1,23 
   2.58.0  28 95 0 0 0,85 1,13 1,04 1,89 1,23 
   3.33.0  28 95 0 0 1,04 1,04 1,6 1,89 1,6 
   4.8.0  28 95 0 0 0,85 1,13 1,32 1,89 1,6 
   4.43.0  28 95 0 0 1,13 1,23 1,42 1,89 1,7 
   5.18.0  28 95 0 0 0,94 1,04 1,42 1,98 1,13 
   5.52.0  27 95 0 0 0,75 1,23 1,42 1,89 1,13 
   6.27.0  27 95 0,06047 0 0,85 1,13 1,32 1,89 0,94 
   7.2.0  27 95 0,06047 0 0,85 1,23 1,7 1,7 1,42 
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DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 
   7.37.0  28 95 0,37277 0 0,85 1,13 1,7 1,79 1,98 
           
   8.11.0  31 95 0,92665 0 0,85 1,04 1,23 1,89 0,75 
   8.46.0  31 95 0,92665 0 0,85 1,13 1,42 1,89 0,66 
   9.21.0  40 62 4,51625 0 0,66 1,32 1,13 1,89 1,13 
   9.56.0  40 62 4,51625 0 0,85 1,13 1,51 1,7 1,23 
   10.30.0  41 54 7,9959 0 0,66 1,23 1,04 1,79 0,66 
   11.7.52  38 56 7,9959 0 0,75 1,13 1,42 1,79 1,7 
   11.44.0  38 56 7,9959 0 0,75 1,13 0,85 1,89 1,04 
   12.20.0  37 71 7,9959 0 0,94 1,04 1,13 1,79 1,13 
   12.56.0  40 62 7,83734 6 0,85 1,13 1,42 1,89 1,23 
   13.31.0  38 66 2,92387 11 0,85 1,13 1,23 1,98 0,85 
   14.7.0  38 66 2,92387 11 0,85 1,04 1,32 1,98 1,79 
   14.42.0  31 95 0,29956 1 0,85 1,04 1,42 1,98 2,36 
   15.16.0  27 95 1,01362 4 1,04 1,23 1,04 1,98 1,32 
   15.50.0  28 95 2,56018 0 0,85 1,13 1,7 1,89 1,51 
   16.24.0  28 95 2,56018 0 0,94 1,13 0,94 1,89 0,75 
   16.59.0  35 86 3,38551 30 0,85 1,04 1,6 2,08 1,51 
   17.34.0  36 80 1,794 14 1,13 1,6 1,98 2,26 0,09 
   18.11.0  36 80 1,794 14 1,04 1,51 1,98 2,26 0,38 
   18.47.0  32 94 0,03455 0 1,04 1,6 1,98 2,26 1,23 
   19.24.0  31 95 0 0 0,94 1,6 1,98 2,26 0,75 
   20.1.0  30 95 0 0 1,13 1,6 1,98 2,26 0,94 
   20.37.0  30 95 0 0 1,13 1,6 1,98 2,26 1,32 
   21.13.0  30 95 0 0 1,13 1,6 1,89 2,26 0,66 
   21.50.0  30 95 0 0 1,13 1,6 1,89 2,26 0,66 
   22.27.0  29 95 0 0 1,13 1,6 1,98 2,26 1,04 
   23.4.0  29 95 0 0 0,94 1,6 1,98 2,26 0,19 
   23.41.0  28 95 0 0 1,04 1,6 1,98 2,26 1,23 
26/11/19  0.18.0  28 95 0 0 1,04 1,51 1,89 2,26 0,47 
   0.55.0  28 95 0 0 1,23 1,51 1,98 2,26 0,85 
   1.32.0  28 95 0 0 1,04 1,6 1,98 2,26 0,19 
   2.9.0  27 95 0 0 1,13 1,6 1,98 2,17 0,85 
   2.46.0  27 95 0 0 1,23 1,6 1,98 2,17 1,32 
   3.23.0  27 95 0 0 1,13 1,51 1,98 2,26 0,47 
   4.0.0  27 95 0 0 1,04 1,6 1,98 2,26 8E+07 
   4.36.0  27 95 0 0 1,04 1,6 2,08 2,26 1,32 
   5.13.0  27 95 0 0 0,94 1,6 1,98 2,36 1,32 
   5.49.0  27 95 0 0 1,23 1,6 2,08 2,26 0,47 
   6.25.0  26 95 0,05066 0 1,13 1,6 2,08 2,26 0,28 
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DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 
   7.2.0  27 95 0,35476 0 1,04 1,6 1,98 2,26 1,79 
           
   7.39.0  29 95 0,56852 0 1,04 1,51 1,98 2,26 1,04 
   8.16.0  29 95 0,56852 0 1,04 1,6 2,08 2,26 0,57 
   8.53.0  31 95 0,74085 0 1,04 1,6 1,98 2,26 0,75 
   9.30.0  37 78 2,41874 0 1,23 1,6 1,98 2,26 0,09 
   10.7.0  40 67 5,58902 0 1,13 1,6 2,08 2,36 0,57 
   10.44.0  41 59 7,9959 0 1,13 1,6 2,08 2,26 1,32 
   11.21.0  41 59 7,9959 0 1,04 1,6 1,98 2,26 0,94 
   11.58.0  42 43 7,9959 0 1,13 1,6 2,08 2,36 0,19 
   12.35.0  41 47 7,9959 12 1,13 1,6 1,89 2,36 1,6 
   13.12.0  39 59 7,9959 7 1,13 1,6 1,98 2,26 0,47 
   13.49.0  41 53 7,9959 6 1,23 1,6 2,08 2,26 0,38 
   14.25.0  39 59 3,77936 0 1,23 1,6 1,98 2,26 0,57 
   15.2.0  41 57 7,9959 0 1,04 1,6 1,98 2,26 1,32 
   15.39.0  40 60 3,96618 0 1,04 1,6 1,98 2,26 0,66 
   16.16.0  40 60 3,96618 0 1,04 1,6 2,08 2,26 1,79 
   16.53.0  37 74 2,14685 0 1,04 1,6 1,98 2,26 1,23 
   17.30.0  36 76 1,53675 0 1,13 1,6 1,98 2,26 0,47 
   18.7.0  36 76 1,53675 0 1,04 1,6 1,98 2,17 1,32 
   18.44.0  33 85 0,38697 0 1,13 1,6 1,98 2,26 1,7 
   19.21.0  32 91 0,09224 0 1,13 1,6 1,98 2,26 0,66 
   19.57.0  30 95 0 0 1,13 1,6 1,98 2,26 1,32 
   20.34.0  30 95 0 0 1,13 1,6 1,98 2,26 0,28 
   21.11.0  30 95 0 0 1,13 1,6 1,98 2,26 0,75 
   21.48.0  30 95 0 0 1,04 1,51 1,98 2,26 1,23 
   22.24.0  30 95 0 0 1,13 1,51 1,98 2,26 0,28 
   23.1.0  30 95 0 0 1,13 1,6 1,98 2,26 0,47 
   23.38.0  29 95 0 0 1,04 1,51 1,98 2,26 1,51 
27/11/19  0.15.0  28 95 0 0 1,23 1,6 1,98 2,26 1,04 
   0.51.0  29 95 0 0 1,23 1,51 1,98 2,26 0,85 
   1.28.0  29 95 0 0 1,04 1,6 2,08 2,26 0,66 
   2.5.0  28 95 0 0 1,13 1,51 1,98 2,17 1,32 
   2.41.0  28 95 0 0 1,13 1,6 1,98 2,26 0,38 
   3.17.0  28 95 0 0 1,04 1,6 1,98 2,26 0,85 
   3.54.0  28 95 0 0 1,23 1,6 1,98 2,17 1,13 
   4.30.0  28 95 0 0 1,13 1,6 1,98 2,17 0,28 
   5.6.0  28 95 0 0 1,23 1,51 1,89 2,26 0,38 
   5.43.0  28 95 0 0 1,13 1,6 1,98 2,26 1,13 
   6.20.0  28 95 0 0 1,13 1,6 1,98 2,26 0,85 
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DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 
   6.56.0  29 95 0,33968 0 1,13 1,6 1,98 2,36 0,19 
           
   7.33.0  30 95 0,65095 0 1,04 1,51 2,08 2,26 1,32 
   8.10.0  32 95 0,96384 0 1,13 1,6 2,08 2,26 0,94 
   8.47.0  32 95 0,96384 0 1,04 1,6 2,08 2,26 1,04 
   9.24.0  39 70 4,71098 0 1,13 1,6 2,08 2,17 0,38 
   10.1.0  42 56 6,68023 0 1,13 1,6 1,89 2,26 0,57 
   10.38.0  43 52 7,9959 0 1,13 1,6 1,89 2,26 0,75 
   11.15.0  43 52 7,9959 0 1,23 1,6 1,98 2,17 0,47 
   11.28.46  39 65 7,9959 0 1,23 1,51 1,98 2,26 1,42 
   12.6.0  39 65 7,9959 0 1,04 1,51 1,98 2,26 0,94 
   12.44.0  40 60 5,93119 0 1,04 1,6 1,98 2,26 0,66 
   13.22.0  40 60 5,93119 0 1,13 1,6 1,98 2,26 0,75 
   13.59.0  34 89 0,94422 0 1,04 1,51 1,98 2,17 0,28 
   14.35.0  34 89 0,94422 0 1,13 1,6 1,89 2,26 1,23 
   15.12.0  34 90 2,09707 0 1,13 1,51 1,98 2,26 0,94 
   15.48.0  34 90 2,09707 0 1,13 1,51 1,98 2,26 0,28 
   16.24.0  35 89 4,26545 0 0,94 1,51 1,98 2,26 0,75 
   17.1.0  35 89 4,26545 0 1,13 1,6 1,98 2,17 1,04 
   17.38.0  35 85 2,64612 0 1,04 1,6 1,98 2,26 1,79 
   18.14.0  36 83 1,58419 0 1,13 1,51 1,98 2,26 0,94 
   18.51.0  34 85 0,78331 0 1,13 1,51 1,98 2,26 0,28 
   19.28.0  32 95 0 0 1,13 1,6 1,98 2,26 0,57 
   20.4.0  31 95 0 0 1,13 1,6 1,98 2,26 0,09 
   20.40.0  31 95 0 0 1,13 1,6 1,98 2,36 0,75 
   21.16.0  31 95 0 0 1,13 1,6 1,98 2,26 1,04 
   21.53.0  30 95 0 0 1,13 1,6 1,98 2,26 1,04 
   22.30.0  30 95 0 0 1,23 1,6 1,89 2,26 1,04 
   23.7.0  30 95 0 0 1,13 1,6 1,98 2,26 1,6 
   23.43.0  30 95 0 0 1,13 1,6 1,98 2,36 0,75 
28/11/19  0.19.0  30 95 0 0 1,13 1,6 2,08 2,26 1,13 
   0.56.0  30 95 0 0 1,13 1,6 1,98 2,26 1,98 
   1.33.0  29 95 0 0 1,23 1,6 1,98 2,26 0,75 
   2.10.0  29 95 0 0 1,04 1,6 1,89 2,26 1,42 
   2.47.0  29 95 0 0 1,04 1,6 1,98 2,26 1,23 
   3.23.0  28 95 0 0 1,13 1,6 1,98 2,26 0,09 
   4.0.0  28 95 0 0 1,13 1,7 1,98 2,17 1,6 
   4.36.0  28 95 0 0 1,13 1,6 1,98 2,26 0,94 
   5.12.0  28 95 0 0 1,23 1,6 1,98 2,26 1,23 
   5.49.0  28 95 0 0 1,04 1,6 2,08 2,26 1,13 
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DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 
   6.26.0  28 95 0 0 1,23 1,6 2,08 2,26 0,28 
           
   7.3.0  29 95 0,38302 0 1,13 1,6 1,98 2,26 0,94 
   7.39.0  29 95 0,38302 0 1,04 1,6 2,08 2,26 1,6 
   8.16.0  31 95 0,67936 0 1,23 1,6 2,08 2,36 0,75 
   8.53.0  32 95 0,94714 0 1,23 1,6 1,98 2,26 1,23 
   9.29.0  40 70 4,21025 0 1,04 1,6 2,08 2,26 1,04 
   10.5.0  40 70 4,21025 0 1,13 1,6 1,98 2,26 0,38 
   10.41.0  41 66 6,30498 0 1,13 1,6 1,98 2,26 1,51 
   11.18.0  41 58 7,9959 0 1,13 1,6 1,98 2,26 1,13 
   11.54.0  42 54 7,9959 0 1,04 1,6 1,98 2,26 1,98 
   12.30.0  42 58 7,9959 0 1,04 1,6 1,98 2,26 0,47 
   13.7.0  41 59 3,55871 0 1,13 1,51 1,98 2,36 0,66 
   13.43.0  41 59 3,55871 0 1,23 1,6 1,98 2,17 0,85 
   14.19.0  38 72 7,9959 0 1,04 1,6 1,98 2,17 0,09 
   14.55.0  40 66 7,9959 0 1,13 1,6 1,98 2,26 0,75 
   15.32.0  40 66 7,9959 0 1,23 1,6 1,98 2,26 0,94 
   16.9.0  34 84 0,89795 0 1,23 1,6 2,08 2,26 1,04 
   16.46.0  34 84 0,89795 0 1,23 1,6 1,98 2,26 1,04 
   17.22.0  32 88 0,82079 0 1,23 1,6 1,98 2,26 0,28 
   17.59.0  32 88 0,82079 0 1,23 1,7 2,08 2,26 0,57 
   18.35.0  33 89 0,18931 0 1,13 1,6 2,08 2,26 1,13 
   19.11.0  33 89 0,18931 0 1,13 1,7 1,98 2,26 0,66 
   19.47.0  31 95 0 0 1,04 1,6 1,98 2,36 0,09 
   20.24.0  30 95 0 0 1,13 1,6 1,98 2,26 0,28 
   21.1.0  30 95 0 0 1,04 1,6 2,08 2,26 8E+07 
   21.37.0  30 95 0 0 1,04 1,6 1,98 2,26 1,23 
   22.14.0  30 95 0 0 1,13 1,6 1,98 2,26 0,57 
   22.51.0  29 95 0 0 1,13 1,6 1,98 2,26 1,04 
   23.27.0  29 95 0 0 1,04 1,6 1,7 2,26 0,47 
29/11/19  0.3.0  29 95 0 0 1,23 1,6 1,98 2,26 0,66 
   0.40.0  29 95 0 0 1,23 1,6 1,98 2,26 1,89 
   1.16.0  28 95 0 0 1,13 1,6 2,08 2,26 0,85 
   1.52.0  28 95 0 0 1,13 1,6 1,98 2,26 0,47 
   2.29.0  28 95 0 0 1,13 1,6 2,08 2,26 0,38 
   3.5.0  28 95 0 0 1,13 1,6 2,08 2,26 0,28 
   3.42.0  27 95 0 0 1,13 1,6 2,08 2,26 0,66 
   4.18.0  27 95 0 0 1,23 1,6 1,98 2,26 1,23 
   4.55.0  27 95 0 0 1,04 1,6 1,98 2,26 0,47 
   5.32.0  27 95 0 0 1,13 1,6 1,89 2,26 0,75 
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DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 
   6.9.0  27 95 0 0 1,13 1,6 1,98 2,26 1,04 
           
   6.46.0  27 95 0,11757 0 1,13 1,6 2,08 2,26 0,38 
   7.22.0  28 95 0,39619 0 1,13 1,6 1,98 2,26 0,75 
   7.59.0  28 95 0,39619 0 1,23 1,6 1,98 2,26 0,28 
   8.36.0  31 95 0,6183 0 1,04 1,6 1,98 2,26 0,19 
   9.12.0  34 94 2,30791 0 1,13 1,6 2,08 2,36 1,51 
   9.49.0  39 67 3,67833 0 1,13 1,51 2,08 2,26 0,66 
   10.29.0  42 49 7,34934 0 1,04 1,13 1,6 1,89 1,04 
   11.4.0  41 52 7,9959 0 0,94 1,13 1,51 1,89 1,51 
   11.40.0  41 52 7,9959 0 0,85 1,13 1,42 1,89 0,66 
   12.16.0  45 40 7,9959 0 0,85 1,23 1,32 1,79 1,42 
   12.52.0  45 40 7,9959 0 1,04 1,23 1,6 1,98 1,79 
   13.26.0  40 59 7,9959 0 0,66 1,13 1,51 1,89 1,6 
   14.0.0  40 59 7,9959 0 0,85 1,23 1,32 1,98 1,7 
   14.34.0  39 68 7,9959 0 0,94 1,13 1,42 2,08 1,89 
   15.9.0  39 68 7,9959 0 0,57 1,13 1,6 1,98 1,42 
   15.44.0  41 60 7,9959 0 0,57 1,04 1,7 1,89 2,26 
   16.19.0  41 54 7,58799 0 0,85 1,04 1,7 1,98 1,7 
   16.54.0  44 48 3,71977 0 1,04 1,13 1,51 1,98 0,94 
   17.30.0  40 60 0,91157 0 0,75 1,04 1,04 1,98 1,6 
   18.5.0  39 63 0,96032 0 0,57 1,04 1,7 1,89 0,57 
   18.40.0  38 67 0,11552 0 1,04 1,32 1,7 1,98 2,26 
   19.38.0  34 88 0 0 0,66 1,04 1,13 2,08 0,85 
   20.13.0  34 88 0 0 0,57 1,13 1,6 1,89 1,6 
   20.49.0  33 95 0 0 0,66 1,13 1,7 1,98 0,57 
   21.24.0  32 95 0 0 1,04 1,04 1,6 1,89 1,32 
   22.0.0  32 95 0 0 1,04 1,04 1,13 1,98 1,13 
   22.36.0  31 95 0 0 0,85 1,13 1,6 1,98 1,32 
   23.10.0  31 95 0 0 0,85 1,32 1,51 1,98 1,42 
   23.44.0  31 95 0 0 0,94 1,13 1,42 1,98 1,89 
30/11/19  0.18.0  30 95 0 0 0,85 1,23 1,6 2,08 2,26 
   0.53.0  29 95 0 0 0,66 1,04 0,85 1,98 1,13 
   1.28.0  29 95 0 0 0,94 1,23 1,32 1,98 1,42 
   2.3.0  29 95 0 0 1,13 1,23 1,79 2,08 1,04 
   2.38.0  29 95 0 0 1,04 1,13 1,6 1,98 0,94 
   3.14.0  28 95 0 0 1,23 1,32 1,42 1,98 1,7 
   3.49.0  28 95 0 0 1,04 1,32 0,94 1,98 2,08 
   4.23.0  28 95 0 0 0,94 1,04 0,66 1,98 1,13 
   4.58.0  28 95 0 0 1,04 1,32 0,85 1,98 1,13 
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DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 
   5.32.0  28 95 0 0 1,13 1,32 1,6 1,6 1,7 
           
   6.6.0  28 95 0,00044 0 1,23 1,32 1,32 1,89 1,23 
   6.41.0  28 95 0,00044 0 1,32 1,42 1,51 1,89 1,42 
   7.16.0  28 95 0,19956 0 1,23 1,51 1,13 1,98 1,6 
   7.51.0  30 95 0,52753 0 1,23 1,42 1,42 1,89 1,42 
   8.26.0  32 95 0,76515 0 1,13 1,42 1,23 1,79 0,47 
   9.1.0  37 79 3,40791 0 1,13 1,42 1,23 1,89 1,23 
   9.36.0  39 68 4,39766 0 1,04 1,23 1,04 1,7 1,32 
   10.11.0  42 59 5,08536 0 0,85 1,23 1,32 1,79 1,23 
   10.47.0  42 59 5,08536 0 1,04 1,13 1,51 1,98 1,42 
   11.22.0  39 65 7,54744 0 0,94 1,23 1,51 1,98 0,85 
   11.58.0  39 66 7,9959 0 0,75 1,04 1,51 1,89 1,23 
   12.33.0  42 60 7,9959 0 0,75 1,13 1,23 2,08 1,7 
   13.8.0  38 69 6,52167 0 0,94 1,13 1,79 2,08 1,51 
   13.43.0  38 73 2,74714 0 1,04 1,13 1,79 2,08 1,6 
   14.18.0  40 69 7,9959 0 0,85 1,13 1,42 1,98 1,89 
   14.53.0  38 77 5,32592 0 0,57 1,13 1,32 1,98 1,04 
   15.28.0  40 68 7,75827 0 0,66 1,04 1,7 1,98 2,17 
   16.3.0  40 66 6,80029 0 0,85 1,13 1,13 1,89 1,04 
   16.38.0  34 81 1,42606 0 0,94 1,04 1,32 1,98 1,98 
   17.13.0  32 85 1,08331 0 1,04 1,13 1,23 1,98 1,32 
   17.48.0  34 87 1,20146 0 0,75 1,13 1,51 1,98 1,79 
   18.23.0  34 87 1,20146 0 1,04 1,13 1,13 2,08 0,57 
   18.58.0  34 87 0,45813 0 1,13 1,13 1,13 1,98 0,85 
   19.33.0  32 95 0,00337 0 1,04 1,23 1,32 1,89 1,23 
   20.7.0  31 95 0 0 0,94 1,13 1,6 2,08 2,45 
   20.42.0  31 95 0 0 1,04 1,04 1,51 1,98 1,6 
   21.18.0  31 95 0 0 0,85 1,23 1,04 1,89 0,47 
   21.53.0  30 95 0 0 0,94 1,04 1,79 1,98 0,75 
   22.28.0  30 95 0 0 0,94 1,13 1,42 1,98 1,04 
   23.3.0  30 95 0 0 0,94 1,04 1,79 1,98 1,13 
   23.37.0  29 95 0 0 1,04 1,04 1,42 2,08 1,13 
01/12/19  0.13.0  29 93 0 0 0,94 1,04 1,32 1,98 1,13 
   0.49.0  29 93 0 0 0,57 1,13 1,51 1,98 1,23 
   1.21.0  29 93 0 0 0,75 1,13 1,23 1,98 0,94 
   1.56.0  29 94 0 0 0,85 1,04 1,42 2,08 0,85 
   2.31.0  28 95 0 0 0,85 1,13 1,13 1,98 1,13 
   3.5.0  28 95 0 0 0,85 1,23 1,42 1,98 0,28 
   3.40.0  28 95 0 0 0,94 1,32 1,23 1,98 0,85 
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DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 
   4.16.0  28 92 0 0 0,94 1,13 1,32 1,98 0,94 
           
   4.50.0  28 90 0 0 0,66 1,23 1,23 1,89 1,42 
   5.26.0  28 90 0 0 0,66 1,13 0,94 1,89 1,7 
   6.1.0  28 90 0 0 0,75 1,13 0,85 1,7 1,6 
   6.37.0  28 86 0,08199 0 1,04 1,13 1,04 1,79 1,13 
   7.12.0  29 86 0,49136 0 0,38 1,13 1,32 1,98 0,85 
   7.47.0  29 85 0,49136 0 0,85 1,23 1,13 1,98 1,51 
   8.21.0  33 85 1,19078 0 0,94 1,32 1,6 1,89 1,7 
   8.56.0  37 80 2,58419 0 0,85 1,04 0,94 1,89 1,32 
   9.32.0  37 70 2,58419 0 0,85 1,13 1,04 1,79 0,47 
   10.8.0  39 70 5,1366 0 0,85 1,04 1,32 1,98 1,42 
   10.43.0  40 60 7,9287 0 0,85 1,23 0,94 1,79 1,23 
   11.18.0  43 50 7,9959 0 0,94 1,32 1,04 1,79 1,04 
   11.53.0  42 50 7,9959 0 0,85 1,04 1,42 1,89 1,79 
   12.28.0  42 50 3,74802 0 0,85 1,23 1,23 1,98 0,57 
   13.3.0  40 56 7,9959 0 0,94 1,04 1,42 1,7 1,7 
   13.38.0  39 63 7,9959 0 0,94 1,13 1,42 1,98 1,79 
   14.13.0  39 63 7,9959 0 0,85 1,32 1,42 1,98 1,98 
   14.48.0  41 58 7,9959 0 1,04 1,13 1,79 1,89 0,28 
   15.22.0  41 58 7,9959 0 1,23 1,04 1,51 1,98 1,6 
   15.57.0  41 56 7,04539 0 0,94 1,04 0,85 2,08 1,32 
   16.31.0  41 56 7,04539 0 0,85 1,04 1,6 1,98 1,98 
   17.6.0  39 61 3,22108 0 0,85 1,13 1,13 1,98 1,23 
   17.41.0  37 70 1,7183 0 1,04 1,13 1,32 1,98 1,98 
   18.15.0  37 70 1,7183 0 1,04 0,94 1,7 1,98 1,04 
   18.50.0  35 81 0,57775 0 1,13 1,23 1,32 1,98 1,51 
   19.25.0  33 91 0,01903 0 0,75 1,13 1,7 1,79 1,89 
   20.0.0  32 90 0 0 0,75 1,04 1,42 1,89 1,89 
   20.35.0  31 90 0 0 0,57 1,13 1,32 1,7 0,94 
   21.10.0  31 92 0 0 0,75 1,13 1,04 2,08 2,26 
   21.45.0  31 92 0 0 0,85 1,04 1,6 1,98 1,51 
   22.20.0  31 92 0 0 0,85 1,13 1,79 1,98 1,32 
   22.55.0  31 92 0 0 0,94 1,04 1,42 1,98 1,89 
   23.30.0  30 94 0 0 1,04 1,04 1,32 1,89 1,04 
02/12/19  0.5.0  30 93 0 0 0,85 1,32 1,51 1,98 0,57 
   0.40.0  30 93 0 0 1,04 1,04 1,13 1,89 1,79 
   1.16.0  30 95 0 0 0,94 1,13 1,32 1,98 1,32 
   1.51.0  29 95 0 0 1,04 1,13 1,04 2,08 1,6 
   2.27.0  29 95 0 0 0,94 1,13 0,85 2,08 1,04 
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DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 
   3.2.0  29 93 0 0 0,94 1,04 1,6 1,98 1,04 
           
   3.38.0  29 93 0 0 1,23 1,13 1,42 2,08 1,6 
   4.13.0  29 90 0 0 0,94 1,23 0,94 1,89 2,08 
   4.48.0  29 90 0 0 1,04 1,13 1,79 1,98 1,23 
   5.25.0  29 90 0 0 0,85 1,13 1,6 1,98 0,94 
   6.1.0  29 90 0 0 0,85 1,13 1,32 1,98 1,32 
   6.36.0  29 86 0,08638 0 0,85 1,04 1,04 1,98 0,85 
   7.11.0  29 86 0,08638 0 0,94 1,04 1,23 1,51 0,85 
   7.45.0  30 80 0,49429 0 0,94 1,23 1,7 1,79 1,6 
   8.20.0  32 80 0,98477 0 0,94 1,23 1,04 1,6 0,94 
   8.55.0  34 75 1,28258 0 0,94 1,04 1,23 1,98 1,04 
   9.28.0  39 75 1,82269 0 0,94 1,04 1,32 1,89 0,85 
   10.3.0  36 70 2,31127 0 0,85 1,13 1,32 1,23 1,98 
   10.38.0  41 69 2,28302 0 0,75 1,04 1,32 1,98 1,51 
   11.13.0  36 68 2,1571 0 0,85 1,13 1,79 1,98 1,23 
   11.48.0  41 68 7,9959 0 0,85 1,04 1,04 1,89 1,42 
   12.22.0  38 77 1,92621 0 0,85 1,04 1,23 1,98 0,85 
   12.57.0  38 82 7,9959 0 0,85 1,13 1,79 1,98 1,79 
   13.31.0  38 82 7,9959 0 0,94 1,23 0,85 1,89 1,7 
   14.5.0  37 82 4,9511 0 0,75 1,04 0,94 1,98 1,6 
   14.40.0  37 82 4,9511 0 0,85 1,13 1,51 1,79 0,85 
   15.15.0  31 83 0,75051 0 0,94 1,23 1,32 2,08 2,36 
   15.50.0  32 83 1,42401 0 1,13 1,23 0,85 2,08 1,04 
   16.24.0  37 84 5,40307 0 0,94 1,13 1,13 1,98 1,04 
   16.59.0  37 85 5,40307 0 1,04 1,04 1,6 1,98 1,23 
   17.33.0  35 85 1,52899 0 0,85 1,13 1,7 1,7 0,85 
   18.7.0  35 85 1,52899 0 0,94 1,23 1,51 1,89 1,42 
   18.42.0  31 85 0,03895 0 1,04 1,04 1,51 2,08 0,19 
   19.17.0  30 90 0 0 1,13 1,23 1,13 1,98 1,42 
   19.52.0  30 93 0 1 0,94 1,13 1,42 1,98 0,47 
   20.27.0  30 93 0 1 1,04 1,23 0,85 1,98 1,6 
   21.2.0  30 93 0 0 0,85 1,04 1,32 1,98 1,32 
   21.37.0  30 93 0 0 0,94 1,04 1,42 2,08 1,6 
   22.12.0  29 94 0 0 1,04 1,32 1,6 1,98 1,51 
   22.47.0  29 94 0 0 0,94 1,23 1,04 1,98 1,32 
   23.23.0  29 94 0 0 0,85 1,32 1,32 2,08 1,23 
   23.58.0  29 94 0 0 0,94 1,23 1,6 1,98 0,66 
03/12/19  0.32.0  29 95 0 0 0,94 1,13 1,51 1,98 1,51 
   1.6.0  29 95 0 0 0,94 1,32 1,23 1,98 2,55 
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DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 
   1.40.0  29 95 0 0 0,94 1,32 1,04 1,98 1,13 
           
   2.15.0  29 95 0 0 1,04 1,32 1,42 1,98 1,04 
   2.50.0  29 94 0 0 0,94 1,13 1,42 1,51 0,66 
   3.23.0  28 94 0 0 0,85 1,13 0,66 1,7 0,75 
   3.59.0  28 92 0 0 1,13 1,04 1,42 1,89 1,7 
   4.35.0  28 92 0 0 0,85 1,32 1,51 1,51 1,32 
   5.10.0  28 92 0 0 1,04 1,32 1,32 1,89 1,42 
   5.44.0  28 90 0 0 0,75 1,04 1,42 1,98 1,7 
   6.21.0  28 90 0 0 0,94 1,42 1,13 1,89 1,6 
   6.57.0  28 90 0,30498 0 0,94 1,23 1,32 1,89 0,38 
   7.31.0  31 85 0,73104 0 0,57 1,04 0,75 1,89 0,94 
   8.5.0  31 85 0,73104 0 0,85 1,13 1,51 1,6 0,47 
   8.39.0  36 80 2,01889 0 0,85 0,94 1,51 1,89 1,79 
   9.14.0  38 81 2,91069 0 0,85 1,13 1,32 1,79 1,13 
   9.49.0  38 81 2,91069 0 0,94 1,04 1,42 1,98 1,6 
   10.24.0  39 76 5,10483 0 0,75 1,04 1,13 1,7 1,6 
   10.59.0  42 63 6,6041 0 0,85 1,23 1,32 1,79 2,55 
   11.34.0  41 60 7,9959 0 0,85 1,13 1,6 1,7 2,55 
   12.9.0  41 62 7,9959 0 0,75 1,32 1,7 1,89 1,32 
   12.44.0  41 62 7,9959 0 0,85 1,23 1,51 1,7 1,7 
   13.19.0  37 72 0,99019 0 0,85 1,04 1,23 1,89 0,85 
   13.54.0  36 72 2,86911 0 0,85 1,13 1,42 1,98 0,38 
   14.29.0  39 66 7,61435 0 0,94 1,04 0,85 1,7 0,75 
   15.4.0  40 63 5,77057 0 0,94 1,13 1,32 1,98 0,94 
   15.38.0  37 75 2,01742 0 0,85 1,13 1,6 2,08 1,04 
   16.13.0  34 80 0,57482 0 0,85 1,04 1,79 1,98 2,08 
   16.48.0  34 80 1,03748 0 0,94 1,13 1,51 1,98 0,75 
   17.23.0  34 85 1,03748 0 1,04 1,32 1,23 1,98 1,79 
   17.58.0  29 90 0,15373 2 1,13 1,23 1,32 1,89 1,32 
   18.32.0  29 90 0,15373 2 0,85 1,04 1,51 1,89 1,7 
   19.6.0  28 92 0 0 1,04 1,04 1,04 1,98 1,32 
   19.41.0  28 92 0 0 0,85 1,13 1,79 1,7 1,7 
   20.16.0  28 92 0 2 1,04 1,13 1,6 1,98 0,85 
   20.51.0  28 93 0 0 0,75 1,04 1,51 1,98 1,32 
   21.25.0  28 93 0 0 0,94 1,13 1,42 1,79 1,98 
   22.0.0  28 93 0 0 0,85 1,13 1,6 1,79 0,75 
   22.35.0  28 93 0 0 0,75 1,04 1,51 1,89 0,85 
   23.10.0  28 93 0 0 0,66 1,04 0,85 1,98 0,66 
   23.45.0  28 95 0 0 0,85 1,13 1,42 1,79 2,26 
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DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 
04/12/19  0.19.0  28 95 0 0 0,75 1,13 1,32 1,79 1,6 

           
   0.53.0  28 95 0 0 0,94 1,23 1,32 1,79 1,51 
   1.27.0  28 95 0 0 0,66 1,04 0,75 1,6 1,89 
   2.3.0  28 95 0 0 0,85 1,13 1,13 1,89 2,08 
   2.37.0  28 95 0 0 0,85 1,13 1,13 1,98 1,04 
   3.13.0  28 95 0 0 1,04 1,13 1,32 1,51 0,94 
   3.47.0  28 95 0 0 1,13 1,42 1,13 1,98 0,85 
   4.20.0  27 95 0 0 0,85 1,04 1,51 1,89 1,04 
   4.54.0  27 94 0 0 0,94 1,13 1,42 1,98 1,51 
   5.27.0  27 93 0 0 1,13 1,13 1,51 1,98 0,85 
   6.1.0  27 93 0 0 0,94 1,13 1,7 1,89 2,26 
   6.35.0  27 93 0,04583 0 1,23 1,42 1,42 1,79 1,23 
   7.11.0  28 90 0,36501 0 0,94 1,32 1,13 1,89 0,75 
   7.45.0  28 90 0,36501 0 0,85 1,23 1,6 1,98 1,7 
   8.20.0  31 87 1,04041 0 0,94 1,23 0,75 1,79 1,6 
   8.56.0  34 80 1,60176 0 1,13 1,32 0,47 1,89 1,13 
   9.31.0  35 80 1,78814 0 1,23 1,32 1,42 1,89 1,32 
   10.6.0  35 78 1,78814 0 1,23 1,42 0,94 1,79 1,51 
   10.41.0  37 75 3,69385 0 1,23 1,32 0,75 1,98 1,23 
   11.16.0  41 73 4,4489 0 1,23 1,42 1,42 1,79 0,57 
   11.51.0  40 76 4,52606 0 1,23 1,42 1,42 1,89 1,42 
   12.26.0  42 70 4,27716 0 1,23 1,13 1,7 1,6 1,51 
   13.1.0  43 63 6,68668 0 0,85 1,04 1,23 1,89 1,13 
   13.36.0  35 81 1,41523 0 0,94 1,04 1,6 1,79 1,79 
   14.11.0  32 90 3,6978 0 1,04 1,13 1,23 1,79 1,98 
   14.46.0  32 92 0,98477 0 1,04 1,13 1,23 1,79 1,79 
   15.21.0  33 92 1,66369 0 1,04 1,13 1,13 1,6 1,7 
   15.56.0  36 91 1,92577 0 0,94 1,13 1,7 1,98 2,08 
   16.31.0  36 90 1,80761 0 1,23 1,42 1,42 1,89 1,42 
   17.41.0  34 92 0,9511 0 0,66 1,13 1,7 1,98 1,51 
   18.16.0  33 92 0,3675 0 0,85 1,13 1,7 1,6 1,04 
   18.51.0  31 92 0,00966 0 0,66 1,04 1,6 1,89 0,66 
   19.26.0  31 93 0 0 0,85 1,04 1,7 1,7 1,23 
   20.1.0  31 93 0 0 0,66 1,13 1,6 1,98 0,75 
   20.37.0  30 93 0 0 0,85 1,13 1,42 1,89 1,04 
   21.11.0  30 93 0 0 0,94 1,13 1,42 1,89 1,04 
   21.46.0  30 93 0 0 0,85 1,04 1,6 1,98 1,04 
   22.21.0  29 94 0 0 0,66 1,13 1,42 1,98 1,04 
   22.56.0  29 94 0 0 0,94 1,13 1,04 1,7 1,42 
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Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 
   23.31.0  29 94 0 0 0,66 0,94 1,23 1,89 1,13 
           
05/12/19  0.6.0  29 94 0 0 0,85 1,04 1,13 1,98 0,85 
   0.42.0  29 95 0 0 0,66 1,04 1,7 1,98 1,04 
   1.15.0  28 95 0 0 0,85 1,23 1,6 1,89 1,89 
   1.49.0  28 95 0 0 0,75 1,13 1,23 1,7 0,57 
   2.26.0  28 95 0 0 1,04 1,13 1,7 1,98 0,94 
   3.1.0  28 95 0 0 0,57 1,23 1,32 1,79 1,32 
   3.35.0  28 95 0 0 0,75 1,04 1,51 1,6 1,23 
   4.9.0  27 93 0 0 0,75 1,23 1,13 1,98 1,23 
   4.45.0  28 93 0 0 0,85 1,13 1,32 1,89 1,13 
   5.20.0  28 93 0 0 0,66 1,13 1,7 1,89 0,38 
   5.55.0  27 92 0 0 0,85 1,13 1,13 1,89 0,94 
   6.31.0  27 94 0,04187 0 0,75 1,04 0,75 1,79 1,79 
   7.7.0  28 90 0,38404 0 0,94 1,13 1,13 1,79 1,79 
   7.43.0  28 90 0,38404 0 0,75 1,04 1,13 1,79 1,32 
   8.19.0  33 90 0,9325 0 0,85 0,94 1,32 1,79 2,17 
   8.55.0  33 80 0,9325 0 0,66 1,04 1,32 1,79 2,55 
   9.59.0  40 78 4,80381 0 0,75 0,94 1,04 1,89 2,08 
   13.45.0  42 70 7,9959 0 0,85 1,13 0,94 1,98 1,13 
   14.20.0  40 63 7,9959 0 0,94 1,32 0,94 1,89 0,85 
   16.55.0  37 78 2,42064 0 0,94 1,04 0,75 1,79 1,51 
   17.30.0  34 85 0,42694 0 0,94 1,13 1,23 1,6 1,23 
   18.4.0  34 85 0,42694 0 0,94 1,13 1,7 1,98 1,6 
   18.39.0  33 85 0,26149 0 0,85 1,04 1,42 1,98 2,08 
   19.14.0  29 90 0,06428 0 0,94 1,04 1,51 1,89 1,89 
   19.49.0  30 90 0 0 0,85 1,23 1,51 1,98 1,6 
   20.23.0  30 90 0 0 0,94 1,04 1,42 1,7 0,94 
   20.58.0  29 90 0 0 0,94 1,13 1,51 1,89 2,36 
   21.34.0  29 92 0 0 0,85 1,13 1,42 1,98 1,79 
   22.8.0  28 92 0 0 0,85 1,32 1,42 1,79 1,42 
   22.43.0  29 95 0 0 1,04 1,23 1,04 1,98 1,79 
   23.18.0  29 95 0 0 0,85 1,13 1,42 1,79 1,98 
   23.53.0  28 95 0 0 1,04 1,32 1,79 1,79 1,51 
06/12/19  0.28.0  28 95 0 0 0,75 1,04 1,32 1,89 1,32 

 1.4.0  28 95 0 0 0,94 1,23 1,51 1,98 1,42 

 1.38.0  28 95 0 0 1,04 1,13 1,32 1,98 1,98 

 2.12.0  28 95 0 0 0,75 1,13 1,42 1,98 0,75 

 2.48.0  28 95 0 0 0,85 1,23 1,32 1,89 2,08 

 9.45.0  39 81 5,10337 0 0,85 1,23 1,13 1,79 1,13 
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(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 

 10.20.0  39 81 5,07321 0 0,85 1,32 1,23 1,79 1,13 
          

           

 

 10.40.30  39 80 6,55534 0 0,85 1,13 1,04 1,79 1,13 

 11.16.0  39 74 7,9959 0 0,85 1,13 1,23 1,89 1,32 

 11.51.0  40 70 7,9959 0 0,94 1,13 1,51 1,98 1,04 

 12.27.0  40 70 7,9959 0 1,04 1,13 1,79 1,98 0,57 

 13.2.0  38 81 5,74758 0 0,85 1,04 1,42 2,08 1,51 

 13.37.0  38 81 5,74758 0 1,04 1,23 1,32 1,98 1,04 

 14.12.0  41 73 7,9959 0 1,04 1,13 1,23 1,89 1,98 

 14.23.16  33 95 1,2776 9 1,42 0,94 1,7 1,98 1,13 

 14.57.0  33 95 1,2776 9 0,75 1,13 1,32 2,08 1,42 

 15.31.0  37 95 7,9959 2 1,13 1,13 1,13 2,08 1,79 

 16.5.0  39 83 3,09854 0 0,75 1,04 1,42 1,98 2,17 

 16.39.0  39 83 3,09854 0 1,04 1,13 1,51 1,98 1,7 

 17.13.0  41 77 5,60908 0 0,66 1,13 1,89 1,98 1,98 

 18.16.0  34 95 0,40059 0 0,75 1,13 1,51 1,79 0,47 

 18.51.0  34 95 0,40059 0 0,85 0,94 1,6 2,08 0,94 

 19.27.0  33 90 0 0 0,75 1,23 1,6 1,98 2,17 

 20.2.0  32 90 0 0 0,94 1,13 1,13 1,98 1,89 

 20.37.0  32 90 0 0 1,04 1,13 1,51 2,08 1,42 

 21.11.0  32 92 0 0 0,94 1,13 1,51 2,08 0,94 

 21.46.0  32 92 0 0 0,85 1,13 1,42 1,98 1,32 

 22.22.0  30 92 0 0 0,75 1,04 1,51 2,08 1,42 

 22.57.0  30 92 0 0 0,85 1,13 1,13 2,08 1,23 

 23.32.0  30 91 0 0 0,85 1,13 1,04 1,98 1,42 
07/12/19  0.8.0  30 91 0 0 0,94 0,94 1,51 2,08 0,57 
   0.43.0  30 94 0 0 1,13 1,13 1,51 1,7 0,85 
   1.20.0  30 94 0 0 1,04 1,32 1,23 1,79 1,23 
   1.54.0  29 95 0 0 1,04 1,04 0,85 1,79 1,6 
   2.30.0  29 95 0 0 1,04 1,13 0,94 1,6 1,32 
   3.5.0  29 95 0 0 0,94 1,23 1,23 1,98 1,51 
   3.39.0  29 95 0 0 0,94 1,23 1,32 1,89 1,7 
   4.13.0  29 95 0 0 1,04 1,32 1,6 1,89 1,51 
   4.48.0  29 95 0 0 0,94 1,13 1,42 1,79 1,7 
   5.24.0  28 93 0 0 1,13 1,32 1,32 1,89 1,98 
   5.58.0  28 92 0 0 0,75 1,13 1,04 1,89 1,89 
   6.32.0  28 90 0 0 0,85 1,23 1,7 1,89 1,6 
   7.6.0  30 90 0,42108 0 0,85 1,23 1,42 1,79 2,08 
   7.40.0  32 90 0,96281 0 1,04 1,23 1,7 2,08 1,04 



 

205 

DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 
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Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 
   8.16.0  32 90 0,96281 0 0,85 1,23 1,13 1,89 0,57 
           
   8.52.0  37 90 2,91947 0 0,85 1,23 1,6 1,98 1,13 
   9.27.0  39 89 3,38111 0 1,04 1,32 1,32 1,89 1,79 
   10.1.0  39 85 3,49136 0 1,04 1,42 1,04 1,89 1,04 
   10.35.0  39 85 3,49136 0 0,75 1,13 0,85 1,98 2,55 
   11.10.0  42 74 5,55534 0 0,85 1,32 1,7 1,89 1,04 
   11.45.0  44 58 7,9959 0 0,85 1,23 1,6 1,79 1,51 
   12.20.0  39 80 7,9959 0 1,04 1,23 1,7 1,98 1,79 
   12.55.0  43 65 7,9959 0 0,85 1,04 1,23 1,98 1,23 
   13.30.0  36 90 2,00717 0 0,94 1,23 1,79 1,79 1,89 
   14.5.0  36 90 2,00717 0 1,04 1,42 1,51 1,89 1,98 
   14.40.0  36 92 0,80615 0 0,94 1,23 1,79 1,98 1,98 
   14.55.8  36 92 0,80615 0 0,75 0,94 1,51 2,08 1,6 
   15.29.0  32 90 1,10044 1 0,94 1,04 1,23 2,08 1,79 
   16.4.0  32 90 0,56706 1 0,94 1,23 1,32 1,98 1,04 
   16.39.0  31 95 0,86032 2 0,66 1,13 1,13 1,98 1,89 
   17.13.0  31 95 0,86032 2 0,94 1,13 1,32 2,08 1,23 
   17.47.0  34 95 0,85505 0 0,94 1,04 1,51 1,98 1,42 
   18.21.0  33 90 0,38843 0 1,13 1,23 1,6 1,98 2,08 
   18.55.0  32 90 0,0306 0 0,85 1,23 1,7 1,98 1,32 
   19.30.0  32 90 0,0306 0 0,75 1,04 1,6 1,98 1,89 
   22.49.0  29 90 0 0 0,85 0,94 1,42 1,98 1,32 
   23.24.0  29 90 0 0 0,85 1,04 1,6 1,6 1,89 
   23.59.0  29 90 0 0 0,85 1,13 1,7 1,89 1,7 
08/12/19  0.34.0  29 92 0 0 0,85 1,04 1,7 2,08 1,98 
   1.8.0  28 92 0 0 1,13 1,32 1,79 1,98 1,51 
   1.43.0  28 93 0 0 0,75 1,13 1,6 2,08 1,7 
   2.16.0  28 95 0 0 0,85 1,23 1,51 1,98 1,13 
   2.51.0  28 95 0 0 0,94 1,23 1,7 1,98 1,7 
   3.24.0  28 95 0 0 0,85 1,13 1,6 1,98 1,98 
   4.0.0  28 95 0 0 0,75 1,23 1,51 1,79 0,85 
   4.34.0  28 95 0 0 0,85 1,13 1,6 1,98 1,79 
   5.9.0  28 92 0 0 0,85 1,04 1,42 2,08 1,42 
   5.43.0  27 92 0 0 0,85 1,13 1,42 1,79 2,08 
   6.17.0  27 92 0 0 0,94 1,04 1,32 1,98 1,23 
   6.51.0  27 90 0,00381 0 0,94 1,04 1,6 1,89 2,26 
   7.24.0  29 90 0,46105 0 0,85 1,23 1,23 1,98 1,7 
   7.58.0  29 90 0,46105 0 0,94 1,04 1,42 1,89 0,94 
   8.32.0  31 90 0,66369 0 1,04 1,23 1,6 1,98 1,89 
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   9.6.0  37 88 3,20395 0 0,94 1,13 1,23 1,79 1,51 
   9.41.0  37 88 3,20395 0 1,13 1,32 1,51 1,98 1,6 
           
   10.16.0  38 88 5,8101 0 1,13 1,32 1,51 1,79 1,79 
   10.51.0  38 82 5,8101 0 0,85 0,94 1,7 1,79 1,23 
   11.26.0  39 82 7,9959 0 0,75 1,13 1,7 1,98 1,42 
   12.1.0  40 71 7,9959 0 0,94 1,13 1,23 1,89 1,98 
   12.36.0  41 71 7,9959 0 1,23 1,42 1,13 1,6 0,57 
   13.11.0  41 71 7,9959 0 1,23 1,42 1,42 2,08 2,74 
   13.46.0  36 91 1,08624 0 1,23 1,32 1,42 1,98 1,51 
   14.21.0  36 92 7,9959 8 1,23 1,32 1,7 1,98 1,23 
   14.56.0  31 90 1,33426 0 1,13 1,23 1,51 1,89 1,7 
   15.31.0  32 90 2,08287 0 0,94 1,32 1,6 1,89 1,98 
   16.7.0  37 90 3,37086 0 1,13 1,13 1,42 1,89 1,04 
   16.42.0  36 94 2,63836 2 0,94 1,04 1,79 2,08 1,7 
   17.16.0  36 94 2,63836 2 0,94 1,13 1,79 1,98 1,6 
   17.51.0  34 90 0,67687 0 0,75 1,04 1,51 1,98 1,7 
   18.27.0  34 90 0,67687 0 0,75 1,13 1,6 1,98 1,89 
   19.2.0  34 90 0,57775 0 1,13 1,23 1,6 2,08 1,32 
   19.54.0  31 92 0 0 0,94 1,04 1,7 1,98 1,13 
   20.30.0  30 92 0 0 0,94 1,23 1,23 1,89 1,79 
   21.6.0  30 92 0 0 0,75 1,04 1,79 1,89 1,51 
   21.41.0  30 92 0 0 0,94 1,04 1,32 1,51 1,6 
   22.16.0  30 92 0 0 0,85 1,04 1,7 2,08 1,89 
   22.51.0  29 93 0 0 0,94 1,04 1,32 1,89 1,98 
   23.25.0  29 93 0 0 0,66 1,04 1,6 1,7 1,79 
09/12/19  0.0.0  29 95 0 0 1,04 1,04 1,51 1,98 1,98 
   0.35.0  29 95 0 0 0,85 1,04 1,7 1,98 2,36 
   1.10.0  28 95 0 0 1,23 1,13 1,6 1,98 0,75 
   1.44.0  28 95 0 0 0,94 1,04 1,7 1,98 2,08 
   2.17.0  28 95 0 0 0,94 1,23 1,42 1,79 2,26 
   2.51.0  28 95 0 0 0,94 1,23 1,7 1,98 1,51 
   3.25.0  28 95 0 0 0,94 1,23 1,79 1,98 1,51 
   4.0.0  27 95 0 0 0,85 1,23 1,6 1,79 1,32 
   4.34.0  28 93 0 0 0,94 1,13 1,7 1,89 1,23 
   5.8.0  28 93 0 0 0,94 1,23 1,51 1,98 1,89 
   5.43.0  27 93 0 0 1,04 1,23 1,51 1,6 1,42 
   6.20.0  27 90 0 0 0,85 1,13 1,6 1,98 1,32 
   6.56.0  27 90 0,01171 0 0,94 1,13 1,7 1,89 1,23 
   7.32.0  30 90 0,62079 0 0,85 1,04 1,7 1,89 1,7 
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   8.6.0  30 90 0,62079 0 0,85 1,04 1,42 1,89 1,23 
   8.41.0  32 90 0,84378 0 1,04 1,13 1,7 1,89 1,79 
           
   9.18.0  36 90 1,92621 0 0,85 1,13 1,32 1,98 2,17 
   9.53.0  37 88 3,38697 0 0,94 1,04 1,42 1,98 1,42 
   10.27.0  42 71 6,64758 0 0,85 1,13 1,13 1,98 1,04 
   11.2.0  38 75 3,17657 0 1,04 1,32 1,42 1,79 2,36 
   11.37.4  42 62 7,94627 0 0,94 1,13 1,13 1,79 1,04 
   12.12.0  42 63 7,9959 0 0,94 1,13 1,13 1,51 1,89 
   12.47.0  38 82 2,75739 0 0,75 1,13 1,23 1,89 1,89 
   13.23.0  38 82 2,75739 0 0,94 1,23 1,32 1,89 1,32 
   13.58.0  38 86 7,9959 0 1,13 1,04 1,51 2,08 1,79 
   14.33.0  35 87 1,08097 0 0,94 1,23 1,79 1,98 1,23 
   15.8.0  29 88 0,49327 0 0,75 1,13 1,32 1,89 1,04 
   15.53.0  31 88 1,52123 0 0,85 1,23 1,51 1,98 1,7 
   16.27.0  33 90 1,23909 0 0,85 1,04 1,23 1,98 1,6 
   17.2.0  32 90 0,97701 0 0,94 1,13 1,79 1,98 1,79 
   17.37.0  33 90 0,95695 0 0,94 1,32 1,32 1,89 2,17 
   18.11.0  33 90 0,95695 0 0,85 1,13 1,7 1,89 1,13 
   18.46.0  34 90 0,11215 0 0,85 1,13 1,6 1,98 0,75 
   19.21.0  31 92 0 0 0,85 1,23 1,6 1,89 1,6 
   19.56.0  31 92 0 0 0,94 1,13 1,32 1,89 2,74 
   20.31.0  30 92 0 0 0,94 1,13 1,32 1,89 2,26 
   21.7.0  30 93 0 0 0,94 1,04 1,23 1,98 1,23 
   21.42.0  29 93 0 0 0,75 1,13 1,7 1,89 1,89 
   22.16.0  29 93 0 0 0,94 1,04 1,23 1,89 1,32 
   22.51.0  29 93 0 0 0,85 1,23 1,32 1,79 1,13 
   23.26.0  29 94 0 0 0,75 1,23 1,32 1,89 0,75 
10/12/19  0.1.0  28 95 0 0 0,85 1,04 1,42 1,89 1,23 
   0.36.0  28 95 0 0 0,94 1,04 1,51 1,89 1,6 
   1.11.0  29 95 0 0 0,94 1,13 1,42 1,98 1,51 
   8.43.0  42 80 0 0 0,85 1,13 1,79 1,98 1,6 
   9.17.0  38 75 0 0 1,13 1,04 1,32 2,08 1,32 
   9.52.0  38 5 0 0 0,94 1,13 1,6 1,98 1,89 
   10.27.0  38 75 0 0 0,75 1,23 1,51 1,89 1,79 
   11.2.0  39 75 0 0 0,85 1,13 1,6 1,98 1,98 
   11.38.0  39 70 0 0 0,75 1,13 1,79 2,08 1,32 
   12.13.0  40 70 0 0 1,04 1,23 1,7 1,89 1,89 
   12.48.0  41 70 0 0 0,85 1,23 1,7 1,98 1,42 
   13.23.0  41 70 0 0 1,13 1,04 1,79 2,08 1,32 
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   13.58.0  40 70 0 0 0,94 1,42 1,7 1,98 1,98 
   14.11.55  42 77 0 0 1,42 1,13 1,42 1,98 1,51 
           
   14.17.56  35 90 0,08726 1 1,7 1,13 1,42 2,08 2,26 
   14.37.48  24 95 0,26735 0 1,51 1,04 1,89 1,98 1,98 
   14.45.14  24 95 0,31816 8 0,94 0,94 1,6 1,98 1,89 
   15.20.0  24 95 0,31816 8 0,94 1,04 0,85 1,89 1,32 
   15.55.0  25 95 0,3757 0 0,94 1,23 1,51 1,89 1,7 
   16.30.0  26 95 0,47628 0 0,94 1,23 1,42 1,89 1,23 
   17.4.0  30 90 2,01362 0 1,04 1,32 1,13 1,79 1,98 
   17.39.0  30 90 2,01362 0 0,85 1,32 1,13 1,98 0,94 
   18.13.0  30 90 2,01362 0 0,85 1,04 1,7 1,89 1,51 
   18.48.0  30 90 2,01362 0 0,85 1,23 1,13 1,98 1,32 
   19.23.0  30 90 2,01362 0 1,04 1,23 1,42 2,08 1,79 
   19.58.0  30 90 2,01362 0 0,85 1,23 1,7 1,98 1,98 
   20.33.0  30 90 2,01362 0 0,94 1,23 1,32 1,98 1,42 
   21.7.0  30 92 2,01362 0 0,57 1,23 1,79 1,79 2,26 
   21.42.0  30 92 2,01362 0 0,85 1,23 1,23 1,89 0,85 
   22.17.0  30 92 2,01362 0 1,04 1,13 1,23 1,89 1,23 
   22.52.0  30 92 2,01362 0 0,94 1,23 1,23 1,98 1,23 
   23.28.0  30 92 2,01362 0 1,04 1,23 1,6 1,89 0,94 
11/12/19  0.4.0  30 95 2,01362 0 1,32 1,42 1,6 1,89 0,94 
   0.39.0  30 95 2,01362 0 1,23 1,32 1,51 1,98 1,7 
   1.14.0  30 95 2,01362 0 1,13 1,23 1,42 1,89 1,98 
   1.49.0  30 95 2,01362 0 1,23 1,51 1,23 1,98 1,32 
   2.24.0  30 95 2,01362 0 1,23 1,42 1,79 1,98 1,98 
   3.1.0  30 95 2,01362 0 1,32 1,42 1,7 1,98 1,04 
   3.36.0  30 92 2,01362 0 1,23 1,42 1,7 1,98 1,04 
   4.10.0  30 92 2,01362 0 1,13 1,23 0,75 1,89 1,42 
   4.45.0  30 90 2,01362 0 1,32 1,32 0,28 1,89 1,89 
   5.20.0  30 90 2,01362 0 1,23 1,42 1,23 1,89 1,04 
   5.55.0  30 90 2,01362 0 1,32 1,51 0,85 1,98 1,32 
   6.30.0  30 90 2,01362 0 1,13 1,32 1,13 1,89 1,42 
   7.5.0  30 90 2,01362 0 1,04 1,42 1,23 1,89 1,42 
   7.39.0  30 95 2,01362 0 1,04 1,23 1,04 1,89 1,79 
   8.13.0  30 87 2,01362 0 0,75 1,13 0,85 1,79 0,66 
   8.47.0  30 87 2,01362 0 0,75 1,13 0,85 1,89 1,04 
   9.21.0  30 87 2,01362 0 0,94 1,13 0,85 1,89 0,85 
   9.55.0  30 80 2,01362 0 0,57 1,04 1,32 1,98 1,32 
   10.30.0  30 80 2,01362 0 0,75 1,13 1,42 1,98 1,32 
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   11.5.0  30 80 2,01362 0 0,66 1,13 0,85 2,08 1,42 
   11.40.0  30 80 2,01362 0 0,57 1,13 1,13 1,98 1,79 
           
   12.14.0  30 80 2,01362 0 0,66 1,13 1,79 1,89 0,94 
   12.48.0  30 70 2,01362 0 0,85 1,13 1,32 1,98 1,7 
   13.22.0  30 70 2,01362 0 0,85 1,04 1,32 1,79 1,04 
   13.57.0  30 70 2,01362 0 1,13 1,23 0,66 1,79 0,75 
   14.31.0  30 70 2,01362 0 0,94 1,13 1,23 1,42 2,17 
   15.6.0  30 70 2,01362 0 0,94 1,23 1,42 1,98 1,7 
   15.41.0  30 70 2,01362 0 0,85 1,04 1,7 1,79 1,89 
   16.16.0  30 75 2,01362 0 0,85 1,13 1,7 1,98 1,51 
   16.51.0  30 75 2,01362 0 0,75 1,13 1,51 1,89 1,42 
   17.26.0  30 75 2,01362 0 0,85 1,04 0,85 1,89 0,57 
   21.26.0  29 80 0 0 0,85 1,13 1,32 1,89 1,6 
   22.2.0  29 88 0 0 0,85 1,04 1,42 1,89 2,08 
   22.37.0  29 88 0 0 0,94 1,13 1,7 1,98 1,89 
   23.12.0  29 95 0 0 1,04 1,13 1,79 1,98 1,6 
   23.47.0  29 95 0 0 1,04 1,32 1,7 1,89 1,32 
12/12/19  0.22.0  28 95 0 0 1,13 1,23 1,7 1,89 1,51 
   0.57.0  28 95 0 0 0,85 1,13 1,79 1,98 2,17 
   1.33.0  28 95 0 0 0,94 1,13 1,7 1,98 1,32 
   2.9.0  28 95 0 0 0,94 1,13 1,7 1,89 0,85 
   2.44.0  27 95 0 0 0,94 1,13 1,7 1,98 1,51 
   3.19.0  27 95 0 0 0,94 0,94 1,6 1,89 1,79 
   3.54.0  27 95 0 0 1,04 1,23 1,7 2,08 1,23 
   4.29.0  27 95 0 0 1,04 0,94 1,6 1,98 2,26 
   5.4.0  27 96 0 0 1,04 1,32 1,7 1,89 1,04 
   5.38.0  27 95 0 0 1,04 1,23 1,6 1,98 2,17 
   6.13.0  27 95 0,00044 0 0,94 1,04 1,42 1,89 0,57 
   6.48.0  27 95 0,18302 0 1,04 1,13 1,6 1,98 2,36 
   7.24.0  28 92 0,50307 0 0,85 1,04 1,23 1,89 1,32 
   8.33.0  33 92 2,10234 0 0,94 1,04 1,13 1,79 1,79 
   9.8.0  38 90 2,84671 0 0,94 1,13 1,13 1,98 1,42 
   9.43.0  38 90 3,48316 0 0,94 1,04 1,42 1,79 2,26 
   10.18.0  38 87 3,48316 0 0,94 1,32 1,42 1,98 1,79 
   10.54.0  40 87 5,83646 0 0,85 1,23 1,51 1,98 0,85 
   11.29.0  39 85 3,87496 0 0,85 1,13 1,51 1,89 1,32 
   12.5.0  39 85 3,87496 0 1,04 1,23 1,79 1,98 1,79 
   12.41.0  40 80 4,54993 0 0,94 1,32 1,7 1,98 1,32 
   13.16.0  37 94 4,05798 0 0,85 1,13 1,51 1,89 0,94 



 

210 

DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 
   13.51.0  37 94 4,05798 0 0,75 0,94 1,32 1,89 1,6 
   14.26.0  38 84 7,9959 0 0,85 1,13 1,7 1,98 1,98 
           
   15.1.0  37 87 7,98082 0 0,85 1,13 1,6 1,89 1,89 
   15.36.0  38 91 3,82914 0 1,04 1,13 1,6 1,89 1,98 
   16.11.0  38 86 4,40542 0 0,75 1,13 1,04 1,89 1,6 
   16.46.0  34 90 0,53192 0 1,04 1,13 1,32 1,7 1,98 
   17.21.0  33 90 0,82518 0 0,85 1,04 0,85 1,89 1,7 
   17.56.0  32 90 0,43821 0 1,04 1,13 1,32 1,79 2,74 
   18.31.0  32 90 0,43821 0 0,94 1,04 1,23 1,79 1,13 
   19.6.0  31 90 0,00293 0 0,85 1,13 1,6 1,7 1,23 
   19.41.0  31 90 0,00293 0 0,75 1,23 1,6 1,79 0,85 
   20.16.0  31 90 0 0 0,75 1,13 1,42 1,79 1,13 
   20.51.0  31 92 0 0 0,94 1,13 1,23 2,08 1,32 
   21.26.0  30 92 0 0 0,94 1,04 1,7 1,79 1,79 
   22.1.0  29 92 0 0 1,04 1,23 0,94 1,89 2,17 
   22.35.0  29 92 0 0 1,04 1,13 1,23 1,79 2,26 
   23.10.0  28 94 0 0 0,85 1,23 0,66 1,89 2,08 
   23.45.0  28 95 0 0 1,04 1,23 1,79 1,79 2,45 
13/12/19  0.20.0  28 95 0 0 0,85 1,32 1,6 1,98 1,7 
   0.55.0  28 95 0 0 0,94 1,23 1,7 1,98 1,89 
   1.29.0  28 95 0 0 0,85 1,13 0,85 2,08 1,79 
   2.4.0  28 95 0 0 0,85 1,04 0,85 1,79 2,26 
   2.39.0  28 95 0 0 0,75 1,32 1,04 1,89 1,7 
   3.14.0  28 95 0 0 0,66 1,13 1,6 1,89 2,64 
   3.49.0  28 95 0 0 0,75 1,23 1,13 1,89 1,23 
   4.23.0  28 95 0 0 0,75 1,04 1,23 1,79 1,6 
   4.58.0  27 85 0 0 0,85 1,23 1,23 1,89 2,17 
   5.33.0  27 85 0 0 0,85 1,23 1,23 1,98 1,23 
   6.8.0  27 80 0 0 0,94 1,13 1,04 1,89 2,08 
   6.43.0  27 81 0 0 0,66 0,94 0,85 1,98 2,08 
   7.17.0  28 81 0,41332 0 0,94 1,13 0,94 1,89 2,08 
   7.52.0  28 76 0,41332 0 0,66 1,04 1,32 1,79 2,08 
   8.27.0  29 63 0,82914 0 0,75 1,23 1,13 1,89 1,79 
   9.2.0  32 60 1,36603 0 0,85 1,13 1,13 1,89 1,51 
   9.37.0  35 62 2,17555 0 0,85 1,13 0,94 1,79 1,7 
   10.12.0  40 62 4,89356 1 0,85 1,13 1,32 1,51 1,23 
   10.47.0  41 72 4,72562 13 0,94 1,04 1,23 1,79 1,79 
   11.22.0  42 72 7,9959 12 0,75 1,13 0,75 1,79 1,89 
   11.56.0  38 66 6,92035 12 0,85 1,32 1,13 1,79 1,6 
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DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 
   12.31.0  38 63 6,92035 12 0,85 1,23 0,75 1,89 1,04 
   13.7.0  45 75 7,9959 0 0,85 1,13 0,85 1,89 1,51 
           
   13.42.0  41 80 7,9959 0 1,04 1,13 1,51 1,98 1,23 
   14.17.0  37 80 5,28551 0 0,85 1,13 1,23 1,98 1,13 
   14.52.0  34 90 1,00717 0 0,94 1,13 1,42 1,51 1,32 
   15.48.0  31 92 0,56559 2 0,94 1,23 1,79 1,98 1,23 
   16.23.0  31 90 0,56852 0 0,94 1,13 1,7 1,89 1,32 
   16.58.0  28 90 0,23558 0 0,85 1,04 1,51 2,08 1,04 
   17.32.0  28 90 0,68521 8 0,94 1,23 1,23 1,98 0,28 
   18.7.0  28 90 0,68521 8 0,94 1,23 1,42 1,98 0,66 
   18.42.0  29 90 0,43821 0 0,85 1,04 1,6 1,89 0,85 
   19.17.0  29 95 0,08785 3 0,94 1,04 1,6 1,89 1,89 
   19.52.0  29 95 0 0 0,94 1,13 1,42 1,89 1,79 
   20.26.0  28 95 0 0 0,94 1,13 1,23 1,89 1,51 
   21.1.0  28 95 0 0 0,75 1,13 1,42 1,89 0,85 
   21.36.0  29 95 0 0 0,94 1,23 1,6 1,89 0,47 
   22.11.0  28 95 0 0 0,85 1,04 1,51 1,89 0,85 
   22.46.0  28 95 0 0 1,04 1,23 0,75 1,98 1,6 
   23.21.0  28 95 0 0 0,57 1,32 1,32 1,79 1,98 
   23.55.0  28 95 0 0 0,75 1,13 1,04 1,89 1,98 
14/12/19  0.30.0  28 95 0 0 0,75 1,13 1,6 1,79 1,89 
   1.5.0  28 95 0 0 0,47 1,04 1,04 1,79 1,79 
   1.40.0  28 92 0 0 0,85 1,13 1,32 1,79 1,23 
   2.15.0  28 92 0 0 0,57 1,13 0,94 1,89 1,6 
   2.50.0  28 92 0 0 0,85 1,04 1,04 1,79 0,94 
   3.25.0  28 90 0 0 0,94 1,13 0,85 1,79 1,42 
   4.0.0  28 90 0 0 0,94 1,13 1,04 1,79 1,23 
   4.35.0  28 90 0 0 1,04 1,13 1,04 1,79 1,51 
   5.10.0  28 90 0 0 0,75 1,13 0,85 1,89 1,42 
   5.45.0  28 90 0 0 0,66 1,23 1,23 1,79 0,85 
   6.20.0  28 90 0 0 0,85 1,13 0,94 1,98 2,36 
   6.55.0  28 90 0,141 0 0,85 1,13 1,42 1,79 1,13 
   7.30.0  29 90 0,88184 0 0,85 1,13 0,28 1,89 1,79 
   8.5.0  29 88 0,88184 0 0,75 1,13 1,04 1,79 1,7 
   8.40.0  30 88 2,88521 0 0,85 1,04 1,04 1,79 2,08 
   9.15.0  30 88 2,88521 0 0,75 1,13 1,13 1,79 1,04 
   9.50.0  32 88 4,37818 0 0,85 1,04 1,32 1,89 1,42 
   10.25.0  34 88 3,0795 0 0,85 1,23 0,94 1,89 1,6 
   11.0.0  38 75 7,9959 0 0,66 1,13 0,94 1,79 1,98 
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DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 
   11.35.0  36 75 7,9959 0 0,94 1,13 0,85 1,79 0,94 
   12.10.0  36 73 7,9959 0 0,85 1,13 1,6 1,79 0,75 
           
   12.45.0  37 73 3,26442 0 0,85 1,23 1,79 1,89 0,75 
   13.20.0  39 76 7,9959 0 0,94 1,32 1,32 2,08 1,13 
   13.55.0  41 82 7,9959 0 0,85 1,23 1,7 1,98 0,94 
   14.30.0  36 75 2,39078 0 0,85 1,13 1,6 1,79 1,23 
   15.5.0  36 75 2,39078 0 0,94 1,04 1,13 1,98 1,79 
   15.40.0  35 75 2,60556 0 0,94 1,13 1,51 1,98 1,7 
   16.15.0  34 75 1,41669 0 0,94 1,04 1,51 1,89 1,51 
   16.50.0  33 75 1,23075 0 1,04 1,23 1,7 1,89 1,23 
   17.25.0  34 75 0,58067 0 0,85 1,13 1,51 2,08 1,13 
   18.0.0  34 95 0,57877 0 0,94 1,32 1,23 1,98 1,32 
   18.35.0  32 70 0,37965 0 0,94 1,04 1,7 2,08 1,79 
   19.10.0  31 70 0,1019 0 0,94 1,04 1,6 1,89 1,42 
   19.45.0  31 70 0 0 0,94 1,13 1,42 1,98 1,04 
   20.20.0  30 80 0 0 0,94 1,23 1,6 1,98 1,79 
   20.55.0  30 80 0 0 0,94 1,23 0,94 1,89 1,51 
   21.30.0  30 80 0 0 0,85 1,32 1,13 1,98 1,23 
   22.5.0  29 90 0 0 0,85 1,04 1,79 1,98 2,26 
   22.40.0  29 90 0 0 0,94 1,13 1,6 1,98 1,23 
   23.15.0  29 90 0 0 0,85 1,04 1,79 1,89 2,08 
   23.50.0  29 90 0 0 0,75 1,13 1,32 1,89 1,04 
15/12/19  0.25.0  29 95 0 0 0,94 1,13 1,6 1,89 1,13 
   1.0.0  29 95 0 0 1,04 1,13 1,6 1,79 1,04 
   1.35.0  29 95 0 0 0,85 1,04 1,51 1,89 1,23 
   2.9.0  29 95 0 0 0,85 1,23 1,04 1,98 1,13 
   2.44.0  28 95 0 0 1,04 1,32 1,32 1,98 1,13 
   3.18.0  28 95 0 0 0,85 1,23 1,23 1,89 1,51 
   3.53.0  28 95 0 0 0,85 1,04 1,51 1,79 1,23 
   4.27.0  28 95 0 0 0,94 1,04 1,32 1,79 0,85 
   5.2.0  28 90 0 0 0,85 1,23 1,04 1,89 2,08 
   5.36.0  28 90 0 0 0,85 1,23 1,6 1,89 1,7 
   6.10.0  28 85 0 0 0,38 1,04 1,7 1,7 1,51 
   6.45.0  28 85 0 0 0,75 1,13 1,04 1,89 0,94 
   7.20.0  28 80 0,08829 0 0,75 1,04 1,23 1,89 0,75 
   7.55.0  29 81 0,38214 0 0,94 1,13 1,6 1,6 1,23 
   8.30.0  32 81 0,69151 0 0,85 1,04 1,32 1,89 1,79 
   9.4.0  38 76 3,31625 0 0,57 1,13 0,85 1,79 1,6 
   9.38.0  40 63 3,91698 0 0,85 1,13 1,32 1,79 1,13 
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DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 
   10.13.0  40 60 3,91698 0 0,85 1,04 1,6 1,7 1,23 
   10.47.0  40 62 2,54217 0 0,85 1,23 1,51 1,79 0,75 
           
   11.22.0  35 62 1,12679 0 0,85 1,13 1,13 1,79 1,6 
   11.56.0  35 72 1,12679 0 0,57 1,04 1,6 1,79 1,7 
   12.31.0  37 72 2,73982 0 0,85 1,13 1,42 1,79 0,66 
   13.6.0  38 66 3,85695 0 0,75 1,23 1,51 1,89 1,6 
   13.41.0  37 63 7,9959 0 0,66 1,13 1,6 1,89 1,42 
   14.17.0  37 75 7,9959 0 0,66 0,94 1,51 1,98 1,6 
   14.52.0  36 80 2,41479 0 0,85 1,04 1,6 1,98 1,6 
   15.27.0  35 80 1,33031 0 0,85 1,13 1,6 1,98 0,75 
   16.2.0  32 95 0,49136 0 0,75 1,04 1,79 1,89 1,42 
   16.37.0  32 95 0,49136 0 0,85 0,94 1,32 1,98 0,57 
   17.12.0  28 95 0,19327 2 0,75 1,04 1,42 1,79 0,94 
   17.47.0  28 95 0,16149 0 0,47 1,04 1,6 1,89 1,23 
   18.22.0  28 95 0,16149 0 0,57 1,13 1,32 1,7 1,04 
   18.57.0  28 95 0,06779 2 0,75 1,04 1,32 1,89 1,51 
   19.32.0  28 95 0,06779 2 1,04 1,04 0,94 1,79 0,94 
   20.7.0  28 92 0 0 0,94 1,13 1,04 1,79 0,66 
   20.42.0  28 92 0 0 0,85 1,13 0,75 1,89 0,94 
   21.17.0  28 92 0 0 1,23 1,42 1,7 2,08 1,13 
   21.52.0  28 92 0 0 1,04 1,42 1,04 1,79 0,85 
   22.26.0  28 94 0 0 1,32 1,42 1,23 1,89 1,32 
   23.1.0  28 94 0 0 0,85 1,13 1,32 1,79 1,23 
   23.35.0  28 94 0 0 0,85 1,04 0,75 1,79 1,7 
16/12/19  0.9.0  28 94 0 0 1,13 1,32 0,75 1,89 1,89 
   0.44.0  28 94 0 0 1,13 1,32 0,94 1,89 1,6 
   1.19.0  27 95 0 0 1,23 1,42 1,32 1,79 1,6 
   1.54.0  27 95 0 0 0,85 1,32 1,04 1,98 0,85 
   3.2.0  27 95 0 0 0,85 1,42 1,04 1,79 1,42 
   3.36.0  27 95 0 0 1,04 1,32 1,32 1,89 2,45 
   4.12.0  27 95 0 0 0,75 1,04 1,04 1,89 1,13 
   4.47.0  27 95 0 0 1,13 1,42 1,32 1,89 1,42 
   5.22.0  27 95 0 0 0,94 1,04 1,32 1,89 2,55 
   5.57.0  27 95 0 0 0,75 0,94 1,6 1,79 1,98 
   6.31.0  26 92 0,01508 0 0,75 1,13 1,7 1,98 1,32 
   7.5.0  27 92 0,35373 0 0,94 1,13 1,13 1,79 0,94 
   7.40.0  29 92 0,56018 0 0,94 1,23 1,32 1,79 1,6 
   8.15.0  29 92 0,56018 0 1,04 1,13 1,42 1,79 1,98 
   8.50.0  30 92 0,58799 0 0,85 1,13 1,04 1,89 1,89 
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DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 
   9.26.0  38 90 4,28536 0 0,94 1,13 1,32 1,89 1,51 
   10.1.0  40 88 5,41142 0 0,94 1,13 1,32 1,89 1,7 
           
   10.35.0  40 88 5,41142 0 0,66 1,04 1,42 1,79 2,08 
   11.10.0  41 85 6,71449 0 1,04 1,23 1,6 1,89 0,85 
   11.45.0  39 85 7,9959 0 0,75 1,04 1,51 1,89 1,6 
   12.20.0  42 71 7,9959 0 0,85 1,13 1,04 1,79 1,6 
   12.56.0  37 87 2,89605 0 0,85 1,13 1,32 1,79 1,23 
   13.30.0  38 88 4,1981 0 0,94 1,13 1,04 1,89 1,6 
   14.5.0  38 88 3,19268 0 0,57 1,13 0,85 1,79 2,36 
   14.40.0  38 88 7,9959 0 0,47 1,04 1,23 1,79 1,89 
   15.15.0  39 88 2,48023 0 0,75 1,04 1,13 1,79 1,13 
   15.50.0  33 90 0,51186 0 0,85 1,04 1,04 1,89 2,45 
   16.25.0  31 90 0,347 2 0,75 1,13 1,23 1,7 1,6 
   17.0.0  29 92 0,08638 1 0,85 1,04 0,94 1,79 0,66 
   17.35.0  29 92 0,08638 1 0,94 1,13 0,66 1,79 1,13 
   18.9.0  29 92 0,22343 0 0,94 1,04 0,94 1,79 1,7 
   18.44.0  29 92 0,22343 0 0,66 1,04 1,51 1,79 1,42 
   19.19.0  29 90 0,01742 0 0,85 1,04 1,32 1,79 1,04 
   19.55.0  29 90 0 0 0,85 1,13 1,42 1,89 0,94 
   20.30.0  28 90 0 0 0,57 1,13 0,85 1,79 1,13 
   21.5.0  28 92 0 0 0,66 1,23 1,6 1,89 1,13 
   21.40.0  28 92 0 0 0,66 1,23 0,47 1,79 1,6 
   22.15.0  28 93 0 0 0,94 1,04 1,13 1,89 2,08 
   22.50.0  28 95 0 0 0,57 1,13 1,42 1,89 1,23 
   23.25.0  28 95 0 0 0,75 1,04 1,04 1,89 1,32 
17/12/19  0.1.0  28 95 0 0 0,85 1,13 0,75 1,79 1,23 

 0.36.0  27 95 0 0 0,85 1,32 1,32 1,79 1,32 

 1.11.0  28 95 0 0 0,85 1,23 1,32 1,89 1,13 

 1.46.0  28 95 0 0 0,85 1,04 1,23 1,89 1,23 

 2.20.0  28 95 0 0 0,94 1,04 0,94 1,89 2,08 

 2.55.0  28 95 0 0 0,85 1,04 0,47 1,79 1,32 

 3.30.0  27 95 0 0 0,85 1,04 1,6 1,89 1,13 

 4.4.0  27 95 0 0 0,75 1,23 1,23 1,98 1,6 

 4.38.0  27 95 0 0 0,85 1,13 1,04 1,89 1,7 

 5.12.0  27 95 0 0 0,94 1,23 0,85 1,89 2,17 

 5.47.0  27 85 0 0 0,85 1,23 1,23 1,89 2,36 

 6.22.0  27 85 0,00234 0 0,94 1,04 1,23 1,89 1,89 

 6.57.0  27 80 0,28536 0 1,04 1,13 1,42 1,79 1,13 

 7.32.0  30 81 0,62518 0 0,85 0,94 1,13 1,89 1,7 
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DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 

 8.7.0  31 81 1,06925 0 0,75 1,13 0,85 1,89 1,23 

 8.42.0  31 76 1,06925 0 0,85 1,04 0,85 1,89 0,94 

 9.18.0  35 63 2,97218 0 0,85 1,13 0,75 1,79 1,51 

 9.53.0  36 60 3,92284 0 0,85 1,23 1,04 1,89 1,32 

 10.27.0  36 62 3,92284 0 0,75 1,04 1,6 1,89 0,85 

 11.1.0  37 62 4,77101 0 0,57 1,13 1,04 1,89 0,75 

 11.37.0  38 72 7,9959 0 0,75 1,23 1,51 1,89 0,66 

 12.11.0  35 72 2,62958 0 0,85 1,23 1,51 1,79 1,13 

 12.45.0  36 66 7,9959 0 0,75 1,13 1,13 1,7 1,7 

 13.19.0  36 63 7,9959 0 1,04 1,04 1,51 1,89 2,26 

 14.12.0  34 75 4,53133 0 0,66 1,23 1,04 1,89 1,13 

 14.47.0  34 80 4,53133 0 0,85 1,04 1,6 1,98 1,13 

 15.22.0  36 80 7,9959 0 1,04 1,04 1,04 1,79 1,7 

 15.57.0  35 85 2,47233 0 0,85 1,04 1,6 1,89 1,32 

 16.31.0  30 90 0,75783 1 0,75 1,32 1,51 1,89 1,32 

 17.6.0  30 90 0,75783 1 0,94 1,13 1,42 1,98 1,32 

 17.41.0  33 90 1,09356 0 0,94 1,04 1,42 1,89 0,47 

 18.15.0  31 90 0,13119 0 0,85 1,13 1,04 1,79 1,51 

 18.50.0  31 90 0,13119 0 1,04 1,04 1,42 1,79 1,42 

 19.24.0  28 92 0 0 0,85 1,13 1,51 1,89 1,51 

 19.59.0  28 92 0 0 1,04 1,13 1,7 1,79 2,08 

 20.34.0  28 92 0 0 1,04 1,13 1,7 1,79 1,32 

 21.9.0  28 92 0 0 0,94 1,32 1,32 1,79 1,42 

 21.44.0  28 93 0 0 0,85 1,23 1,32 1,89 1,98 

 22.19.0  28 93 0 0 0,85 1,13 1,42 1,89 1,7 

 22.54.0  28 94 0 0 1,23 1,51 1,6 1,79 1,13 

 23.28.0  28 93 0 0 1,23 1,42 1,04 1,98 0,75 
18/12/19  0.2.0  28 93 0 0 1,32 1,51 1,51 1,79 1,79 
   0.38.0  28 94 0 0 1,32 1,42 1,6 1,79 0,94 
   1.14.0  28 93 0 0 1,23 1,42 1,42 1,98 1,6 
   1.49.0  27 95 0 0 1,23 1,51 0,94 1,79 1,7 
   2.23.0  27 95 0 0 1,32 1,32 1,23 1,79 1,79 
   2.58.0  27 95 0 0 1,32 1,51 1,13 1,79 0,85 
   3.33.0  27 95 0 0 1,23 1,04 1,42 1,79 0,94 
   4.8.0  27 95 0 0 0,94 1,13 1,51 1,89 1,6 
   4.43.0  27 95 0 0 1,13 1,51 1,42 1,89 1,79 
   5.18.0  27 95 0 0 1,23 1,42 1,6 1,79 0,38 
   5.53.0  27 95 0 0 0,94 1,13 1,13 1,79 1,13 
   6.28.0  27 92 0,01025 0 0,85 1,13 1,42 1,89 1,23 
   7.3.0  27 92 0,01025 0 0,85 1,04 1,32 1,79 2,17 
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DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 
   7.39.0  28 90 0,49092 0 0,85 1,13 1,42 1,79 1,89 
   8.13.0  28 90 0,49092 0 0,94 1,13 1,51 1,98 1,23 
           
   8.48.0  31 90 0,70615 0 0,94 1,04 1,6 1,79 0,66 
   9.23.0  34 90 2,24876 0 0,85 1,13 1,32 1,79 2,55 
   9.58.0  36 85 4,85403 0 0,94 1,04 1,32 1,79 1,7 
   10.32.0  39 86 7,78375 0 0,85 1,23 0,85 1,98 1,7 
   11.8.0  37 80 7,9959 0 0,94 1,04 1,23 1,79 1,32 
   11.42.0  37 80 7,9959 0 0,94 1,13 1,51 1,89 0,85 
   12.16.0  37 80 6,35081 0 1,32 1,42 1,23 1,79 1,7 
   12.50.0  36 80 3,19619 0 1,04 1,23 1,32 1,79 1,6 
   13.25.0  37 80 7,9959 0 1,23 1,42 1,7 1,98 0,94 
   13.59.0  37 80 7,9959 0 1,32 1,51 1,51 1,89 2,26 
   14.34.0  35 75 3,55432 0 0,85 1,32 0,85 1,89 0,85 
   15.9.0  35 75 2,93455 0 0,85 1,23 1,51 2,08 1,23 
   15.44.0  37 75 5,43485 0 0,85 1,23 1,7 1,98 1,23 
   16.18.0  37 75 5,43485 0 0,94 1,04 1,42 1,98 1,04 
   16.53.0  35 73 3,95007 0 1,32 1,32 1,32 1,98 1,13 
   17.27.0  35 70 3,95007 0 1,13 1,42 1,7 1,89 1,6 
   18.2.0  34 70 0,8243 0 1,04 1,42 1,04 1,79 1,6 
   18.37.0  33 80 0,17174 0 1,23 1,51 1,6 1,89 1,32 
   19.12.0  33 80 0,17174 0 1,04 1,42 0,85 2,08 0,38 
   19.47.0  31 86 0 0 1,13 1,32 1,6 1,79 1,7 
   20.22.0  31 85 0 0 1,23 1,32 1,42 1,89 1,7 
   20.57.0  31 85 0 0 0,94 1,13 1,51 1,98 1,32 
   21.32.0  31 85 0 0 0,94 1,32 1,32 1,89 1,13 
   22.7.0  30 90 0 0 1,13 1,23 1,32 1,89 1,32 
   22.42.0  30 90 0 0 1,04 1,32 0,94 1,89 1,79 
   23.17.0  30 90 0 0 0,75 1,13 1,6 1,89 1,51 
   23.52.0  29 90 0 0 0,94 1,23 1,04 1,79 0,94 
19/12/19  0.27.0  29 90 0 0 1,04 1,04 1,51 1,98 2,08 
   1.2.0  29 92 0 0 0,94 1,23 1,7 1,98 2,08 
   1.37.0  29 92 0 0 0,94 1,13 1,13 1,98 1,6 
   2.11.0  29 94 0 0 0,85 1,13 1,32 1,89 1,42 
   2.46.0  29 95 0 0 0,85 1,04 1,7 1,89 2,45 
   3.22.0  29 95 0 0 1,04 1,23 1,13 1,89 1,51 
   3.57.0  29 95 0 0 0,94 1,23 1,42 1,79 1,79 
   4.32.0  29 95 0 0 1,32 1,04 1,32 1,89 1,79 
   5.6.0  29 90 0 0 0,94 1,23 1,32 1,79 1,98 
   5.41.0  28 90 0 0 1,04 1,23 1,6 1,89 2,08 
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DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 
   6.16.0  28 90 0 0 0,94 1,04 1,32 1,89 0,94 
   6.51.0  28 90 0 0 0,85 1,04 1,51 1,89 1,7 
           
   7.25.0  28 87 0,12577 0 1,04 1,04 1,32 1,79 2,17 
   8.0.0  30 87 0,45432 0 0,94 1,04 1,32 1,89 2,26 
   8.35.0  32 87 0,74422 0 0,85 1,13 1,51 1,89 0,85 
   9.11.0  38 75 3,18931 0 1,32 1,51 0,75 1,89 1,51 
   9.46.0  41 75 4,6754 0 1,32 1,42 1,23 1,89 1,42 
   10.21.0  41 75 4,6754 0 0,94 1,23 1,32 1,79 0,75 
   10.56.0  36 80 2,53529 0 1,04 1,23 1,23 1,89 1,7 
   11.14.26  36 80 2,53529 0 0,94 1,32 1,6 1,89 1,23 
   11.49.0  37 80 7,9959 0 0,85 1,13 0,85 1,89 1,13 
   12.23.0  35 80 7,9959 0 0,94 1,13 1,42 1,89 0,94 
   12.57.0  35 85 3,56076 0 0,75 1,13 1,32 1,98 0,94 
   13.31.0  35 85 3,56076 0 1,04 1,23 1,51 1,98 1,23 
   14.5.0  34 86 1,05988 0 1,13 1,32 1,51 2,08 0,94 
   14.39.0  32 85 1,18346 0 0,85 1,23 1,6 1,89 1,79 
   15.13.0  32 85 1,18346 0 1,04 1,23 1,6 1,79 1,13 
   15.47.0  30 85 0,58946 0 1,04 1,23 1,79 1,98 2,08 
   16.21.0  30 85 0,53821 1 0,85 1,13 1,51 1,89 0,75 
   16.55.0  28 90 0,64363 2 1,04 1,04 1,23 1,79 1,42 
   17.29.0  29 90 0,74758 0 0,94 1,04 1,32 1,79 1,98 
   18.3.0  29 90 0,74758 0 0,94 1,13 1,51 1,79 1,23 
   18.38.0  29 90 0,22108 0 0,66 1,13 1,6 1,79 1,7 
   19.13.0  28 90 0,00088 0 0,94 1,13 0,75 1,89 1,79 
   19.47.0  28 92 0,00088 0 0,85 1,04 1,23 1,7 1,04 
   20.21.0  28 93 0 0 0,75 1,23 0,85 1,79 1,23 
   20.55.0  28 93 0 0 0,94 1,23 0,94 1,89 1,32 
   21.29.0  28 93 0 0 0,94 1,04 1,42 1,89 2,17 
   22.3.0  28 93 0 0 0,66 1,23 0,75 1,89 2,36 
   22.38.0  28 93 0 0 0,75 1,23 1,42 1,79 1,7 
   23.13.0  28 93 0 0 0,57 1,04 1,04 1,79 1,51 
   23.47.0  28 93 0 0 0,85 1,32 1,42 1,89 0,94 
20/12/19  0.21.0  27 95 0 0 0,85 1,04 0,94 1,79 1,42 
   0.55.0  27 95 0 0 0,66 1,13 1,23 1,7 1,7 
   1.29.0  27 95 0 0 0,94 1,13 1,23 1,79 0,75 
   2.3.0  27 95 0 0 0,85 1,13 1,13 1,79 1,42 
   2.37.0  27 95 0 0 0,75 1,13 1,04 1,89 2,17 
   3.11.0  27 95 0 0 0,85 1,13 1,04 1,79 2,08 
   3.45.0  27 95 0 0 0,85 1,13 1,32 1,51 1,23 
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DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 
   4.19.0  27 95 0 0 0,75 1,13 1,42 1,89 1,32 
   4.53.0  27 95 0 0 0,75 1,04 1,04 1,89 1,23 
           
   5.27.0  27 94 0 0 0,57 1,04 1,13 1,79 0,85 
   6.1.0  27 94 0 0 0,75 1,23 1,42 1,89 1,23 
   6.35.0  27 93 0,02284 0 0,94 1,04 1,32 1,98 1,23 
   7.9.0  28 90 0,35622 0 0,85 1,13 1,51 1,89 1,23 
   7.44.0  28 90 0,35622 0 0,75 1,04 0,85 1,98 0,47 
   8.19.0  29 90 0,70322 0 0,66 1,23 1,6 1,89 1,13 
   8.53.0  36 90 2,31523 0 1,13 1,42 1,04 1,89 1,6 
   9.27.0  36 87 2,31523 0 1,23 1,42 1,51 1,7 1,13 
   10.1.0  39 87 4,43133 0 1,23 1,23 1,6 1,79 0,94 
   10.35.0  40 80 7,22299 517 0,94 1,13 1,04 1,89 1,04 
   11.9.0  39 80 7,9959 0 0,85 1,23 0,94 1,89 1,7 
   11.43.0  39 80 7,9959 0 0,94 1,13 0,85 1,89 0,38 
   12.17.0  36 85 7,9959 0 0,85 1,13 1,04 1,79 1,51 
   12.52.0  36 85 7,9959 0 0,94 1,23 1,23 1,89 1,51 
   13.27.0  41 75 2,47145 6 1,23 1,32 0,75 1,79 1,7 
   14.1.0  39 75 7,9959 773 1,23 1,42 0,75 1,89 0,75 
   14.36.0  39 75 7,9959 773 1,13 1,23 1,6 1,89 1,04 
   15.10.0  39 95 7,9959 0 1,13 1,42 1,7 1,98 1,89 
   15.44.0  38 75 6,4899 2 1,23 1,32 1,79 1,89 1,89 
   16.18.0  35 75 2,42694 4120 1,32 1,42 1,79 1,98 1,7 
   16.52.0  35 80 0,57042 10 0,85 1,42 1,32 1,89 1,6 
   17.26.0  35 80 0,57042 10 0,75 1,13 1,51 1,89 1,6 
   18.0.0  32 80 0,54217 0 1,04 1,13 1,42 1,79 0,94 
   18.34.0  31 80 0,22782 0 0,94 1,13 1,6 1,7 1,6 
   19.9.0  31 80 0,22782 0 0,85 1,32 1,23 1,79 0,94 
   19.44.0  30 85 0 0 1,32 1,51 1,32 1,89 1,13 
   20.18.0  29 85 0 0 1,32 1,42 1,23 1,89 1,23 
   20.52.0  29 90 0 0 1,23 1,51 1,32 1,89 1,13 
   21.26.0  29 90 0 0 1,23 1,51 1,51 1,89 1,04 
   22.0.0  29 90 0 0 0,94 1,13 1,6 1,89 0,85 
   22.34.0  29 90 0 0 0,85 1,13 1,32 1,89 0,57 
   23.8.0  28 95 0 0 0,94 1,04 1,23 1,79 1,42 
   23.43.0  28 95 0 0 1,04 0,94 1,51 1,79 0,85 
21/12/19  0.18.0  28 95 0 0 1,13 1,04 1,13 1,98 2,45 
   0.53.0  28 95 0 0 0,94 1,42 1,42 1,89 1,32 
   1.27.0  28 95 0 0 1,23 1,42 1,23 1,79 0,94 
   2.1.0  28 95 0 0 0,94 1,32 1,23 1,79 1,7 
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DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 
   2.35.0  28 95 0 0 1,23 1,32 1,51 1,79 1,42 
  

 3.9.0  28 95 0 0 0,85 1,23 1,04 1,89 1,42 
           
           
   3.43.0  27 95 0 0 0,94 1,13 1,32 1,79 1,7 
   4.17.0  27 95 0 0 0,94 1,23 0,85 1,98 1,42 
   4.51.0  27 95 0 0 1,23 1,32 1,42 1,89 0,85 
   5.25.0  27 95 0 0 1,04 1,23 1,6 1,89 1,6 
   5.59.0  27 95 0 0 0,94 1,04 1,23 1,79 2,08 
   6.33.0  27 95 0,02723 0 0,57 1,04 1,32 1,79 1,98 
   7.7.0  27 90 0,02723 0 0,57 1,13 0,75 1,89 1,32 
   7.41.0  29 90 0,51581 0 0,85 1,23 0,94 1,7 2,08 
   8.15.0  31 90 0,70029 0 0,94 1,23 1,32 1,98 1,13 
   8.49.0  35 90 2,13221 0 0,94 1,13 1,7 1,79 0,85 
   9.23.0  35 85 2,13221 0 0,66 1,23 1,04 1,98 1,6 
   9.58.0  40 85 4,64553 0 0,85 1,13 1,23 1,89 1,6 
   10.32.0  41 80 7,4284 0 0,85 1,13 0,66 1,79 1,51 
   11.7.0  41 80 7,4284 0 0,85 1,04 1,13 1,89 2,45 
   11.42.0  41 75 3,89941 0 0,85 1,13 1,42 1,79 1,6 
   12.17.0  38 75 2,95695 0 0,85 1,04 1,32 1,89 1,51 
   12.52.0  39 85 7,9959 0 1,04 1,23 1,42 1,89 1,23 
   13.26.0  39 70 7,9959 0 1,13 1,13 1,23 1,98 2,08 
   14.1.0  40 70 7,9959 0 1,13 1,23 1,42 1,98 1,89 
   14.35.0  38 70 3,48111 0 0,94 1,13 1,42 1,98 2,17 
   15.9.0  38 70 7,9959 0 0,94 1,04 1,79 1,98 1,7 
   15.43.0  38 70 7,9959 0 0,85 1,23 1,6 1,98 1,51 
   16.17.0  38 70 4,37086 0 1,04 1,23 1,51 1,89 1,98 
   16.51.0  38 65 6,19766 0 0,94 1,23 1,6 1,98 1,98 
   17.25.0  38 65 6,19766 0 1,04 1,13 1,51 1,89 2,45 
   17.59.0  36 65 0,93397 0 0,94 1,32 1,79 1,98 1,04 
   18.33.0  33 70 0,35286 0 1,04 1,32 1,79 1,98 1,13 
   19.7.0  33 70 0,02196 0 1,04 1,04 1,42 1,98 2,17 
   19.41.0  33 70 0,02196 0 0,94 1,13 1,7 2,08 1,98 
   20.16.0  32 85 0 0 0,85 1,13 1,89 1,6 1,51 
   20.50.0  32 85 0 0 0,94 1,04 1,89 2,08 1,6 
   21.24.0  31 90 0 0 0,85 1,13 1,7 1,98 1,89 
   21.58.0  31 90 0 0 0,85 1,13 1,51 1,89 1,13 
   22.32.0  30 90 0 0 0,94 1,23 1,79 1,98 1,6 
   23.6.0  30 90 0 0 0,94 1,13 1,7 2,08 1,89 
   23.40.0  28 93 0 6 0,85 1,13 0,75 1,89 0,28 
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DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 
22/12/19  0.14.0  28 95 0 6 0,85 1,04 0,85 1,79 1,42 
  

 0.48.0  28 95 0 1 0,85 1,04 0,66 1,7 0,94 
           
   1.22.0  28 95 0 0 0,85 1,13 1,51 1,6 0,94 
   1.56.0  28 95 0 0 0,94 1,04 1,04 1,79 2,08 
   2.30.0  28 95 0 0 0,85 1,23 1,42 1,89 0,57 
   3.4.0  28 95 0 0 0,85 1,13 1,32 1,89 1,23 
   3.38.0  28 95 0 0 0,57 1,04 1,04 1,7 0,94 
   4.12.0  28 95 0 0 0,57 1,04 1,32 1,79 1,04 
   4.46.0  28 95 0 0 0,66 1,13 1,23 1,79 0,66 
   5.20.0  28 95 0 0 0,85 0,94 0,94 1,89 1,98 
   5.54.0  28 95 0 0 0,75 1,04 1,23 1,7 1,42 
   6.28.0  28 95 0,01259 0 0,85 1,13 1,23 1,6 1,51 
   7.2.0  28 94 0,01259 0 0,75 1,13 0,94 1,7 1,42 
   7.36.0  30 90 0,6041 0 0,75 1,04 0,85 1,7 1,04 
   8.10.0  30 90 0,71054 0 0,85 0,94 1,32 1,79 1,98 
   8.44.0  33 90 1,0287 0 0,75 1,04 1,32 1,7 2,08 
   9.19.0  38 90 3,64026 0 0,66 0,94 1,23 1,7 1,23 
   9.53.0  38 85 3,64026 0 0,75 1,13 1,32 1,7 1,89 
   10.27.0  35 85 4,73001 0 0,57 1,13 0,85 1,51 1,42 
   11.1.0  39 80 2,03309 0 0,85 1,13 1,13 1,7 1,6 
   11.35.0  39 80 2,03309 0 0,75 1,23 0,85 1,7 1,32 
   12.9.0  39 80 1,89736 0 1,7 1,04 0,47 1,7 2,08 
   12.43.0  27 85 0,39283 0 0,85 1,04 1,13 1,79 1,51 
   13.18.0  27 85 0,39283 0 0,85 1,04 1,23 1,6 1,13 
   13.52.0  36 80 4,86969 0 0,66 1,23 1,23 1,7 1,13 
   14.26.0  35 70 7,9959 0 0,94 1,32 1,04 1,79 1,32 
   15.0.0  35 70 7,9959 0 0,94 0,94 0,94 1,7 1,13 
   15.35.0  34 80 2,42796 0 0,94 1,13 1,32 1,89 0,47 
   16.9.0  34 80 2,42796 0 0,94 1,04 1,32 1,79 1,42 
   16.43.0  33 80 0,89312 0 0,94 1,13 1,32 1,79 1,6 
   17.18.0  33 80 0,89312 0 1,04 1,04 1,32 1,89 1,32 
   17.52.0  31 85 0,61142 0 0,85 1,04 0,38 1,89 1,42 
   18.26.0  31 85 0,61142 0 0,85 1,23 0,66 1,6 0,75 
   19.0.0  30 90 0,29473 0 0,85 1,23 0,75 1,79 0,75 
   19.34.0  29 90 0 0 0,85 1,04 1,42 1,79 0,94 
   20.8.0  29 90 0 0 0,75 1,04 1,51 1,79 2,08 
   20.42.0  28 92 0 0 0,94 1,13 0,85 1,7 0,85 
   21.17.0  28 92 0 0 0,85 1,13 1,32 1,7 1,79 
   21.51.0  28 92 0 0 1,04 1,23 0,66 1,42 1,51 
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DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 
   22.25.0  28 92 0 0 0,57 1,32 0,66 1,79 2,17 
   23.0.0  28 93 0 0 0,75 1,23 0,57 1,7 1,98 
           
   23.34.0  28 93 0 0 0,47 1,13 1,13 1,79 1,42 
23/12/19  0.8.0  28 95 0 0 0,66 1,13 0,94 1,23 1,32 
   0.43.0  28 95 0 0 0,47 1,13 1,04 1,7 1,23 
   1.17.0  28 95 0 0 0,57 1,13 1,42 1,7 1,32 
   1.51.0  28 95 0 0 0,47 1,23 1,13 1,42 1,04 
   2.25.0  27 95 0 0 0,85 1,04 1,13 1,51 1,23 
   2.59.0  28 95 0 0 0,66 1,04 1,13 1,79 1,51 
   3.33.0  27 95 0 0 0,75 1,13 0,94 1,7 1,42 
   4.7.0  27 95 0 0 0,94 1,04 0,94 1,7 1,04 
   4.41.0  28 95 0 0 0,75 1,04 0,85 1,51 1,89 
   5.15.0  27 95 0 0 0,85 1,04 0,75 1,7 1,23 
   5.49.0  27 95 0 0 0,94 1,04 1,32 1,51 0,94 
   6.23.0  27 95 0 0 0,75 1,04 0,94 1,7 1,6 
   6.57.0  28 92 0,18243 0 0,57 1,04 1,6 1,42 0,75 
   7.31.0  29 92 0,71245 0 0,66 1,04 0,19 1,42 2,08 
   8.5.0  30 90 0,95593 0 0,66 1,13 0,94 1,7 1,13 
   8.39.0  30 90 0,95593 0 0,75 1,13 1,32 1,7 1,13 
   9.13.0  33 85 1,40015 0 0,75 0,85 0,94 1,7 1,6 
   9.47.0  34 85 2,02914 0 0,75 0,94 0,57 1,23 1,98 
   10.21.0  34 85 2,02914 0 0,85 1,04 0,94 1,79 1,04 
   10.55.0  38 80 3,99795 0 0,75 1,13 0,38 1,42 0,94 
   11.29.0  39 80 4,02035 0 0,85 0,94 0,94 1,13 0,57 
   12.3.0  39 80 4,02035 0 0,75 1,23 1,42 1,51 0,94 
   12.38.0  43 75 7,9959 0 0,66 1,13 1,23 1,7 2,08 
   13.12.0  36 70 1,55681 0 1,04 1,04 0,66 1,7 0,28 
   13.46.0  36 70 1,55681 0 1,04 1,23 0,38 1,79 0,85 
   14.21.0  35 70 6,62167 0 1,04 1,23 0,94 1,7 1,32 
   14.55.0  35 70 1,99165 0 0,94 1,23 0,94 1,79 1,6 
   15.29.0  34 68 2,83792 0 1,04 1,04 1,13 1,89 0,85 
   16.3.0  34 68 2,83792 0 0,85 1,04 1,23 1,79 0,38 
   16.37.0  34 68 1,30351 0 1,04 1,23 1,13 1,89 1,79 
   17.11.0  33 65 1,19414 0 0,85 0,94 1,42 1,79 1,04 
   17.46.0  33 65 0,83206 0 0,94 1,13 0,75 1,7 1,42 
   18.20.0  33 65 0,83206 0 1,04 1,13 0,66 1,79 0,38 
   18.54.0  32 70 0,31918 0 1,04 1,13 1,13 1,79 1,7 
   19.28.0  31 70 0 0 0,85 1,13 0,85 1,6 2,17 
   20.3.0  31 70 0 0 0,57 1,32 0,75 1,7 0,66 
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DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 
   20.38.0  30 75 0 0 0,85 1,32 0,47 1,32 0,66 
   21.13.0  30 75 0 0 0,85 1,13 1,13 1,79 1,98 
           
   21.47.0  30 75 0 0 0,85 1,23 1,32 1,7 1,7 
   22.22.0  29 85 0 0 0,94 1,04 0,94 1,79 1,32 
   22.56.0  29 85 0 0 0,75 1,04 1,23 1,7 1,32 
   23.31.0  29 85 0 0 0,75 0,94 0,75 1,7 1,32 
24/12/19  0.5.0  28 90 0 0 0,75 1,23 1,6 1,7 1,7 
   0.40.0  28 90 0 0 0,75 1,13 1,42 1,51 1,32 
   1.15.0  28 90 0 0 0,75 1,04 1,6 1,7 1,6 
   1.50.0  28 95 0 0 0,75 1,13 0,75 1,79 1,98 
   2.24.0  28 95 0 0 0,94 1,13 0,85 1,7 2,26 
   2.58.0  28 95 0 0 0,57 1,23 1,23 1,42 0,66 
   3.33.0  28 95 0 0 1,04 1,23 1,13 1,7 1,79 
   4.7.0  28 95 0 0 0,57 1,04 1,23 1,79 2,55 
   4.41.0  27 95 0 0 0,66 1,13 0,85 1,42 1,98 
   5.15.0  27 95 0 0 0,75 0,94 1,23 1,51 2,36 
   5.49.0  27 95 0 0 0,57 1,13 0,75 1,7 1,98 
   6.23.0  27 95 0 0 0,94 1,04 0,75 1,79 1,51 
   6.57.0  28 90 0,28243 0 0,94 1,23 0,66 1,42 1,6 
   7.31.0  29 90 0,53426 0 0,85 1,04 0,75 1,42 1,98 
   8.5.0  29 90 0,53426 0 0,75 1,04 1,23 1,51 1,98 
   8.39.0  33 85 0,97994 0 0,47 1,04 0,85 1,79 2,17 
   9.13.0  38 87 3,74802 0 0,75 1,04 1,23 1,7 2,08 
   9.47.0  37 88 4,4757 0 0,75 1,23 1,04 1,6 1,23 
   10.21.0  37 87 4,4757 0 0,85 1,04 0,57 1,32 1,42 
   10.56.8  40 80 7,9959 0 0,85 1,04 1,23 1,42 2,26 
   11.31.0  38 80 7,9959 0 0,94 1,04 1,13 1,51 2,08 
   12.5.0  38 80 7,9959 0 0,75 1,04 0,94 1,7 2,36 
   12.39.0  35 80 3,07613 0 0,66 1,04 1,13 1,89 1,23 
   13.14.0  35 80 3,07613 0 0,85 0,94 0,85 1,89 2,55 
   13.49.0  39 85 7,9959 0 0,75 1,04 1,6 1,89 1,6 
   14.24.0  36 90 3,67247 0 0,85 0,94 1,6 1,89 1,23 
   14.59.0  35 90 7,88126 0 0,85 1,04 1,42 1,89 1,98 
   15.34.0  35 90 7,88126 0 0,85 1,04 1,42 1,51 1,7 
   16.9.0  37 90 6,8243 0 0,85 0,94 1,23 1,7 1,89 
   16.44.0  38 87 6,97013 0 0,75 1,04 1,42 1,7 1,98 
   17.19.0  35 90 2,14143 0 0,75 0,94 1,13 1,89 2,08 
   17.54.0  34 90 0,60849 0 1,04 1,13 0,94 1,7 1,6 
   18.29.0  34 90 0,60849 0 0,94 0,94 0,75 1,89 2,26 
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DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 
   19.4.0  33 90 0,04539 0 0,94 1,23 1,23 1,98 2,08 
   19.39.0  33 90 0,04539 0 1,13 0,94 1,32 1,79 1,98 
           
   20.14.0  33 90 0 0 1,79 1,13 1,32 1,89 1,98 
   20.49.0  28 92 0 0 0,94 0,94 0,94 1,79 1,7 
   21.24.0  28 92 0 0 0,75 1,04 1,7 1,98 2,17 
   21.59.0  28 92 0 0 0,85 1,13 1,7 1,89 2,08 
   22.34.0  28 92 0 0 0,85 1,04 1,23 1,98 1,79 
   23.9.0  28 92 0 0 0,75 0,94 0,85 1,79 2,17 
   23.44.0  28 95 0 0 0,75 1,32 1,04 1,89 1,7 
25/12/19  0.18.0  28 95 0 0 0,94 1,23 0,75 1,89 1,23 
   0.53.0  28 95 0 0 0,66 1,23 1,51 1,98 2,17 
   1.29.0  28 95 0 0 1,13 1,04 1,23 1,6 1,23 
   2.5.0  28 95 0 0 0,85 1,13 1,13 1,79 0,66 
   2.40.0  28 95 0 0 0,85 1,04 1,32 1,89 1,6 
   3.14.0  28 95 0 0 0,75 0,94 1,04 1,7 1,89 
   3.49.0  28 95 0 0 0,94 1,13 0,75 1,79 2,45 
   4.24.0  28 95 0 0 0,85 1,13 1,42 1,98 1,7 
   4.59.0  28 95 0 0 0,85 1,13 0,85 1,79 1,89 
   5.34.0  28 95 0 0 0,85 1,04 1,42 1,89 1,32 
   6.9.0  28 95 0 0 0,75 1,13 1,51 1,89 2,08 
   6.44.0  28 95 0,04583 0 0,75 1,04 0,94 1,7 1,7 
   7.19.0  29 92 0,3899 0 0,66 1,23 1,13 1,7 2,17 
   7.54.0  30 90 0,63192 0 0,75 1,13 1,32 1,7 0,57 
   8.29.0  30 90 0,63192 0 0,94 1,04 0,75 1,79 1,23 
   9.4.0  37 85 2,51772 0 1,04 1,04 1,42 1,79 2,36 
   9.39.0  36 84 4,09019 0 0,66 1,04 1,23 1,6 0,85 
   10.14.0  36 84 4,09019 0 0,75 1,04 1,23 1,79 1,04 
   10.49.0  38 80 6,10688 0 0,66 1,04 1,23 1,7 1,23 
   11.24.0  40 78 7,9959 0 0,94 1,13 1,04 1,79 1,6 
   11.58.0  36 80 3,49722 0 0,85 1,32 1,42 1,79 1,51 
   12.33.0  36 80 3,49722 0 1,13 1,04 1,13 1,79 1,6 
   13.7.0  29 90 2,76955 0 0,75 1,23 1,51 1,89 2,17 
   13.41.0  33 80 7,9959 0 0,85 1,23 1,23 1,51 1,23 
   14.15.0  33 80 7,9959 0 1,04 1,04 0,94 1,98 1,51 
   14.50.0  37 78 7,9959 0 0,94 0,94 1,6 1,98 1,13 
   15.25.0  36 75 3,05754 0 0,66 1,13 1,6 1,79 0,75 
   16.0.0  33 80 0,48111 0 0,94 1,04 0,85 1,89 1,89 
   16.35.0  33 80 0,48111 0 1,04 1,04 1,6 1,79 1,42 
   17.9.0  32 78 0,04041 0 0,94 1,23 1,7 1,89 1,7 
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DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 
   17.44.0  28 90 0,05066 1 0,94 1,04 1,42 1,79 1,7 
   18.19.0  27 90 0,01113 5634 0,94 1,04 1,32 1,89 1,89 
           
   18.54.0  27 90 0,01113 5634 0,94 1,13 1,42 1,98 0,75 
   19.29.0  27 90 0,00146 9 0,85 1,13 1,51 1,89 2,17 
   20.4.0  27 90 0 18 0,85 1,13 1,51 1,79 1,04 
   20.38.0  27 90 0 0 0,85 1,04 1,42 1,79 1,51 
   21.13.0  27 90 0 0 0,85 1,04 1,13 1,6 1,7 
   21.49.0  27 90 0 0 0,85 1,04 1,23 1,7 1,6 
   22.24.0  27 92 0 0 0,85 1,04 1,32 1,79 1,23 
   23.0.0  27 92 0 0 0,85 0,94 1,42 1,42 2,08 
   23.34.0  27 92 0 0 0,75 1,13 0,85 1,79 1,13 
26/12/19  0.9.0  27 92 0 0 0,66 1,04 0,85 1,79 0,38 
   0.44.0  27 92 0 0 0,85 0,94 1,13 1,79 1,79 
   1.18.0  27 95 0 0 1,04 1,04 0,75 1,7 1,04 
   1.53.0  27 95 0 0 0,94 1,04 1,23 1,79 1,23 
   2.27.0  27 95 0 0 0,94 1,04 1,04 1,7 1,6 
   3.2.0  27 95 0 0 0,85 1,23 1,04 1,7 1,32 
   3.37.0  26 95 0 0 0,94 0,94 1,32 1,32 1,04 
   4.13.0  26 95 0 0 0,85 1,04 1,04 1,51 0,38 
   4.48.0  26 95 0 0 0,85 1,23 0,94 1,7 0,94 
   5.22.0  27 92 0 0 0,57 1,13 1,04 1,7 0,47 
   5.57.0  27 92 0 0 0,66 1,04 0,85 1,79 1,89 
   6.33.0  26 85 0,0082 0 0,47 1,04 1,04 1,6 1,89 
   7.9.0  26 85 0,0082 0 1,04 1,23 0,75 1,7 0,57 
   7.44.0  28 80 0,50307 0 0,57 1,04 0,75 1,13 1,98 
   8.19.0  30 81 0,65534 0 0,66 1,04 0,75 1,42 1,7 
   8.54.0  34 81 2,42064 0 0,75 0,94 0,94 1,89 1,13 
   9.29.0  37 76 3,79048 0 0,75 1,04 0,94 1,79 1,32 
   10.4.0  38 63 3,24978 0 0,75 1,04 1,23 1,6 1,89 
   10.38.0  40 60 6,68668 0 0,66 1,04 1,13 1,7 1,13 
   11.12.0  40 62 6,68668 0 0,85 1,04 0,94 1,79 1,23 
   11.48.0  39 62 7,9959 0 0,66 1,13 1,13 1,7 1,32 
   12.22.0  39 72 7,9959 0 0,85 1,04 1,23 1,7 0,47 
   12.56.0  37 72 7,9959 0 0,85 1,04 0,94 1,23 1,32 
   13.32.0  38 66 7,9959 0 0,66 1,13 1,13 1,7 0,28 
   14.7.0  36 63 1,80425 0 0,75 1,04 1,32 1,7 1,32 
   14.43.0  36 75 1,80425 0 0,85 1,04 1,13 1,51 2,08 
   15.18.0  34 80 5,07262 0 0,85 1,32 1,23 1,7 1,42 
   15.54.0  36 80 6,99795 0 0,94 1,04 0,94 1,89 1,6 
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DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 
   16.29.0  42 90 5,26208 0 1,13 1,32 1,23 1,79 1,32 
   17.4.0  35 90 1,53821 0 1,13 1,13 1,04 1,89 1,23 
           
   17.39.0  36 90 2,69107 0 0,85 1,04 1,23 1,98 1,89 
   18.15.0  34 90 2,30351 0 0,85 0,94 1,51 1,98 1,51 
   18.50.0  34 90 2,30351 0 0,85 1,13 1,51 1,89 1,51 
   19.25.0  32 90 0,07306 0 0,85 1,13 1,04 1,89 1,7 
   20.0.0  30 90 0 0 0,85 1,04 1,04 1,79 1,6 
   20.35.0  27 92 0 51 0,94 1,04 1,32 1,98 0,94 
   21.18.0  27 92 0 78 0,85 1,04 1,6 1,89 1,42 
   21.52.0  28 92 0 9337 0,94 1,04 1,13 1,89 0,66 
   22.27.0  28 92 0 9337 0,94 1,13 1,04 1,89 2,08 
   23.2.0  27 92 0 78 0,75 1,13 1,13 1,89 2,08 
   23.36.0  27 94 0 16 0,94 1,13 1,42 1,89 2,08 
27/12/19  0.12.0  27 94 0 0 0,94 1,13 1,32 1,98 1,89 
   0.47.0  27 94 0 0 0,94 0,94 1,04 1,89 1,13 
   1.22.0  27 95 0 1 0,75 1,04 0,75 1,7 1,79 
   1.57.0  27 95 0 0 0,85 1,13 0,66 1,7 1,13 
   2.33.0  27 95 0 0 0,94 0,94 0,66 1,79 1,98 
   3.8.0  27 95 0 0 0,75 1,04 0,85 1,7 1,32 
   3.43.0  27 95 0 0 0,66 1,04 0,94 1,6 1,79 
   4.18.0  27 95 0 0 0,75 1,32 0,85 1,79 0,66 
   4.53.0  27 95 0 0 0,85 1,04 1,04 1,7 1,51 
   5.28.0  27 95 0 0 0,66 0,94 1,04 1,79 1,79 
   6.3.0  27 95 0 0 0,75 1,04 0,94 1,7 1,7 
   6.38.0  27 95 0 0 0,75 1,04 1,23 1,7 1,79 
   7.13.0  27 95 0,01552 0 0,85 1,04 0,47 1,42 1,04 
   7.48.0  28 90 0,33968 0 0,75 1,04 0,75 1,7 1,32 
   8.22.0  31 90 0,74026 0 0,57 0,85 0,85 1,6 2,17 
   8.57.0  31 90 0,74026 0 0,75 1,13 0,94 1,6 1,13 
   9.31.0  37 87 3,56559 0 0,85 0,94 0,94 1,7 1,6 
   10.6.0  37 87 4,8101 0 0,94 1,04 0,75 1,42 0,28 
   10.41.0  39 80 6,57335 0 0,85 1,13 0,19 1,79 1,42 
   11.16.0  39 80 6,57335 0 1,04 1,04 1,04 1,79 0,94 
   11.51.0  38 80 7,9959 0 0,85 1,23 1,23 1,79 1,42 
   12.25.0  37 80 7,9959 0 0,94 1,13 0,75 1,7 1,04 
   13.1.0  37 80 2,34202 0 0,85 1,04 1,13 1,7 1,42 
   13.37.0  37 80 2,34202 0 0,94 0,94 1,42 1,79 1,13 
   14.11.0  37 80 4,47716 0 0,94 1,04 1,23 1,79 2,08 
   14.46.0  37 80 7,9959 0 0,85 1,04 1,42 1,89 1,6 
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DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 
   15.21.0  35 80 0,79063 0 0,85 1,04 1,7 1,42 1,51 
   15.56.0  33 85 0,42255 0 0,85 1,04 1,42 1,89 2,08 
           
   16.31.0  30 85 0,1063 0 0,75 1,04 1,04 1,89 1,89 
   16.38.35  29 88 0,13119 19 1,04 1,04 1,42 1,89 1,42 
   17.12.0  28 90 0,36837 15 0,94 1,04 0,94 1,98 1,23 
   17.47.0  28 90 0,36837 15 0,85 1,04 1,23 1,89 2,17 
   18.21.0  30 90 0,506 0 1,04 0,94 1,04 1,98 2,17 
   18.56.0  31 90 0,09854 0 0,75 1,13 1,13 1,79 1,7 
   19.30.0  29 92 0 0 0,85 1,23 1,6 1,89 2,08 
   20.4.0  29 93 0 0 1,13 1,23 1,32 1,89 1,98 
   20.38.0  29 93 0 0 0,85 1,13 1,6 1,7 1,04 
   21.13.0  29 92 0 0 0,94 0,94 1,13 1,89 1,51 
   21.47.0  29 92 0 0 0,85 1,13 1,6 1,98 1,98 
   22.21.0  29 93 0 0 0,75 1,04 0,75 1,98 1,89 
   22.56.0  29 95 0 0 0,66 1,04 1,7 1,89 2,64 
   23.30.0  29 95 0 0 0,66 1,04 1,42 1,98 1,32 
28/12/19  0.5.0  28 95 0 0 0,85 1,13 0,85 1,89 1,51 
   0.39.0  28 95 0 0 0,94 1,13 1,6 1,89 1,51 
   1.13.0  29 95 0 0 0,85 1,13 0,85 1,89 1,6 
   1.47.0  28 95 0 0 0,47 1,13 1,23 1,79 0,94 
   2.21.0  28 95 0 0 0,85 1,04 1,23 1,79 1,23 
   2.55.0  28 95 0 0 1,04 1,04 1,6 1,89 1,7 
   3.29.0  28 95 0 0 0,85 0,94 1,32 1,79 1,89 
   4.4.0  28 95 0 0 0,85 1,04 1,42 1,89 1,7 
   4.39.0  28 95 0 0 0,85 1,13 1,32 1,89 2,08 
   5.13.0  28 95 0 0 0,75 1,04 1,6 1,89 1,98 
   5.48.0  28 95 0 0 0,94 0,94 1,42 1,89 1,32 
   6.22.0  28 95 0 0 0,75 1,04 1,23 1,89 1,98 
   6.57.0  28 95 0 0 0,85 1,04 1,04 1,79 1,51 
   7.32.0  29 90 0,42943 0 0,75 1,04 0,94 1,79 1,42 
   8.6.0  29 90 0,42943 0 0,85 1,04 1,42 1,79 1,51 
   8.40.0  33 90 1,15271 0 0,94 1,04 1,13 1,79 1,6 
   9.14.0  33 90 1,15271 0 0,85 1,04 1,32 1,7 1,79 
   9.48.0  37 90 2,79107 0 0,75 1,23 1,13 1,79 1,7 
   10.23.0  37 90 1,83441 0 0,94 1,04 1,23 1,89 1,6 
   10.57.0  37 90 1,83441 0 0,85 1,13 1,32 1,89 1,32 
   11.31.0  38 89 7,9959 0 0,94 1,13 1,6 1,89 1,32 
   12.5.0  37 89 7,9959 0 0,94 1,04 1,51 1,89 1,42 
   12.39.0  37 90 7,9959 0 0,94 1,23 0,85 1,98 1,04 
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DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 
   13.13.0  38 85 7,9959 0 0,94 1,23 0,85 1,79 1,7 
   13.47.0  37 85 7,9959 0 0,75 0,94 1,23 1,7 0,57 
           
   14.21.0  37 85 7,9959 0 0,85 0,94 1,6 1,89 1,32 
   14.55.0  38 85 7,9959 0 0,94 1,04 0,85 1,79 1,79 
   15.29.0  38 85 7,9959 0 0,94 1,04 1,51 1,89 1,6 
   16.3.0  36 85 7,59868 0 1,04 1,13 1,7 1,89 1,79 
   16.37.0  36 85 7,59868 0 0,57 1,04 1,13 1,79 1,23 
   17.11.0  35 85 1,72474 0 0,47 1,13 1,42 1,32 1,32 
   17.45.0  39 78 4,70366 0 0,47 1,04 1,7 1,7 1,32 
   18.19.0  35 85 0,63924 0 0,75 1,13 1,42 1,89 0,94 
   18.53.0  35 85 0,63924 0 0,75 1,13 0,94 1,79 1,51 
   19.27.0  33 87 0 0 0,75 1,13 1,6 1,7 1,98 
   20.2.0  33 87 0 0 0,47 1,13 1,23 1,79 1,79 
   20.36.0  32 87 0 0 0,85 1,04 1,6 1,79 0,75 
   21.10.0  31 95 0 0 0,94 1,04 1,32 1,7 1,04 
   21.44.0  31 88 0 0 0,75 1,04 1,42 1,79 1,13 
   22.18.0  29 88 0 0 0,85 0,94 1,6 1,89 1,23 
   22.52.0  28 88 0 1 0,75 1,04 0,75 1,7 1,32 
   23.26.0  28 88 0 0 0,75 1,13 1,32 1,6 0,85 
29/12/19  0.0.0  28 90 0 0 1,04 1,13 1,6 1,98 1,79 
   0.34.0  28 90 0 0 0,85 0,94 1,7 1,79 1,6 
   1.8.0  28 90 0 0 0,85 1,04 1,23 1,89 1,23 
   1.42.0  28 90 0 0 0,85 1,04 1,04 1,89 1,7 
   2.16.0  28 95 0 0 0,94 1,23 1,42 1,98 1,89 
   2.51.0  28 95 0 0 1,04 1,04 1,7 1,89 0,47 
   3.25.0  28 95 0 0 0,94 1,13 1,42 1,89 1,51 
   3.59.0  28 95 0 0 0,85 1,04 1,7 1,89 1,7 
   4.33.0  28 95 0 0 1,04 1,23 1,23 1,79 0,94 
   5.8.0  29 95 0 0 0,85 1,13 1,23 1,89 1,13 
   5.43.0  28 95 0 0 0,94 1,04 0,94 1,79 0,38 
   6.17.0  28 95 0 0 1,04 1,32 1,23 1,7 1,32 
   6.51.0  28 95 0,05417 0 0,94 1,13 1,32 1,79 1,13 
   7.25.0  29 90 0,51142 0 1,04 1,23 1,04 1,79 1,32 
   8.0.0  31 87 1,05988 0 0,85 1,04 1,7 1,79 1,32 
   8.35.0  31 87 1,05988 0 0,94 1,23 0,85 1,79 0,57 
   9.9.0  32 87 1,91698 0 0,85 1,04 1,32 1,7 2,08 
   9.43.0  32 80 1,91698 0 0,75 1,13 1,23 1,7 0,57 
   10.18.0  32 80 1,61493 0 0,75 1,13 1,13 1,42 1,42 
   10.52.0  33 80 1,81054 0 0,94 1,04 0,85 1,79 1,13 
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DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 
   11.27.0  33 80 1,81054 0 0,94 0,85 0,94 1,98 1,23 
   12.2.0  34 80 2,40644 0 0,75 1,13 0,85 1,79 1,42 
           
   12.36.0  36 78 5,37482 0 1,04 1,13 1,13 1,79 1,13 
   13.10.0  36 78 5,37482 0 0,94 1,13 0,94 1,79 2,08 
   13.44.0  39 78 3,57687 0 1,04 1,13 1,51 1,89 0,38 
   14.18.0  37 78 5,00586 0 0,94 1,32 1,42 1,79 0,47 
   14.53.0  37 78 5,00586 0 0,66 0,94 1,42 1,89 1,13 
   15.27.0  37 78 3,40015 0 0,85 1,13 1,42 1,98 1,98 
   16.2.0  37 78 3,40015 0 1,04 0,94 1,32 1,89 1,23 
   16.36.0  39 70 2,47042 0 0,75 1,23 1,23 1,98 1,13 
   17.10.0  39 68 2,47042 0 0,75 1,13 1,7 1,79 1,32 
   17.44.0  39 70 1,71054 0 1,13 1,04 0,94 1,89 1,6 
   18.18.0  34 80 0,4675 0 0,75 1,04 1,32 1,98 1,13 
   18.52.0  33 80 0,07218 0 1,04 1,23 0,94 1,79 1,13 
   19.26.0  33 80 0,07218 0 1,04 1,23 1,42 1,89 1,42 
   20.0.0  31 80 0 0 0,85 0,75 1,51 1,79 1,32 
   20.34.0  31 80 0 0 0,75 1,04 1,32 1,79 1,51 
   21.8.0  30 90 0 0 0,85 0,94 1,42 1,89 1,42 
   21.42.0  30 90 0 0 0,75 1,04 1,32 1,79 1,13 
   22.16.0  30 90 0 0 0,75 1,04 1,23 1,6 1,7 
   22.50.0  30 90 0 0 0,85 0,94 1,23 1,98 1,32 
   23.24.0  30 90 0 0 0,75 1,04 1,79 1,98 1,6 
   23.58.0  29 92 0 0 0,94 0,94 1,7 1,98 0,85 
30/12/19  0.32.0  29 92 0 0 0,57 0,94 1,6 1,89 1,98 
   1.6.0  29 92 0 0 0,75 0,94 1,13 1,98 1,23 
   1.40.0  29 82 0 0 0,85 0,94 1,04 1,89 1,6 
   2.15.0  28 95 0 0 0,85 1,13 1,42 1,89 2,26 
   2.49.0  28 95 0 0 0,75 1,13 1,42 1,89 1,51 
   3.23.0  28 95 0 0 0,75 1,04 1,13 1,89 1,42 
   3.57.0  28 95 0 0 0,94 1,04 1,42 1,7 0,85 
   4.31.0  28 95 0 0 0,75 1,04 0,94 1,7 1,04 
   5.6.0  28 95 0 0 0,94 1,13 1,6 1,7 1,23 
   5.41.0  27 95 0 0 0,85 0,94 1,23 1,89 1,79 
   6.15.0  27 95 0 0 0,94 1,04 1,13 1,6 1,98 
   6.50.0  27 94 0,05315 0 0,85 0,94 1,32 1,6 1,98 
   7.24.0  27 94 0,05315 0 1,23 1,32 1,04 1,6 1,13 
   7.58.0  29 90 0,60703 0 1,23 1,32 0,85 1,79 1,13 
   8.32.0  31 90 1,04773 0 1,13 1,04 1,13 1,7 1,7 
   9.6.0  31 90 1,04773 0 1,13 1,42 1,51 1,51 1,32 
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DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 
   9.40.0  34 85 1,66515 0 1,13 1,23 0,75 1,79 1,04 
   10.14.0  40 85 7,03309 0 1,04 1,42 0,94 1,42 1,23 
           
   10.48.0  42 75 7,9959 0 1,32 1,23 1,04 1,79 1,23 
   11.22.0  42 75 7,9959 0 0,85 1,04 1,6 1,79 1,6 
   11.57.0  42 75 6,29473 0 0,94 1,04 1,32 1,79 1,42 
   12.32.0  38 67 7,5612 0 0,94 1,04 1,51 1,6 0,75 
   13.7.0  42 75 7,45769 0 0,85 0,94 1,23 1,7 0,75 
   13.41.0  42 79 7,45769 0 0,75 1,13 0,85 1,79 0,85 
   14.16.0  39 70 5,73353 0 0,94 1,23 0,57 1,89 1,13 
   14.50.0  39 70 5,73353 0 0,94 1,23 1,13 1,89 1,7 
   15.24.0  38 70 7,9959 0 0,75 1,13 1,32 1,89 1,13 
   15.58.0  36 80 4,5612 0 0,94 1,23 1,23 1,79 1,32 
   16.32.0  36 80 4,5612 0 0,94 1,23 1,6 1,89 0,75 
   17.6.0  35 80 1,46896 0 0,85 1,04 1,23 1,98 1,42 
   17.40.0  33 85 0,26925 0 0,85 1,04 1,23 1,7 1,23 
   18.14.0  33 85 0,26925 0 0,94 1,13 1,42 1,79 0,66 
   18.48.0  33 85 0,17804 0 1,13 1,04 1,6 1,79 2,45 
   19.23.0  32 85 0 0 0,85 1,13 1,7 1,89 1,42 
   19.57.0  32 90 0 0 0,85 1,04 1,23 1,89 1,32 
   20.31.0  31 90 0 0 0,85 1,13 1,7 1,89 1,51 
   21.5.0  31 90 0 0 0,66 1,13 1,7 1,89 1,42 
   21.39.0  31 90 0 0 0,75 1,04 1,7 1,79 1,13 
   22.13.0  31 90 0 0 0,85 1,04 1,04 1,98 1,79 
   22.47.0  30 92 0 0 0,94 1,13 1,7 1,79 1,13 
   23.21.0  30 92 0 0 0,85 1,13 1,13 1,79 0,66 
   23.55.0  30 92 0 0 0,66 0,94 1,6 1,98 1,42 
31/12/19  0.29.0  30 92 0 0 0,75 1,13 1,42 1,98 1,23 
   1.3.0  29 95 0 0 0,85 1,04 0,85 1,98 1,04 
   1.37.0  29 95 0 0 1,04 1,13 1,51 1,98 1,89 
   2.11.0  29 95 0 0 0,85 1,23 1,7 1,6 0,94 
   2.45.0  29 95 0 0 0,75 1,04 1,23 1,98 0,94 
   3.19.0  28 95 0 0 0,85 1,04 1,42 1,89 1,42 
   3.53.0  28 95 0 0 0,85 0,94 1,32 1,79 1,13 
   4.28.0  28 95 0 0 0,85 1,04 1,04 1,89 0,94 
   5.2.0  28 95 0 0 0,66 1,23 1,04 1,79 1,51 
   5.36.0  28 95 0 0 0,94 1,13 1,04 1,89 1,32 
   6.10.0  28 95 0 0 0,75 1,23 1,42 1,7 1,23 
   6.44.0  28 95 0 0 0,85 1,13 0,94 1,79 0,75 
   7.19.0  29 95 0,40059 0 0,66 0,94 1,32 1,7 1,23 
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DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 
   7.53.0  30 90 0,79444 0 0,57 1,23 1,04 1,23 1,98 
   8.27.0  30 90 0,79444 0 0,85 1,13 1,32 1,6 1,98 
   9.1.0  32 85 0,93397 0 0,85 1,23 0,66 1,32 1,51 
   9.36.0  37 84 2,30146 0 0,85 0,94 0,66 1,7 1,98 
   10.10.0  37 85 4,89502 0 0,85 1,23 0,75 1,7 1,23 
   10.44.0  41 80 7,28243 0 1,04 1,23 0,85 1,6 2,08 
   11.19.0  42 80 7,9959 0 0,85 1,23 1,04 1,79 1,32 
   11.53.0  42 80 7,9959 0 0,85 1,13 1,23 1,7 1,32 
   12.27.0  31 80 1,15754 5 0,85 1,13 1,13 1,79 0,85 
   13.1.0  32 75 1,50747 0 0,85 1,13 0,85 1,79 0,94 
   13.35.0  32 75 1,50747 0 0,66 0,94 1,32 1,7 1,7 
   14.9.0  36 70 2,94041 0 0,85 1,13 1,13 1,89 1,32 
   14.43.0  36 70 5,83397 0 0,75 1,04 1,32 1,79 1,42 
   15.18.0  36 70 2,95652 0 0,66 1,13 1,51 1,89 1,23 
   15.53.0  36 70 2,95652 0 0,66 1,23 1,23 1,98 0,85 
   16.27.0  37 70 3,87789 0 1,23 1,04 1,32 1,79 1,79 
   17.2.0  37 67 4,11508 0 0,75 1,04 1,04 1,89 1,89 
   17.37.0  37 67 2,79546 0 0,94 0,94 1,32 1,89 0,75 
   18.12.0  39 65 1,27086 0 1,04 1,04 1,23 1,79 1,51 
   18.47.0  39 65 1,27086 0 0,85 0,94 1,04 1,89 1,23 
   19.21.0  32 80 0,00088 0 0,94 1,04 1,04 1,79 0,75 
   19.56.0  32 80 0 0 1,23 1,32 1,23 1,89 0,94 
   20.31.0  31 85 0 0 1,23 1,32 1,23 1,89 1,23 
   21.6.0  31 85 0 0 0,85 1,13 1,23 1,98 0,85 
   21.41.0  30 86 0 0 0,94 1,32 1,13 1,79 1,6 
   22.16.0  31 90 0 0 0,94 1,23 1,23 1,79 0,94 
   22.51.0  30 90 0 0 0,85 0,94 1,7 1,89 1,42 
   23.26.0  30 90 0 0 1,13 1,32 0,85 1,98 1,89 
01/01/20  0.1.0  29 92 0 0 1,13 1,13 0,94 1,89 1,23 
   0.54.0  27 90 0 0 0,85 0,94 1,32 1,89 1,6 
   1.28.0  27 90 0 4 0,85 1,04 1,32 1,89 1,32 
   2.3.0  27 90 0 4 0,85 0,94 0,75 1,7 1,98 
   2.38.0  27 90 0 0 0,85 1,13 0,85 1,7 2,45 
   3.13.0  27 95 0 0 0,85 1,23 1,04 1,89 1,32 
   3.48.0  27 95 0 0 0,57 1,32 1,13 1,79 1,32 
   4.23.0  27 95 0 0 1,04 1,13 1,51 1,7 1,79 
   4.58.0  27 95 0 0 0,85 1,13 0,66 1,6 0,94 
   5.33.0  27 95 0 0 1,04 0,94 0,94 1,7 1,23 
   6.7.0  27 95 0 0 0,94 1,04 0,85 1,7 0,85 
   6.43.0  27 95 0,01406 0 0,75 0,94 1,13 1,7 1,42 
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DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 
   7.17.0  28 95 0,33177 0 0,94 0,94 1,13 1,6 0,94 
   7.52.0  29 95 0,92328 0 0,85 1,13 0,94 1,7 1,51 
           
   8.27.0  32 90 1,57775 0 0,75 1,04 0,38 1,51 1,23 
   9.1.0  34 87 2,08389 0 0,66 1,04 1,32 1,7 0,57 
   9.35.0  35 87 2,28785 0 0,85 1,04 1,04 1,42 1,04 
   10.10.0  36 87 3,07906 0 0,85 1,04 1,42 1,7 1,04 
   10.44.0  38 80 6,40454 0 0,85 1,13 1,13 1,32 1,32 
   11.21.0  39 80 6,78477 0 1,04 1,23 1,13 1,79 0,94 
   11.55.0  39 80 6,78477 0 1,23 1,32 1,23 1,79 1,98 
   12.29.0  38 80 7,9959 0 0,94 0,94 1,7 1,98 1,6 
   13.3.0  39 80 7,9959 0 0,94 1,04 0,85 1,98 0,85 
   13.38.0  39 78 7,9959 0 0,94 1,04 1,51 1,98 1,42 
   14.14.0  36 78 3,89985 0 0,94 0,94 0,94 1,79 1,42 
   14.48.0  36 78 3,89985 0 0,85 1,13 1,42 1,79 1,79 
   15.25.0  32 78 2,30102 0 1,04 1,13 1,13 1,79 1,23 
   16.0.0  33 78 2,42401 0 0,85 1,23 1,51 1,79 1,23 
   16.34.0  33 78 2,16486 0 0,85 1,23 1,7 1,89 1,23 
   17.10.0  33 78 2,16486 0 0,94 1,32 1,6 1,89 1,79 
   17.45.0  31 70 0,88082 0 0,85 1,13 1,32 1,79 1,13 
   18.22.0  30 68 0,3675 0 0,85 0,94 1,32 1,89 1,42 
   18.56.0  29 70 0,03353 0 0,94 1,13 1,51 1,98 2,08 
   19.31.0  29 80 0 0 1,13 1,04 1,6 1,89 0,94 
   20.6.0  29 80 0 0 0,94 1,13 1,51 1,89 1,13 
   20.41.0  29 80 0 1 0,94 1,04 1,51 1,98 1,42 
   21.16.0  29 80 0 0 0,94 1,13 1,13 1,98 1,7 
   21.50.0  29 80 0 0 0,85 1,13 1,32 1,79 0,57 
   22.27.0  28 90 0 0 0,94 1,13 1,42 1,98 1,79 
   23.3.0  28 90 0 0 0,85 1,32 1,7 1,79 1,32 
   23.38.0  28 90 0 11 1,13 1,23 1,51 1,98 1,7 
02/01/20  0.13.0  27 90 0 4 1,04 1,13 1,42 1,89 1,42 
   1.20.0  27 90 0 7 0,85 1,04 1,51 1,79 1,13 
   1.55.0  27 92 0 0 0,94 1,04 1,42 1,7 1,79 
   2.30.0  27 90 0 4 0,85 1,23 1,6 1,79 0,57 
   3.4.0  27 90 0 0 0,47 1,13 1,23 1,89 1,79 
   3.38.0  27 90 0 0 0,85 1,13 1,23 1,79 1,51 
   4.13.0  27 90 0 0 0,57 1,13 1,23 1,79 1,04 
   4.48.0  27 95 0 0 0,75 1,04 1,42 1,7 0,75 
   5.22.0  27 95 0 0 0,94 0,94 1,6 1,79 1,98 
   5.57.0  27 95 0 0 0,85 1,13 1,04 1,42 1,42 
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DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 
   6.32.0  27 95 0 0 0,85 1,13 1,13 1,7 1,89 
   7.7.0  27 95 0,00088 0 0,94 1,13 1,04 1,7 0,94 
           
   7.42.0  27 95 0,17716 0 0,75 1,13 1,51 1,7 1,23 
   8.16.0  28 95 0,61684 0 0,94 0,94 1,32 1,7 0,94 
   8.51.0  30 95 1,16149 0 0,75 1,13 0,57 1,7 1,51 
   9.25.0  34 95 2,78521 0 0,94 1,23 1,23 1,7 1,89 
   10.0.0  31 90 1,69253 0 0,94 1,04 1,42 1,79 0,94 
   10.36.0  33 87 2,35959 0 0,94 1,13 1,42 1,79 1,23 
   11.11.0  32 87 2,74963 0 0,94 1,13 0,75 1,79 1,32 
   11.46.0  34 87 4,15168 0 0,85 1,23 1,23 1,79 1,42 
   12.20.0  39 80 7,46984 0 0,94 1,23 0,75 1,89 1,32 
   12.55.0  39 80 7,46984 0 1,04 1,13 1,13 1,89 2,26 
   13.30.0  27 80 1,20542 51 0,75 1,04 0,66 1,89 1,32 
   14.7.0  28 80 0,6593 3 0,85 1,23 0,57 1,7 1,7 
   14.43.0  28 80 0,6593 3 0,75 1,13 1,13 1,79 2,55 
   15.20.0  29 78 2,52796 1 0,47 1,13 1,13 1,7 1,6 
   16.16.0  27 78 0,47086 6 0,75 1,13 1,23 1,79 1,7 
   16.50.0  27 78 0,46354 0 0,85 1,04 1,51 1,79 0,85 
   17.27.0  28 78 0,70029 3 0,85 0,94 0,94 1,51 1,51 
   18.3.0  29 78 0,61874 0 0,94 1,23 0,57 1,7 1,51 
   18.38.0  28 78 0,38009 0 0,57 1,04 0,94 1,42 1,42 
   19.13.0  28 78 0,01449 0 0,75 0,94 0,85 1,79 0,85 
   19.48.0  28 70 0,01449 0 0,85 1,04 0,85 1,79 1,04 
   20.22.0  27 68 0 0 0,75 1,23 0,75 1,7 1,23 
   20.57.0  27 70 0 0 0,94 0,94 0,66 1,79 1,7 
   21.32.0  27 80 0 0 0,94 0,94 0,75 1,7 1,7 
   22.6.0  27 80 0 0 0,85 1,04 0,66 1,7 0,94 
   22.42.0  27 80 0 0 0,94 1,13 0,94 1,42 0,66 
   23.19.0  27 80 0 0 0,94 0,94 1,23 1,7 1,04 
   23.55.0  27 80 0 0 0,85 0,94 0,94 1,32 0,94 
03/01/20  0.30.0  27 90 0 0 0,38 1,13 0,75 1,79 0,75 
   1.5.0  27 90 0 1 0,94 1,04 1,23 1,7 1,32 
   1.40.0  27 90 0 1 0,57 1,04 1,13 1,79 1,04 
   2.15.0  27 90 0 0 0,66 1,13 0,85 1,7 1,42 
   2.50.0  27 90 0 0 0,75 1,13 0,85 1,51 1,7 
   3.25.0  26 92 0 0 0,94 1,13 0,47 1,51 1,7 
   3.59.0  27 95 0 0 0,75 1,04 0,38 1,32 2,26 
   4.34.0  27 95 0 0 1,04 1,13 0,75 1,79 2,08 
   5.10.0  27 85 0 0 0,75 1,13 1,04 1,79 1,13 
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DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 
   5.45.0  27 85 0 0 0,57 1,13 0,66 1,79 1,13 
   6.19.0  27 80 0 0 0,85 1,04 0,57 1,79 1,89 
           
   6.54.0  27 81 0,05564 0 0,85 1,04 0,94 1,42 0,75 
   7.29.0  27 81 0,28594 0 0,57 1,04 0,75 1,7 1,98 
   8.4.0  27 76 0,28594 0 0,66 1,13 1,04 1,79 1,32 
   8.39.0  27 63 0,36794 8 0,47 1,13 0,75 1,7 1,89 
   9.15.0  26 60 0,36896 7 0,66 1,04 1,04 1,7 1,32 
   9.50.0  26 62 0,241 10 0,66 1,04 1,04 1,79 0,94 
   10.25.0  27 62 1,13163 14 0,85 1,13 1,23 1,7 1,32 
   11.1.0  27 72 1,13163 14 0,85 1,13 1,32 1,6 1,98 
   11.35.0  28 72 1,46999 4 0,66 1,04 1,23 1,7 1,32 
   12.9.0  30 66 2,52357 1 0,85 1,04 1,32 1,42 2,17 
   12.45.0  30 63 2,52357 1 1,04 1,13 1,32 1,51 1,79 
   13.21.0  29 75 1,41874 2 0,75 1,04 0,38 1,42 1,6 
   13.57.0  29 80 1,41874 2 0,75 1,04 0,66 1,7 1,79 
   14.31.0  28 80 0,44407 3 0,57 1,13 0,75 1,6 1,51 
   15.5.0  28 95 0,9306 2 0,47 1,04 1,04 1,79 1,42 
   15.40.0  28 95 0,9306 2 0,66 1,04 1,32 1,42 1,51 
   16.15.0  28 95 0,7716 1 0,94 1,04 1,23 1,7 1,79 
   16.49.0  27 95 1,0063 2 0,94 0,94 1,23 1,7 1,42 
   17.26.0  29 95 0,85593 0 0,85 1,04 1,13 1,89 0,85 
   18.1.0  28 95 0,547 0 0,75 1,13 0,75 1,6 1,89 
   18.37.0  28 95 0,547 0 0,66 1,13 0,94 1,42 1,13 
   19.13.0  27 95 0,00483 0 0,85 1,04 1,23 1,6 1,32 
   19.48.0  27 95 0,00483 0 0,85 1,04 0,85 1,89 0,38 
   20.24.0  27 95 0 0 0,66 1,04 0,57 1,7 1,79 
   20.58.0  27 95 0 0 0,75 1,23 0,94 1,79 1,32 
   21.32.0  27 95 0 0 0,85 1,13 1,13 1,7 1,89 
   22.6.0  27 95 0 0 0,94 1,04 0,85 1,79 1,04 
   22.41.0  27 95 0 0 0,75 1,23 1,04 1,7 0,75 
   23.18.0  27 95 0 0 0,85 1,13 0,66 1,6 2,17 
   23.52.0  27 95 0 0 0,85 1,04 0,57 1,79 1,51 
04/01/20  0.26.0  27 95 0 0 0,66 0,94 1,04 1,51 1,42 
   1.1.0  27 95 0 0 0,85 1,04 1,23 1,42 1,6 
   1.36.0  27 95 0 0 0,75 1,13 0,94 1,79 1,51 
   2.11.0  27 95 0 0 0,75 1,13 0,38 1,79 1,7 
   2.46.0  27 95 0 1 0,85 1,13 1,04 1,7 1,98 
   3.21.0  27 95 0 0 0,75 1,04 1,13 1,7 1,6 
   3.56.0  27 95 0 0 0,75 1,13 0,47 1,79 1,51 
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DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 
   4.31.0  27 95 0 0 0,75 1,23 1,23 1,32 1,32 
   5.6.0  27 85 0 0 0,75 1,04 0,94 1,6 1,23 
           
   5.41.0  27 85 0 0 1,04 1,13 1,23 1,89 1,51 
   6.16.0  27 80 0 0 0,47 1,13 1,23 1,79 1,32 
   6.51.0  27 81 0,03704 0 0,85 0,94 1,23 1,7 1,7 
   7.26.0  28 81 0,241 0 0,75 1,04 0,94 1,7 0,94 
   8.1.0  29 76 0,50059 0 0,85 1,23 0,47 1,79 1,04 
   8.36.0  29 63 0,50059 0 0,75 1,04 1,42 1,79 1,04 
   9.11.0  30 60 1,49531 0 0,75 0,94 0,94 1,42 1,23 
   9.46.0  33 62 2,72079 0 0,85 1,04 1,13 1,7 1,79 
   10.22.0  35 62 7,27321 0 0,57 1,13 0,75 1,7 1,42 
   10.57.0  34 72 3,54949 0 0,75 0,94 1,04 1,6 0,94 
   11.32.0  34 72 1,2123 0 0,75 1,13 0,75 1,32 1,04 
   12.6.0  34 66 1,2123 0 0,75 1,04 1,51 1,7 1,42 
   12.41.0  28 63 0,18097 3 1,13 1,04 0,94 1,79 1,79 
   13.15.0  27 75 0,19912 6 0,94 1,23 1,23 1,6 1,6 
   13.51.0  27 80 0,19912 6 0,85 0,94 0,66 1,7 1,42 
   14.28.0  29 80 0,78565 0 0,85 1,13 0,66 1,7 1,04 
   15.4.0  29 95 0,78565 0 0,75 1,04 1,23 1,79 0,94 
   15.38.0  35 95 3,09165 0 0,94 1,04 0,66 1,89 1,79 
   16.11.0  35 95 3,09165 0 0,85 1,13 0,66 1,7 1,32 
   16.46.0  36 95 4,04817 0 1,04 1,04 1,13 1,89 1,32 
   17.20.0  35 95 1,29912 0 0,94 1,32 0,75 1,79 1,13 
   17.54.0  33 95 4,56018 0 0,66 1,13 1,13 1,7 1,32 
   18.30.0  33 95 4,56018 0 0,94 1,04 0,94 1,89 1,04 
   19.6.0  31 95 0,05652 0 1,04 1,13 1,13 1,89 1,42 
   19.42.0  31 95 0,05652 0 1,04 0,94 1,13 1,89 1,98 
   20.17.0  31 95 0 0 1,04 1,23 1,42 1,89 1,7 
   20.51.0  26 95 0 4 1,04 1,13 1,04 1,79 1,89 
   21.27.0  26 95 0 0 0,85 1,13 1,13 1,79 0,94 
   22.2.0  26 95 0 0 0,94 1,13 0,94 1,7 1,32 
   22.36.0  26 95 0 0 0,94 1,13 1,23 1,79 2,36 
   23.12.0  27 95 0 0 1,13 1,04 0,75 1,7 1,51 
   23.48.0  27 95 0 0 1,04 1,13 1,32 1,79 1,23 
05/01/20  0.22.0  27 95 0 0 0,85 1,04 0,75 1,42 2,26 
   0.57.0  27 95 0 0 0,85 1,13 1,23 1,79 1,32 
   1.32.0  27 85 0 0 0,94 1,04 1,04 1,7 2,08 
   2.7.0  27 85 0 0 0,94 1,13 1,13 1,7 1,51 
   2.42.0  27 80 0 0 0,75 1,13 0,85 1,7 1,32 
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DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 
   3.17.0  27 81 0 0 1,04 1,23 0,47 1,7 1,13 
   3.52.0  27 81 0 0 0,94 1,23 0,47 1,32 1,13 
           
   4.27.0  28 76 0 0 1,04 1,13 1,23 1,51 1,04 
   5.2.0  28 63 0 0 0,94 1,04 0,47 1,79 0,66 
   5.37.0  28 60 0 0 1,13 0,94 0,85 1,79 1,04 
   6.12.0  28 62 0 0 0,66 1,13 1,23 1,42 1,42 
   6.47.0  27 62 0,01742 0 0,94 1,13 0,85 1,7 1,51 
   7.22.0  27 72 0,01742 0 0,94 1,04 1,13 1,7 1,13 
   7.57.0  30 72 0,91054 1 0,85 1,04 0,66 1,23 1,51 
   8.32.0  31 66 1,5246 0 0,94 0,94 1,23 1,7 1,32 
   9.7.0  35 63 3,10395 1 0,85 1,04 1,32 1,79 1,79 
   9.42.0  35 75 1,01947 0 0,94 1,04 1,13 1,7 1,6 
   10.16.0  36 80 4,20395 1 0,85 1,04 1,42 1,7 1,79 
   10.50.0  36 80 4,20395 1 1,13 1,04 0,75 1,7 1,04 
   11.27.0  35 95 3,61479 2 0,75 1,13 1,13 1,79 1,23 
   12.3.0  32 91 0,86676 3 0,94 1,23 1,32 1,79 0,94 
   12.37.0  32 92 0,86676 3 0,94 1,13 1,32 1,79 0,85 
   13.13.0  33 91 2,92035 0 0,94 0,94 1,32 1,7 2,36 
   13.49.0  33 92 2,92035 0 0,66 1,04 1,32 1,89 1,04 
   14.22.0  33 92 1,6183 6 0,75 1,04 0,94 1,98 1,13 
   15.10.0  33 93 0 0 0,66 1,04 1,6 1,7 1,89 
   15.44.0  32 94 0 0 1,04 0,94 1,13 1,79 2,08 
   16.21.0  32 93 0 0 0,75 1,13 1,23 1,79 1,7 
   16.55.0  32 94 0 0 0,75 1,32 1,42 1,79 1,23 
   17.30.0  31 95 0 0 0,47 1,04 1,04 1,7 1,7 
   18.5.0  26 95 0,40454 20 0,94 1,04 1,13 1,79 1,89 
   18.41.0  26 95 0,40454 20 0,85 1,04 0,75 1,79 1,32 
   19.14.0  26 95 0,00425 0 0,94 1,13 1,32 1,79 1,51 
   19.49.0  26 95 0 0 0,85 1,32 1,32 1,79 1,7 
   20.23.0  26 95 0 0 1,04 1,32 0,85 1,42 1,32 
   20.58.0  26 95 0 0 0,85 1,13 1,13 1,79 1,04 
   21.33.0  26 95 0 0 0,94 0,94 0,75 1,7 1,23 
   22.8.0  26 95 0 0 0,75 1,04 1,04 1,89 1,23 
   22.44.0  26 95 0 0 0,85 1,04 0,75 1,7 1,98 
   23.21.0  26 95 0 0 1,04 1,32 1,23 1,79 1,42 
   23.56.0  26 95 0 0 0,94 1,04 1,13 1,42 1,04 
06/01/20  0.31.0  26 95 0 0 1,23 1,23 1,04 1,6 1,79 
   1.5.0  26 95 0 0 0,75 0,94 0,75 1,7 1,6 
   1.40.0  27 95 0 0 0,85 0,94 0,94 1,79 1,23 
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DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 
   2.15.0  27 95 0 0 0,85 0,94 0,94 1,42 1,23 
   2.50.0  27 95 0 0 0,75 1,04 1,32 1,79 1,42 
           
   3.25.0  27 95 0 0 0,85 1,04 1,32 1,79 2,26 
   4.0.0  27 95 0 0 0,85 1,13 1,51 1,79 1,7 
   4.35.0  27 85 0 0 1,04 1,32 0,85 1,79 1,32 
   5.10.0  27 85 0 0 1,13 1,42 0,85 1,7 1,89 
   5.45.0  26 80 0 28 1,32 1,42 1,51 1,7 1,51 
   6.20.0  26 81 0 5 1,23 1,42 1,51 1,7 1,51 
   6.55.0  26 81 0 5 1,23 1,23 1,13 1,42 1,42 
   7.30.0  26 76 0,01215 0 1,23 1,42 1,51 1,7 1,79 
   8.5.0  26 63 0,1429 0 1,23 1,42 1,04 1,79 1,6 
   8.40.0  27 60 0,38258 0 1,23 1,42 1,51 1,7 1,89 
   9.14.0  28 62 1,80425 0 0,94 1,04 1,42 1,79 1,79 
   9.49.0  28 62 1,80425 0 0,85 1,13 1,23 1,79 1,79 
   10.25.0  33 72 4,18726 0 0,94 1,13 1,32 1,7 0,57 
   11.0.0  34 72 4,84773 0 1,23 1,42 1,13 1,7 2,45 
   11.34.0  35 66 6,35666 0 1,23 1,42 0,47 1,79 2,17 
   12.9.0  35 63 6,35666 0 1,04 1,32 0,85 1,7 1,7 
   12.44.0  31 75 2,24876 0 0,85 1,42 0,66 1,79 2,08 
   13.17.0  31 80 2,24876 0 1,04 1,42 1,32 1,89 1,04 
   13.52.0  28 80 0,94919 35 1,13 1,32 1,04 1,7 0,94 
   14.28.0  31 95 3,19224 0 0,94 1,32 1,04 1,7 1,32 
   15.3.0  29 95 0,69883 7 0,94 0,94 1,32 1,79 1,89 
   15.38.0  31 95 3,88624 1 0,75 1,23 1,13 1,6 1,04 
   16.14.0  31 95 3,88624 1 0,85 1,04 1,32 1,7 2,08 
   16.49.0  33 95 4,63236 0 1,13 1,04 1,23 1,79 0,85 
   17.25.0  30 95 0,29268 2 0,94 1,04 1,42 1,79 1,13 
   18.0.0  28 95 0,11991 2 1,04 1,23 1,04 1,89 0,85 
   18.36.0  28 95 0,12489 6 0,94 1,04 1,7 1,89 0,85 
   19.11.0  28 95 0,00776 0 0,85 1,04 1,23 1,98 1,23 
   19.45.0  28 95 0,00776 0 0,85 0,94 1,23 1,79 1,23 
   20.22.0  28 95 0 0 0,85 0,94 1,23 1,79 1,42 
   20.56.0  28 95 0 0 0,85 1,04 1,13 1,79 1,7 
   21.30.0  28 95 0 0 0,85 1,13 1,23 1,7 1,7 
   22.5.0  28 95 0 0 0,85 1,32 1,42 1,98 1,51 
   22.39.0  28 95 0 0 0,94 1,04 1,13 1,79 0,75 
   23.14.0  28 95 0 0 0,94 1,23 1,32 1,79 1,23 
   23.49.0  28 95 0 0 1,04 0,94 1,32 1,79 1,23 
07/01/20  0.23.0  28 95 0 0 0,85 0,94 1,04 1,79 1,98 
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DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 
   0.58.0  27 95 0 0 0,94 1,13 0,66 1,7 1,6 
   1.33.0  27 95 0 0 0,85 1,13 1,04 1,79 1,98 
           
   2.8.0  27 95 0 0 0,94 0,94 0,75 1,79 1,98 
   2.43.0  28 85 0 0 0,85 1,13 1,42 1,79 1,6 
   3.18.0  28 85 0 0 0,94 1,13 1,13 1,79 1,7 
   3.53.0  28 80 0 0 1,04 1,04 0,66 1,98 1,89 
   4.28.0  26 81 0 10 1,04 1,04 1,51 1,7 1,23 
   5.3.0  26 81 0 3 1,04 1,23 1,13 1,79 1,32 
   5.38.0  26 76 0 0 0,94 1,13 0,85 1,7 1,51 
   6.13.0  26 63 0 4 0,94 1,23 0,38 1,79 0,94 
   6.48.0  26 60 0 4 0,85 1,04 1,13 1,7 1,79 
   7.23.0  26 62 0,0205 0 0,94 1,13 1,04 1,7 1,7 
   7.58.0  27 62 0,46457 0 1,04 1,13 1,51 1,79 1,23 
   8.32.0  29 72 1,2328 0 0,94 1,23 1,13 1,7 1,6 
   9.7.0  33 72 2,14876 0 0,85 1,23 1,6 1,79 0,66 
   9.42.0  33 66 2,14876 0 1,13 1,13 1,23 1,79 1,04 
   10.18.0  36 63 1,54802 1 0,85 0,85 1,23 1,89 1,79 
   10.53.0  28 75 0,8101 15 0,94 1,13 1,32 1,89 1,13 
   11.29.0  28 80 0,8101 15 0,85 1,13 1,32 1,79 1,13 
   12.5.0  30 80 1,14187 0 0,75 1,32 1,13 1,79 1,79 
   12.41.0  30 95 1,14187 0 0,75 1,04 1,13 1,89 1,6 
   13.15.0  31 95 1,83001 0 1,04 1,04 1,42 1,89 1,79 
   13.49.0  32 95 2,76764 0 0,75 1,04 1,42 1,98 1,42 
   14.23.0  34 95 3,78228 0 0,85 1,13 1,13 1,89 1,23 
   14.58.0  33 95 0,75886 0 1,42 1,13 1,51 1,98 1,32 
   15.33.0  32 95 7,9959 0 0,57 1,04 1,7 1,89 0,85 
   16.7.0  36 95 7,66896 0 0,75 1,13 1,42 1,89 1,79 
   16.42.0  36 95 7,66896 0 0,75 1,13 1,51 1,89 1,23 
   17.17.0  29 95 0,953 0 0,66 0,94 1,13 1,98 1,89 
   17.51.0  29 95 0,953 0 0,85 1,13 1,42 1,89 0,85 
   18.26.0  29 95 0,46354 0 1,13 1,04 1,7 1,98 1,32 
   19.0.0  28 95 0,04583 0 0,85 1,13 1,6 1,79 1,6 
   19.34.0  28 95 0,04583 0 0,85 1,13 1,42 1,89 0,66 
   20.9.0  28 95 0 0 0,85 1,13 1,42 1,98 1,13 
   20.43.0  28 95 0 0 1,04 1,23 1,32 1,79 1,23 
   21.18.0  28 95 0 0 0,57 1,04 1,42 1,79 1,79 
   21.53.0  28 95 0 0 0,94 1,04 1,13 1,79 1,04 
   22.28.0  28 95 0 0 0,94 1,04 1,42 1,89 1,98 
   23.3.0  28 95 0 0 0,94 1,23 1,51 1,79 1,23 
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DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 
   23.38.0  28 95 0 0 1,04 1,13 1,6 1,89 2,17 
08/01/20  0.12.0  28 85 0 0 1,04 0,94 1,42 1,79 1,7 

           
   0.46.0  28 85 0 0 1,04 1,23 1,13 1,89 0,66 
   1.21.0  28 80 0 0 0,94 1,13 0,85 1,89 1,32 
   1.55.0  28 81 0 0 0,85 1,13 1,23 1,89 1,42 
   2.29.0  28 81 0 2 0,94 1,13 0,75 1,89 0,94 
   3.4.0  28 76 0 0 0,94 1,04 1,13 1,89 1,7 
   3.39.0  28 63 0 0 0,94 1,23 1,51 1,7 1,32 
   4.13.0  28 60 0 0 1,04 1,23 1,04 1,79 1,42 
   4.47.0  28 62 0 0 1,04 1,04 1,23 1,79 1,32 
   5.22.0  28 62 0 0 0,85 1,04 1,04 1,79 1,23 
   5.57.0  28 72 0 0 0,85 1,23 1,32 1,89 1,98 
   6.31.0  28 72 0 0 0,94 1,04 1,23 1,89 0,75 
   7.6.0  28 66 0 0 0,94 1,23 0,94 1,98 1,32 
   7.41.0  28 63 0,06574 0 0,94 1,04 1,42 1,89 1,32 
   8.16.0  29 75 0,65783 0 0,75 1,04 1,23 1,89 1,6 
   8.51.0  32 80 0,71977 0 0,85 1,04 1,7 1,79 1,32 
   9.25.0  32 80 0,89941 0 0,94 1,04 1,42 1,98 1,7 
   9.59.0  32 85 0,89941 0 0,94 1,23 1,7 1,89 0,47 
   10.33.0  38 85 5,23719 0 1,23 1,13 1,13 1,89 1,6 
   11.8.0  36 80 2,43631 0 1,04 1,42 1,42 1,79 1,79 
   11.42.0  36 81 2,43631 0 1,13 1,32 1,04 1,7 1,32 
   12.17.0  35 81 4,49722 0 1,13 1,42 1,51 1,89 1,51 
   12.52.0  35 76 3,62416 0 0,94 0,94 1,42 1,7 1,89 
   13.26.0  35 63 4,63675 0 0,85 1,04 1,79 1,98 1,7 
   14.0.0  35 60 4,63675 0 0,85 0,94 1,42 1,98 1,42 
   14.35.0  34 62 2,04876 0 0,85 0,94 1,79 1,98 1,32 
   15.10.0  33 62 1,34495 0 0,75 0,94 1,42 1,89 0,85 
   15.45.0  33 72 1,73836 0 0,66 0,94 1,32 1,79 1,32 
   16.19.0  33 72 1,21464 0 0,75 1,04 1,79 1,89 2,08 
   16.53.0  33 66 1,8325 0 0,66 0,94 1,42 1,98 1,23 
   17.28.0  33 63 1,19458 0 0,75 0,94 1,79 1,79 1,32 
   18.2.0  32 75 0,49136 0 0,85 1,13 1,7 1,89 0,47 
   18.37.0  32 80 0,49136 0 0,47 1,13 1,32 1,89 0,85 
   19.12.0  31 80 0,00922 0 0,85 1,04 1,23 1,79 1,51 
   19.46.0  31 95 0,00922 0 0,75 1,04 1,04 1,79 0,85 
   20.20.0  27 95 0 1 0,85 0,94 1,6 1,79 1,32 
   20.55.0  27 95 0 0 0,85 1,13 1,7 2,08 1,23 
   21.29.0  27 95 0 1 0,47 1,23 1,42 1,7 1,79 
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DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 
   22.4.0  27 95 0 0 0,66 1,04 1,23 1,42 1,98 
   22.39.0  28 95 0 0 0,28 1,04 1,51 1,79 0,66 
           
   23.13.0  28 95 0 0 0,75 1,13 1,42 1,98 0,66 
   23.47.0  28 95 0 0 0,85 1,04 1,23 1,79 1,42 
09/01/20  0.22.0  28 95 0 0 0,75 1,13 1,04 1,89 1,23 
   0.57.0  28 95 0 0 0,75 1,04 1,51 1,89 1,42 
   1.31.0  28 95 0 0 1,04 0,94 1,7 1,89 1,98 
   2.5.0  28 85 0 0 0,94 1,04 1,42 1,89 0,28 
   2.40.0  28 85 0 0 0,66 1,13 1,42 1,89 1,23 
   3.14.0  28 80 0 0 0,75 1,04 1,42 1,79 0,94 
   3.48.0  28 81 0 0 1,04 1,04 1,32 1,89 1,13 
   4.22.0  28 81 0 0 1,13 1,13 1,51 1,89 1,23 
   4.57.0  28 76 0 0 0,85 1,04 1,42 1,98 1,13 
   5.32.0  27 63 0 0 0,85 1,13 1,79 1,98 1,13 
   6.7.0  27 60 0 0 0,66 1,04 1,32 1,98 1,6 
   6.42.0  27 62 0,00673 0 0,94 1,04 1,13 1,7 0,85 
   7.16.0  27 62 0,00673 0 0,85 1,04 0,75 1,89 1,04 
   7.50.0  28 72 0,19854 0 1,04 0,94 1,32 1,79 1,32 
   8.25.0  29 72 0,4918 0 0,85 1,13 1,04 1,89 1,23 
   8.59.0  32 66 1,58023 0 0,85 0,94 1,6 1,89 1,51 
   9.33.0  33 63 1,35329 0 0,75 1,04 1,13 1,98 1,51 
   10.7.0  33 75 1,35329 0 1,04 1,13 1,32 1,98 1,79 
   10.42.0  37 80 3,20732 0 0,94 0,94 1,51 1,89 1,13 
   11.17.0  40 80 5,00776 0 0,57 1,13 1,6 1,79 0,75 
   11.52.0  42 95 4,18536 0 0,85 1,04 1,51 1,89 1,13 
   12.26.0  42 95 4,18536 0 0,75 1,13 1,42 1,79 1,32 
   13.0.0  37 95 5,37277 0 0,47 1,04 1,04 1,89 1,6 
   13.35.0  37 95 5,37277 0 0,85 1,13 1,13 1,89 0,75 
   14.9.0  35 95 1,33529 0 0,85 0,94 1,32 1,89 1,7 
   14.43.0  29 95 1,02387 11 0,94 1,04 1,51 1,79 2,08 
   15.18.0  28 95 0,82518 3 0,57 1,13 1,42 1,79 0,66 
   15.52.0  27 95 0,32987 2 0,85 1,04 1,13 1,79 1,79 
   16.26.0  27 95 0,32987 2 0,47 1,13 1,32 1,79 1,7 
   17.1.0  27 95 0,21713 16 0,94 1,04 1,6 1,79 0,85 
   17.36.0  27 95 0,29912 1 0,75 0,94 1,51 1,79 0,94 
   18.10.0  27 95 0,29912 1 0,94 1,04 1,42 1,7 1,89 
   18.44.0  27 95 0,17613 0 0,85 1,13 1,42 1,79 1,51 
   19.18.0  27 95 0,14436 0 0,75 1,04 1,32 1,89 1,6 
   19.53.0  27 95 0,00527 0 0,94 1,04 1,32 1,79 1,23 
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DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 
   20.28.0  27 95 0 0 0,75 1,04 1,32 1,89 1,23 
   21.3.0  27 95 0 0 1,04 1,13 1,13 1,79 0,85 
           
   21.37.0  27 95 0 0 0,75 1,04 1,79 1,98 1,6 
   22.12.0  27 95 0 0 0,94 0,94 1,32 1,89 1,32 
   22.47.0  28 95 0 0 0,85 0,94 1,04 1,7 2,17 
   23.22.0  28 95 0 0 0,94 1,04 1,6 1,89 1,6 
   23.57.0  27 95 0 5 0,85 1,13 1,7 1,98 1,6 
10/01/20  0.32.0  27 95 0 3 0,94 1,04 1,7 1,98 1,04 

 1.7.0  27 95 0 3 0,85 1,13 1,6 1,89 0,57 

 1.42.0  27 95 0 1 0,75 1,04 1,6 1,98 1,6 

 2.16.0  27 95 0 0 0,75 1,13 1,32 1,89 1,79 

 2.51.0  27 95 0 0 0,85 1,13 1,42 1,98 2,36 

 3.26.0  27 95 0 0 0,94 1,13 1,7 1,89 2,17 

 4.1.0  27 85 0 0 0,85 1,13 1,42 1,79 1,51 

 4.36.0  27 85 0 0 0,85 1,04 1,13 1,79 1,42 

 5.10.0  27 80 0 0 0,85 1,04 1,7 1,79 1,6 

 5.45.0  27 81 0 0 0,85 1,04 1,23 1,7 1,23 

 6.19.0  27 81 0 0 0,75 1,04 1,04 1,79 1,42 

 6.53.0  27 76 0 0 0,85 1,13 1,32 1,79 1,79 

 7.28.0  28 63 0,27321 0 1,04 1,32 1,42 1,98 1,51 

 8.2.0  28 60 0,27321 0 1,04 1,13 1,42 1,79 2,08 

 8.37.0  29 62 0,6959 0 1,13 1,04 1,32 1,79 1,42 

 9.12.0  31 62 0,67687 0 1,04 1,23 1,13 1,98 1,42 

 9.46.0  38 72 4,32255 0 1,13 0,85 1,32 1,89 2,45 

 10.21.0  38 72 4,32255 0 1,13 1,04 1,13 1,79 2,08 

 10.56.0  38 66 6,23324 0 0,85 1,13 1,32 1,89 1,13 

 11.30.0  41 63 7,9959 0 0,85 1,13 1,51 1,7 1,04 

 12.4.0  41 75 7,9959 0 0,94 1,04 1,42 1,98 0,75 

 12.39.0  40 80 7,9959 0 1,04 1,23 1,32 1,79 1,89 

 13.14.0  41 80 7,9959 0 0,94 1,04 1,7 1,89 1,6 

 13.48.0  41 91 7,9959 0 0,85 1,04 1,7 1,79 0,94 

 14.22.0  39 95 7,9959 0 0,57 1,04 1,51 1,42 0,94 

 14.56.0  37 95 7,9959 0 0,85 1,13 1,51 1,51 1,13 

 15.30.0  37 95 7,9959 0 0,75 1,13 1,51 1,79 2,08 

 16.4.0  37 95 7,9959 0 1,04 1,13 1,51 1,79 1,23 

 16.38.0  38 95 7,9959 0 0,85 1,13 1,6 1,89 2,08 

 17.12.0  36 95 3,95256 0 0,85 0,94 1,6 1,89 2,17 

 17.46.0  37 95 2,50893 0 0,75 1,04 1,32 1,79 1,13 

 18.21.0  36 95 1,11903 0 0,85 0,94 1,32 1,51 1,6 



 

241 

DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 

 18.55.0  33 95 0,24729 0 0,94 1,13 1,6 1,6 1,13 

 19.30.0  32 95 0,00044 0 0,85 1,13 1,7 1,98 1,13 
           

 

 20.5.0  32 95 0,00044 0 0,19 1,13 1,42 1,98 1,51 

 20.40.0  31 95 0 0 0,66 1,13 1,42 1,79 1,32 

 21.14.0  31 95 0 0 1,13 1,32 1,6 1,89 1,23 

 21.48.0  31 95 0 0 1,13 1,32 1,6 1,98 1,42 

 22.23.0  31 95 0 0 1,13 1,23 1,51 1,98 1,7 

 22.58.0  31 95 0 0 0,94 0,94 1,32 1,79 1,79 

 23.33.0  31 95 0 0 0,94 1,04 1,23 1,7 1,51 
11/01/20  0.8.0  31 95 0 0 1,04 1,23 1,13 1,89 1,79 

 0.43.0  31 95 0 0 1,04 1,23 1,79 1,89 1,51 

 1.17.0  31 95 0 0 1,04 1,23 1,13 1,98 1,51 

 1.51.0  31 95 0 0 1,04 1,13 1,42 1,98 1,79 

 2.25.0  31 95 0 0 0,94 1,13 1,32 1,89 1,51 

 2.59.0  27 85 0 0 0,85 1,04 0,85 1,79 1,7 

 3.33.0  27 85 0 0 0,85 1,13 0,94 1,89 1,6 

 4.7.0  27 80 0 0 0,94 1,04 1,13 1,79 1,32 

 4.41.0  27 81 0 0 0,85 1,13 0,75 1,79 1,42 

 5.16.0  27 81 0 0 0,85 1,13 1,32 1,79 1,79 

 5.50.0  27 76 0 0 0,85 1,04 1,51 1,79 1,98 

 6.25.0  27 63 0 0 0,85 1,23 1,32 1,7 1,7 

 7.0.0  27 60 0,12972 2 1,04 1,04 1,23 1,42 1,13 

 7.34.0  27 62 0,12972 2 0,85 1,04 1,6 1,79 1,42 

 8.8.0  28 62 0,87496 0 0,94 0,94 1,32 1,7 1,32 

 8.43.0  30 72 0,77789 0 0,75 1,13 1,32 1,51 1,32 

 9.17.0  32 72 1,67789 0 0,57 1,04 1,32 1,89 1,51 

 9.52.0  32 66 1,67789 0 0,85 1,32 1,6 1,89 1,89 

 10.26.0  34 63 3,23221 0 0,94 1,13 1,51 1,89 1,51 

 11.1.0  35 75 3,4817 0 1,04 1,13 1,13 1,89 1,98 

 11.36.0  35 80 4,59195 0 0,94 1,04 1,42 1,89 2,17 

 12.11.0  36 80 7,9959 0 1,04 1,04 1,6 2,08 1,89 

 12.45.0  36 95 7,9959 0 0,75 1,13 1,32 1,89 2,17 

 13.20.0  36 95 2,31127 0 0,85 1,13 1,23 1,89 0,85 

 13.55.0  37 95 7,9959 0 1,04 1,23 1,42 1,79 1,79 

 14.30.0  37 95 7,9959 0 0,75 1,04 1,04 1,6 0,66 

 15.5.0  38 95 4,12533 0 0,94 1,13 1,42 1,89 1,32 

 15.39.0  37 95 1,67145 0 0,85 0,94 1,7 1,89 1,6 

 16.13.0  38 95 7,9959 0 0,66 0,94 1,42 1,98 1,79 

 16.47.0  38 95 7,9959 0 0,75 0,94 0,47 1,7 0,47 
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DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 

 17.21.0  38 95 7,9959 0 0,57 0,94 0,94 1,6 1,6 

 17.56.0  29 95 0,36691 0 0,75 1,04 1,04 1,98 1,6 

 

 18.31.0  29 95 0,36691 0 0,75 1,04 1,32 1,89 1,89 

 19.6.0  27 95 0,01596 8 0,66 1,04 1,6 1,89 1,23 

 19.41.0  27 95 0,01596 8 1,04 1,04 1,42 1,79 1,13 

 20.35.0  27 95 0 0 0,85 1,13 1,51 1,89 1,7 

 21.10.0  27 95 0 0 0,85 1,04 1,42 1,89 1,32 

 21.45.0  27 95 0 0 0,85 0,94 1,42 1,89 1,51 

 22.20.0  27 95 0 7 0,94 0,94 1,13 2,08 0,66 

 22.55.0  27 95 0 1 1,23 1,13 1,42 1,79 1,79 

 23.30.0  27 95 0 1 0,94 1,04 1,51 1,79 1,51 
12/01/20  0.5.0  27 95 0 5 0,85 0,94 1,6 1,89 1,13 

 0.39.0  27 95 0 0 0,94 1,04 1,51 1,98 1,7 

 1.13.0  27 95 0 0 0,94 1,13 0,94 1,89 1,51 

 1.48.0  27 85 0 0 0,94 1,23 0,94 1,98 2,08 

 2.22.0  27 85 0 0 0,94 1,23 1,23 1,79 1,89 

 2.57.0  27 80 0 0 0,85 1,04 1,13 1,98 0,85 

 3.31.0  27 81 0 0 0,94 1,04 0,94 1,89 1,7 

 4.7.0  27 81 0 0 0,94 1,23 0,75 1,89 1,51 

 4.41.0  27 76 0 0 1,04 0,94 1,04 1,7 2,17 

 5.17.0  27 63 0 15 0,94 0,94 1,32 1,89 2,17 

 5.52.0  26 60 0 1 0,85 1,04 1,51 1,89 1,6 

 6.27.0  26 62 0 4 0,85 1,32 0,75 1,79 1,6 

 7.1.0  27 62 0,01991 3 0,94 1,23 1,23 1,89 1,7 

 7.36.0  27 72 0,01991 3 0,94 1,23 0,94 1,79 1,6 

 8.11.0  27 72 0,18785 0 0,75 1,23 0,66 1,7 1,51 

 8.46.0  27 66 0,5104 0 1,04 1,32 1,23 1,79 1,89 

 9.18.0  29 63 1,30981 0 0,75 1,04 1,04 1,79 1,51 

 9.53.0  31 75 1,87643 0 0,85 1,04 0,47 1,79 1,42 

 10.28.0  27 80 0,34056 5 0,85 1,04 0,66 1,7 1,79 

 11.3.0  27 80 0,41479 3 0,66 1,23 1,04 1,79 2,55 

 11.37.0  27 95 0,41479 3 0,94 1,23 1,51 1,79 1,89 

 12.13.0  28 95 1,15608 3 0,85 1,04 0,75 1,79 1,32 

 12.48.0  28 95 1,40747 2 0,94 1,13 1,04 1,89 1,13 

 13.22.0  28 95 1,70469 0 1,04 1,04 1,42 1,7 1,51 

 13.57.0  27 95 1,07804 3 0,85 1,23 1,6 1,89 1,42 

 14.33.0  26 95 1,11259 11 0,94 1,04 1,13 1,7 1,6 

 15.7.0  26 95 1,11259 11 0,85 1,04 1,04 1,79 1,98 

 15.42.0  27 95 0,64173 2 0,94 1,23 1,23 1,7 1,51 

 16.16.0  27 95 0,64173 2 0,94 1,04 1,13 1,79 1,7 
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DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 

 16.51.0  27 95 0,52606 3 0,94 1,04 0,66 1,7 1,6 
 17.25.0  27 95 0,4694 0 0,85 1,13 0,75 1,51 1,98 

 

          

 18.0.0  27 95 0,4694 0 0,94 1,13 1,23 1,79 1,79 

 18.36.0  27 95 0,18931 0 0,94 1,04 1,6 1,79 1,89 

 19.11.0  27 95 0,01113 0 1,04 1,13 1,32 1,7 1,79 

 19.46.0  27 95 0,01113 0 0,75 1,04 1,32 1,89 1,04 

 20.21.0  27 95 0 0 0,85 1,13 0,85 1,89 1,51 

 20.56.0  27 95 0 0 1,04 1,04 0,94 1,79 1,04 

 21.32.0  27 95 0 0 0,75 0,85 1,04 1,79 2,26 

 22.6.0  27 95 0 3 0,75 1,13 1,13 1,79 1,23 

 22.41.0  27 95 0 3 0,94 0,94 1,42 1,51 1,42 

 23.16.0  27 95 0 3 0,75 1,04 0,94 1,7 1,32 

 23.51.0  27 95 0 3 0,85 1,13 1,04 1,7 1,6 
13/01/20  0.24.0  26 90 0 1 0,75 0,94 1,13 1,79 2,55 

 0.58.0  26 92 0 1 0,85 1,23 1,13 1,7 1,7 

 1.33.0  26 90 0 0 1,13 1,23 1,51 1,79 1,13 

 2.8.0  26 81 0 0 0,85 1,23 0,66 1,89 1,89 

 2.42.0  26 81 0 0 1,04 1,23 0,57 1,7 1,79 

 3.17.0  27 76 0 0 0,75 1,13 0,94 1,79 2,45 

 3.56.0  27 63 0 0 0,66 1,04 1,51 1,7 1,89 

 4.31.0  27 60 0 0 0,94 1,13 0,66 1,79 1,51 

 5.7.0  27 62 0 0 0,75 1,13 0,66 1,79 2,45 

 5.42.0  27 62 0 0 0,85 1,04 0,94 1,7 2,17 

 6.15.0  27 72 0 0 0,75 1,04 1,32 1,79 1,6 

 6.50.0  27 72 0,01259 0 0,85 1,04 0,47 1,79 1,42 

 7.24.0  27 66 0,34261 0 0,94 1,13 1,51 1,79 2,74 

 7.59.0  29 63 0,77057 0 0,75 1,04 1,51 1,7 0,57 

 8.33.0  31 75 1,39912 0 0,75 1,13 1,23 1,79 2,64 

 9.9.0  31 80 1,39912 0 0,85 1,23 1,23 1,7 2,17 

 9.43.0  36 80 2,51435 0 0,85 1,23 1,23 1,79 2,26 

 10.18.0  36 78 2,51435 0 1,04 1,23 1,32 1,7 2,55 

 10.53.0  35 78 2,75637 0 1,04 1,13 0,75 1,7 1,98 

 11.44.51  34 76 4,72269 0 1,04 1,13 1,6 1,98 1,6 

 12.20.0  37 76 3,85403 0 0,94 1,04 0,85 1,79 1,04 

 12.55.0  34 75 5,89941 0 0,94 1,04 1,42 1,89 0,94 

 13.30.0  34 70 5,89941 0 0,94 0,94 1,51 1,89 1,32 

 14.5.0  35 70 5,83455 0 0,94 1,23 1,51 1,98 1,32 

 14.40.0  35 75 5,83455 0 0,94 1,13 1,32 1,98 1,79 

 15.15.0  34 75 1,11611 0 0,94 1,04 1,32 1,79 1,51 
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DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 

 15.50.0  33 75 2,23177 2 0,66 1,04 1,23 1,79 1,23 

 16.26.0  33 74 2,23177 2 1,04 1,04 1,6 1,98 1,13 
           

 

 17.1.0  33 74 1,13997 0 0,94 1,04 1,13 1,79 1,32 

 17.35.0  33 78 1,13997 0 0,85 1,13 1,42 1,79 0,66 

 18.9.0  33 80 0,59048 0 0,47 1,04 1,32 1,7 1,04 

 18.44.0  33 80 0,59048 0 0,94 1,04 1,32 1,79 1,23 

 19.18.0  31 82 0,00922 0 0,85 1,04 1,51 1,7 1,04 

 19.53.0  31 82 0,00922 0 0,94 1,13 1,13 1,89 1,23 

 20.27.0  30 85 0 0 1,04 1,23 1,51 1,79 1,7 

 21.2.0  30 85 0 0 0,94 1,13 1,79 1,98 1,04 

 21.36.0  29 90 0 0 0,75 1,13 1,32 1,89 1,7 

 22.11.0  29 90 0 0 0,94 1,13 1,51 2,08 1,32 

 22.46.0  29 92 0 0 0,75 1,13 1,32 1,79 1,23 

 23.21.0  29 92 0 0 0,94 1,23 1,13 1,98 1,23 

 23.56.0  29 92 0 0 0,94 0,94 1,6 1,89 1,13 
14/01/20  0.31.0  29 95 0 0 1,04 1,04 1,51 1,98 1,32 

 1.6.0  28 95 0 0 1,04 1,13 1,04 1,79 1,42 

 1.41.0  28 95 0 0 0,94 1,23 1,51 1,98 0,57 

 2.17.0  28 95 0 0 0,94 1,04 0,94 1,89 1,23 

 2.53.0  28 90 0 0 0,85 1,04 1,13 1,89 1,32 

 3.26.0  28 92 0 0 0,85 1,13 1,04 1,89 1,98 

 4.2.0  28 90 0 0 0,75 1,13 1,04 1,79 1,32 

 4.38.0  27 81 0 0 0,85 1,13 1,13 1,89 1,13 

 5.14.0  27 81 0 0 0,85 0,94 1,7 1,79 1,32 

 5.50.0  27 76 0 0 0,94 1,04 1,32 1,89 0,75 

 6.23.0  27 63 0 0 0,75 1,13 1,04 1,79 1,32 

 6.57.0  27 60 0,04876 0 0,75 0,94 0,75 1,7 1,79 

 7.33.0  28 62 0,34202 0 0,94 0,94 1,04 1,79 1,13 

 8.7.0  28 62 0,34202 0 0,66 1,13 1,13 1,79 1,79 

 8.43.0  31 72 0,69839 0 0,85 1,13 1,13 1,7 1,89 

 9.18.0  31 72 0,69839 0 0,85 1,13 1,04 1,89 0,85 

 9.54.0  36 66 3,01259 0 1,04 1,04 1,32 1,79 1,23 

 10.29.0  37 63 6,35139 0 0,66 1,13 1,6 1,98 1,32 

 11.3.0  37 75 6,35139 0 0,85 0,85 1,04 1,89 1,6 

 11.38.0  40 80 7,9959 0 0,94 1,23 1,42 1,98 1,32 

 12.13.0  43 80 7,9959 0 0,85 1,04 1,7 1,98 1,42 

 12.48.0  39 78 4,19268 0 1,13 1,23 1,42 1,89 0,66 

 13.22.0  40 78 7,9959 0 0,85 1,04 1,7 1,79 1,6 

 13.57.0  40 76 7,9959 0 1,23 1,04 1,13 1,7 0,94 



 

245 

DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 

 14.32.0  39 76 7,9959 0 0,75 1,13 0,85 1,98 1,89 

 15.7.0  42 75 7,9959 0 0,85 1,04 1,79 1,89 1,51 

 

 15.42.0  38 70 5,9306 0 0,94 1,04 1,23 1,79 1,42 

 16.18.0  38 70 5,9306 0 0,94 1,13 1,32 1,89 1,04 

 16.53.0  38 75 2,88477 0 0,75 1,04 1,32 1,98 1,42 

 17.27.0  38 75 2,88477 0 0,75 1,23 1,23 1,79 1,23 

 18.2.0  37 75 3,59634 0 0,94 1,04 1,42 1,89 1,23 

 18.36.0  37 74 3,59634 0 0,75 1,04 1,7 1,98 2,08 

 19.11.0  33 74 0,0653 0 0,94 1,04 1,23 1,79 1,23 

 19.46.0  32 78 0 0 0,85 1,13 1,42 1,7 1,23 

 20.21.0  31 80 0 0 0,75 1,04 1,32 1,7 1,98 

 20.56.0  31 80 0 0 0,85 1,13 1,7 1,79 1,23 

 21.30.0  31 82 0 0 0,75 0,85 1,23 1,79 2,26 

 22.6.0  30 82 0 0 0,85 0,94 1,42 1,79 1,13 

 22.41.0  30 85 0 0 0,66 1,13 1,51 1,7 1,32 

 23.16.0  30 85 0 0 0,85 1,23 1,42 1,79 1,42 

 23.51.0  30 90 0 0 0,75 0,94 1,32 1,79 2,17 
15/01/20  0.26.0  29 90 0 0 1,04 1,13 1,32 1,7 1,32 

 1.0.0  29 92 0 0 0,94 1,04 1,13 1,79 1,79 

 1.35.0  29 92 0 0 1,04 1,13 1,6 1,7 1,89 

 2.9.0  29 92 0 0 0,85 1,13 1,23 1,79 1,23 

 2.45.0  28 92 0 0 0,85 0,85 1,04 1,89 1,23 

 3.18.0  28 91 0 0 0,94 0,94 1,32 1,79 1,7 

 3.54.0  28 90 0 0 0,85 1,04 1,23 1,89 1,23 

 4.28.0  28 90 0 0 0,85 1,04 1,32 1,89 1,89 

 5.4.0  28 92 0 0 0,75 1,04 0,94 1,89 1,79 

 5.39.0  28 90 0 0 0,85 1,13 1,32 1,89 1,6 

 6.12.0  28 81 0 0 0,85 1,04 0,94 1,98 0,85 

 6.46.0  28 81 0 0 0,85 1,04 1,23 1,89 2,08 

 7.19.0  28 76 0,26925 0 0,85 1,04 1,32 1,89 1,23 

 7.55.0  30 63 0,61098 0 0,75 1,04 0,94 1,89 0,75 

 8.30.0  32 60 0,84817 0 0,94 1,04 0,94 1,89 1,79 

 9.6.0  34 62 2,0082 0 0,85 1,04 0,85 1,89 1,13 

 9.40.0  36 62 4,30439 0 0,75 1,13 1,32 1,89 0,94 

 10.15.0  37 72 2,8306 0 0,85 1,04 1,13 1,98 1,6 

 10.50.0  37 72 2,8306 0 0,85 1,13 1,23 1,98 1,7 

 11.25.0  32 66 1,84275 0 1,04 1,13 1,04 1,89 1,23 

 12.0.0  35 63 6,36061 0 1,04 1,32 1,32 1,89 0,94 

 12.35.0  42 75 7,9959 0 0,94 1,13 1,6 1,79 0,85 

 13.9.0  40 80 4,32152 0 0,66 1,13 1,32 1,89 1,51 
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DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 

 13.44.0  40 80 4,32152 0 0,94 1,04 1,7 1,89 0,66 

 14.19.0  38 78 5,30937 0 0,75 0,94 1,6 1,79 1,6 

 

 14.54.0  38 78 2,17218 0 0,66 0,94 1,6 1,79 1,7 

 15.30.0  32 76 3,67584 0 0,75 1,23 1,04 1,79 1,51 

 16.5.0  31 76 1,14919 0 1,04 1,13 1,42 1,89 1,79 

 16.40.0  31 75 0,68565 0 0,85 1,04 1,51 1,79 1,32 

 17.15.0  31 70 0,55827 0 0,85 0,94 1,13 1,7 1,7 

 17.50.0  31 70 0,55827 0 0,75 1,04 1,42 1,89 1,32 

 18.24.0  30 75 0,2981 0 0,85 1,13 1,6 1,7 0,47 

 18.59.0  30 75 0,10249 0 0,75 1,04 1,32 1,89 1,13 

 19.35.0  29 75 0 0 0,94 1,04 1,42 1,79 1,13 

 20.10.0  29 74 0 0 0,85 1,13 1,6 1,79 1,89 

 20.45.0  29 74 0 0 0,85 1,04 1,32 1,89 1,6 

 21.20.0  28 78 0 0 0,94 1,04 1,42 1,89 1,42 

 21.55.0  28 80 0 0 0,94 1,04 1,13 1,98 2,26 

 22.30.0  28 80 0 0 0,94 1,13 1,7 1,89 1,89 

 23.5.0  28 82 0 0 1,04 1,04 1,13 1,98 0,94 

 23.40.0  28 82 0 0 1,23 1,23 1,32 1,89 1,98 
16/01/20  0.16.0  28 85 0 0 0,85 1,32 1,32 1,98 1,04 

 0.50.0  28 85 0 0 1,04 1,13 1,51 1,79 1,32 

 1.27.0  28 90 0 0 0,94 1,13 1,42 1,89 1,51 

 2.3.0  28 90 0 0 1,04 1,32 1,04 1,89 0,94 

 2.38.0  27 92 0 0 1,04 0,94 1,42 1,98 1,42 

 3.14.0  27 92 0 0 0,75 1,13 1,04 1,79 1,89 

 3.50.0  27 92 0 0 0,94 1,23 1,32 1,79 2,08 

 4.22.0  27 90 0 0 0,94 1,13 1,23 1,79 1,42 

 4.57.0  27 92 0 0 0,94 1,13 0,94 1,79 1,32 

 5.31.0  27 90 0 0 0,85 1,04 0,57 1,7 1,79 

 6.5.0  27 81 0 0 0,94 1,13 1,13 1,79 1,23 

 6.39.0  27 81 0,00234 0 0,85 1,04 1,23 1,89 0,94 

 7.14.0  27 76 0,21127 0 0,94 1,04 1,04 1,79 1,51 

 7.49.0  29 63 0,4631 0 0,75 1,04 1,04 1,79 1,13 

 8.22.0  29 60 0,4631 0 0,94 1,13 1,13 1,79 1,42 

 8.58.0  32 62 2,05066 0 0,85 1,04 1,32 1,79 1,13 

 9.33.0  37 62 3,51186 0 0,75 1,23 1,23 1,89 1,42 

 10.8.0  37 72 3,51186 0 0,94 1,23 1,04 1,79 1,13 

 10.43.0  40 72 7,5899 0 0,85 1,04 1,32 1,79 1,32 

 11.17.0  38 66 7,9959 0 0,85 1,04 0,94 1,89 1,7 

 11.52.0  40 63 7,9959 0 0,75 1,04 1,04 1,98 1,51 

 12.27.0  40 75 7,9959 0 0,94 1,13 1,32 1,89 1,32 
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DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 

 13.2.0  41 80 7,9959 0 1,04 1,23 1,13 1,79 0,94 

 13.37.0  41 80 7,9959 0 0,94 1,04 1,6 1,89 1,32 

 

 14.12.0  41 78 7,9959 0 0,85 1,04 1,42 1,98 1,6 

 14.47.0  40 78 7,9959 0 0,85 0,94 1,51 1,79 1,23 

 15.23.0  40 76 7,9959 0 0,66 1,13 1,42 1,89 1,32 

 15.58.0  39 76 7,9959 0 0,94 1,13 1,51 1,89 1,89 

 16.33.0  39 75 4,02914 0 0,66 1,13 1,6 1,89 1,79 

 17.8.0  34 70 0,71889 0 0,85 0,94 1,6 1,89 1,89 

 18.13.0  33 70 0,4552 0 1,04 1,13 1,6 1,98 2,36 

 18.48.0  33 75 0,41142 0 0,85 0,94 1,42 1,79 1,79 

 19.23.0  31 75 0,02284 0 0,85 1,04 1,32 1,89 2,45 

 19.58.0  30 75 0 0 0,47 1,04 1,32 1,89 2,45 

 20.33.0  30 74 0 0 0,85 1,13 0,94 1,79 1,32 

 21.8.0  30 74 0 0 0,94 0,94 1,6 1,79 1,98 

 21.43.0  30 78 0 0 0,94 1,04 1,51 1,79 1,51 

 22.18.0  29 80 0 0 0,66 1,04 1,6 1,89 1,51 

 22.53.0  29 80 0 0 0,57 0,85 1,6 1,79 2,08 

 23.28.0  29 82 0 0 0,85 1,04 1,6 1,79 2,17 
17/01/20  0.3.0  29 82 0 0 0,85 1,13 1,7 1,79 1,89 

 0.38.0  29 85 0 0 0,94 1,04 1,7 1,89 2,17 

 1.14.0  29 85 0 0 0,94 0,94 1,6 1,89 1,04 

 1.48.0  28 90 0 0 0,94 1,04 1,6 1,89 2,26 

 2.24.0  28 90 0 0 0,85 1,23 1,7 1,98 1,7 

 2.59.0  28 92 0 0 1,04 1,13 1,51 1,98 2,08 

 3.34.0  28 92 0 0 0,85 1,04 1,6 1,89 1,79 

 4.8.0  28 92 0 0 0,85 1,13 1,23 1,79 1,6 

 4.44.0  28 90 0 0 0,85 1,04 1,7 1,98 1,7 

 5.20.0  27 92 0 0 0,85 1,13 0,85 1,79 1,23 

 5.54.0  27 90 0 0 0,85 1,23 1,6 1,79 0,85 

 6.29.0  27 81 0 0 1,04 1,13 1,51 1,89 1,7 

 7.3.0  27 81 0,1063 0 0,94 1,04 1,13 1,89 1,7 

 7.39.0  27 76 0,1063 0 0,85 1,13 1,6 1,98 1,7 

 8.14.0  30 63 0,51669 0 1,04 1,13 1,42 1,89 1,04 

 8.48.0  30 60 0,51669 0 1,04 1,32 1,23 1,89 1,04 

 9.25.0  37 62 2,69151 0 0,94 1,23 1,32 1,79 2,08 

 10.0.0  37 62 2,69151 0 0,94 1,13 1,04 1,79 1,6 

 10.35.0  39 72 6,20205 0 0,85 1,23 1,6 1,79 1,89 

 11.9.0  39 72 6,20205 0 0,85 1,13 1,32 1,89 1,42 

 11.44.0  42 66 7,9959 0 0,85 1,13 1,32 1,79 1,79 

 12.19.0  38 63 1,89209 0 0,75 1,04 1,51 1,89 1,89 
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DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 

 12.54.0  35 75 1,51391 0 0,94 1,13 1,6 1,98 1,42 

 13.29.0  39 80 3,24685 0 1,13 0,94 1,51 1,98 1,79 

 

 14.4.0  39 80 3,24685 0 0,94 1,04 1,6 1,79 1,6 

 14.39.0  34 78 2,84334 6 1,04 1,13 1,23 1,7 2,17 

 15.14.0  34 78 2,84334 6 0,94 1,13 1,42 1,98 2,45 

 15.49.0  39 76 7,9959 0 0,94 0,94 1,51 1,42 1,79 

 16.24.0  39 76 7,9959 0 0,66 1,04 1,42 1,89 1,04 

 16.59.0  38 75 5,78917 0 1,13 1,13 1,7 1,79 1,7 

 17.34.0  38 70 5,21962 0 0,94 1,04 1,32 1,6 0,75 

 18.9.0  38 70 5,21962 0 0,75 1,13 1,42 1,79 1,7 

 18.44.0  38 75 2,19165 0 0,85 1,04 1,13 1,7 1,13 

 19.19.0  33 75 0,04729 0 0,85 1,23 1,13 1,89 0,66 

 19.54.0  32 75 0 0 0,94 1,13 1,51 1,89 1,42 

 20.28.0  31 74 0 0 0,75 1,13 1,32 1,98 1,89 

 21.3.0  31 74 0 0 0,85 0,94 1,51 1,79 1,04 

 21.38.0  31 78 0 0 0,66 1,13 1,6 1,89 1,51 

 22.13.0  31 80 0 0 0,75 1,04 1,51 1,89 1,51 

 22.48.0  30 80 0 0 0,85 1,13 1,6 1,79 1,32 

 23.23.0  30 82 0 0 0,94 1,23 1,51 1,79 1,89 

 23.58.0  30 82 0 0 0,94 1,04 1,32 1,89 1,42 
18/01/20  0.34.0  29 85 0 0 0,85 1,13 1,13 1,98 1,13 

 1.8.0  29 85 0 0 1,04 1,23 1,13 1,79 0,75 

 1.43.0  29 90 0 0 0,85 1,13 1,7 1,79 1,6 

 2.16.0  29 90 0 0 0,85 1,13 1,51 1,89 1,23 

 2.50.0  29 92 0 0 0,94 1,13 1,6 1,89 1,32 

 3.26.0  28 92 0 0 0,85 1,32 1,32 1,89 0,85 

 4.2.0  28 92 0 0 0,75 0,94 1,51 1,89 1,13 

 4.36.0  28 90 0 0 1,13 1,13 1,7 1,89 1,42 

 5.10.0  28 92 0 0 0,75 1,13 1,7 1,89 1,04 

 5.46.0  28 90 0 0 1,23 1,32 1,7 1,98 1,7 

 6.18.0  28 81 0 0 1,23 1,32 1,6 1,98 2,26 

 6.52.0  27 81 0,0224 0 1,13 1,32 1,23 1,79 1,6 

 7.28.0  27 76 0,0224 0 1,04 1,13 1,32 1,79 0,85 

 8.2.0  29 63 0,36354 0 0,85 1,04 1,7 1,89 1,23 

 8.36.0  34 60 1,51874 0 1,04 1,42 1,23 1,79 0,94 

 9.10.0  36 62 3,2757 0 0,94 1,32 1,51 1,89 0,85 

 9.45.0  38 62 2,60556 0 0,94 1,04 1,6 1,7 2,08 

 10.20.0  42 72 6,49429 0 0,85 1,04 1,23 1,98 1,13 

 10.55.0  42 72 6,49429 0 0,85 1,04 1,42 1,89 1,6 

 11.30.0  40 66 1,75988 0 0,94 1,13 1,6 1,98 1,6 
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DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 

 12.5.0  40 63 1,75988 0 0,94 1,13 0,85 1,89 1,32 

 12.40.0  39 75 1,85739 0 0,85 1,04 1,42 1,79 1,32 

 

 13.14.0  40 80 7,9959 0 0,85 1,23 1,32 1,89 1,98 

 13.49.0  39 80 7,9959 0 1,04 1,23 1,13 1,89 2,45 

 14.24.0  40 78 7,12152 0 0,94 1,13 0,85 1,89 1,23 

 14.59.0  42 78 7,9959 0 1,13 1,32 1,51 1,79 2,08 

 15.33.0  40 76 7,9959 0 0,94 1,04 1,6 1,79 1,7 

 16.8.0  39 76 7,9959 0 0,94 1,23 1,6 1,79 1,89 

 16.43.0  39 75 5,99898 0 0,75 1,04 1,6 1,89 1,89 

 17.17.0  39 70 5,99898 0 0,85 1,13 1,6 1,98 1,04 

 17.52.0  40 70 5,04919 0 0,75 1,13 1,7 1,89 1,23 

 18.27.0  36 75 1,21025 0 0,94 1,23 1,6 1,6 1,79 

 19.1.0  36 75 1,21025 0 0,85 1,13 1,79 1,79 1,42 

 19.36.0  35 75 0,39429 0 1,04 0,94 0,94 1,98 1,23 

 20.11.0  32 74 0 0 0,94 0,94 1,7 1,79 1,7 

 20.46.0  32 74 0 0 0,75 1,13 1,6 1,98 1,79 

 21.22.0  32 78 0 0 0,75 0,94 1,51 1,89 1,7 

 21.57.0  31 80 0 0 0,94 1,23 1,6 1,89 0,38 

 22.32.0  30 80 0 0 0,85 1,04 1,7 1,89 1,23 

 23.8.0  30 82 0 0 0,66 1,04 1,42 1,98 1,23 

 23.43.0  30 82 0 0 0,94 1,13 1,42 1,79 1,23 
19/01/20  0.17.0  30 85 0 0 0,94 0,94 1,32 1,98 1,04 

 0.52.0  29 85 0 0 1,04 1,23 1,23 1,79 1,79 

 1.28.0  29 90 0 0 0,85 1,04 0,66 1,89 1,89 

 2.3.0  29 90 0 0 0,75 1,04 1,42 1,89 1,7 

 2.37.0  29 92 0 0 0,94 1,13 1,7 1,6 2,17 

 3.12.0  29 92 0 0 1,04 1,04 1,13 1,89 1,79 

 3.47.0  28 92 0 0 0,94 1,13 1,32 1,51 1,13 

 4.23.0  28 90 0 0 0,66 1,23 1,42 1,7 1,98 

 4.57.0  28 92 0 0 0,94 1,23 0,85 1,79 0,66 

 5.32.0  28 90 0 0 0,94 0,94 1,04 1,89 1,13 

 6.8.0  27 81 0 0 0,94 1,32 1,79 1,79 1,04 

 6.42.0  27 81 0,00234 0 0,94 1,13 1,42 1,79 2,08 

 7.19.0  28 76 0,18199 0 0,94 1,23 1,13 1,98 0,66 

 7.55.0  28 63 0,18199 0 1,04 1,23 1,04 1,89 1,13 

 8.29.0  31 60 0,60322 0 1,04 1,23 0,94 1,89 1,7 

 9.5.0  34 62 2,6451 0 0,85 1,13 1,23 1,89 2,08 

 9.40.0  34 62 2,6451 0 0,85 1,23 1,51 1,89 0,94 

 10.15.0  39 72 5,24012 0 0,94 0,94 1,04 1,89 1,7 

 10.50.0  39 72 5,24012 0 0,85 1,04 1,42 1,79 0,94 
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DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 

 11.24.0  41 66 2,35959 0 0,66 1,13 1,42 1,98 1,7 

 11.59.0  41 63 2,35959 0 1,04 1,32 1,32 1,89 1,04 

 

 12.34.0  37 75 1,54846 0 0,94 1,13 1,04 1,98 1,6 

 13.10.0  37 80 1,65593 0 0,85 1,04 1,7 1,89 1,7 

 13.45.0  37 80 2,66911 0 1,04 1,13 1,7 1,98 0,85 

 14.21.0  37 78 2,66911 0 0,85 1,13 0,85 1,98 1,51 

 14.56.0  40 78 3,84173 0 0,94 1,04 1,7 1,79 2,08 

 15.31.0  40 76 7,9959 0 0,94 1,23 1,6 1,79 1,6 

 16.6.0  41 76 7,9959 0 0,85 1,13 1,32 1,98 1,79 

 16.41.0  41 75 7,9959 0 0,85 0,94 1,32 1,89 1,7 

 17.16.0  40 70 7,9959 0 0,85 1,13 1,23 1,89 1,79 

 17.51.0  41 70 5,59444 0 0,75 1,04 1,6 1,79 1,79 

 18.27.0  38 75 1,87892 0 0,94 1,04 1,6 1,79 1,79 

 19.2.0  36 75 0,29766 0 0,75 0,94 1,7 1,89 1,04 

 19.37.0  32 75 0,00044 0 0,85 1,13 1,51 1,89 1,98 

 20.11.0  32 74 0,00044 0 0,75 0,94 1,23 1,79 2,36 

 20.46.0  32 74 0 0 1,04 1,13 1,32 1,89 1,79 

 21.21.0  31 78 0 0 0,85 1,04 1,04 1,79 1,51 

 21.56.0  31 80 0 0 0,75 1,13 1,6 1,89 1,04 

 22.31.0  31 80 0 0 0,57 1,13 1,51 1,89 1,51 

 23.6.0  30 82 0 0 1,04 1,04 1,42 1,89 1,98 

 23.41.0  30 82 0 0 0,94 0,85 1,51 1,7 1,42 
20/01/20  0.15.0  30 85 0 0 1,04 1,13 1,42 1,79 1,42 

 0.49.0  30 85 0 0 0,94 0,94 1,51 1,79 2,45 

 1.22.0  30 90 0 0 0,94 1,04 1,6 1,6 2,26 

 1.57.0  29 90 0 0 1,13 1,13 1,32 1,79 1,42 

 2.31.0  29 92 0 0 0,94 1,13 1,42 1,6 1,89 

 3.5.0  29 92 0 0 1,04 1,23 1,6 1,79 1,23 

 3.39.0  29 92 0 0 0,94 1,13 1,04 1,79 1,89 

 4.15.0  29 95 0 0 1,04 1,13 1,51 1,98 1,98 

 4.50.0  29 95 0 0 0,94 0,94 1,23 1,89 1,42 

 5.26.0  28 95 0 0 0,85 1,04 1,6 1,79 1,51 

 6.1.0  28 90 0 0 0,94 1,13 1,6 1,89 1,51 

 6.36.0  28 92 0,00044 0 1,04 1,23 1,42 1,98 1,98 

 7.10.0  28 90 0,00044 0 0,94 1,32 1,6 1,98 1,13 

 7.45.0  30 81 0,4104 0 0,85 1,32 1,23 1,98 1,04 

 8.18.0  30 81 0,4104 0 0,94 1,23 1,32 1,89 2,45 

 8.52.0  33 76 0,77599 0 0,85 1,13 1,7 1,79 2,36 

 9.26.0  33 63 0,77599 0 0,94 1,32 1,13 1,89 2,26 

 10.1.0  40 60 4,8858 0 0,94 1,13 1,6 1,89 1,7 
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DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 

 10.36.0  40 62 4,8858 0 1,04 1,04 1,04 1,89 1,98 

 11.10.0  41 62 7,241 0 0,75 0,94 1,42 1,98 1,6 

 

 11.15.14  33 72 1,06779 2 1,04 1,04 1,32 1,79 1,79 

 11.50.0  29 72 1,2123 48 0,75 1,04 1,7 1,89 1,89 

 12.25.0  29 66 1,2123 48 1,04 1,23 1,32 1,79 1,89 

 13.0.0  32 63 2,38111 0 0,94 1,04 0,94 1,89 1,79 

 13.35.0  37 75 6,56018 0 0,94 1,32 1,23 1,89 1,51 

 14.9.0  30 80 0,7896 46 0,94 1,13 1,13 1,89 1,7 

 14.43.0  30 80 0,7896 46 0,75 1,13 1,7 1,89 1,13 

 15.17.0  36 78 6,19707 0 0,94 1,13 1,32 1,89 2,08 

 15.51.0  40 78 4,30644 0 1,04 1,13 1,04 1,89 0,75 

 16.26.0  40 76 4,30644 0 0,94 1,04 1,42 1,98 1,98 

 17.0.0  42 76 1,60322 0 0,85 1,23 1,6 1,89 1,98 

 17.35.0  42 75 5,6451 0 0,75 1,04 1,13 1,89 1,13 

 18.9.0  40 70 3,48316 0 0,85 1,13 1,23 1,7 1,42 

 18.43.0  40 70 3,48316 0 1,04 1,04 1,23 1,79 0,85 

 19.17.0  32 75 0,04334 0 1,13 1,23 1,6 1,79 1,89 

 19.52.0  32 75 0,04334 0 0,85 1,23 1,13 1,79 1,23 

 20.26.0  31 75 0 0 1,13 1,42 1,6 1,79 0,75 

 21.1.0  31 74 0 0 1,13 1,23 1,32 1,7 1,7 

 21.36.0  30 74 0 0 0,94 1,04 1,51 1,89 1,51 

 22.12.0  30 78 0 0 1,13 1,13 1,42 1,98 1,89 

 22.46.0  30 80 0 0 0,94 1,04 1,32 1,98 1,6 

 23.21.0  29 80 0 0 1,13 1,23 0,94 1,89 1,42 

 23.55.0  29 82 0 0 0,94 1,23 1,23 1,79 1,51 
21/01/20  0.29.0  29 82 0 0 0,85 1,04 1,7 1,89 1,6 

 1.3.0  29 85 0 0 0,94 1,13 1,32 1,79 1,89 

 1.37.0  29 85 0 0 1,04 1,13 1,79 1,79 1,89 

 2.13.0  29 90 0 0 1,04 1,04 1,42 1,89 0,85 

 2.47.0  29 90 0 0 0,94 1,13 1,23 1,98 1,6 

 3.22.0  28 92 0 0 0,75 1,04 1,7 1,89 1,42 

 3.56.0  28 92 0 0 0,85 1,23 0,85 1,89 1,42 

 4.30.0  28 92 0 0 0,75 1,13 0,85 1,89 1,32 

 5.4.0  27 90 0 0 0,94 1,23 1,32 1,79 1,6 

 5.38.0  27 92 0 9 0,94 1,23 1,51 1,98 0,66 

 6.12.0  27 90 0 0 0,75 1,13 1,51 1,79 1,51 

 6.46.0  27 81 0 0 1,13 1,04 1,23 1,98 1,6 

 7.21.0  28 81 0,24246 0 0,75 1,13 1,32 1,89 1,42 

 7.55.0  28 76 0,24246 0 1,13 1,13 1,32 1,89 1,13 

 8.29.0  29 63 0,68814 0 0,85 1,04 1,23 1,79 1,23 
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DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 

 9.3.0  33 60 1,60264 0 0,75 1,13 1,13 1,79 1,7 

 9.38.0  35 62 2,1 0 1,04 1,04 0,75 1,89 1,23 

 

 10.12.0  36 62 2,2937 0 0,85 1,13 1,42 1,89 1,98 

 10.46.0  36 72 2,2937 0 0,94 1,04 1,42 1,98 0,85 

 11.21.0  40 72 4,04963 0 1,04 1,04 1,51 1,89 0,38 

 11.55.0  38 66 7,55622 0 0,85 1,04 1,7 1,89 1,04 

 12.29.0  39 63 7,9959 0 0,85 1,23 1,32 1,89 1,32 

 13.4.0  39 75 7,9959 0 0,94 1,04 1,79 1,79 0,75 

 13.39.0  38 80 7,9959 0 0,94 1,13 1,23 1,79 1,32 

 14.15.0  38 80 7,28199 0 0,85 1,04 1,04 1,89 0,47 

 14.50.0  39 78 7,9959 0 0,94 1,04 1,6 1,89 1,51 

 15.25.0  39 78 7,81889 0 0,94 1,13 1,23 1,7 1,13 

 16.0.0  39 76 7,9959 0 0,85 0,94 1,6 1,7 2,26 

 16.36.0  39 76 7,9959 0 0,75 0,85 1,13 1,51 1,51 

 17.11.0  41 75 7,9959 0 0,85 1,13 1,42 1,79 1,04 

 17.46.0  41 70 4,99605 0 0,94 1,13 1,51 1,7 2,08 

 18.21.0  37 70 1,01259 0 1,04 0,85 1,6 1,89 1,23 

 18.56.0  35 75 0,34495 0 1,04 1,13 1,23 1,89 1,23 

 19.31.0  33 75 0,0019 0 1,04 1,04 1,51 1,7 1,42 

 20.7.0  33 75 0,0019 0 0,75 0,94 1,04 1,6 1,13 

 20.42.0  32 74 0 0 0,94 1,04 1,51 1,79 0,75 

 21.16.0  31 74 0 0 1,04 1,04 1,13 1,7 1,6 

 21.51.0  31 78 0 0 0,75 1,13 1,32 1,79 1,79 

 22.25.0  31 80 0 0 1,13 1,32 1,32 1,79 0,85 

 23.0.0  30 80 0 0 0,85 1,13 1,23 1,79 1,6 

 23.35.0  30 82 0 0 0,85 0,94 1,6 1,98 2,08 
22/01/20  0.9.0  30 82 0 0 0,94 0,94 1,51 1,98 1,7 

 0.44.0  29 85 0 0 1,04 1,13 1,6 1,79 1,79 

 1.17.0  29 85 0 0 1,04 1,13 1,51 1,89 1,79 

 1.52.0  29 90 0 0 0,85 1,13 1,79 1,79 2,17 

 2.26.0  29 90 0 0 0,94 1,23 1,42 1,89 1,32 

 3.1.0  29 92 0 0 1,04 1,13 1,6 1,89 1,51 

 3.35.0  29 92 0 0 0,94 1,23 1,51 1,7 1,79 

 4.9.0  29 92 0 0 0,94 1,13 1,23 1,79 1,51 

 4.43.0  28 90 0 0 0,66 1,04 1,23 1,89 1,98 

 5.20.0  28 92 0 0 1,04 1,23 1,42 1,89 1,23 

 5.55.0  28 90 0 0 1,04 1,04 1,04 1,79 1,13 

 6.31.0  28 81 0 0 0,85 0,94 1,6 1,89 1,89 

 7.5.0  28 81 0 0 0,85 0,94 1,32 1,89 2,08 

 7.39.0  29 76 0,34407 0 0,85 1,04 1,13 1,89 2,45 
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DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 

 8.14.0  29 63 0,34407 0 0,75 1,13 1,04 1,89 1,51 

 8.49.0  32 60 0,7511 0 0,85 0,94 1,13 1,98 2,36 

 

 9.24.0  38 62 3,51186 0 1,04 1,04 1,7 1,98 1,32 

 10.0.0  38 62 5,28404 0 1,04 0,94 1,23 1,98 2,26 

 10.35.0  41 72 6,10732 0 0,94 1,23 1,42 1,98 1,13 

 11.11.0  41 72 6,10732 0 0,85 1,04 1,7 1,98 1,79 

 11.46.0  39 66 7,9959 0 0,75 1,04 1,32 1,89 1,7 

 12.21.0  40 63 7,9959 0 0,85 1,04 1,51 1,98 1,6 

 12.56.0  40 75 7,9959 0 0,85 1,23 1,32 1,79 2,26 

 13.31.0  40 80 2,30937 0 0,94 1,23 1,6 1,89 1,23 

 14.6.0  41 80 4,34788 0 0,94 1,04 1,6 1,89 1,42 

 14.41.0  38 78 4,45081 0 0,85 1,13 1,23 1,89 1,7 

 15.17.0  38 78 4,45081 0 0,66 1,13 1,6 1,89 0,75 

 15.52.0  40 76 2,96633 0 0,85 0,94 1,6 1,7 1,7 

 16.28.0  40 76 7,9959 0 0,85 1,13 1,7 1,79 1,51 

 17.3.0  40 75 5,93411 0 0,57 1,13 1,23 1,98 1,89 

 17.38.0  40 70 5,68712 0 0,94 0,94 1,7 1,79 0,94 

 18.12.0  40 70 5,68712 0 1,04 1,04 1,6 1,98 1,04 

 18.47.0  35 75 1,1063 0 1,04 0,94 1,79 1,98 1,7 

 19.22.0  33 75 0,04978 60 0,85 1,04 1,42 1,89 1,04 

 19.57.0  32 75 0 0 0,94 1,13 1,51 1,89 1,42 

 20.31.0  32 74 0 0 0,94 1,04 1,51 1,98 1,98 

 21.5.0  31 74 0 0 0,85 1,04 1,51 1,98 0,94 

 21.40.0  31 78 0 0 0,85 1,04 1,51 1,89 1,32 

 22.15.0  31 80 0 0 0,85 1,04 1,7 1,89 1,79 

 22.50.0  30 80 0 0 0,94 1,23 1,42 1,7 1,13 

 23.24.0  30 82 0 0 0,75 1,04 1,51 1,89 1,7 

 23.59.0  30 82 0 0 0,94 1,04 1,13 1,79 1,23 
23/01/20  0.35.0  29 85 0 0 0,75 1,04 1,32 1,7 1,32 

 1.11.0  29 85 0 0 0,94 1,04 1,13 1,79 1,13 

 1.46.0  29 90 0 0 0,94 1,13 1,51 1,79 1,6 

 2.20.0  29 90 0 0 0,94 1,13 1,32 1,89 1,98 

 2.54.0  29 92 0 0 0,85 1,04 1,42 1,89 2,45 

 3.28.0  29 92 0 0 0,85 1,04 1,32 1,79 1,32 

 4.4.0  29 92 0 0 0,75 1,13 1,23 1,89 1,04 

 4.39.0  28 95 0 0 0,75 1,13 1,51 1,89 1,6 

 5.15.0  28 95 0 0 0,94 1,04 1,32 1,79 0,94 

 5.50.0  28 95 0 0 0,85 1,13 1,42 1,79 1,04 

 6.26.0  28 95 0 0 0,75 1,13 1,79 1,98 1,04 

 7.1.0  28 95 0 0 0,85 1,23 1,7 1,79 1,23 
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DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 

 7.37.0  29 95 0,3284 0 0,94 1,13 0,94 1,98 0,75 

 8.13.0  29 95 0,3284 0 0,85 1,13 1,51 1,98 1,13 

 

 8.47.0  32 95 0,61288 0 0,75 1,04 1,32 1,89 0,94 

 9.23.0  32 95 0,61288 0 1,04 0,94 1,13 1,89 1,13 

 9.57.0  38 95 3,2347 0 0,85 1,04 1,6 1,98 2,08 

 10.32.0  38 95 4,66076 0 0,85 1,04 1,6 1,89 1,51 

 11.7.0  39 95 5,83104 0 0,94 1,04 1,23 1,79 1,7 

 11.42.0  40 95 7,9959 0 0,66 1,13 1,13 1,79 1,23 

 12.17.0  40 95 7,9959 0 0,85 0,94 1,79 1,89 1,7 

 12.52.0  44 81 7,9959 0 0,94 1,13 1,6 1,89 0,38 

 13.27.0  42 90 7,9959 10 1,04 1,04 1,04 1,89 1,51 

 14.2.0  40 94 6,4899 0 0,75 0,94 1,6 1,79 1,98 

 14.37.0  41 89 7,9959 0 1,04 1,23 1,6 1,89 1,51 

 15.12.0  41 93 7,9959 52 0,94 0,85 1,51 1,89 2,26 

 15.47.0  37 95 4,53338 12 0,75 1,13 1,7 1,89 1,79 

 16.22.0  37 95 4,01698 0 0,66 1,04 1,7 1,98 1,23 

 16.57.0  37 95 4,01698 0 0,57 1,13 1,6 1,79 0,66 

 17.32.0  35 95 1,01801 0 0,94 0,94 1,7 1,79 1,51 

 18.8.0  35 95 0,88726 0 0,66 0,94 1,79 1,89 1,51 

 18.43.0  35 95 0,57584 0 0,66 0,94 1,7 1,98 0,28 

 19.18.0  32 95 0,02343 0 0,75 1,04 1,6 1,89 0,47 

 19.53.0  31 95 0 0 0,66 0,94 1,6 1,89 0,85 

 20.28.0  30 95 0 0 1,04 1,23 1,42 1,89 2,26 

 21.2.0  30 95 0 0 0,94 1,04 1,32 1,89 2,08 

 21.37.0  30 95 0 0 0,85 1,13 1,13 1,79 1,98 

 22.12.0  30 95 0 0 0,75 1,04 1,51 1,79 1,13 

 22.48.0  29 95 0 0 0,94 1,04 1,42 1,6 1,6 

 23.24.0  29 95 0 0 0,85 1,13 1,6 1,89 1,51 

 23.59.0  29 95 0 0 0,94 1,23 1,32 1,79 0,94 
24/01/20  0.33.0  29 95 0 0 0,85 1,13 1,6 1,89 2,26 

 1.7.0  28 95 0 0 1,04 1,04 0,94 1,79 2,26 

 1.41.0  28 95 0 0 0,85 1,23 1,6 1,79 1,13 

 2.15.0  28 95 0 0 0,85 1,13 1,32 1,7 1,51 

 2.50.0  28 95 0 0 1,04 1,13 1,51 1,79 1,6 

 3.23.0  28 95 0 0 0,85 1,04 1,51 1,98 2,55 

 3.58.0  28 95 0 0 0,66 1,32 1,42 1,89 1,98 

 4.32.0  28 95 0 0 0,75 1,23 1,32 1,79 1,89 

 5.6.0  28 95 0 0 0,75 1,04 0,94 1,89 1,51 

 5.41.0  28 95 0 0 0,85 0,94 1,32 1,89 1,42 

 6.16.0  28 95 0 0 0,85 1,13 1,23 1,89 1,42 
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DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 

 6.50.0  27 95 0,01215 0 0,85 1,04 0,94 1,89 1,13 

 7.26.0  27 95 0,01215 0 0,57 1,13 1,23 1,89 1,32 

 

 8.1.0  29 95 0,39766 0 0,85 1,04 0,57 1,89 2,36 

 8.36.0  31 95 0,49722 0 1,04 1,04 0,85 1,89 1,89 

 9.10.0  31 95 0,49722 0 0,75 1,04 1,04 1,89 0,38 

 9.44.0  38 95 4,10586 0 1,04 1,32 1,13 1,89 1,7 

 10.19.0  38 95 4,10586 0 1,04 1,13 0,94 1,89 2,26 

 10.54.0  40 95 5,87452 0 0,94 0,94 1,32 1,98 1,98 

 11.29.0  39 95 6,96969 0 0,85 1,04 0,94 1,79 1,04 

 12.4.0  39 95 7,9959 0 0,75 1,13 1,13 1,98 1,32 

 12.39.0  42 89 2,03353 0 0,94 1,13 0,75 1,98 1,13 

 13.15.0  37 95 2,29122 0 0,94 1,04 1,23 1,89 1,79 

 13.50.0  39 95 7,9959 0 0,85 1,04 1,51 1,79 1,13 

 14.26.9  39 95 7,51669 0 1,04 1,32 1,79 1,7 2,08 

 15.0.0  38 95 7,11464 0 0,85 1,13 1,7 1,79 1,6 

 15.34.0  38 95 6,68565 0 0,94 1,13 1,23 1,89 1,98 

 16.8.0  38 95 6,68565 0 1,04 1,13 1,7 1,89 2,08 

 16.42.0  37 95 2,23324 0 0,94 0,94 1,04 1,89 0,75 

 17.17.0  37 95 2,23324 0 0,85 0,94 1,42 1,79 1,98 

 17.52.0  35 95 1,19517 0 0,75 1,13 1,7 1,7 1,98 

 18.26.0  33 95 0,67291 0 0,85 1,04 1,79 1,79 1,98 

 19.0.0  32 95 0,46984 0 0,75 1,13 1,6 1,79 1,89 

 19.35.0  31 95 0,00088 0 0,85 1,04 1,51 1,79 1,32 

 20.10.0  30 95 0 0 0,94 1,04 1,04 1,79 1,23 

 20.44.0  30 95 0 0 0,75 1,13 1,32 1,89 1,98 

 21.19.0  30 95 0 0 1,04 1,13 1,23 1,89 1,98 

 21.54.0  30 95 0 0 0,94 1,13 1,51 1,79 1,79 

 22.29.0  29 95 0 0 0,94 1,04 1,42 1,79 1,6 

 23.4.0  29 95 0 0 0,85 1,04 1,42 1,7 1,32 

 23.39.0  29 95 0 0 0,85 1,04 1,79 1,89 2,26 
25/01/20  0.13.0  29 95 0 0 0,85 1,13 1,04 1,89 1,79 

 0.48.0  29 95 0 0 1,13 1,13 1,51 1,89 1,98 

 1.25.0  28 95 0 0 0,94 1,23 1,23 1,89 1,6 

 2.0.0  28 95 0 0 0,75 1,04 1,04 1,89 1,98 

 2.37.0  28 95 0 0 0,75 1,04 1,32 1,98 1,04 

 3.12.0  28 95 0 0 0,94 1,13 1,04 1,79 1,6 

 3.48.0  28 95 0 0 0,94 1,23 1,23 1,89 1,13 

 4.25.0  28 95 0 0 0,85 1,13 1,23 1,7 2,08 

 4.59.0  27 95 0 0 0,94 1,04 1,51 1,7 1,13 

 5.34.0  28 95 0 0 1,13 1,42 1,13 1,79 2,36 



 

256 

DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 

 6.8.0  27 95 0 0 1,23 1,42 0,94 1,7 2,36 

 6.44.0  27 95 0 0 1,23 1,42 0,75 1,7 1,7 

 

 7.17.0  27 95 0,00234 0 0,85 1,04 1,32 1,89 1,98 

 7.51.0  28 95 0,18053 0 0,85 1,04 0,75 1,79 2,36 

 8.24.0  31 95 0,48111 0 0,85 1,04 1,23 1,7 2,08 

 9.0.0  31 95 0,48111 0 1,13 1,23 0,85 1,79 1,13 

 9.35.0  32 95 1,76764 0 1,23 1,32 0,94 1,79 2,08 

 10.10.0  40 95 3,96867 0 1,23 1,32 1,32 1,7 1,51 

 10.45.0  40 95 5,08346 0 0,38 0,94 1,04 1,79 1,89 

 11.20.0  42 93 6,00527 0 0,57 1,04 0,75 1,79 1,13 

 11.55.0  41 95 7,9959 0 0,85 1,13 0,75 1,79 2,36 

 12.30.0  41 95 7,9959 0 0,66 1,23 0,75 1,79 2,45 

 13.5.0  42 85 7,9959 0 0,75 1,04 0,75 1,89 1,51 

 13.40.0  44 87 7,9959 0 0,85 1,13 1,32 1,89 1,32 

 14.16.0  44 87 7,9959 0 0,75 1,32 1,13 1,98 1,89 

 14.51.0  41 95 7,9959 0 0,94 1,04 1,6 1,98 1,51 

 15.25.0  39 95 7,9959 0 0,85 1,13 1,42 1,89 1,6 

 16.0.0  41 90 7,9959 0 0,94 1,04 1,32 1,79 2,36 

 16.35.0  42 90 6,21127 0 0,85 1,23 1,6 1,89 1,89 

 17.9.0  42 90 6,21127 0 0,85 0,94 1,51 1,89 1,42 

 17.43.0  40 92 1,65095 0 0,85 0,94 1,42 1,51 1,13 

 18.18.0  36 95 0,58755 0 0,75 1,23 1,04 1,89 2,36 

 18.52.0  33 95 0,25959 0 0,94 0,94 1,6 1,7 2,36 

 19.27.0  33 95 0,01025 0 0,94 1,04 1,6 1,7 1,23 

 20.3.0  32 95 0 0 0,75 1,32 1,6 1,79 2,08 

 20.39.0  32 95 0 0 1,04 1,04 1,23 1,7 2,08 

 21.13.0  31 95 0 0 0,85 1,13 1,51 1,7 1,98 

 21.48.0  32 95 0 0 0,94 1,04 1,6 1,89 2,26 

 22.23.0  31 95 0 0 0,85 1,04 1,32 1,79 2,08 

 22.58.0  31 95 0 0 0,94 1,04 1,6 1,7 2,45 

 23.32.0  31 95 0 0 1,13 1,04 1,51 1,79 1,6 
26/01/20  0.8.0  30 90 0 0 0,94 1,13 1,51 1,89 1,6 

 0.43.0  31 92 0 0 0,75 1,13 1,32 1,79 2,36 

 1.17.0  30 90 0 0 0,75 1,04 1,6 1,79 2,36 

 1.51.0  30 81 0 0 0,85 1,13 1,6 1,79 2,26 

 2.26.0  30 81 0 0 1,04 1,13 1,6 1,7 0,75 

 3.1.0  30 76 0 0 0,85 1,13 1,6 1,98 0,85 

 3.37.0  29 63 0 0 0,75 1,13 1,42 1,98 1,6 

 4.12.0  29 60 0 0 0,85 1,23 1,04 1,79 2,08 

 4.47.0  29 62 0 0 0,66 1,23 1,23 1,89 2,36 



 

257 

DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 

 5.21.0  29 62 0 0 1,13 0,94 1,79 1,79 2,26 

 5.56.0  27 72 0 9 0,94 0,94 1,32 1,79 1,13 

 

 6.31.0  27 72 0 9 0,75 1,13 1,6 1,89 2,26 

 7.5.0  28 66 0 0 1,04 1,13 1,7 1,98 2,26 

 7.40.0  28 63 0,30981 0 0,75 1,32 1,32 1,98 1,51 

 8.14.0  28 75 0,30981 0 1,04 1,13 1,04 1,89 2,08 

 8.49.0  30 80 0,65051 0 0,85 1,13 1,13 1,98 1,89 

 9.25.0  34 80 1,65154 0 0,85 1,13 1,51 1,7 2,36 

 9.59.0  37 78 3,65286 0 0,85 1,32 1,42 1,89 2,17 

 10.33.0  37 78 3,65286 0 0,75 1,13 1,51 1,89 1,98 

 11.8.0  37 76 3,8754 0 0,85 1,13 1,6 1,79 1,51 

 11.43.0  37 76 3,88858 0 0,85 1,23 1,6 1,89 1,89 

 12.18.0  35 75 3,12006 0 0,94 1,13 1,6 1,89 1,89 

 12.53.0  37 70 4,40835 0 0,85 1,13 1,6 1,89 2,26 

 13.27.0  37 70 4,40835 0 0,94 1,23 1,51 1,79 2,45 

 14.2.0  37 75 3,75344 0 0,85 1,23 1,51 1,79 1,51 

 14.37.0  37 75 3,75344 0 0,85 1,13 1,7 1,89 1,79 

 15.12.0  37 75 2,80322 0 0,85 1,04 1,6 1,79 1,7 

 15.47.0  36 74 2,27613 0 0,85 1,04 1,51 1,98 1,89 

 16.22.0  35 74 1,09122 0 0,75 1,04 1,42 1,7 1,98 

 16.57.0  35 78 1,41962 0 0,85 0,94 1,6 1,7 1,7 

 17.32.0  35 80 1,41962 0 1,13 1,13 1,51 1,89 1,89 

 18.6.0  38 80 1,61098 0 0,57 1,04 1,42 1,89 1,7 

 18.41.0  40 82 1,00527 0 0,85 1,13 1,42 1,79 1,42 

 19.16.0  33 82 0,04583 0 1,04 1,04 1,6 1,79 1,13 

 19.51.0  32 85 0 0 1,13 1,23 1,04 1,89 1,23 

 20.27.0  32 85 0 0 1,04 1,13 1,23 1,6 2,17 

 21.2.0  31 90 0 0 0,75 1,23 1,51 1,89 1,6 

 21.37.0  31 90 0 0 0,94 1,32 1,6 1,79 1,98 

 22.12.0  30 92 0 0 0,94 1,13 1,6 1,79 1,6 

 22.47.0  30 92 0 0 0,75 1,13 1,42 1,7 1,98 

 23.22.0  30 92 0 0 1,04 0,94 1,7 1,7 1,51 

 23.57.0  30 90 0 0 0,85 1,13 1,51 1,89 1,32 
27/01/20  0.31.0  30 92 0 0 0,85 1,13 1,32 1,89 1,04 

 1.5.0  30 90 0 0 0,85 1,13 1,6 1,7 1,98 

 1.40.0  29 81 0 0 0,85 1,13 1,42 1,89 1,42 

 2.17.0  29 81 0 0 0,94 0,94 1,79 1,89 1,89 

 2.52.0  29 76 0 0 1,04 1,23 1,42 1,89 1,23 

 3.26.0  29 63 0 0 1,04 1,04 0,85 1,79 2,45 

 4.1.0  29 60 0 0 1,04 1,04 1,6 1,89 1,6 
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DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 

 4.37.0  28 62 0 0 1,13 1,23 1,42 1,79 1,6 

 5.12.0  28 62 0 0 0,94 1,13 1,42 1,89 1,6 

 

 5.46.0  28 72 0 0 0,75 0,94 1,51 1,89 1,98 

 6.23.0  28 72 0 0 0,85 1,13 1,42 1,98 0,85 

 6.58.0  28 66 0,03602 0 0,75 0,94 1,7 1,89 1,6 

 7.32.0  28 63 0,03602 0 0,94 1,04 0,75 1,79 1,89 

 8.8.0  30 75 0,42606 0 0,94 1,13 1,51 1,89 2,36 

 8.42.0  30 80 0,42606 0 0,94 1,04 1,32 1,98 1,89 

 9.18.0  32 80 0,52211 0 0,85 1,13 1,13 1,79 0,75 

 9.53.0  37 78 2,48902 0 0,85 0,94 1,42 1,79 1,89 

 10.27.0  38 78 6,55139 0 1,04 1,32 1,6 1,89 1,32 

 11.9.23  39 76 7,9959 0 1,23 1,51 1,32 1,98 1,7 

 11.44.0  39 76 7,9959 0 0,94 1,13 0,28 1,89 2,36 

 12.19.0  39 75 7,9959 0 0,85 1,04 1,51 1,98 2,26 

 12.54.0  43 70 7,9959 0 0,94 1,04 1,23 1,89 1,42 

 13.29.0  38 70 7,9959 0 0,94 1,13 1,7 1,89 1,42 

 14.4.0  41 75 7,9959 0 0,85 1,13 1,32 1,89 1,98 

 14.39.0  38 75 7,9959 0 0,85 1,13 1,42 1,98 1,51 

 15.14.0  39 75 7,9959 0 0,94 1,13 1,6 1,79 2,26 

 15.49.0  39 74 7,9959 0 0,75 1,04 1,23 1,89 2,26 

 16.24.0  38 74 2,69107 0 0,94 1,04 1,32 1,89 1,89 

 16.59.0  38 78 2,69107 0 0,75 1,04 1,51 1,79 1,98 

 17.34.0  35 80 0,60264 0 0,94 1,04 1,7 1,79 1,79 

 18.8.0  33 80 0,12972 0 1,04 1,23 1,51 1,98 2,26 

 18.43.0  33 82 0,05944 0 0,75 1,23 1,6 1,89 1,42 

 19.18.0  33 82 0,0429 0 1,04 0,94 1,51 1,89 2,08 

 19.53.0  32 85 0 0 0,75 1,13 1,23 1,89 1,98 

 20.28.0  32 85 0 0 0,57 1,04 1,04 1,89 1,79 

 21.3.0  31 90 0 0 0,75 1,13 1,6 1,79 2,26 

 21.38.0  31 90 0 0 0,85 0,94 1,23 1,89 1,23 

 22.13.0  30 92 0 0 0,85 1,13 1,04 1,89 1,98 

 22.48.0  30 92 0 0 0,85 1,13 1,42 1,79 1,6 

 23.23.0  30 92 0 0 0,85 1,04 1,7 1,89 1,89 

 23.58.0  29 90 0 0 0,85 1,13 1,6 1,89 1,13 
28/01/20  0.35.0  29 92 0 0 0,94 1,32 1,7 1,89 2,36 

 1.11.0  29 90 0 0 1,04 1,13 1,7 1,89 1,51 

 1.46.0  29 81 0 0 0,85 1,04 1,7 1,89 2,36 

 2.22.0  29 81 0 0 0,85 1,04 1,42 1,7 1,89 

 2.58.0  29 76 0 0 0,75 1,13 1,13 1,89 1,51 

 3.33.0  29 63 0 0 0,85 1,04 1,51 1,89 1,51 
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DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 

 4.9.0  29 60 0 0 1,04 1,23 1,89 1,98 1,51 

 4.44.0  29 62 0 0 0,85 1,13 1,23 1,89 1,89 

 

 5.20.0  28 62 0 0 0,94 1,04 1,51 1,89 1,98 

 5.54.0  28 72 0 0 0,75 1,13 1,32 1,89 1,13 

 6.28.0  28 72 0 0 0,75 1,04 0,85 1,79 1,42 

 7.3.0  28 66 0 0 1,04 1,04 1,6 1,79 1,51 

 7.37.0  28 63 0,06237 0 0,75 1,13 0,94 1,79 0,94 

 8.12.0  29 75 0,30688 0 0,66 1,23 0,94 1,79 2,26 

 8.47.0  31 80 0,44744 0 0,85 1,23 0,94 1,89 1,6 

 9.22.0  38 80 2,23075 0 0,94 0,94 1,42 1,89 1,89 

 9.58.0  38 78 2,23075 0 0,85 1,04 1,32 1,89 1,89 

 10.32.0  39 78 6,54846 0 1,04 1,23 1,42 1,89 2,26 

 11.8.0  39 76 6,54846 0 1,04 1,23 1,23 1,98 2,36 

 11.43.0  40 76 7,9959 0 0,85 1,13 1,6 1,89 1,6 

 12.18.0  41 75 7,9959 0 0,85 1,04 1,7 1,89 2,17 

 12.53.0  43 70 7,9959 0 1,13 1,13 1,13 1,89 2,45 

 13.28.0  39 70 7,9959 0 0,75 1,04 1,6 1,89 0,66 

 14.3.0  40 75 7,9959 0 0,94 1,04 1,6 1,79 0,47 

 14.38.0  40 75 7,9959 0 0,85 1,04 1,7 1,79 1,98 

 15.13.0  39 75 7,9959 0 0,66 1,04 1,51 1,89 1,51 

 15.48.0  39 74 3,68712 0 0,94 1,13 1,6 1,89 0,57 

 16.23.0  36 74 1,7672 0 0,85 1,04 1,51 1,79 1,89 

 16.58.0  36 78 1,7672 0 0,66 1,04 1,42 1,7 1,6 

 17.33.0  34 80 0,22592 0 0,85 0,94 1,42 1,79 2,36 

 18.8.0  34 80 0,22592 0 0,75 1,13 1,51 1,79 1,79 

 18.43.0  34 82 0,16149 0 0,85 1,04 1,32 1,89 2,26 

 19.18.0  33 82 0,13953 0 0,66 1,04 1,32 1,79 1,79 

 19.53.0  33 85 0,03016 0 0,66 1,13 1,51 1,79 2,08 

 20.28.0  32 85 0 0 0,75 1,13 1,32 1,79 1,79 

 21.3.0  32 90 0 0 0,94 1,32 1,23 1,98 1,6 

 21.38.0  31 90 0 0 1,04 1,13 1,6 1,7 1,51 

 22.14.0  31 92 0 0 0,94 1,04 1,7 1,79 2,17 

 22.49.0  30 92 0 0 0,75 1,04 1,6 1,7 1,98 

 23.24.0  30 92 0 0 0,85 1,13 1,51 1,79 2,17 

 23.59.0  30 95 0 0 0,85 1,04 1,7 1,89 1,98 
29/01/20  0.35.0  29 95 0 0 0,75 1,23 1,51 1,89 1,23 

 1.11.0  29 95 0 0 0,94 1,13 1,6 1,89 2,55 

 1.46.0  29 95 0 0 0,94 1,13 1,42 1,89 1,6 

 2.23.0  29 90 0 0 0,75 1,13 1,51 1,89 1,51 

 2.57.0  29 92 0 0 0,85 1,04 0,94 1,98 1,79 
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DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 

 3.31.0  29 90 0 0 0,85 1,13 1,51 1,98 1,98 

 4.6.0  29 81 0 0 0,85 0,94 1,32 1,98 2,36 

 

 4.41.0  28 81 0 0 0,75 1,13 1,6 1,7 1,13 

 5.15.0  29 76 0 0 1,04 1,13 1,23 1,89 1,7 

 5.50.0  29 63 0 0 0,85 1,04 1,51 1,89 2,55 

 6.23.0  29 60 0 0 0,85 1,13 1,6 1,79 1,98 

 6.59.0  28 62 0,03119 0 0,85 0,94 1,51 1,89 1,98 

 7.34.0  29 62 0,30307 0 0,94 1,13 1,42 1,98 1,23 

 8.10.0  29 72 0,30307 0 0,85 1,13 1,04 1,89 1,89 

 8.44.0  32 72 0,55725 0 0,75 1,13 1,13 1,89 1,98 

 9.20.0  36 66 2,19268 0 0,66 1,13 0,66 1,89 1,98 

 9.55.0  36 63 2,19268 0 0,85 1,13 1,7 1,89 2,36 

 10.30.0  39 75 6,46457 0 0,75 1,23 1,51 1,98 1,51 

 11.4.0  39 80 6,46457 0 0,75 1,04 1,04 1,89 1,7 

 11.39.0  42 80 7,75827 0 0,85 1,13 1,79 1,98 1,13 

 12.13.0  36 78 2,78858 0 0,94 1,32 1,79 1,98 2,45 

 12.48.0  36 78 2,78858 0 0,94 1,13 1,79 1,98 1,51 

 13.23.0  38 76 5,45769 0 0,94 1,13 1,13 1,89 1,51 

 13.58.0  39 76 7,9959 0 1,04 1,13 1,32 1,79 1,51 

 14.32.0  37 75 4,22489 0 0,85 1,04 1,51 1,98 0,66 

 15.8.0  37 70 7,9959 0 0,75 1,13 1,13 1,7 2,45 

 15.43.0  38 70 2,51391 0 0,85 1,23 1,6 1,89 1,13 

 16.18.0  38 75 7,9959 0 1,04 1,04 1,23 1,79 1,32 

 16.53.0  37 75 7,9959 0 0,94 1,13 1,6 1,89 1,7 

 17.27.0  37 75 7,9959 0 0,75 1,04 1,79 1,89 2,26 

 18.1.0  38 74 4,24348 0 1,13 1,13 1,42 1,89 0,47 

 18.35.0  35 74 1,4631 0 0,94 1,13 1,6 1,98 2,36 

 19.10.0  34 78 0,17613 0 0,94 0,94 1,79 1,79 1,79 

 19.45.0  34 80 0,17613 0 0,57 1,13 1,7 1,79 1,42 

 20.20.0  33 80 0 0 0,85 1,04 1,7 1,89 1,89 

 20.56.0  33 82 0 0 0,85 1,13 1,7 1,7 2,08 

 21.31.0  33 82 0 0 0,85 0,94 1,42 1,98 1,98 

 22.6.0  32 85 0 0 0,85 1,13 1,42 1,98 2,36 

 22.42.0  32 85 0 0 0,85 1,13 1,51 1,89 2,26 

 23.17.0  32 90 0 0 0,85 0,94 1,42 1,79 2,36 

 23.52.0  32 90 0 0 0,94 1,13 1,51 1,79 1,89 
30/01/20  0.28.0  31 92 0 0 0,66 1,23 1,6 1,79 2,36 

 1.2.0  31 92 0 0 1,04 0,94 1,6 1,7 1,89 

 1.38.0  30 92 0 0 0,75 0,94 1,23 1,79 1,32 

 2.12.0  30 95 0 0 0,94 1,04 1,42 1,89 2,26 
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DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 

 2.47.0  30 95 0 0 0,94 1,13 1,42 1,7 1,98 

 3.24.0  29 90 0 0 0,94 1,13 1,42 1,79 2,08 

 

 3.59.0  29 92 0 0 0,85 1,13 1,6 1,89 2,08 

 4.34.0  29 90 0 2 0,94 1,13 1,7 1,79 2,45 

 5.8.0  29 81 0 2 1,13 1,04 1,42 1,98 1,98 

 5.42.0  29 81 0 1 0,94 1,13 1,6 1,89 1,13 

 6.17.0  29 76 0 0 0,75 1,04 1,6 1,79 1,89 

 6.52.0  29 63 0 0 0,85 1,04 1,7 1,98 2,17 

 7.28.0  29 60 0,20791 0 1,04 1,04 1,51 1,89 1,6 

 8.3.0  30 62 0,49473 0 0,85 1,04 1,6 1,89 1,13 

 8.37.0  32 62 0,85256 0 0,85 1,04 1,42 1,79 1,6 

 9.12.0  35 72 2,13119 0 0,94 0,94 1,79 1,98 1,7 

 9.47.0  40 72 4,91845 0 0,94 1,04 1,6 1,98 1,98 

 10.22.0  38 66 5,83397 0 1,04 1,13 1,42 1,98 2,26 

 10.57.0  38 63 6,13807 0 0,94 1,13 1,32 1,89 1,89 

 11.33.0  39 75 7,9959 0 1,23 1,32 1,7 1,89 1,51 

 12.8.0  39 80 7,9959 0 0,94 1,32 1,42 1,89 1,98 

 12.43.0  37 80 2,43968 0 1,04 1,23 1,6 1,89 1,13 

 13.17.0  37 78 2,43968 0 1,04 1,32 1,6 1,89 2,26 

 13.52.0  36 78 1,83587 0 1,23 1,23 1,7 1,98 2,45 

 14.28.0  37 76 3,08492 0 1,04 1,32 1,79 1,98 2,17 

 15.3.0  38 76 7,41274 0 1,04 1,13 1,6 1,79 2,36 

 15.38.0  38 75 7,41274 0 1,04 1,04 1,79 1,79 1,51 

 16.13.0  36 70 1,76955 0 0,94 1,32 1,6 1,79 2,36 

 16.47.0  35 70 2,44114 0 0,75 1,23 1,6 1,7 1,42 

 17.22.0  35 75 2,44114 0 0,85 1,23 1,51 1,89 1,23 

 17.57.0  34 75 0,94041 0 0,85 1,04 1,51 1,89 2,45 

 18.32.0  34 75 0,51083 0 0,85 1,13 1,7 1,98 1,98 

 19.7.0  33 74 0,07452 0 0,66 1,13 1,51 1,89 2,08 

 19.42.0  33 74 0,07452 0 0,85 1,13 1,6 1,89 2,08 

 20.17.0  29 78 0 0 0,85 0,94 1,79 1,98 2,08 

 20.52.0  30 80 0 0 0,85 1,04 1,42 1,98 1,98 

 21.27.0  30 80 0 0 0,75 1,04 1,51 1,98 2,26 

 22.2.0  27 82 0 21 0,75 1,04 1,42 1,98 1,89 

 22.36.0  27 82 0 21 1,04 1,13 1,79 1,98 2,26 

 23.11.0  27 85 0 11 0,85 1,13 1,23 1,89 1,6 

 23.46.0  28 85 0 2 1,13 1,42 1,32 1,98 1,98 
31/01/20  0.21.0  28 90 0 11 1,13 1,32 1,6 1,79 2,36 

 0.57.0  28 90 0 11 1,04 0,94 1,6 1,79 1,32 

 1.31.0  28 92 0 1 1,04 1,13 1,32 1,89 1,98 
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DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 

 2.5.0  28 92 0 0 0,94 1,04 0,94 1,79 2,17 

 2.39.0  28 92 0 0 0,94 1,04 1,13 1,98 1,98 

 

 3.15.0  26 90 0 4 0,75 1,13 0,94 1,79 2,26 

 3.50.0  27 92 0 3 0,94 1,13 1,51 1,79 1,6 

 4.25.0  27 90 0 2 0,66 1,13 1,32 1,7 1,98 

 5.1.0  28 81 0 1 0,57 1,32 0,94 1,7 1,98 

 5.35.0  28 81 0 1 0,66 1,13 1,42 1,7 1,51 

 6.11.0  28 76 0 0 0,85 1,04 1,42 1,79 2,26 

 6.47.0  28 63 0 0 0,94 1,04 0,85 1,7 1,51 

 7.33.0  28 60 0,20688 0 1,13 1,42 1,6 1,79 2,36 

 8.9.0  28 62 0,20835 0 1,23 1,32 1,6 1,89 2,17 

 8.43.0  29 62 0,67936 0 1,23 1,32 1,42 1,89 1,7 

 9.16.0  31 72 1,51479 0 1,13 1,32 1,32 1,7 2,45 

 9.51.0  31 72 1,44261 0 0,94 1,42 1,32 1,79 2,45 

 10.26.0  32 66 1,8593 0 1,13 1,42 1,6 1,79 1,7 

 11.1.0  29 63 1,15652 0 1,32 1,42 1,13 1,79 2,45 

 11.35.0  29 75 1,15652 0 1,32 1,42 1,51 1,98 1,98 

 12.11.0  27 80 1,56896 6 1,23 1,13 1,6 1,79 1,89 

 12.46.0  27 80 0,46457 40 0,94 1,04 1,6 1,7 2,36 

 13.21.0  30 78 2,94963 0 0,85 1,13 1,42 1,79 2,36 

 13.56.0  33 78 3,47335 0 0,94 0,94 1,51 1,79 2,45 

 14.31.0  35 76 3,41479 0 0,85 1,04 1,04 1,79 2,26 

 15.5.0  35 76 3,41479 0 0,75 1,04 1,51 1,79 2,36 

 15.40.0  34 75 2,2937 0 0,75 1,04 1,51 1,89 2,36 

 16.15.0  34 70 1,24832 0 0,75 1,13 1,32 1,7 2,45 

 16.50.0  34 70 1,96325 0 1,13 1,51 1,6 1,79 2,36 

 17.24.0  33 75 0,51581 0 1,23 1,32 1,51 1,79 2,55 

 17.59.0  26 75 0,16105 15 1,23 1,23 1,6 1,79 1,51 

 18.34.0  27 75 0,48551 5 0,85 1,23 1,13 1,79 2,36 

 18.47.38  26 74 0,141 0 1,04 1,04 1,7 1,7 1,79 

 19.22.0  27 74 0,00483 0 0,85 1,04 1,32 1,79 2,36 

 19.57.0  27 78 0 0 0,94 1,13 1,6 1,79 2,45 

 20.32.0  27 80 0 0 0,94 1,04 1,32 1,79 1,98 

 21.6.0  27 80 0 0 0,85 1,13 1,32 1,7 2,45 

 21.40.0  27 82 0 0 0,75 1,23 1,42 1,89 2,55 

 22.14.0  27 82 0 0 0,94 1,13 1,32 1,79 1,98 

 22.48.0  27 85 0 0 0,85 1,04 1,51 1,89 2,36 

 23.22.0  27 85 0 0 0,75 0,94 1,6 1,79 1,98 

 23.56.0  27 90 0 0 0,57 1,04 1,6 1,79 2,45 
01/02/20  0.31.0  27 90 0 0 0,57 1,04 1,51 1,7 2,08 
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DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 

 1.5.0  27 92 0 0 0,85 0,94 1,6 1,79 1,89 

 1.39.0  27 92 0 0 0,85 1,04 1,7 1,79 1,98 

 

 2.13.0  27 92 0 0 0,47 1,13 1,51 1,89 2,36 

 2.48.0  27 95 0 0 0,75 1,04 1,7 1,79 2,36 

 3.22.0  27 95 0 0 0,38 1,04 1,51 1,89 1,6 

 3.56.0  27 90 0 0 0,85 1,04 1,42 1,79 2,26 

 4.31.0  27 92 0 0 0,75 1,13 1,6 1,7 1,89 

 5.5.0  27 90 0 0 0,85 1,04 1,51 1,79 2,45 

 5.40.0  27 81 0 0 0,47 1,04 1,7 1,89 2,36 

 6.15.0  26 81 0 9 0,85 0,94 1,6 1,98 2,26 

 6.50.0  26 76 0 9 1,04 1,13 1,6 1,7 1,89 

 7.24.0  26 63 0,03163 4 0,85 1,04 1,51 1,79 2,45 

 7.58.0  26 60 0,03163 4 0,66 1,04 1,7 1,79 2,08 

 8.33.0  27 62 0,47818 2 0,85 0,94 1,51 1,79 2,17 

 9.8.0  28 62 1,08624 4 0,75 1,04 1,51 1,79 2,17 

 9.43.0  28 72 1,08624 4 0,85 1,04 1,6 1,79 1,7 

 10.18.0  30 72 2,30981 1 0,75 1,04 1,7 1,79 2,36 

 10.53.0  33 66 3,93206 0 0,47 1,13 1,6 1,7 2,36 

 11.27.0  32 63 1,95739 0 0,66 1,04 1,51 1,79 2,17 

 12.2.0  32 75 1,95739 0 0,66 1,04 1,6 1,79 2,17 

 12.37.0  29 80 2,01508 0 0,75 1,13 1,51 1,89 2,36 

 13.11.0  31 80 2,05461 1 0,94 1,13 1,6 1,79 2,45 

 13.47.0  31 78 2,05461 1 0,94 1,13 1,51 1,79 1,6 

 14.22.0  31 78 1,86135 0 0,75 1,04 1,6 1,79 2,36 

 14.57.0  32 76 1,82958 1 0,85 1,04 1,32 1,89 2,36 

 15.33.0  31 76 1,86911 0 0,85 1,04 1,51 1,7 2,45 

 16.8.0  30 75 1,37526 0 0,85 1,13 1,23 1,89 1,79 

 16.43.0  31 70 1,50849 0 0,85 1,04 1,42 1,89 1,89 

 17.18.0  36 70 1,94187 0 0,85 1,04 0,85 1,89 1,89 

 17.53.0  36 75 1,94187 0 0,85 1,32 1,51 1,7 2,08 

 18.27.0  33 75 0,49971 0 0,94 1,32 1,32 1,7 2,08 

 19.1.0  30 75 0,10542 0 0,94 1,13 1,51 1,79 2,36 

 19.35.0  30 74 0,10542 0 0,94 1,13 1,6 1,7 1,98 

 20.10.0  29 74 0 0 0,75 1,13 1,51 1,79 1,79 

 20.45.0  29 78 0 0 0,94 1,13 1,51 1,79 2,45 

 21.20.0  28 80 0 0 0,94 1,13 1,7 1,79 2,26 

 21.55.0  29 80 0 0 0,94 1,04 1,51 1,79 1,7 

 22.30.0  28 82 0 0 0,75 1,04 0,94 1,79 2,55 

 23.5.0  28 82 0 0 0,75 1,23 1,23 1,7 2,17 

 23.39.0  28 85 0 0 0,94 1,13 1,32 1,79 1,6 
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DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 
02/02/20  0.13.0  28 85 0 0 0,94 1,04 1,04 1,79 2,55 

 0.48.0  28 90 0 0 0,94 1,04 1,51 1,79 2,55 

 

 1.22.0  28 90 0 0 0,75 1,32 1,23 1,79 2,17 

 1.57.0  28 92 0 0 1,04 1,32 1,6 1,79 1,7 

 2.32.0  28 92 0 0 0,85 1,23 1,6 1,7 2,08 

 3.7.0  28 92 0 0 0,94 1,23 1,51 1,79 2,55 

 3.42.0  28 90 0 0 0,75 1,23 1,51 1,7 2,17 

 4.17.0  28 92 0 0 0,85 1,13 1,42 1,89 2,45 

 4.51.0  28 90 0 0 0,85 1,32 1,23 1,7 2,45 

 5.25.0  28 81 0 0 0,66 1,23 1,13 1,79 1,6 

 5.59.0  28 81 0 0 1,04 1,23 1,6 1,79 1,7 

 6.33.0  28 76 0 0 0,94 1,32 1,51 1,51 1,79 

 7.7.0  27 63 0,06237 0 0,85 1,32 1,51 1,79 2,36 

 7.41.0  28 60 0,35915 0 1,04 1,23 1,42 1,7 2,45 

 8.16.0  28 62 0,35915 0 1,04 1,23 1,04 1,79 1,7 

 8.51.0  29 62 0,75007 0 0,85 1,23 1,6 1,79 2,55 

 9.26.0  31 72 0,92138 0 0,94 1,32 1,6 1,7 2,64 

 10.1.0  37 72 3,15666 0 0,75 1,04 1,6 1,7 1,89 

 10.36.0  40 66 5,47672 0 0,85 1,13 1,51 1,79 1,7 

 11.10.0  38 63 3,82665 0 0,94 1,04 1,32 1,79 2,17 

 11.45.0  38 75 3,82665 0 0,85 1,23 1,51 1,98 1,32 

 12.20.0  38 80 2,19165 1 0,85 1,13 1,23 1,79 2,17 

 12.55.0  39 80 5,4328 0 0,94 1,04 1,51 1,89 2,45 

 13.30.0  39 78 3,64553 0 0,85 1,04 1,6 1,7 2,17 

 14.5.0  40 78 7,9959 0 0,75 1,13 1,42 1,98 0,75 

 14.40.0  41 76 7,9959 0 0,85 0,94 1,7 1,98 1,89 

 15.15.0  40 76 7,9959 0 0,75 0,94 1,23 1,98 2,08 

 15.50.0  38 75 5,27906 0 0,85 1,04 1,7 1,79 1,7 

 16.25.0  36 70 4,09941 0 0,85 1,04 1,7 1,89 2,36 

 17.0.0  36 70 4,09941 0 0,94 1,04 1,7 1,89 1,98 

 17.35.0  35 75 1,58507 0 0,75 1,13 1,51 1,98 1,79 

 18.10.0  34 75 1,30791 0 0,85 1,13 1,42 1,79 1,7 

 18.45.0  33 75 0,98228 0 0,85 1,04 1,6 1,89 2,17 

 19.20.0  33 74 0,54305 0 0,94 1,13 1,7 1,98 2,45 

 19.55.0  32 74 0,01903 0 1,04 1,13 1,6 1,89 1,79 

 20.30.0  32 78 0 0 0,94 1,13 1,6 1,89 2,08 

 21.4.0  31 80 0 0 0,85 1,13 1,79 1,79 2,55 

 21.39.0  31 80 0 0 0,85 1,13 1,13 1,79 2,17 

 22.14.0  31 82 0 0 0,94 1,13 1,6 1,79 1,51 

 22.49.0  30 82 0 0 0,85 1,04 1,13 1,98 1,79 
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DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 

 23.23.0  30 85 0 0 0,57 1,04 1,42 1,79 2,26 

 23.58.0  30 85 0 0 0,94 1,04 1,6 1,98 2,17 
03/02/20  0.33.0  29 90 0 0 0,75 1,04 1,7 1,98 2,17 

 1.8.0  29 90 0 0 0,94 1,04 1,7 1,98 2,45 

 1.43.0  29 92 0 0 0,94 1,04 1,79 1,98 2,26 

 2.17.0  29 92 0 0 0,94 1,04 1,42 1,89 1,7 

 2.52.0  29 92 0 0 0,85 0,85 1,7 1,98 2,08 

 3.27.0  29 90 0 0 1,04 1,13 1,79 1,89 1,7 

 4.2.0  29 92 0 0 0,94 1,23 1,79 1,89 2,17 

 4.36.0  29 90 0 0 1,04 1,13 1,7 1,79 1,89 

 5.11.0  28 81 0 0 0,85 1,13 1,6 2,08 1,42 

 5.46.0  28 81 0 0 0,94 1,13 1,79 1,89 2,45 

 6.20.0  28 76 0 0 0,94 1,04 1,79 1,89 2,36 

 6.55.0  28 63 0,0063 0 0,85 0,94 1,04 1,89 2,36 

 7.29.0  28 60 0,0063 0 0,85 1,13 1,6 1,89 2,17 

 8.4.0  29 62 0,49473 0 0,75 1,04 1,7 1,89 2,36 

 8.39.0  31 62 0,6549 0 0,75 1,13 1,42 1,89 1,42 

 9.14.0  34 72 2,37174 0 0,94 1,13 1,7 1,7 2,17 

 9.49.0  38 72 4,81259 0 0,75 1,13 1,32 1,98 1,89 

 10.24.0  38 66 3,08931 0 0,94 1,13 1,79 1,98 2,17 

 11.8.19  28 63 1,1858 9 0,57 1,13 1,23 1,89 1,89 

 11.50.51  29 75 2,13309 0 1,23 1,13 1,89 2,08 0,28 

 12.28.0  33 80 3,12094 0 0,85 1,23 1,23 1,98 0,94 

 13.2.0  38 80 6,56896 0 0,94 1,23 1,7 1,98 1,23 

 13.38.0  38 78 6,56896 0 0,94 1,23 1,04 1,98 1,7 

 14.13.0  40 78 3,81201 0 0,66 1,23 1,7 2,17 1,79 

 14.49.0  40 76 3,81201 0 0,85 1,32 1,89 2,08 1,98 

 15.23.0  40 76 4,91259 0 0,75 1,13 1,51 1,98 2,55 

 15.57.0  38 75 3,96867 0 0,94 1,42 1,51 2,08 2,17 

 16.32.0  38 70 4,62167 0 1,23 1,32 1,6 2,08 2,55 

 17.6.0  38 70 4,62167 0 1,13 1,04 1,32 1,89 2,55 

 17.41.0  37 75 2,894 0 1,04 1,13 1,79 1,89 1,7 

 18.17.0  35 75 0,90571 0 1,04 1,23 1,42 1,98 1,32 

 18.53.0  33 75 0,28785 0 0,94 1,32 1,7 1,98 1,89 

 19.26.0  32 74 0,00673 0 1,13 1,23 1,89 2,08 2,55 

 20.0.0  32 74 0,00673 0 0,85 1,13 1,51 1,98 2,17 

 20.36.0  31 78 0 0 0,94 1,04 1,32 1,98 1,51 

 21.11.0  31 80 0 0 1,23 1,32 1,6 1,98 2,45 

 21.45.0  31 80 0 0 1,04 1,42 1,51 1,98 2,26 

 22.20.0  30 82 0 0 0,75 1,13 1,79 2,08 2,17 
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DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 

 22.55.0  30 82 0 0 0,94 1,23 1,89 2,08 2,55 

 23.29.0  30 85 0 0 1,04 1,32 1,51 1,98 2,17  
 0.4.0  30 85 0 0 0,85 1,23 1,89 2,08 2,64 

 0.39.0  29 90 0 0 0,94 1,13 1,79 1,98 1,6 

 1.14.0  29 90 0 0 0,94 1,23 1,42 1,98 2,08 

 1.49.0  29 92 0 0 0,94 1,23 1,51 2,08 1,23 

 2.24.0  29 92 0 0 0,85 1,13 1,13 1,89 2,17 

 2.58.0  28 92 0 0 0,94 1,32 1,7 2,08 1,32 

 3.33.0  28 95 0 0 1,04 1,23 1,79 2,08 2,17 

 4.9.0  28 90 0 0 0,94 1,04 1,13 1,98 1,98 

 4.44.0  28 92 0 0 0,94 1,23 1,42 1,89 2,55 

 5.18.0  28 90 0 0 0,94 1,04 0,75 1,89 1,42 

 5.53.0  28 81 0 0 1,13 1,42 1,6 1,98 2,17 

 6.28.0  27 81 0 1 0,94 1,23 1,6 1,89 1,6 

 7.3.0  27 76 0,01742 0 0,85 1,32 1,32 1,79 2,17 

 7.38.0  27 63 0,01742 0 0,94 1,32 1,79 1,98 1,32 

 8.13.0  29 60 0,72372 0 1,04 1,04 1,32 1,89 2,17 

 8.47.0  31 62 0,80425 0 1,04 1,23 1,51 1,98 1,98 

 9.22.0  32 62 1,62709 0 0,94 1,23 1,51 1,98 2,36 

 9.56.0  35 72 2,32635 0 0,85 1,32 0,57 1,89 1,89 

 10.32.0  35 72 2,32635 0 0,94 1,23 1,6 1,89 2,08 

 11.8.0  39 66 5,77892 0 0,94 1,32 1,79 1,98 1,32 

 11.43.0  38 63 3,23572 0 1,04 1,42 0,66 1,89 2,26 

 12.16.0  37 75 2,37818 0 1,13 1,23 1,42 1,98 2,17 

 12.51.0  37 80 2,37818 0 0,85 1,23 1,7 1,89 2,08 

 13.27.0  34 80 2,49868 0 1,04 1,23 1,79 1,98 2,26 

 14.2.0  35 78 2,4978 0 1,04 1,13 1,42 1,98 2,55 

 14.36.0  35 78 2,4978 0 1,04 1,04 1,79 1,98 2,45 

 15.10.0  37 76 6,82577 0 1,13 1,32 1,7 2,08 2,64 

 15.44.0  39 76 2,76574 0 1,13 1,04 1,89 1,89 1,13 

 16.17.0  38 75 1,58023 0 1,23 1,23 1,7 2,08 2,17 

 16.51.0  39 70 1,87892 0 1,04 1,42 1,6 1,98 2,17 

 17.26.0  34 70 1,48946 0 0,94 1,13 1,7 1,98 2,26 

 18.1.0  34 75 1,48946 0 1,23 1,23 1,6 1,89 2,64 

 18.38.0  33 75 0,52899 0 1,04 1,04 1,79 1,89 1,23 

 19.13.0  31 75 0,02635 0 0,75 1,23 1,89 1,98 2,08 

 19.48.0  31 74 0,02635 0 1,04 1,04 1,79 1,89 1,7 

 20.20.0  28 74 0 4 1,04 1,23 1,7 1,89 1,13 

 20.54.0  28 78 0 0 0,85 1,13 1,7 2,08 1,6 

 21.28.0  28 80 0 0 0,94 1,13 1,7 1,89 1,32 
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DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 

 22.3.0  28 80 0 0 0,94 1,04 1,6 1,98 1,23 

 22.37.0  28 82 0 0 0,85 1,13 1,79 1,89 1,42 

  23.12.0  28 82 0 0 0,75 1,23 1,7 1,89 1,13 

 23.47.0  28 85 0 0 1,04 1,13 1,6 1,98 2,08 
05/02/20  0.21.0  28 85 0 0 1,04 1,04 1,79 1,89 2,08 

 0.56.0  28 90 0 0 0,85 1,23 1,13 1,98 0,85 

 1.31.0  28 90 0 0 0,85 1,13 1,6 1,79 1,32 

 2.6.0  28 92 0 0 0,85 1,23 1,51 1,98 1,32 

 2.40.0  28 92 0 0 1,04 1,23 1,79 1,79 0,75 

 3.16.0  28 92 0 0 1,04 1,32 1,51 2,17 1,32 

 3.50.0  28 95 0 0 1,04 1,32 1,51 2,08 1,89 

 4.24.0  27 95 0 0 0,94 1,32 1,6 2,08 1,89 

 4.58.0  27 95 0 0 0,94 1,13 1,23 2,17 1,79 

 5.33.0  27 90 0 0 0,94 1,23 1,42 2,08 1,13 

 6.8.0  27 92 0 0 0,94 1,23 1,7 1,89 0,94 

 6.54.0  27 90 0,00381 0 1,04 1,23 1,51 1,89 1,89 

 7.29.0  28 81 0,14832 2 0,94 1,23 1,13 1,89 1,79 

 8.3.0  28 81 0,51581 0 0,94 1,13 1,6 1,89 1,42 

 8.38.0  28 76 0,51581 0 0,85 1,23 1,51 1,79 1,79 

 9.13.0  31 63 1,059 0 0,94 1,13 0,94 1,89 2,64 

 9.48.0  33 60 2,59927 0 0,94 1,13 1,7 1,89 1,51 

 10.23.0  37 62 2,56955 0 0,94 1,13 1,6 1,89 1,6 

 10.58.0  40 62 7,9959 0 0,94 1,04 1,42 1,89 1,79 

 11.32.0  40 72 7,9959 0 0,85 1,13 1,79 1,98 1,89 

 12.8.0  33 72 2,21171 0 1,04 1,13 1,7 1,89 0,94 

 12.43.0  40 66 7,99165 0 0,94 1,32 1,42 1,89 1,6 

 13.19.0  40 63 7,99165 0 0,94 1,32 1,89 1,98 1,42 

 13.55.0  37 75 3,0448 0 1,04 1,04 1,79 2,08 1,79 

 14.31.0  37 80 3,0448 0 1,04 1,23 1,79 1,98 1,98 

 15.5.0  37 80 7,9959 0 0,85 1,23 1,79 2,08 1,51 

 15.39.0  37 78 7,9959 0 0,94 1,13 1,79 1,89 1,89 

 16.14.0  33 78 0,7959 0 0,94 1,23 1,6 2,08 1,23 

 16.49.0  30 76 0,98668 20 0,94 1,23 1,7 1,98 1,98 

 17.26.0  30 76 0,98668 20 0,94 1,23 1,7 1,98 2,55 

 18.1.0  30 75 0,41962 1 0,94 1,13 1,7 1,98 1,04 

 18.35.0  30 70 0,41962 1 0,94 1,13 1,79 1,98 1,23 

 19.9.0  30 70 0,03411 0 0,85 1,23 1,89 1,89 1,79 

 19.44.0  30 75 0,03411 0 0,94 1,23 1,6 2,08 1,89 

 20.19.0  30 75 0 0 1,04 1,04 1,89 1,98 1,32 

 20.53.0  29 75 0 0 0,94 1,13 1,79 1,98 1,7 
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DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 

 21.41.0  28 74 0 1 1,13 1,13 1,79 2,17 1,89 

 22.15.0  28 74 0 2 0,94 1,04 1,7 2,08 1,42 

  22.51.0  28 78 0 0 0,94 1,13 1,79 1,98 1,13 

 23.25.0  28 80 0 0 0,94 1,04 1,6 2,08 1,98 
06/02/20  0.1.0  28 80 0 0 0,85 1,32 1,89 2,08 1,51 

 0.36.0  28 82 0 3 0,66 1,04 1,7 1,98 0,75 

 1.11.0  28 82 0 0 0,94 1,13 1,79 2,08 2,17 

 1.46.0  28 85 0 0 0,94 1,13 1,79 1,89 0,85 

 2.20.0  28 85 0 0 0,94 1,04 1,79 2,08 1,98 

 2.54.0  28 90 0 0 0,85 1,13 1,79 2,08 2,74 

 3.29.0  28 90 0 0 1,13 0,94 1,7 2,08 0,94 

 4.4.0  28 92 0 0 0,94 1,23 1,89 1,98 1,6 

 4.39.0  28 92 0 0 0,94 1,23 1,79 2,08 2,08 

 5.14.0  28 92 0 4 0,94 1,23 1,79 1,98 1,04 

 5.49.0  28 90 0 4 1,23 1,13 1,7 2,08 2,17 

 6.23.0  28 92 0 20 0,94 1,23 1,89 1,98 2,17 

 6.58.0  28 90 0 20 0,85 1,04 1,51 2,08 1,79 

 7.33.0  28 81 0,0019 69 1,04 1,23 1,7 1,98 1,79 

 8.8.0  27 81 0,0448 131 1,13 1,13 1,7 2,08 2,17 

 8.43.0  27 76 0,13558 0 1,04 1,23 1,79 2,08 1,7 

 9.18.0  28 63 0,53865 0 1,23 1,23 1,6 2,08 1,42 

 9.52.0  32 60 2,53821 1 1,04 1,04 1,89 2,08 1,7 

 10.26.0  33 62 5,30205 0 1,23 1,13 1,6 2,08 1,23 

 11.1.0  34 62 1,31713 0 1,13 1,04 1,42 2,08 1,79 

 11.36.0  34 72 1,31713 0 1,04 1,04 1,6 2,17 1,98 

 12.11.0  34 72 1,90571 2 0,94 1,23 1,79 2,08 1,42 

 12.47.0  35 66 5,98726 0 0,85 1,04 1,79 1,98 1,6 

 13.24.0  35 63 5,98726 0 0,94 1,23 1,51 1,98 1,23 

 13.58.0  36 75 2,49429 0 0,85 1,13 1,79 1,89 1,6 

 14.33.0  36 80 2,49429 0 1,04 1,13 1,7 1,79 1,42 

 15.7.0  34 80 1,88272 0 0,94 1,23 1,89 1,98 2,45 

 15.42.0  34 78 1,61245 0 0,85 1,13 1,6 1,89 1,7 

 16.18.0  34 78 1,61245 0 0,94 1,13 1,79 1,89 1,32 

 16.52.0  35 76 2,61728 0 0,85 1,13 1,51 1,98 1,98 

 17.26.0  33 76 0,81933 0 0,94 1,13 1,7 2,08 1,89 

 18.0.0  33 75 0,81933 0 0,94 1,13 1,79 2,08 2,08 

 18.34.0  33 70 2,71889 0 0,85 1,13 1,6 2,08 1,79 

 19.8.0  32 70 0,11127 0 0,94 1,04 1,79 1,98 2,64 

 19.43.0  32 75 0,11127 0 0,94 1,23 1,6 1,98 2,17 

 20.16.0  31 75 0 1 1,04 1,13 1,79 1,79 2,26 
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DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 

 20.50.0  31 75 0 0 0,94 1,13 1,7 1,89 2,36 

 21.23.0  31 74 0 0 1,04 1,23 1,6 1,98 1,6 

 

 21.57.0  31 74 0 0 0,85 1,23 1,7 1,98 1,7 

 22.32.0  31 78 0 0 0,85 1,23 1,79 1,89 1,89 

 23.8.0  30 80 0 0 1,13 1,23 1,6 1,98 1,7 

 23.43.0  30 80 0 1 2,26 1,13 1,6 1,98 1,7 
07/02/20  0.18.0  29 82 0 4 0,66 1,04 1,7 2,08 2,26 

 0.53.0  29 82 0 4 0,94 1,04 1,7 1,98 1,79 

 1.28.0  29 85 0 0 0,94 1,04 1,7 1,98 1,13 

 2.3.0  29 85 0 0 0,85 1,13 1,7 1,79 2,55 

 2.37.0  29 90 0 0 0,85 1,04 1,7 1,89 1,32 

 3.12.0  28 90 0 0 0,94 1,23 1,89 1,89 1,6 

 3.46.0  28 92 0 1 1,04 1,04 1,42 1,98 1,6 

 4.20.0  28 92 0 0 0,94 1,04 1,79 1,89 1,13 

 4.54.0  28 92 0 0 0,75 1,23 1,42 2,08 1,23 

 5.29.0  28 90 0 0 0,85 1,13 1,79 1,98 1,79 

 6.4.0  28 92 0 2 0,94 1,13 1,51 1,98 1,6 

 6.38.0  28 90 0 2 1,04 1,23 1,79 2,08 1,7 

 7.13.0  28 81 0,02679 0 0,94 1,23 1,7 1,79 1,51 

 7.48.0  28 81 0,31859 0 0,94 1,13 1,89 1,89 1,13 

 8.23.0  30 76 0,98038 0 1,04 1,23 1,79 1,98 2,45 

 8.58.0  30 63 1,27321 0 1,04 1,23 1,89 2,08 1,51 

 9.34.0  33 60 2,16193 0 0,85 1,13 1,89 1,98 1,7 

 10.9.0  33 62 2,16193 0 1,04 1,13 1,89 1,98 1,04 

 10.44.0  28 62 0,56896 25 0,94 1,13 1,7 2,08 2,08 

 11.17.0  28 72 0,56896 25 0,94 1,23 1,89 1,98 1,98 

 11.52.0  29 72 0,59136 513 1,04 1,23 1,7 1,98 1,7 

 12.25.0  29 66 0,59136 513 0,94 1,23 1,79 2,08 1,79 

 13.0.0  29 63 0,60117 1 1,04 1,13 1,42 2,08 1,89 

 13.35.0  28 75 0,51962 0 1,23 1,32 1,51 2,08 1,79 

 14.11.0  28 80 0,51962 0 0,94 1,04 1,79 1,89 1,04 

 14.47.0  28 80 0,48887 1 1,04 1,04 1,89 2,08 1,7 

 15.20.0  28 78 0,48887 1 1,04 1,23 1,79 2,17 1,7 

 15.57.0  28 78 0,33616 58 0,94 1,13 1,6 2,08 1,42 

 16.32.0  27 76 0,08682 0 0,94 1,13 1,79 1,98 1,32 

 17.7.0  27 76 0,17716 12 0,85 1,23 1,6 1,98 1,13 

 17.42.0  27 75 0,17716 12 0,94 1,32 1,79 1,89 1,51 

 18.19.0  27 70 0,10542 0 0,94 1,13 1,79 1,98 0,66 

 18.53.0  27 70 0,03748 0 0,85 1,13 1,89 2,08 1,79 

 19.28.0  27 75 0,03748 0 0,94 1,13 1,42 2,08 2,08 
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DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 

 20.4.0  27 75 0 0 0,94 1,23 1,7 1,89 0,94 

 20.39.0  27 75 0 0 0,85 1,13 1,89 1,98 1,23 

 

 21.15.0  27 74 0 0 1,04 1,13 1,7 1,98 2,36 

 21.50.0  27 74 0 0 1,23 1,23 1,79 2,08 2,17 

 22.26.0  27 78 0 0 1,13 1,23 1,7 1,98 1,7 

 23.2.0  27 80 0 0 0,94 1,13 1,7 1,98 1,6 

 23.36.0  27 80 0 0 1,13 1,32 1,6 1,89 1,6 
08/02/20  0.11.0  27 82 0 0 1,13 1,32 1,7 1,89 1,51 

 0.45.0  27 82 0 0 1,04 1,32 1,6 1,98 2,55 

 1.20.0  27 85 0 0 1,04 1,13 1,6 1,89 2,36 

 1.55.0  27 85 0 0 1,13 1,04 1,04 1,98 1,98 

 2.30.0  27 90 0 0 1,04 1,32 1,42 1,98 1,6 

 3.6.0  27 90 0 0 1,04 1,32 1,7 1,89 1,42 

 3.41.0  27 92 0 0 0,94 1,13 1,7 1,89 1,04 

 4.16.0  27 92 0 0 0,94 1,32 1,79 1,98 2,17 

 4.51.0  28 92 0 0 1,04 1,23 1,42 1,98 0,94 

 5.25.0  27 90 0 0 0,94 1,42 1,7 1,89 2,17 

 6.0.0  27 92 0 0 0,94 1,13 1,7 1,98 2,08 

 6.35.0  27 90 0 0 0,94 1,13 1,6 1,89 1,13 

 7.10.0  27 81 0 0 0,94 1,13 1,6 1,98 0,66 

 7.45.0  28 81 0,30059 0 1,04 1,04 1,51 1,98 1,13 

 8.19.0  28 76 0,30059 0 0,94 1,13 1,42 1,98 1,89 

 8.54.0  27 63 0,73104 0 0,94 1,04 1,42 1,98 1,23 

 9.28.0  28 60 1,47482 0 1,04 1,23 1,7 1,89 2,17 

 10.3.0  28 62 1,47482 0 1,04 1,32 1,42 1,89 1,32 

 10.38.0  31 62 2,70717 0 1,13 1,04 1,51 1,89 1,6 

 11.14.0  33 72 4,23807 0 0,94 1,13 1,42 1,98 1,89 

 11.49.0  35 72 3,19561 0 0,85 1,23 1,6 1,98 2,17 

 12.24.0  35 66 2,79795 0 0,94 1,04 1,79 1,98 2,08 

 12.59.0  35 63 2,79795 0 0,94 1,13 1,6 1,98 1,79 

 13.34.0  36 75 2,30249 0 1,13 1,23 1,79 2,08 1,13 

 14.8.0  35 80 2,5959 0 1,04 1,13 1,79 2,08 1,98 

 14.43.0  35 80 4,13602 0 0,75 1,04 1,79 2,08 0,47 

 15.19.0  35 78 4,13602 0 0,94 1,23 1,79 2,08 1,89 

 15.55.0  35 78 2,4899 0 1,13 1,13 1,7 1,89 1,32 

 16.31.0  35 76 2,4899 0 0,94 1,04 1,6 2,08 1,79 

 17.6.0  34 76 2,1634 0 0,94 1,04 1,79 2,08 1,32 

 17.41.0  34 75 2,6978 0 0,85 1,04 1,79 2,08 0,94 

 18.16.0  33 70 1,59488 0 1,04 1,04 1,79 1,98 0,94 

 18.50.0  32 70 0,32211 0 0,94 1,13 1,7 1,89 1,89 
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DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 

 19.23.0  31 75 0,01947 0 0,85 1,13 1,7 1,98 1,7 

 19.57.0  31 75 0,01947 0 0,94 1,42 1,51 1,79 1,7 

 

 20.32.0  30 75 0 0 1,04 1,23 1,89 1,98 1,6 

 21.6.0  29 74 0 0 0,85 1,04 1,89 2,08 1,32 

 21.40.0  29 74 0 0 1,13 1,04 1,89 2,08 0,94 

 22.16.0  29 78 0 0 0,94 1,13 1,79 2,17 1,79 

 22.51.0  29 80 0 0 1,04 1,32 1,89 1,98 1,79 

 23.24.0  28 80 0 0 1,04 1,13 1,7 1,98 1,13 

 23.58.0  28 82 0 0 1,13 1,32 1,6 2,08 1,89 
09/02/20  0.33.0  28 90 0 0 0,85 1,13 1,79 2,08 1,79 

 1.7.0  28 92 0 0 0,75 1,13 1,6 2,17 1,6 

 1.41.0  28 90 0 0 1,04 1,13 1,79 1,98 1,42 

 2.16.0  28 81 0 0 0,85 1,23 1,51 2,08 2,17 

 2.51.0  28 81 0 0 0,94 1,13 1,89 2,08 1,51 

 3.25.0  28 76 0 0 0,75 1,13 1,32 2,08 1,42 

 4.0.0  28 63 0 0 0,94 1,23 1,79 1,98 1,23 

 4.35.0  28 60 0 0 0,75 1,13 1,7 2,17 2,08 

 5.10.0  28 62 0 0 0,85 1,13 1,79 2,08 1,32 

 5.45.0  28 62 0 0 0,94 1,23 1,79 2,08 1,32 

 6.20.0  26 72 0 2 0,94 1,23 1,13 1,89 1,13 

 6.55.0  26 72 0 2 0,94 1,13 1,7 1,98 0,94 

 7.31.0  25 66 0,03895 0 1,04 1,32 1,32 1,89 1,6 

 8.7.0  25 63 0,03895 0 0,85 1,42 1,7 1,98 1,7 

 8.42.0  26 75 0,48067 0 1,13 1,23 1,7 1,98 1,13 

 9.17.0  27 80 1,13309 0 1,04 1,32 1,6 1,98 1,51 

 9.52.0  31 80 1,5022 0 1,13 1,23 1,7 1,98 1,23 

 10.26.0  31 78 1,5022 0 0,85 1,13 1,6 1,98 2,36 

 11.0.0  38 78 5,39824 0 0,94 1,13 1,42 1,98 2,26 

 11.34.0  38 76 5,39824 0 0,94 1,13 1,6 2,08 1,32 

 12.9.0  39 76 4,2552 0 1,04 1,23 1,79 2,08 1,23 

 12.44.0  34 75 2,96969 0 1,04 1,42 1,79 2,08 2,08 

 13.17.0  29 70 0,40747 0 0,85 1,13 1,7 1,98 1,79 

 13.52.0  29 70 0,40747 0 1,04 1,04 1,89 2,08 1,32 

 14.28.0  27 75 1,60703 0 0,94 1,13 1,79 1,89 0,94 

 15.2.0  27 75 1,60703 0 0,85 1,23 1,7 1,98 0,75 

 15.37.0  33 75 5,30542 0 1,04 1,04 1,7 1,98 1,79 

 16.11.0  33 74 5,30542 0 1,23 1,13 1,89 1,98 1,04 

 16.47.0  34 74 2,13895 0 1,13 1,13 1,79 1,98 1,79 

 17.20.0  32 78 1,40264 0 0,94 1,23 1,79 1,98 1,6 

 17.56.0  30 80 0,58755 0 0,94 1,23 1,7 2,08 1,23 
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DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 

 18.30.0  27 80 0,22299 0 0,85 1,13 1,7 1,89 2,08 

 19.5.0  27 82 0,22299 0 0,85 1,13 1,79 2,08 1,98 

 

 19.39.0  27 82 0,05359 0 1,04 1,04 1,79 1,98 1,6 

 20.15.0  27 85 0 0 1,13 1,32 1,32 1,89 1,32 

 20.50.0  27 85 0 0 0,85 1,04 1,6 1,98 1,42 

 21.22.0  27 90 0 0 1,04 1,23 1,6 2,08 0,66 

 21.56.0  27 90 0 0 0,85 1,23 1,6 1,89 1,98 

 22.30.0  27 92 0 0 0,94 1,04 1,79 1,98 1,23 

 23.4.0  27 92 0 0 1,04 1,23 1,79 2,08 1,13 

 23.38.0  27 92 0 0 1,04 1,23 1,89 1,98 2,17 
10/02/20  0.14.0  27 95 0 0 1,04 1,23 1,51 1,98 1,89 

 0.49.0  27 95 0 0 1,13 1,23 1,04 1,98 1,42 

 1.24.0  27 95 0 0 0,85 1,13 1,7 1,98 1,51 

 1.59.0  27 90 0 0 1,04 1,23 1,7 1,89 1,13 

 2.34.0  27 92 0 0 0,94 1,13 1,42 1,89 1,6 

 3.9.0  27 90 0 0 1,13 1,32 1,51 1,89 1,6 

 3.43.0  27 81 0 0 1,04 1,42 1,7 1,89 1,89 

 4.18.0  27 81 0 0 0,94 1,23 1,7 1,98 1,6 

 4.54.0  27 76 0 0 0,94 1,04 1,32 1,89 2,17 

 5.28.0  27 63 0 0 1,04 1,13 1,7 1,98 1,7 

 6.2.0  27 60 0 0 0,85 1,32 1,32 1,89 1,6 

 6.37.0  27 62 0 0 1,13 1,13 1,6 1,98 1,51 

 7.11.0  27 62 0,0287 0 1,13 1,13 1,7 1,89 1,7 

 7.46.0  27 72 0,0287 0 1,13 1,32 1,6 1,89 2,08 

 8.22.0  28 72 0,73148 0 0,94 1,32 1,23 1,89 1,7 

 8.58.0  28 66 0,73148 0 1,13 1,23 1,7 1,79 1,13 

 9.33.0  28 63 1,36105 0 0,85 1,13 1,51 1,98 1,7 

 10.8.0  29 75 1,24246 0 0,94 1,13 1,6 1,89 1,79 

 10.43.0  31 80 1,55242 0 0,94 1,23 1,23 1,89 1,42 

 11.19.0  31 80 1,55242 0 1,13 1,13 1,89 1,98 1,6 

 11.54.0  35 78 4,29707 0 1,04 1,13 1,32 1,98 1,23 

 12.28.0  33 78 2,25813 0 0,94 0,94 1,79 2,17 0,94 

 13.3.0  36 76 4,98287 0 0,94 1,13 1,42 1,89 1,79 

 13.39.0  38 76 6,33177 0 0,94 1,23 1,7 1,89 1,51 

 14.13.0  31 75 2,26105 1 0,94 1,23 1,79 2,08 1,89 

 14.48.0  31 70 2,26105 1 0,94 1,23 1,04 1,98 1,6 

 15.23.0  33 70 7,9959 0 0,85 1,23 1,89 1,98 1,6 

 15.58.0  33 75 2,04919 0 0,94 1,13 1,6 1,89 1,23 

 16.32.0  31 75 3,03748 0 0,85 1,13 1,23 1,89 1,79 

 17.7.0  31 75 3,03748 0 0,94 1,23 1,79 1,79 0,57 
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DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 

 17.42.0  33 74 2,63587 0 1,04 1,13 1,32 1,98 1,13 

 18.17.0  34 74 1,09941 0 0,94 1,04 1,7 1,98 1,32 

 

 18.52.0  34 78 1,09941 0 0,85 1,23 1,7 1,89 1,51 

 19.27.0  29 80 0,00234 0 0,75 1,04 1,42 1,98 1,42 

 20.2.0  29 80 0 0 0,75 1,13 1,7 1,89 0,85 

 20.37.0  28 82 0 0 0,94 1,13 1,51 2,08 1,23 

 21.11.0  28 82 0 0 0,94 1,04 1,51 1,98 1,32 

 21.46.0  28 85 0 0 0,94 1,13 1,7 1,98 1,51 

 22.20.0  28 85 0 0 0,66 1,32 1,23 1,79 1,98 

 22.55.0  28 90 0 0 0,85 1,13 1,79 1,98 1,6 

 23.30.0  28 90 0 0 0,85 1,04 1,7 1,7 1,6 
11/02/20  0.6.0  28 92 0 0 0,94 1,13 1,7 2,17 1,23 

 0.41.0  28 92 0 0 0,85 1,32 1,7 2,08 1,6 

 1.18.0  28 92 0 0 1,04 1,42 1,79 1,89 1,6 

 1.52.0  28 90 0 0 0,85 1,13 1,51 1,98 1,32 

 2.28.0  28 92 0 0 0,94 1,23 1,7 2,08 1,23 

 3.2.0  28 90 0 0 0,94 1,13 1,79 1,79 1,6 

 3.36.0  28 81 0 0 0,85 1,13 1,79 2,08 1,6 

 4.11.0  28 81 0 0 0,94 1,04 1,7 1,98 1,04 

 4.46.0  27 76 0 0 1,13 1,13 1,51 1,89 1,42 

 5.19.0  27 63 0 0 1,13 1,13 1,42 2,08 1,23 

 5.54.0  27 60 0 0 1,13 1,13 1,79 2,08 2,26 

 6.28.0  27 62 0 0 0,94 1,04 1,51 1,98 1,79 

 7.2.0  27 62 0,00483 0 0,94 1,13 1,79 1,98 1,6 

 7.36.0  27 72 0,00483 0 0,94 1,13 1,51 2,08 1,42 

 8.11.0  28 72 0,65681 0 0,94 1,32 1,79 1,98 0,94 

 8.45.0  28 66 0,65681 0 1,04 1,13 1,7 1,98 1,23 

 9.19.0  30 63 1,45871 0 1,04 1,04 1,51 2,08 2,08 

 9.53.0  35 75 2,86091 0 1,13 1,42 1,7 2,17 0,66 

 10.27.0  37 80 4,82225 0 1,04 1,04 1,7 2,08 1,6 

 11.2.0  39 80 4,21171 1 0,75 1,13 1,51 1,79 2,08 

 11.37.0  39 78 4,21171 1 0,94 1,13 1,79 1,98 1,7 

 12.11.0  31 78 0,75783 0 1,51 1,13 1,6 1,98 2,17 

 12.46.0  31 76 1,05461 0 0,94 1,23 1,7 1,89 0,94 

 13.21.0  31 76 1,05461 0 0,85 1,23 1,79 1,98 1,04 

 13.56.0  38 75 4,58258 0 0,94 1,32 1,42 1,79 1,79 

 14.31.0  38 70 4,58258 0 0,85 1,13 1,79 1,89 1,04 

 15.6.0  40 70 3,74275 0 1,04 1,13 1,51 1,7 1,6 

 15.41.0  37 75 2,45476 0 1,13 1,23 1,7 1,89 1,32 

 16.16.0  38 75 6,07467 0 0,75 1,23 1,89 1,98 1,23 
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DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 

 16.51.0  38 75 6,07467 0 0,94 1,13 1,79 1,98 1,04 

 17.25.0  37 74 5,78624 0 0,85 1,23 1,89 2,08 0,94 

 

 18.0.0  37 74 5,78624 0 0,75 1,23 1,7 2,17 1,13 

 18.35.0  33 78 0,43089 0 0,75 1,13 1,79 2,08 2,08 

 19.10.0  33 80 0,43089 0 0,85 1,23 1,89 1,98 0,85 

 19.45.0  31 80 0 0 1,13 1,13 1,32 1,98 1,32 

 20.21.0  31 82 0 0 0,85 1,13 1,7 1,98 1,98 

 20.56.0  31 82 0 0 1,04 1,04 1,79 1,89 2,08 

 21.30.0  30 85 0 0 1,04 1,04 1,6 1,98 1,23 

 22.4.0  30 85 0 0 1,04 1,13 1,6 1,98 1,6 

 22.39.0  29 90 0 0 0,94 1,13 1,7 1,98 1,42 

 23.14.0  29 90 0 0 0,94 1,32 1,51 1,98 0,66 

 23.49.0  29 92 0 0 1,04 1,13 1,79 1,98 1,98 
12/02/20  0.23.0  28 92 0 0 0,85 1,32 1,6 1,89 1,42 

 0.58.0  28 92 0 0 0,94 1,42 1,7 1,98 1,13 

 1.32.0  28 90 0 0 1,13 1,32 1,51 1,98 1,51 

 2.6.0  28 92 0 0 0,94 1,23 1,79 1,89 1,13 

 2.42.0  28 90 0 0 1,04 1,32 1,89 2,08 1,42 

 3.17.0  27 81 0 0 0,94 1,23 1,79 1,89 1,13 

 3.52.0  27 81 0 0 0,94 1,23 0,85 1,79 1,23 

 4.26.0  27 76 0 0 1,04 1,13 1,7 2,17 1,6 

 5.1.0  27 63 0 0 0,85 1,13 1,7 2,08 1,7 

 5.37.0  27 60 0 0 0,94 1,13 1,51 1,98 1,23 

 6.13.0  27 62 0 0 0,94 1,23 1,7 2,08 1,32 

 6.48.0  27 62 0 0 0,94 1,13 1,79 2,08 1,32 

 7.25.0  27 72 0,22679 0 0,94 1,23 1,51 2,08 1,23 

 8.0.0  27 72 0,22679 0 1,13 1,13 1,51 2,08 1,89 

 8.35.0  28 66 0,63148 0 0,94 1,23 1,6 2,08 1,7 

 9.10.0  28 63 1,38843 0 0,94 1,23 1,42 2,08 2,08 

 9.45.0  31 75 1,96384 0 1,13 1,23 1,51 1,98 1,23 

 10.20.0  33 80 2,07555 0 0,94 1,23 1,7 1,98 1,51 

 10.55.0  33 80 0,92958 0 1,04 1,32 1,42 1,98 0,94 

 11.30.0  32 78 2,03939 0 1,04 1,13 1,79 2,08 1,7 

 12.6.0  32 78 2,03939 0 0,94 1,51 1,04 1,79 2,26 

 12.41.0  38 76 7,9959 0 1,13 1,13 1,7 1,89 1,23 

 13.16.0  38 76 7,9959 0 0,94 1,23 1,7 1,98 1,04 

 13.51.0  38 75 7,9959 0 0,94 1,13 1,89 2,08 1,51 

 14.26.0  36 70 2,91801 0 1,04 1,32 1,79 1,98 1,32 

 15.1.0  34 70 1,77936 0 0,94 1,13 1,32 1,89 1,7 

 15.36.0  37 75 3,05417 0 0,94 1,13 1,7 1,89 1,79 
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DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 

 16.10.0  37 75 3,05417 0 1,04 1,04 1,79 1,98 1,51 

 16.45.0  39 75 3,03016 0 1,04 1,32 1,7 1,89 1,79 
          

 

 17.19.0  41 74 4,98624 0 0,94 1,04 1,6 1,98 0,85 

 17.54.0  41 74 4,98624 0 1,13 1,23 1,79 1,79 1,89 

 18.30.0  37 78 0,77892 0 0,94 1,42 1,7 1,79 1,04 

 19.6.0  37 80 0,77892 0 0,94 1,13 1,79 1,89 2,08 

 19.41.0  33 80 0,15124 0 0,94 1,32 1,51 1,89 1,51 

 20.16.0  30 82 0 0 0,85 1,23 1,7 1,98 0,94 

 20.51.0  30 82 0 0 1,32 1,42 1,6 1,89 2,17 

 21.25.0  29 85 0 0 1,23 1,13 1,51 1,98 1,7 

 22.0.0  29 85 0 0 1,13 1,23 1,6 1,89 1,42 

 22.35.0  29 90 0 0 0,94 1,13 1,7 1,79 1,13 

 23.10.0  29 90 0 0 1,13 1,42 1,79 1,89 0,66 

 23.45.0  29 92 0 0 1,13 1,42 1,51 1,98 1,89 
13/02/20  0.22.0  28 92 0 0 1,13 1,32 1,23 1,89 1,42 

 0.56.0  28 92 0 0 1,04 1,32 1,51 1,98 1,6 

 1.32.0  28 95 0 0 1,04 1,13 1,7 1,89 1,04 

 2.7.0  28 95 0 0 0,94 1,32 1,42 1,79 1,32 

 2.42.0  27 95 0 0 0,85 1,32 1,7 1,98 1,23 

 3.16.0  27 95 0 0 1,13 1,13 1,89 2,08 1,04 

 3.50.0  27 95 0 0 1,04 1,32 1,79 2,08 0,66 

 4.26.0  27 95 0 0 1,13 1,23 1,42 1,98 1,42 

 5.1.0  27 90 0 0 0,94 1,13 1,7 1,98 1,42 

 5.35.0  27 92 0 0 0,85 1,23 1,7 2,08 1,89 

 6.10.0  27 90 0 0 0,94 1,13 1,79 1,89 0,57 

 6.45.0  27 81 0 0 0,94 1,32 1,79 2,08 1,04 

 7.23.0  27 81 0,12138 0 1,04 1,13 1,7 1,98 1,42 

 7.57.0  29 76 0,50307 0 1,04 1,23 1,6 1,98 1,23 

 8.32.0  29 63 0,50307 0 0,94 1,23 1,89 2,08 1,79 

 9.7.0  31 60 0,85256 0 0,94 1,13 1,51 2,08 1,7 

 9.43.0  36 62 3,56164 0 0,85 1,04 1,32 1,89 1,7 

 10.18.0  40 62 4,4836 0 0,85 1,13 1,42 1,98 2,08 

 10.53.0  39 72 3,58799 0 0,94 1,13 1,6 1,98 1,04 

 11.29.0  39 72 3,58799 0 0,94 1,23 1,89 1,98 1,23 

 12.5.0  38 66 4,67291 0 0,94 1,04 1,89 1,79 1,6 

 12.40.0  33 63 1,83792 0 0,85 1,13 1,79 1,98 1,79 

 13.15.0  40 75 7,9959 0 0,94 1,13 1,79 1,98 0,85 

 13.50.0  40 80 7,9959 0 0,94 1,13 1,79 1,98 1,13 

 14.24.0  43 80 4,68126 0 1,04 1,13 1,7 2,08 2,17 
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DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 

 15.35.0  40 78 5,70908 0 0,94 1,13 1,7 2,08 1,32 

 16.10.0  40 78 5,76223 0 1,04 1,04 1,79 2,08 2,17 

 

 16.45.0  39 76 4,99312 0 1,04 1,13 1,79 2,17 1,13 

 17.20.0  41 76 5,33968 0 1,04 1,23 1,79 2,08 1,6 

 17.55.0  39 75 4,78419 0 1,04 1,13 1,51 2,08 1,79 

 18.30.0  34 70 0,91303 0 0,66 1,04 1,89 2,08 1,79 

 19.5.0  32 70 0,15959 0 0,85 1,13 1,89 2,08 0,85 

 19.40.0  32 75 0,15959 0 0,94 1,13 1,79 2,08 0,85 

 20.16.0  31 75 0 0 1,23 1,51 1,89 2,08 1,51 

 20.51.0  31 75 0 0 0,85 1,13 1,7 1,98 1,13 

 21.26.0  30 74 0 0 0,94 1,13 1,79 1,98 2,26 

 22.1.0  30 74 0 0 1,04 1,04 1,89 1,79 1,6 

 22.36.0  30 78 0 0 1,04 1,23 1,79 1,98 2,26 

 23.11.0  30 80 0 0 1,13 1,42 1,6 1,98 1,98 

 23.46.0  30 80 0 0 1,13 1,42 1,89 1,98 1,79 
14/02/20  0.22.0  30 82 0 0 1,13 1,51 1,79 2,08 1,6 

 0.57.0  29 82 0 0 1,13 1,42 1,89 1,89 1,23 

 1.31.0  29 85 0 0 1,23 1,42 1,79 2,08 1,13 

 2.5.0  29 85 0 0 1,23 1,32 1,89 1,98 2,08 

 2.41.0  29 90 0 0 1,23 1,42 1,79 1,98 1,51 

 3.18.0  29 90 0 0 1,13 1,32 1,7 1,89 1,89 

 3.53.0  29 92 0 0 0,85 1,13 1,79 1,98 1,13 

 4.26.0  29 92 0 0 1,04 1,32 1,7 1,89 1,32 

 5.2.0  29 92 0 0 1,13 1,23 1,32 1,98 1,89 

 5.37.0  28 90 0 0 1,13 1,32 1,79 1,98 1,42 

 6.13.0  28 92 0 0 1,04 1,13 1,7 1,89 1,6 

 6.48.0  28 90 0 0 1,04 1,13 1,7 2,08 1,6 

 7.25.0  28 81 0 0 1,04 1,23 1,6 2,08 1,7 

 7.59.0  29 81 0,56999 0 0,94 1,13 1,6 1,89 2,26 

 8.34.0  31 76 1,05359 0 0,85 1,23 1,42 2,08 1,32 

 9.9.0  33 63 1,88126 0 0,85 1,23 1,79 1,98 1,98 

 9.45.0  33 60 1,88126 0 1,04 1,32 1,89 1,98 1,7 

 10.20.0  38 62 4,26003 0 0,94 1,23 1,79 1,89 2,26 

 10.55.0  39 62 5,67731 0 0,94 1,42 1,7 1,98 0,94 

 11.31.0  39 72 5,67731 0 1,04 1,32 1,79 1,7 2,26 

 12.5.0  41 72 7,9959 0 1,04 1,42 1,79 1,98 2,17 

 12.40.0  42 66 7,9959 0 1,04 1,23 1,51 1,98 1,51 

 13.14.0  42 63 7,9959 0 1,23 1,32 1,51 1,89 2,08 

 13.49.0  40 75 7,29854 0 1,13 1,42 1,79 1,98 1,79 

 14.25.0  40 80 7,29854 0 0,94 1,04 1,89 1,98 1,6 
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DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 

 15.0.0  39 80 7,54305 0 1,04 1,23 1,89 1,98 2,26 

 15.35.0  39 78 6,68668 0 1,04 1,42 1,89 2,08 1,79 

 

 16.9.0  42 78 7,9959 0 1,13 1,42 1,89 2,17 2,26 

 16.44.0  42 76 7,9959 0 1,04 1,42 1,89 2,08 2,17 

 17.19.0  42 76 7,52401 0 0,75 1,13 1,89 2,17 1,79 

 17.54.0  42 75 6,1571 0 1,04 1,13 1,89 2,08 1,89 

 18.29.0  40 70 3,65725 0 0,85 1,13 1,7 2,08 1,7 

 19.4.0  37 70 1,17467 0 1,04 1,13 1,89 2,08 2,17 

 19.39.0  32 75 0 0 0,85 1,13 1,89 2,08 2,36 

 20.15.0  32 75 0 0 0,85 0,94 1,89 2,08 1,51 

 20.50.0  31 75 0 0 0,94 1,04 1,6 2,08 2,26 

 21.25.0  31 74 0 0 0,85 1,13 1,89 2,08 1,98 

 22.0.0  31 74 0 0 0,94 1,04 1,89 2,08 2,26 

 22.35.0  31 78 0 0 0,94 1,04 1,32 2,08 1,32 

 23.10.0  31 80 0 0 0,94 0,94 1,89 2,08 1,98 

 23.45.0  31 80 0 0 0,94 1,13 1,79 2,08 1,89 
15/02/20  0.18.0  30 82 0 0 0,85 1,13 1,89 2,17 1,23 

 0.53.0  30 82 0 0 0,75 1,04 1,89 2,17 1,89 

 1.27.0  30 85 0 0 0,75 1,13 1,89 2,08 2,26 

 2.2.0  29 85 0 0 0,94 1,23 1,89 1,79 1,51 

 2.36.0  29 90 0 0 1,04 1,13 1,89 2,17 2,17 

 3.11.0  29 90 0 0 1,04 1,13 1,42 1,98 1,51 

 3.45.0  29 92 0 0 0,94 1,13 1,89 2,17 1,79 

 4.19.0  29 92 0 0 0,85 1,13 1,79 2,17 1,7 

 4.55.0  28 92 0 0 0,85 1,13 1,79 2,08 1,51 

 5.30.0  28 90 0 0 0,75 1,23 1,79 1,98 1,79 

 6.5.0  28 92 0 0 0,94 1,13 1,7 2,08 1,23 

 6.40.0  28 90 0 0 0,94 1,13 1,89 1,89 1,79 

 7.14.0  28 81 0,06779 0 1,13 1,13 1,79 2,08 2,08 

 7.49.0  28 81 0,31625 0 0,94 1,23 1,79 1,98 1,6 

 8.23.0  28 76 0,31625 0 0,75 1,13 1,7 1,89 1,79 

 8.59.0  31 63 0,49327 0 0,85 1,13 1,7 2,08 1,79 

 9.35.0  37 60 3,89253 0 0,94 1,23 1,6 1,98 2,17 

 10.10.0  38 62 4,92723 0 1,04 1,23 1,42 2,08 2,17 

 10.45.0  37 62 7,07848 0 0,94 1,04 1,7 1,89 1,98 

 11.19.0  37 72 7,07848 0 0,94 1,13 1,79 1,98 2,26 

 11.54.0  40 72 7,9959 0 0,85 1,13 1,7 2,08 1,79 

 12.28.0  40 66 7,9959 0 0,85 1,13 1,89 1,98 2,26 

 13.3.0  40 63 7,9959 0 0,94 1,13 1,7 1,98 1,89 

 13.38.0  41 75 7,9959 0 0,85 1,13 1,89 2,08 1,13 
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DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 

 14.13.0  41 80 7,9959 0 0,85 1,23 1,7 2,08 1,98 

 14.48.0  41 80 7,9959 0 0,94 1,23 1,7 2,08 1,32 

 

 15.23.0  41 78 7,9959 0 1,04 0,94 1,6 2,08 1,6 

 15.58.0  39 78 4,85403 0 0,94 1,04 1,7 2,08 2,08 

 16.34.0  39 76 4,85403 0 0,94 1,13 1,7 2,08 1,23 

 17.9.0  39 76 4,62269 0 0,85 1,13 1,89 2,08 1,13 

 17.44.0  38 75 3,24202 0 0,94 1,04 1,79 2,17 1,98 

 18.19.0  36 70 1,34993 0 0,85 1,13 1,7 2,08 0,75 

 18.54.0  36 70 1,34993 0 0,85 1,13 1,89 2,08 2,08 

 19.29.0  33 75 0,00864 0 0,85 1,13 1,89 2,08 1,32 

 20.4.0  32 75 0 0 0,94 1,13 1,79 2,08 1,89 

 20.39.0  32 75 0 0 1,13 0,94 1,89 2,17 1,98 

 21.14.0  31 74 0 0 0,94 1,13 1,7 2,08 2,36 

 21.49.0  31 74 0 0 0,85 0,94 1,89 2,08 1,51 

 22.24.0  31 78 0 0 0,94 1,13 1,89 2,08 1,6 

 22.59.0  31 80 0 0 0,75 1,23 1,89 2,17 1,04 

 23.34.0  31 80 0 0 1,04 1,04 1,79 2,17 2,26 
16/02/20  0.8.0  30 82 0 0 1,04 1,13 1,89 2,17 1,32 

 0.43.0  30 82 0 0 0,85 1,13 1,89 2,08 1,32 

 1.20.0  30 85 0 0 0,75 1,04 1,89 2,17 2,17 

 1.55.0  29 85 0 0 1,04 1,13 1,89 2,17 1,98 

 2.29.0  29 90 0 0 0,85 1,23 1,89 2,17 2,17 

 3.5.0  29 90 0 0 0,85 0,94 1,89 2,08 1,89 

 3.39.0  29 92 0 0 0,85 1,23 1,89 2,17 1,79 

 4.16.0  29 92 0 0 1,04 0,94 1,79 2,08 1,04 

 4.51.0  29 92 0 0 0,85 1,13 1,89 2,17 1,79 

 5.28.0  29 90 0 0 1,13 1,23 1,6 2,08 1,51 

 6.2.0  29 92 0 0 1,13 1,13 1,79 1,98 1,51 

 6.38.0  28 90 0 0 1,04 1,13 1,42 1,89 1,51 

 7.13.0  28 81 0,05066 0 0,85 1,23 1,79 2,08 1,6 

 7.58.0  29 81 0,34788 0 0,85 1,23 1,51 1,98 2,26 

 8.32.0  29 76 0,34788 0 0,94 1,13 1,79 1,98 2,17 

 9.7.0  31 63 0,57672 0 1,04 1,23 1,7 1,98 2,17 

 9.42.0  32 60 1,11069 0 1,04 1,13 1,79 2,08 1,98 

 10.16.0  37 62 2,89941 0 1,04 1,23 1,79 2,08 1,42 

 10.51.0  37 62 2,89941 0 0,94 1,13 1,32 2,08 1,23 

 11.26.0  37 72 4,55183 0 0,94 0,94 1,79 2,08 1,6 

 12.1.0  39 72 6,93646 0 0,85 1,04 1,51 2,08 1,32 

 12.37.0  34 66 1,05168 0 0,85 1,23 1,6 2,08 1,79 

 13.12.0  34 63 1,05168 0 0,75 1,13 1,6 2,08 1,89 
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DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 

 13.47.0  30 75 2,44261 7 0,94 1,32 1,89 2,08 1,6 

 14.22.0  30 80 2,44261 7 0,85 1,04 1,89 2,08 2,08 

 

 14.57.0  34 80 3,10732 5 0,94 1,13 1,89 2,08 1,32 

 15.32.0  34 78 1,60849 2 1,04 1,23 1,89 2,17 1,13 

 16.7.0  34 78 1,63104 0 0,66 1,32 1,79 1,79 2,17 

 16.42.0  34 76 2,06823 0 0,66 1,13 1,89 2,08 1,79 

 17.17.0  34 76 1,97848 0 0,94 1,13 1,89 2,17 0,94 

 17.52.0  33 75 1,55198 0 0,85 1,23 1,79 2,08 1,13 

 18.27.0  33 70 0,79941 0 0,94 1,04 1,89 1,89 1,6 

 19.2.0  30 70 0,19034 0 0,85 1,13 1,6 1,98 1,89 

 19.36.0  30 75 0,19034 0 1,04 1,13 1,89 1,7 1,79 

 20.11.0  30 75 0,00044 0 1,04 1,13 1,79 1,98 1,6 

 20.46.0  29 75 0 0 1,04 1,04 1,7 1,98 1,23 

 21.49.0  29 74 0 1 0,66 1,13 1,51 2,08 1,89 

 22.25.0  28 74 0 12 0,66 1,23 1,7 1,98 1,51 

 23.0.0  28 78 0 0 0,94 1,13 1,79 1,79 1,98 

 23.35.0  28 80 0 0 0,85 1,04 1,23 1,89 1,04 
17/02/20  0.10.0  28 80 0 0 0,85 1,23 1,7 1,89 1,51 

 0.46.0  28 82 0 0 0,94 1,13 1,42 1,98 1,42 

 1.21.0  28 82 0 0 1,13 1,23 1,7 1,89 1,51 

 1.55.0  28 85 0 0 0,94 1,23 1,7 1,89 2,26 

 2.29.0  28 85 0 0 0,75 1,32 1,6 1,89 1,42 

 3.3.0  28 90 0 0 0,94 0,94 1,6 1,98 1,42 

 3.37.0  28 90 0 0 0,85 1,04 1,6 1,89 1,79 

 4.12.0  28 92 0 0 1,13 1,32 1,51 1,89 2,17 

 4.46.0  28 92 0 0 1,04 1,13 1,79 1,89 2,08 

 5.21.0  28 92 0 0 1,04 1,04 1,6 1,98 1,51 

 5.57.0  27 90 0 3 0,94 1,23 1,7 1,98 2,26 

 6.31.0  27 92 0 0 1,23 1,23 1,7 1,89 1,04 

 7.7.0  27 90 0 0 1,13 1,23 1,6 1,98 2,36 

 7.41.0  28 81 0,51918 0 0,94 1,32 1,51 1,89 1,13 

 8.15.0  28 81 0,51918 0 0,94 1,13 1,7 2,08 1,42 

 8.50.0  31 76 1,32592 0 0,94 1,32 1,7 1,98 2,17 

 9.22.0  36 63 4,10483 0 1,13 1,32 1,79 1,89 2,74 

 9.57.0  35 60 1,11552 8 1,23 1,32 1,7 2,08 1,51 

 10.32.0  29 62 1,14539 0 1,04 1,32 1,7 1,89 2,08 

 11.6.0  30 62 1,90864 0 0,94 1,32 1,7 2,08 2,17 

 11.41.0  30 72 1,90864 0 0,85 1,23 1,79 2,08 2,64 

 12.16.0  31 72 2,02474 0 1,23 1,42 1,6 1,98 2,08 

 12.51.0  33 66 3,80761 0 0,94 1,23 1,79 1,89 1,23 
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DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 

 13.25.0  41 63 7,9959 0 1,13 1,51 1,79 1,89 1,7 

 14.0.0  36 75 7,9959 0 1,04 1,23 1,51 1,7 1,51 

 

 14.35.0  36 80 7,9959 0 1,04 1,32 1,7 1,89 1,13 

 15.9.0  38 80 1,75739 0 1,13 1,13 1,6 1,89 1,7 

 15.44.0  41 78 5,63543 0 1,04 1,42 1,79 1,79 2,08 

 16.18.0  40 78 6,68668 0 1,13 1,23 1,79 1,98 1,7 

 16.53.0  31 76 0,90717 0 1,04 1,23 1,89 2,08 1,98 

 17.27.0  28 76 0,66808 0 1,13 1,23 1,6 2,08 1,7 

 18.2.0  28 75 0,13997 0 1,13 1,13 1,6 1,98 2,08 

 18.37.0  27 70 0,06047 1 0,94 1,32 1,6 1,98 2,36 

 19.12.0  27 70 0,01801 2 0,94 1,13 1,79 1,98 1,98 

 19.47.0  27 75 0,01801 2 1,13 1,23 1,7 1,98 2,26 

 20.22.0  27 75 0 0 0,94 1,23 1,6 1,98 1,89 

 20.57.0  27 75 0 2 1,23 1,23 1,7 2,08 1,79 

 21.32.0  26 74 0 18 1,04 1,23 1,7 1,98 1,42 

 22.7.0  26 74 0 18 1,04 1,23 1,79 1,98 2,08 

 22.42.0  27 78 0 14 1,32 1,42 1,79 2,08 1,51 

 23.17.0  27 80 0 39 1,23 1,32 1,7 1,98 2,17 

 23.52.0  27 80 0 39 0,94 1,23 1,7 1,89 1,6 
18/02/20  0.26.0  27 82 0 1 1,04 1,13 1,89 1,98 1,7 

 1.0.0  27 82 0 4 1,04 1,32 1,89 2,17 2,26 

 1.36.0  27 85 0 4 1,04 1,13 1,79 1,79 1,32 

 2.11.0  27 85 0 37 1,23 1,51 1,89 2,08 1,51 

 2.46.0  27 90 0 31 1,23 1,51 1,79 2,08 1,42 

 3.22.0  26 90 0 3 1,32 1,51 1,7 1,98 1,89 

 3.57.0  26 92 0 7 1,04 1,42 1,79 2,08 1,32 

 4.33.0  26 90 0 7 1,32 1,32 1,79 2,08 1,98 

 5.7.0  26 81 0 0 1,13 1,42 1,7 1,98 2,64 

 5.42.0  26 81 0 0 1,04 1,51 1,79 2,08 1,42 

 6.16.0  26 76 0 0 1,04 1,04 1,6 1,98 2,36 

 6.52.0  26 63 0 0 0,94 1,23 1,7 1,98 1,7 

 7.25.0  26 60 0,09663 0 0,85 1,23 1,89 1,98 1,23 

 8.17.0  28 62 0,92225 0 0,94 1,23 1,7 1,98 2,74 

 8.52.0  29 62 1,34158 0 1,04 1,13 1,6 1,89 2,26 

 9.29.0  29 72 1,34158 0 1,04 1,23 1,7 1,89 1,23 

 10.4.0  32 72 2,89649 0 0,85 1,04 1,79 1,98 2,26 

 10.39.0  35 66 3,34056 0 0,75 1,13 1,79 1,98 1,79 

 11.15.0  29 63 0,4246 1 0,85 1,13 1,51 1,98 1,89 

 11.50.0  27 75 0,53719 13 0,94 1,23 1,79 2,08 1,6 

 12.24.0  27 80 0,53719 13 0,94 1,04 1,89 1,98 1,89 
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DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 

 12.59.0  27 80 0,48067 16 1,04 1,13 1,42 1,98 1,42 

 13.34.0  27 78 0,48067 16 1,04 1,13 1,42 1,89 1,89 

 

 14.10.0  27 78 0,83455 45 0,94 1,13 1,6 1,98 1,89 

 14.45.0  27 76 0,4899 731 0,75 1,13 1,6 2,08 1,04 

 15.19.0  27 76 0,4899 731 0,85 1,13 1,7 1,89 1,89 

 15.54.0  29 75 1,32064 0 0,85 1,13 1,79 1,98 1,98 

 16.29.0  28 70 0,89795 7 0,94 1,23 1,7 1,89 2,08 

 17.4.0  28 70 0,89795 7 0,85 1,04 1,6 1,98 1,6 

 17.39.0  29 75 0,18389 0 1,04 1,32 1,7 1,98 1,32 

 18.14.0  29 75 0,18389 0 0,94 1,13 1,89 1,89 1,6 

 18.49.0  28 75 0,12723 20 0,85 1,23 1,79 2,08 2,08 

 19.25.0  27 74 0,00337 287 0,94 1,23 1,6 2,08 1,6 

 20.0.0  27 74 0 0 1,04 1,04 1,79 1,89 1,7 

 20.35.0  27 90 0 0 0,94 1,23 1,89 1,98 1,79 

 21.9.0  27 92 0 0 0,94 1,04 1,79 1,98 1,7 

 21.44.0  27 90 0 0 0,94 1,04 1,6 1,98 1,42 

 22.20.0  27 81 0 0 1,04 1,13 1,79 1,98 1,98 

 22.55.0  27 81 0 0 0,94 1,23 1,79 2,08 1,79 

 23.29.0  27 76 0 0 0,94 1,23 1,42 1,98 2,26 
19/02/20  0.4.0  27 63 0 1 0,75 1,32 1,13 1,98 1,6 

 0.38.0  27 60 0 1 1,04 1,32 1,7 1,98 1,6 

 1.14.0  26 62 0 1 1,04 1,42 1,42 1,98 1,98 

 1.49.0  26 62 0 0 1,04 1,23 1,7 2,08 1,89 

 2.22.0  26 72 0 0 0,94 1,32 1,6 1,98 1,42 

 2.56.0  26 72 0 0 1,13 1,23 1,79 1,89 1,23 

 3.30.0  26 66 0 0 0,94 1,23 1,79 1,79 1,51 

 4.5.0  26 63 0 0 0,85 1,23 1,42 1,89 1,23 

 4.39.0  26 75 0 0 0,94 1,32 1,6 1,89 2,08 

 5.14.0  26 80 0 0 0,94 1,32 1,42 1,79 2,17 

 5.50.0  26 80 0 0 1,04 1,32 1,6 1,89 1,6 

 6.23.0  26 78 0 0 0,94 1,23 1,7 1,89 2,74 

 6.58.0  26 78 0,00293 0 1,04 1,23 1,32 1,98 0,85 

 7.32.0  26 76 0,00293 0 0,94 1,42 1,7 1,98 1,51 

 8.7.0  26 76 0,28785 0 0,94 1,23 1,04 1,89 2,08 

 8.42.0  28 75 0,57731 25 1,04 1,23 1,32 1,89 0,85 

 9.15.0  27 70 0,51581 4 0,85 1,23 1,32 1,79 2,08 

 9.49.0  27 70 0,51581 4 0,94 1,13 1,42 1,89 2,64 

 10.23.0  27 75 0,74671 2 0,94 1,04 1,7 1,79 1,79 

 10.58.0  29 75 1,32401 0 0,85 1,23 1,32 1,89 1,13 

 11.33.0  29 75 1,39766 0 0,94 1,23 1,42 1,89 1,89 
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DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 

 12.8.0  32 74 2,22738 0 0,94 1,23 1,42 1,98 1,7 

 12.43.0  34 74 3,2123 0 0,85 1,32 1,6 1,98 1,7 

 

 13.18.0  37 78 3,70264 0 1,04 1,13 1,7 1,98 1,98 

 13.53.0  37 80 3,70264 0 0,94 1,13 1,79 1,98 2,17 

 14.28.0  39 80 4,40835 0 1,23 1,23 1,51 1,89 1,32 

 15.3.0  38 82 2,54846 0 0,94 1,32 1,79 2,08 1,79 

 15.39.0  28 82 0,57438 17 1,04 1,13 1,89 1,98 1,98 

 16.13.0  28 85 0,57438 17 0,75 1,13 1,79 2,08 2,17 

 16.48.0  27 85 0,3265 17 0,94 1,13 1,51 1,98 0,94 

 17.23.0  27 90 0,36398 1 0,94 1,04 1,89 2,17 2,08 

 17.58.0  28 90 0,36208 0 1,13 1,23 1,79 1,98 2,17 

 18.33.0  28 92 0,28155 1 0,94 1,13 1,6 1,98 1,51 

 19.8.0  28 92 0,05608 0 1,13 1,42 1,7 1,98 1,7 

 19.43.0  27 92 0 0 1,13 1,13 1,32 1,89 1,98 

 20.19.0  27 90 0 0 0,94 1,23 1,7 1,98 1,32 

 20.54.0  27 92 0 0 1,13 1,23 1,7 1,98 1,89 

 21.29.0  27 90 0 0 0,85 1,42 1,42 1,89 2,17 

 22.5.0  27 81 0 0 1,23 1,32 1,6 1,89 1,13 

 22.40.0  27 81 0 0 0,85 1,23 1,7 1,98 1,23 

 23.16.0  27 76 0 0 0,94 1,23 1,04 1,98 2,08 

 23.51.0  27 63 0 0 0,94 1,23 1,6 1,89 1,98 
20/02/20  0.25.0  27 60 0 0 1,04 1,13 1,42 1,98 0,94 

 1.0.0  27 62 0 0 0,94 1,13 1,7 1,98 1,98 

 1.34.0  27 62 0 0 0,94 1,13 1,7 1,89 1,7 

 2.9.0  27 72 0 0 0,94 1,23 1,7 1,98 2,08 

 2.44.0  27 72 0 0 0,94 1,13 1,51 1,98 2,08 

 3.18.0  27 66 0 0 0,94 1,13 1,42 1,89 1,42 

 3.53.0  27 63 0 0 0,85 1,13 1,6 1,98 2,55 

 4.29.0  27 75 0 0 1,04 1,13 1,6 1,89 1,42 

 5.4.0  27 80 0 0 1,04 1,42 1,42 1,89 0,94 

 5.39.0  27 80 0 0 1,13 1,23 1,32 1,89 1,89 

 6.12.0  27 78 0 0 1,04 1,42 1,42 1,89 1,89 

 6.48.0  27 78 0 0 0,94 1,32 1,7 1,89 1,6 

 7.23.0  27 76 0 0 0,94 1,23 1,7 1,79 1,79 

 7.58.0  27 76 0,17174 0 1,04 1,23 1,42 1,89 2,26 

 8.33.0  30 75 0,79649 0 1,04 1,32 1,42 1,89 1,6 

 9.7.0  33 70 2,16296 0 1,13 1,13 1,6 1,98 2,45 

 9.42.0  36 70 2,76515 0 1,04 1,13 1,6 1,98 1,7 

 10.17.0  36 75 2,76515 0 0,85 1,23 1,7 1,98 1,42 

 10.52.0  37 75 4,36252 0 0,94 1,23 1,7 2,17 1,89 
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DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 

 11.28.0  36 75 1,63924 0 0,85 1,13 1,89 2,17 1,98 

 12.3.0  37 74 1,35871 0 1,04 1,04 1,79 2,08 1,23 

 

 12.38.0  31 74 0,50644 0 0,94 1,23 1,89 1,98 1,98 

 13.13.0  31 78 0,50644 0 0,94 1,13 1,51 1,89 1,04 

 13.48.0  28 80 0,30454 365 1,04 1,13 1,89 1,98 1,7 

 14.22.0  28 80 0,83836 3 0,85 1,23 1,89 2,17 1,79 

 14.57.0  28 82 0,83836 3 1,13 1,23 1,79 2,08 1,98 

 15.31.0  29 82 1,09063 1 1,04 1,13 1,7 2,17 2,26 

 16.6.0  30 85 1,4265 1 0,94 1,32 1,89 2,08 1,7 

 16.41.0  30 85 1,4265 1 1,13 1,04 1,79 2,08 1,79 

 17.16.0  31 90 1,13514 0 1,13 1,23 1,51 1,98 2,08 

 17.51.0  31 90 1,13514 0 0,94 1,23 1,51 2,08 1,6 

 18.26.0  31 92 0,55871 0 1,04 1,13 1,7 1,98 1,79 

 19.1.0  28 92 0,05695 22 1,04 1,32 1,89 1,98 1,79 

 19.35.0  28 92 0,05695 22 0,75 1,23 1,79 1,98 1,51 

 20.10.0  27 90 0 0 0,94 1,23 1,79 2,08 2,17 

 20.45.0  27 92 0 0 0,94 1,13 1,89 1,98 1,89 

 21.20.0  27 90 0 0 0,94 1,23 1,7 1,98 1,42 

 21.55.0  27 90 0 0 0,75 0,94 1,42 1,98 2,08 

 22.30.0  27 92 0 0 0,94 1,13 1,89 2,08 2,17 

 23.5.0  27 90 0 0 0,94 1,13 1,89 2,08 1,6 

 23.40.0  27 81 0 0 0,85 1,32 1,89 1,98 1,89 
21/02/20  0.14.0  27 81 0 0 0,94 1,23 1,79 1,98 1,42 

 0.48.0  27 76 0 0 0,94 1,13 1,79 1,98 1,6 

 1.24.0  27 63 0 0 0,85 1,04 1,79 2,08 1,51 

 1.59.0  27 60 0 0 0,94 1,13 1,6 2,17 1,7 

 2.33.0  27 62 0 0 0,85 1,23 1,89 1,98 0,85 

 3.8.0  27 62 0 0 0,94 1,13 1,6 2,08 1,79 

 3.43.0  27 72 0 0 1,04 1,23 1,89 2,08 1,7 

 4.15.0  27 72 0 0 0,94 1,13 1,79 2,08 2,08 

 4.50.0  27 66 0 0 0,85 1,13 1,89 2,08 1,79 

 5.26.0  26 63 0 0 1,13 1,23 1,79 2,08 1,79 

 6.1.0  26 75 0 0 0,94 0,94 1,79 2,17 1,89 

 6.36.0  27 80 0 0 0,94 1,13 1,7 2,17 1,13 

 7.12.0  27 80 0,05754 0 0,94 1,13 1,42 1,98 2,17 

 7.48.0  27 78 0,05754 0 0,85 1,13 1,79 2,08 2,36 

 8.22.0  29 78 0,6735 0 0,94 1,13 1,7 1,98 2,17 

 8.58.0  31 76 1,32299 0 0,94 1,23 1,79 2,08 2,55 

 9.34.0  33 76 1,7877 0 0,94 1,13 1,7 1,98 2,36 

 10.10.0  39 75 5,52709 0 0,94 1,13 1,89 2,08 1,98 
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DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 

 10.45.0  39 70 5,52709 0 0,85 1,13 1,79 1,98 1,79 

 11.21.0  39 70 4,9858 240 1,04 1,42 1,79 1,98 1,98 

 

 11.56.0  39 75 1,97408 0 0,94 1,04 1,79 1,98 1,13 

 12.32.0  39 75 1,97408 0 0,94 1,13 1,79 1,98 1,42 

 13.7.0  39 75 6,95608 0 1,04 1,13 1,79 1,89 2,08 

 13.42.0  36 74 7,9959 0 1,04 1,13 1,79 1,98 1,98 

 14.17.0  39 74 7,9959 0 0,85 1,23 1,79 2,08 2,64 

 14.52.0  36 78 5,99941 0 0,75 1,13 1,6 2,08 1,7 

 15.26.0  36 80 3,81493 0 0,85 1,13 1,89 2,08 2,17 

 16.1.0  36 80 3,81493 0 0,75 1,04 1,7 2,17 2,17 

 16.35.0  36 82 2,21127 0 1,04 1,13 1,98 2,17 2,08 

 17.11.0  34 82 1,75403 0 0,94 1,23 1,98 2,08 1,79 

 17.46.0  34 85 1,75403 0 1,04 1,13 1,79 2,17 1,42 

 18.21.0  34 85 0,73001 1 1,04 1,13 1,7 2,17 2,55 

 18.56.0  31 90 0,24978 2 0,94 1,13 1,98 2,17 1,98 

 19.31.0  30 90 0,00234 0 0,85 1,13 1,79 2,17 2,36 

 20.5.0  30 92 0,00234 0 0,85 1,13 1,89 1,89 1,6 

 20.40.0  29 92 0 0 0,94 1,04 1,98 2,17 2,08 

 21.14.0  29 92 0 0 0,85 1,13 1,89 2,17 2,17 

 21.49.0  29 90 0 0 0,94 1,32 1,89 2,08 1,98 

 22.24.0  29 92 0 0 0,75 1,23 1,7 1,89 2,17 

 22.59.0  29 92 0 0 1,04 1,23 1,7 2,08 1,7 

 23.33.0  29 92 0 0 0,66 1,04 1,89 1,98 2,36 
22/02/20  0.8.0  29 90 0 0 0,66 1,23 1,79 1,98 1,7 

 0.42.0  29 92 0 0 1,04 1,23 1,79 2,08 1,89 

 1.16.0  29 90 0 0 0,57 1,23 1,89 2,08 2,55 

 1.52.0  28 81 0 0 1,04 1,04 1,89 2,08 2,17 

 2.28.0  28 81 0 0 1,04 1,04 1,89 2,08 2,08 

 3.4.0  28 76 0 0 1,04 1,04 1,89 2,08 1,42 

 3.38.0  28 63 0 0 0,75 1,13 1,79 2,08 1,42 

 4.13.0  28 60 0 5 0,85 1,13 1,79 1,98 2,08 

 4.47.0  27 62 0 5 0,94 1,13 1,79 2,08 2,08 

 5.20.0  27 62 0 5 1,04 1,13 1,79 2,08 1,89 

 5.54.0  27 72 0 2 1,04 1,13 1,51 2,17 1,7 

 6.30.0  27 72 0 0 1,04 1,23 1,79 1,98 2,55 

 7.4.0  27 66 0 0 1,04 1,13 1,79 1,98 1,51 

 7.38.0  27 63 0,01069 0 0,75 1,23 1,7 1,98 0,57 

 8.12.0  27 75 0,33089 8 0,94 1,23 1,7 1,89 1,13 

 8.48.0  30 80 1,11508 0 1,04 1,23 1,7 1,89 1,6 

 9.21.0  32 80 2,0224 0 1,04 1,23 1,7 2,08 1,89 
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DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 

 9.55.0  34 78 2,40498 0 0,94 1,23 1,79 2,08 1,6 

 10.30.0  34 78 2,02533 0 0,94 1,23 1,6 1,89 1,23 
           

 

 11.4.0  34 76 2,02533 0 1,04 1,13 1,89 1,89 1,7 

 11.38.0  31 76 2,37379 141 1,04 1,23 1,89 1,98 2,08 

 12.13.0  31 75 2,37379 141 0,85 1,04 1,6 1,89 1,79 

 12.48.0  33 70 3,04583 0 0,94 1,23 1,79 2,17 1,79 

 13.24.0  36 70 3,31083 0 0,94 1,04 1,6 2,08 0,66 

 13.59.0  37 75 3,37526 0 0,94 1,13 1,98 2,17 2,36 

 14.33.0  37 75 3,37526 0 0,94 0,94 1,7 2,17 2,64 

 15.8.0  35 75 3,49048 0 0,94 1,13 1,89 2,08 2,55 

 15.43.0  33 74 1,9653 0 1,04 1,13 1,89 2,08 1,98 

 16.18.0  33 74 1,9653 0 0,94 1,13 1,89 2,17 1,79 

 16.53.0  33 78 1,31713 0 0,94 1,04 1,89 2,08 1,89 

 17.27.0  33 80 1,31713 0 0,85 1,04 1,89 2,08 2,08 

 18.2.0  33 80 0,47921 0 0,94 1,13 1,6 2,17 1,51 

 18.36.0  32 82 0,16193 0 0,94 1,23 1,98 2,17 1,6 

 19.12.0  31 82 0,02635 0 0,94 1,13 1,51 2,08 1,6 

 19.47.0  30 85 0 0 0,85 1,13 1,89 2,17 1,98 

 20.22.0  30 85 0 0 0,85 1,13 1,89 1,98 1,89 

 20.57.0  30 90 0 0 0,85 0,94 1,89 1,98 0,94 

 21.31.0  29 90 0 0 0,94 1,13 1,79 2,08 2,45 

 22.7.0  29 92 0 0 0,94 1,23 1,98 2,17 2,08 

 22.42.0  29 92 0 0 1,04 1,23 1,89 2,17 2,08 

 23.17.0  29 92 0 0 0,94 1,13 1,89 2,08 2,08 

 23.52.0  29 95 0 0 0,94 1,13 1,89 1,89 2,08 
23/02/20  0.27.0  28 90 0 0 0,94 1,23 1,89 2,17 2,45 

 1.1.0  28 92 0 0 0,94 1,13 1,79 1,98 2,08 

 1.37.0  27 90 0 0 0,85 1,23 1,89 1,98 2,08 

 2.13.0  27 81 0 0 0,94 1,13 1,79 2,08 1,6 

 2.47.0  27 81 0 0 0,94 1,13 1,7 1,98 2,45 

 3.23.0  27 76 0 0 0,94 1,23 1,7 1,98 1,42 

 3.59.0  27 63 0 0 0,85 1,23 1,51 1,98 1,7 

 4.34.0  27 60 0 0 0,85 1,04 1,79 1,89 2,55 

 5.10.0  27 62 0 0 1,13 1,13 1,89 1,89 1,32 

 5.46.0  27 62 0 0 0,85 1,13 1,89 1,98 1,6 

 6.18.0  27 72 0 1 1,04 1,04 1,7 2,08 1,7 

 6.53.0  27 72 0,00044 0 0,94 1,23 1,89 1,98 1,89 

 7.29.0  27 66 0,17174 0 1,04 1,13 1,79 2,08 1,79 

 8.3.0  28 63 0,17174 0 0,94 1,23 1,89 2,08 1,7 
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DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 

 8.39.0  30 75 0,92372 0 0,94 1,23 1,51 2,08 2,55 

 9.14.0  30 80 0,63192 0 1,04 1,13 1,89 2,17 1,98 

 

 9.49.0  30 80 0,63192 0 0,75 1,32 1,98 2,08 1,89 

 10.24.0  32 78 3,67833 0 0,94 1,23 1,79 2,08 2,08 

 10.59.0  32 78 3,67833 0 0,94 1,23 1,79 2,08 1,42 

 11.34.0  35 76 2,17072 0 0,94 1,42 1,51 1,89 1,51 

 12.9.0  35 76 2,17072 0 0,94 1,04 1,89 1,89 2,08 

 12.44.0  35 75 1,74568 0 0,85 1,42 1,79 1,98 1,7 

 13.18.0  36 70 3,22343 0 1,04 1,32 1,7 2,08 1,98 

 13.53.0  34 70 3,67877 0 1,04 1,04 1,7 1,89 1,42 

 14.29.0  36 75 2,51479 0 0,85 1,13 1,51 1,98 2,17 

 15.4.0  34 75 2,25461 0 0,75 1,23 1,7 1,98 1,42 

 15.39.0  34 75 2,5388 0 0,94 1,23 1,6 2,08 1,79 

 16.14.0  36 74 2,09356 0 0,94 1,13 1,7 2,17 1,32 

 16.49.0  36 74 2,09356 0 0,94 1,23 1,89 1,98 2,08 

 17.25.0  33 78 1,31772 0 0,94 1,23 1,79 2,08 2,45 

 18.0.0  33 80 1,31772 0 0,94 1,32 1,79 2,08 1,6 

 18.35.0  33 80 1,16237 0 0,94 1,23 1,7 2,08 2,17 

 19.10.0  34 82 0,74758 0 0,94 1,23 1,79 1,98 0,94 

 19.45.0  31 82 0 0 0,85 1,42 1,7 2,08 1,98 

 20.20.0  30 85 0 0 0,94 1,13 1,79 1,98 1,79 

 20.55.0  30 85 0 0 1,04 1,23 1,89 1,98 1,89 

 21.29.0  30 90 0 0 0,85 1,13 1,89 2,08 1,6 

 22.4.0  30 90 0 0 0,85 1,13 1,6 1,89 1,98 

 22.39.0  30 92 0 0 1,13 1,13 1,7 1,98 1,89 

 23.15.0  29 92 0 0 0,94 1,13 1,42 1,7 2,17 

 23.50.0  29 92 0 0 0,85 1,23 1,7 2,08 2,55 
24/02/20  0.24.0  27 95 0 7 0,75 1,23 1,6 2,08 2,08 

 0.58.0  27 95 0 1 0,94 1,23 1,6 1,89 2,55 

 1.33.0  27 90 0 0 1,13 1,32 1,79 1,98 1,98 

 2.8.0  28 92 0 0 1,04 1,23 1,79 1,89 2,08 

 2.42.0  28 90 0 0 0,94 1,23 1,79 1,89 1,51 

 3.17.0  28 81 0 0 1,04 1,23 1,7 1,98 2,17 

 3.52.0  28 81 0 0 0,94 1,04 1,7 1,89 2,08 

 4.26.0  28 76 0 0 0,75 1,13 1,7 1,79 2,17 

 5.0.0  28 63 0 0 1,04 1,23 1,79 1,79 1,98 

 5.35.0  28 60 0 0 1,13 1,04 1,51 1,98 1,42 

 6.10.0  28 62 0 0 0,94 1,13 1,98 1,79 1,6 

 6.44.0  28 62 0 0 0,85 1,23 1,89 1,89 1,42 

 7.17.0  28 72 0,09165 0 1,04 1,32 1,7 1,98 1,51 
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DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 

 7.52.0  28 72 0,09165 0 0,75 1,13 1,89 1,89 2,36 

 8.27.0  29 66 0,56559 0 1,23 1,23 1,7 1,98 2,17 

 

 9.2.0  31 63 1,30307 0 0,85 1,32 1,7 1,89 2,17 

 9.37.0  33 75 1,79107 0 1,04 1,13 1,79 2,08 1,7 

 10.13.0  36 80 5,97555 0 0,85 1,23 1,89 1,89 1,6 

 10.48.0  36 80 5,97555 0 0,94 1,13 1,79 2,08 2,08 

 11.8.11  38 78 3,70512 0 1,04 1,13 1,7 1,89 1,51 

 11.43.0  39 78 7,9959 0 0,85 1,23 1,89 1,98 1,98 

 12.17.0  39 76 7,9959 0 0,57 1,23 1,7 1,89 1,7 

 12.52.0  40 76 7,9959 0 0,85 1,04 1,79 1,98 1,04 

 13.27.0  40 75 7,9959 0 0,94 1,32 1,6 1,98 1,6 

 14.2.0  40 70 7,9959 0 0,66 1,13 1,6 2,08 1,42 

 14.36.0  41 70 4,01362 0 0,94 1,13 1,89 2,17 1,42 

 15.11.0  41 75 7,9959 0 0,94 1,13 1,89 2,17 1,42 

 15.46.0  41 75 6,24934 0 0,85 1,23 1,89 2,17 1,98 

 16.21.0  38 75 2,72123 0 0,75 1,13 1,89 2,08 1,04 

 16.56.0  38 74 2,99649 0 1,04 1,04 1,89 2,17 1,98 

 17.30.0  38 74 2,99649 0 0,75 1,04 1,89 2,17 2,45 

 18.5.0  34 78 0,95549 0 0,75 1,04 1,89 2,17 2,08 

 18.40.0  33 80 0,47482 0 0,85 1,13 1,89 2,08 2,45 

 19.15.0  32 80 0,11552 0 0,66 1,04 1,89 2,08 2,08 

 19.50.0  32 82 0 0 0,75 1,13 1,79 2,17 2,08 

 20.25.0  31 82 0 0 0,85 1,23 1,89 2,08 1,04 

 21.0.0  31 85 0 0 1,04 1,32 1,79 2,08 1,51 

 21.35.0  31 85 0 0 0,85 1,13 1,89 2,17 1,7 

 22.10.0  30 90 0 0 0,94 1,04 1,89 2,08 0,94 

 22.45.0  30 90 0 0 0,85 1,04 1,79 2,17 1,23 

 23.21.0  30 92 0 0 0,75 1,13 1,89 2,17 2,45 

 23.56.0  30 92 0 0 0,57 1,13 1,98 2,17 1,89 
25/02/20  0.30.0  29 92 0 0 0,85 1,13 1,98 2,08 1,42 

 1.7.0  29 90 0 0 0,85 1,04 1,98 2,08 1,32 

 1.41.0  29 92 0 0 0,94 1,13 1,89 2,17 0,57 

 2.17.0  29 90 0 0 0,94 1,13 1,98 2,08 1,51 

 2.51.0  29 81 0 0 0,94 1,13 1,98 2,17 1,32 

 3.24.0  29 81 0 0 0,85 1,04 1,7 2,08 1,13 

 3.58.0  28 76 0 0 0,85 1,23 1,89 2,08 1,7 

 4.34.0  28 63 0 0 0,94 1,23 1,6 2,17 1,7 

 5.8.0  28 60 0 0 0,94 1,13 1,7 2,08 2,26 

 5.42.0  28 62 0 0 1,04 1,13 1,7 2,08 1,42 

 6.19.0  28 62 0 0 1,13 1,13 1,79 1,98 1,42 
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DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 

 6.54.0  28 72 0,00234 0 1,04 1,23 1,23 1,98 0,85 

 7.30.0  28 72 0,15168 0 0,75 1,13 1,89 1,98 1,6 

 

 8.5.0  28 66 0,15168 0 1,04 1,04 1,13 1,89 1,51 

 8.40.0  30 63 0,45769 0 1,04 1,23 1,7 2,08 1,98 

 9.14.0  30 75 0,45769 0 1,04 1,13 1,6 2,08 1,04 

 9.49.0  33 80 3,03265 0 0,94 1,23 1,79 2,08 1,32 

 10.24.0  37 80 1,68755 0 0,94 1,23 1,7 2,08 2,08 

 10.59.0  37 78 1,68755 0 1,04 1,13 1,79 2,08 1,13 

 11.34.0  37 78 7,84963 0 0,85 1,13 1,89 2,08 1,13 

 12.9.0  36 76 3,7754 0 0,85 1,13 1,32 2,08 1,51 

 12.44.0  41 76 7,9959 0 0,94 1,23 1,6 2,08 2,17 

 13.19.0  41 75 7,9959 0 0,75 1,23 1,6 1,98 1,32 

 13.54.0  41 70 7,9959 0 0,94 1,13 1,89 2,08 1,32 

 14.29.0  40 70 7,9959 0 0,85 1,23 1,7 2,08 1,6 

 15.4.0  39 75 5,6735 0 0,85 0,94 1,79 2,08 1,51 

 15.39.0  37 75 2,17408 0 0,94 1,13 1,42 1,98 1,98 

 16.14.0  37 75 2,17408 0 0,75 1,23 1,79 2,17 1,51 

 16.49.0  37 74 2,93499 0 0,94 1,23 1,89 2,17 1,6 

 17.24.0  37 74 3,19912 0 0,75 1,13 1,89 2,17 0,85 

 17.59.0  36 78 1,82328 0 0,75 1,32 1,98 2,08 0,75 

 18.34.0  35 80 1,14436 0 1,04 1,13 1,89 1,98 1,6 

 19.8.0  33 80 0,13997 0 0,94 1,32 1,89 2,08 0,75 

 19.43.0  33 82 0,13997 0 0,66 1,23 1,89 2,08 1,32 

 20.18.0  32 82 0 0 1,04 1,23 1,89 2,08 0,66 

 20.53.0  31 85 0 0 0,85 1,32 1,98 2,17 1,13 

 21.29.0  31 85 0 0 0,66 1,32 1,6 2,17 0,75 

 22.4.0  30 90 0 0 0,85 1,13 1,98 2,17 1,79 

 22.39.0  30 90 0 0 0,85 1,04 1,7 2,17 1,7 

 23.14.0  30 92 0 0 0,94 1,13 1,89 2,17 1,42 

 23.49.0  30 92 0 0 0,85 1,23 1,98 2,17 1,6 
26/02/20  0.23.0  30 92 0 0 1,51 1,32 1,7 2,08 1,51 

 0.58.0  29 90 0 5 1,23 1,51 1,89 2,17 1,42 

 1.33.0  29 92 0 5 1,32 1,51 1,7 2,08 0,75 

 2.7.0  29 90 0 0 1,32 1,51 1,42 2,08 1,13 

 2.42.0  29 81 0 0 1,23 1,42 1,89 2,17 0,94 

 3.15.0  29 81 0 0 0,75 1,13 1,98 2,17 0,94 

 3.50.0  28 76 0 0 0,85 1,13 1,89 2,08 1,23 

 4.26.0  28 63 0 0 0,94 1,04 1,89 2,17 1,32 

 5.1.0  28 60 0 0 1,23 1,51 1,6 2,08 1,32 

 5.36.0  28 62 0 0 0,75 1,04 1,89 1,98 1,23 



 

289 

DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 

 6.10.0  28 62 0 0 0,85 1,13 1,6 2,17 1,13 

 6.45.0  28 72 0 0 1,13 1,32 1,79 2,17 1,13 

 

 7.18.0  28 72 0,07116 0 1,13 1,32 1,79 2,17 2,08 

 7.54.0  28 66 0,07116 0 0,94 1,23 1,89 2,17 1,32 

 8.29.0  29 63 0,44217 0 0,85 1,04 1,79 2,17 0,85 

 9.4.0  31 75 0,76867 0 1,32 1,32 1,51 2,08 1,13 

 9.39.0  34 80 1,5246 0 1,13 1,42 1,89 2,08 0,75 

 10.14.0  38 80 2,49092 0 0,85 1,13 1,6 2,08 1,6 

 10.49.0  39 78 2,04187 0 0,94 1,13 1,89 1,89 1,04 

 11.24.0  36 78 1,69195 0 0,85 1,13 1,79 2,08 1,98 

 11.59.0  33 76 1,99795 0 0,75 1,04 1,79 2,08 0,66 

 12.34.0  34 76 1,45286 0 0,85 1,23 1,89 2,08 2,17 

 13.9.0  36 75 2,28931 0 0,75 1,13 1,51 1,98 0,94 

 13.44.0  37 70 2,46647 0 0,85 1,13 1,79 2,08 1,6 

 14.19.0  36 70 1,61245 0 0,94 1,32 1,7 2,08 1,98 

 14.54.0  37 75 2,16237 0 0,94 1,13 1,6 2,17 1,13 

 15.29.0  35 75 1,45037 0 1,04 1,23 1,89 2,08 1,04 

 16.3.0  33 75 1,01596 0 0,85 1,04 1,79 2,08 0,47 

 16.38.0  33 74 1,13075 0 0,85 1,23 1,89 2,08 0,94 

 17.13.0  33 74 1,07599 0 0,94 1,13 1,89 2,08 1,42 

 17.48.0  34 78 0,91406 0 0,85 1,13 1,89 2,08 1,23 

 18.23.0  34 80 0,91406 0 0,94 1,23 1,79 2,08 1,42 

 18.58.0  33 80 0,55329 0 0,85 1,13 1,79 1,89 1,42 

 19.33.0  33 82 0,14392 0 0,94 1,13 1,79 1,98 0,75 

 20.8.0  31 82 0,00044 0 1,04 1,13 1,51 1,98 2,26 

 20.43.0  31 85 0 0 1,04 1,23 1,7 2,08 1,98 

 21.18.0  31 85 0 0 1,04 1,13 1,7 1,89 1,6 

 21.53.0  30 90 0 0 1,04 1,13 1,79 1,98 1,6 

 22.28.0  30 90 0 0 0,85 1,04 1,79 1,98 1,7 

 23.3.0  30 92 0 0 0,85 1,04 1,6 1,98 2,17 

 23.39.0  29 92 0 0 1,13 1,13 1,79 1,98 1,23 
27/02/20  0.15.0  29 92 0 0 0,85 1,23 1,7 1,98 1,7 

 0.49.0  29 90 0 0 0,94 1,13 1,89 2,17 0,94 

 1.26.0  29 92 0 0 0,94 1,32 1,42 2,08 1,23 

 2.1.0  29 90 0 0 0,85 1,04 1,89 2,08 1,79 

 2.36.0  29 81 0 0 1,23 1,04 1,7 1,98 0,47 

 3.11.0  28 81 0 0 1,04 1,23 1,51 2,08 0,85 

 3.46.0  28 82 0 0 1,04 1,23 1,7 1,98 1,23 

 4.21.0  28 85 0 0 0,94 1,13 1,79 1,98 1,32 

 4.57.0  28 85 0 0 0,94 1,32 1,79 1,98 1,13 
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DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 

 5.32.0  28 90 0 0 0,94 1,13 1,6 1,98 2,17 

 6.6.0  28 90 0 0 0,66 1,23 1,79 1,89 1,04 

 

 6.40.0  27 92 0 5 0,94 1,13 1,51 1,98 0,94 

 7.15.0  27 92 0 5 0,85 1,13 1,79 1,98 1,7 

 7.49.0  27 92 0,38214 1 0,94 1,13 1,79 2,17 0,85 

 8.26.0  29 90 1,43675 0 1,04 1,23 1,89 1,98 1,6 

 9.2.0  29 75 1,43675 0 0,94 1,23 1,79 1,98 1,51 

 9.37.0  31 80 3,48799 6 0,85 1,04 1,7 2,08 0,85 

 10.12.0  34 80 3,10586 0 0,75 1,13 1,7 1,89 0,85 

 10.47.0  34 78 3,10586 0 0,94 1,04 1,6 1,98 1,23 

 11.22.0  35 78 0,49136 0 0,94 1,23 1,89 1,98 1,79 

 11.57.0  29 76 1,98521 9 0,94 1,23 1,51 2,08 1,13 

 12.31.0  34 76 2,79649 0 0,85 1,04 1,7 1,98 1,79 

 13.6.0  33 75 2,04524 0 0,94 1,04 1,32 2,08 0,85 

 13.41.0  33 70 2,04524 0 0,94 1,13 1,89 1,98 0,75 

 14.16.0  34 70 4,7183 0 0,94 1,04 1,6 1,79 0,47 

 14.51.0  34 76 2,47818 0 1,13 1,23 1,51 1,98 1,42 

 15.26.0  34 63 1,853 0 0,94 1,04 1,7 1,98 2,26 

 16.1.0  35 60 2,67291 0 0,94 1,23 1,7 1,98 0,75 

 16.37.0  35 62 2,20044 0 1,23 1,32 1,6 1,98 1,51 

 17.12.0  36 62 3,49531 0 1,04 1,32 1,89 2,08 0,38 

 17.47.0  33 72 1,43236 0 0,94 0,94 1,79 1,98 1,32 

 18.23.0  33 72 0,72518 0 0,85 1,13 1,7 1,98 1,6 

 18.58.0  31 66 0,23953 0 0,85 1,23 1,51 1,89 1,6 

 19.32.0  31 63 0,23953 0 0,94 1,23 1,6 1,89 1,7 

 20.6.0  30 75 0 0 1,04 1,23 1,6 1,89 1,42 

 20.41.0  30 85 0 0 0,94 1,32 1,51 1,98 0,47 

 21.16.0  30 85 0 0 0,85 1,23 1,51 1,98 1,23 

 21.51.0  30 90 0 0 0,85 1,23 1,79 1,89 0,66 

 22.26.0  30 90 0 0 0,85 1,13 1,6 1,79 1,23 

 23.1.0  29 92 0 0 0,94 1,23 1,6 1,89 1,98 

 23.35.0  29 92 0 0 0,94 1,13 1,6 2,08 1,32 
28/02/20  0.9.0  29 92 0 0 1,13 1,32 1,6 1,89 2,17 

 0.45.0  29 95 0 0 0,94 1,13 1,51 1,89 1,32 

 1.18.0  29 90 0 0 0,94 1,23 1,6 1,98 1,51 

 1.53.0  28 92 0 0 1,04 1,13 1,6 1,98 1,6 

 2.27.0  28 90 0 0 0,85 1,04 1,7 1,79 1,98 

 3.3.0  28 81 0 0 1,04 1,23 1,7 1,89 1,32 

 3.39.0  28 81 0 0 1,04 1,13 1,79 1,98 1,42 

 4.15.0  28 76 0 0 1,04 1,32 1,7 2,08 0,85 
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DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 

 4.49.0  28 63 0 0 0,85 1,04 1,7 1,79 1,42 

 5.22.0  28 60 0 0 0,85 1,13 1,7 2,08 0,94 

 

 5.57.0  28 62 0 0 0,75 1,23 1,79 1,98 2,45 

 6.31.0  28 62 0 0 0,85 1,13 1,7 2,08 1,42 

 7.5.0  27 72 0,01318 0 1,13 1,32 1,6 2,17 1,23 

 7.39.0  28 72 0,29517 0 1,13 1,42 1,89 2,17 1,42 

 8.14.0  31 66 0,87701 0 0,85 1,13 1,6 2,08 1,23 

 8.48.0  31 63 0,87701 0 0,94 1,13 1,89 1,89 1,32 

 9.25.0  33 75 1,26589 0 0,94 1,32 1,79 2,08 2,08 

 9.59.0  37 80 2,19414 0 1,04 1,32 1,79 2,08 1,13 

 10.35.0  29 80 1,03499 0 0,94 1,42 1,7 1,98 1,23 

 11.10.0  31 78 7,9959 1 1,32 1,42 1,7 1,79 1,13 

 11.45.0  34 78 7,9959 0 1,04 1,42 1,6 1,98 1,23 

 12.19.0  34 76 7,9959 0 0,94 1,04 1,42 1,98 1,32 

 12.54.0  35 76 4,05461 1 1,13 1,51 1,51 1,98 1,89 

 13.29.0  35 75 2,794 0 1,04 1,13 1,6 1,89 0,94 

 14.3.0  35 70 2,794 0 0,85 1,13 1,89 1,79 1,98 

 14.38.0  36 70 4,09165 0 1,23 1,51 1,7 1,89 1,23 

 15.13.0  35 75 1,3489 0 1,04 1,42 1,79 1,98 1,7 

 15.48.0  36 75 1,794 0 1,04 1,51 1,79 2,08 0,75 

 16.22.0  34 75 1,09898 0 1,13 1,51 1,51 1,98 1,13 

 16.57.0  34 74 1,09898 0 1,23 1,51 1,7 1,98 0,94 

 17.31.0  33 74 1,18053 0 1,23 1,51 1,51 2,08 1,32 

 18.5.0  33 78 1,18053 0 1,23 1,32 1,6 2,08 1,51 

 18.40.0  34 80 0,60615 0 0,94 1,04 1,79 2,08 1,7 

 19.16.0  34 80 0,60615 0 0,94 1,13 1,79 1,98 1,51 

 19.51.0  32 82 0,03807 0 1,13 1,23 1,7 1,98 1,13 

 20.26.0  30 82 0 0 0,85 1,23 1,79 1,89 1,6 

 21.1.0  29 85 0 0 1,13 1,13 1,7 1,98 1,51 

 21.36.0  29 85 0 0 1,04 1,13 1,7 1,7 2,08 

 22.11.0  28 90 0 0 0,94 1,04 1,6 1,89 1,7 

 22.46.0  29 90 0 0 0,94 1,13 1,6 1,98 1,13 

 23.20.0  29 92 0 0 0,94 1,32 1,79 1,98 1,13 

 23.55.0  28 92 0 0 1,04 1,13 1,79 1,98 1,42 
29/02/20  0.31.0  28 92 0 0 0,94 1,13 1,7 2,08 1,6 

 1.7.0  29 95 0 0 1,13 1,23 1,7 1,98 1,89 

 1.42.0  29 95 0 0 0,94 1,42 1,79 1,89 1,98 

 2.15.0  29 95 0 0 1,13 1,32 1,7 2,08 0,94 

 2.50.0  29 95 0 0 1,13 1,32 1,6 1,98 2,55 

 3.27.0  28 95 0 1 0,85 1,23 1,79 1,79 1,04 
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DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 

 4.3.0  28 95 0 1 1,23 1,42 1,79 1,79 1,79 

 4.39.0  28 95 0 0 0,94 1,23 1,51 1,98 0,75 

 

 5.14.0  28 90 0 0 1,04 1,23 1,7 1,89 0,94 

 5.49.0  28 92 0 0 0,94 1,23 1,7 2,08 1,23 

 6.26.0  28 90 0 0 0,85 1,04 1,51 1,89 1,04 

 7.2.0  28 81 0,00673 0 0,94 1,04 1,7 1,98 2,45 

 7.36.0  28 81 0,00673 0 1,04 1,23 1,79 1,98 1,79 

 8.11.0  31 76 0,73104 0 1,23 1,23 1,79 1,89 0,94 

 8.46.0  34 63 1,14773 0 0,85 1,04 1,7 1,98 1,7 

 9.24.0  36 60 1,63587 0 0,94 1,23 1,79 1,98 0,75 

 9.59.0  34 62 1,66325 0 1,04 1,32 1,51 1,98 0,94 

 10.34.0  34 62 0,4265 0 1,04 1,13 1,7 1,98 1,42 

 11.9.0  34 72 0,4265 0 0,94 1,23 1,51 1,89 1,32 

 11.44.0  35 72 7,32255 0 0,94 1,13 1,79 1,98 0,75 

 12.20.0  36 66 7,9959 0 1,13 1,23 1,79 1,89 1,23 

 12.55.0  37 63 2,5817 0 0,85 1,23 1,6 2,08 2,45 

 13.29.0  37 75 2,5817 0 0,94 1,04 1,6 2,17 1,6 

 14.3.0  37 80 3,64319 0 1,04 1,04 1,6 2,08 1,23 

 14.37.0  35 80 2,68712 0 1,23 1,32 1,89 1,98 1,89 

 15.12.0  35 78 2,40703 0 1,23 1,42 1,79 2,08 1,98 

 15.47.0  35 78 2,40703 0 1,42 1,51 1,79 1,98 1,13 

 16.23.0  34 76 2,48258 15 1,23 1,51 1,79 1,98 1,23 

 16.58.0  37 76 2,44363 0 0,85 1,13 1,89 2,08 1,13 

 17.33.0  35 75 1,57687 0 0,85 1,13 1,6 2,08 1,51 

 18.7.0  35 70 1,57687 0 0,85 1,04 1,42 2,08 1,6 

 18.42.0  36 70 1,43045 0 0,94 1,13 1,98 2,08 1,23 

 19.18.0  36 75 1,43045 0 1,32 1,51 1,6 2,17 0,75 

 19.53.0  32 75 0,03895 0 1,13 1,32 1,79 1,98 1,23 

 20.28.0  31 75 0 0 1,32 1,42 1,79 2,08 1,89 

 21.3.0  31 74 0 0 1,13 1,42 1,7 1,98 1,13 

 21.38.0  30 74 0 0 1,23 1,42 1,89 2,17 1,7 

 22.12.0  30 78 0 0 1,23 1,32 1,79 2,17 1,6 

 22.47.0  30 80 0 0 1,32 1,42 1,89 2,17 1,13 

 23.22.0  30 80 0 0 1,23 1,51 1,89 2,08 0,75 

 23.57.0  29 82 0 0 1,23 1,32 1,89 1,89 1,32 
01/03/20  0.32.0  29 82 0 0 0,85 1,23 1,6 2,08 1,51 

 1.7.0  29 85 0 0 0,85 1,23 1,6 2,08 1,23 

 1.42.0  29 85 0 0 0,94 1,23 1,7 1,98 2,08 

 2.18.0  29 90 0 0 0,94 1,23 1,51 1,98 0,47 

 2.53.0  28 90 0 0 0,94 1,13 1,79 1,98 1,7 
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DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 

 3.28.0  28 92 0 0 0,94 1,13 1,32 1,98 1,04 

 4.3.0  28 92 0 0 0,94 1,23 1,7 2,08 1,32 

 

 4.38.0  28 92 0 0 0,85 1,13 1,79 1,98 1,7 

 5.13.0  28 90 0 0 0,94 1,13 1,79 1,89 1,7 

 5.48.0  28 92 0 0 0,85 1,23 1,7 1,89 1,32 

 6.24.0  28 90 0 0 0,94 1,23 1,79 1,6 0,85 

 6.59.0  28 81 0,0019 0 0,85 1,13 1,79 1,98 0,85 

 7.34.0  28 81 0,22635 0 0,94 1,13 1,79 1,98 2,08 

 8.8.0  28 76 0,22635 0 1,04 1,23 1,7 2,08 1,32 

 8.43.0  31 63 0,82079 0 0,94 1,04 1,89 2,08 1,79 

 9.19.0  31 60 0,82079 0 0,94 1,13 1,7 1,98 2,08 

 9.54.0  33 62 1,14041 0 0,94 1,13 1,23 1,98 1,32 

 10.28.0  38 62 2,30395 0 1,04 1,32 1,6 2,08 2,08 

 11.2.0  38 72 2,30395 0 1,04 1,04 1,79 1,98 1,6 

 11.36.0  37 72 2,88433 0 1,04 1,32 1,6 1,89 2,08 

 12.12.0  35 66 0,94524 0 1,04 1,13 1,7 1,98 1,79 

 12.48.0  35 63 0,94524 0 0,94 1,13 1,79 2,08 1,32 

 13.21.0  38 75 2,95168 0 0,94 1,23 1,7 2,08 1,42 

 13.56.0  36 80 2,48799 0 0,94 1,23 1,7 1,98 1,79 

 14.31.0  36 80 3,8593 0 0,94 1,13 1,6 2,08 1,7 

 15.5.0  35 78 1,71537 0 0,85 1,23 1,79 2,08 1,98 

 15.39.0  35 78 1,71537 0 0,85 1,04 1,89 2,08 1,23 

 16.13.0  34 76 1,22445 78 0,75 1,13 1,79 1,98 1,51 

 16.49.0  36 76 1,62313 0 0,75 1,23 1,51 2,08 1,13 

 17.26.0  36 75 1,62313 0 0,85 0,94 1,89 2,08 1,6 

 18.1.0  35 70 0,99941 9 0,94 1,13 1,79 2,17 1,51 

 18.36.0  34 70 0,67057 25 0,85 1,13 1,89 1,98 1,23 

 19.12.0  32 75 0,06384 0 0,85 1,04 1,42 2,08 1,23 

 19.48.0  32 75 0,06384 0 1,32 1,51 1,89 2,17 1,51 

 20.22.0  31 75 0 0 0,85 1,04 1,6 2,08 1,32 

 20.57.0  31 74 0 0 0,85 1,04 1,89 2,08 2,08 

 21.32.0  31 74 0 0 0,85 1,04 1,89 1,98 1,32 

 22.6.0  30 78 0 0 1,32 1,32 1,89 2,08 1,32 

 22.41.0  30 80 0 0 1,23 1,51 1,79 2,08 1,7 

 23.18.0  30 80 0 0 1,23 1,42 1,89 1,98 1,23 

 23.53.0  30 82 0 9 1,42 1,51 1,7 2,08 1,89 
02/03/20  0.29.0  30 82 0 9 1,13 1,32 1,89 2,17 1,13 

 1.4.0  29 85 0 0 1,23 1,51 1,98 2,17 2,17 

 1.39.0  29 85 0 0 1,23 1,51 1,89 2,17 2,17 

 2.14.0  29 90 0 0 1,23 1,51 1,6 2,26 1,7 
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DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 

 2.49.0  29 90 0 0 0,94 1,04 1,79 1,79 2,08 

 3.23.0  28 92 0 0 0,85 1,13 1,89 2,17 1,6 

 

 3.58.0  28 92 0 0 0,75 1,04 1,6 2,08 1,98 

 4.33.0  28 92 0 1 0,94 1,23 1,79 1,98 1,51 

 5.7.0  28 90 0 0 0,57 1,13 1,6 2,08 1,42 

 5.42.0  28 92 0 0 0,85 1,13 1,79 1,98 1,6 

 6.16.0  28 90 0 0 1,13 1,23 1,32 1,98 0,38 

 6.50.0  28 81 0 0 1,04 1,04 1,89 2,08 1,98 

 7.24.0  28 81 0,12489 0 1,04 1,13 1,6 2,17 1,7 

 7.59.0  28 76 0,12489 0 0,75 1,13 1,7 2,08 1,79 

 8.35.0  31 63 0,71157 0 0,94 1,13 1,6 1,89 1,32 

 9.10.0  32 60 1,17116 0 0,75 1,13 1,79 2,08 1,13 

 9.44.0  32 62 1,17116 0 0,94 1,13 1,89 2,08 1,7 

 10.18.0  34 62 1,31479 0 0,94 1,23 1,79 2,08 2,17 

 10.52.0  37 72 2,86325 0 0,94 1,13 1,32 1,89 1,51 

 11.27.0  37 72 1,93602 0 0,94 1,04 1,79 1,89 1,04 

 12.1.0  39 66 1,94129 0 0,57 1,23 1,89 1,89 1,89 

 12.37.0  39 63 1,94129 0 0,94 1,13 1,79 1,98 0,66 

 13.12.0  40 75 4,1205 0 0,94 1,04 1,89 2,08 1,89 

 13.47.0  40 80 4,1205 0 0,85 1,13 1,89 2,08 1,13 

 14.23.0  39 80 2,29619 0 0,94 0,94 1,89 2,17 2,17 

 14.57.0  39 78 2,29619 0 0,85 1,13 1,98 2,08 1,79 

 15.32.0  40 78 7,9959 0 0,94 1,13 1,79 2,08 1,6 

 16.9.0  39 76 7,9959 0 0,85 1,32 1,51 2,17 1,6 

 16.43.0  39 76 7,9959 0 0,85 1,32 1,89 2,08 1,13 

 17.54.0  34 75 1,35139 0 0,94 1,04 1,98 2,08 1,51 

 18.28.0  34 70 0,58111 0 0,75 1,23 1,89 2,08 1,42 

 19.2.0  33 70 0,11127 0 0,85 1,13 1,89 2,17 0,85 

 19.38.0  32 75 0 0 0,85 1,13 1,89 2,17 1,98 

 20.13.0  31 75 0 0 0,85 1,13 1,98 2,17 1,42 

 20.48.0  31 75 0 0 0,75 1,13 1,98 2,17 1,6 

 21.23.0  31 74 0 0 0,85 1,23 1,89 2,17 1,51 

 21.58.0  31 74 0 0 0,85 1,13 1,7 2,17 1,89 

 22.32.0  31 78 0 0 1,04 1,23 1,89 2,08 1,7 

 23.6.0  30 80 0 0 0,75 1,13 1,98 2,17 1,6 

 23.41.0  30 80 0 0 0,85 1,23 1,7 2,17 1,98 
03/03/20  0.16.0  29 90 0 0 0,94 1,23 1,89 2,17 0,75 

 0.51.0  29 92 0 0 0,85 0,94 1,98 2,17 2,08 

 1.26.0  29 90 0 0 0,85 1,13 1,89 2,08 1,42 

 2.1.0  29 81 0 0 0,94 1,23 1,7 1,98 2,08 
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DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 

 2.36.0  29 81 0 0 1,23 1,51 1,89 2,17 2,45 

 3.11.0  28 76 0 2 0,85 1,04 1,79 2,17 1,42 

 

 3.46.0  28 63 0 2 0,94 0,94 1,79 2,08 0,94 

 4.22.0  28 60 0 0 1,04 1,13 1,89 2,17 1,6 

 4.57.0  28 62 0 0 0,85 1,23 1,89 2,08 1,7 

 5.33.0  28 62 0 0 0,85 1,04 1,89 2,17 1,89 

 6.8.0  28 72 0 1 0,75 1,23 1,7 2,08 1,98 

 6.43.0  27 72 0 0 0,85 1,23 1,89 2,08 1,89 

 7.19.0  27 66 0,05168 0 1,13 1,32 1,79 1,98 1,42 

 7.54.0  27 63 0,05168 0 0,94 1,13 1,7 1,98 0,75 

 8.29.0  30 75 1,13411 0 0,94 1,13 1,51 1,98 2,08 

 9.4.0  33 80 1,57687 0 0,94 1,13 1,7 1,89 1,7 

 9.39.0  34 80 1,48697 0 0,94 1,13 1,7 1,98 1,79 

 10.14.0  35 78 1,64319 0 0,94 1,23 1,51 2,08 1,7 

 10.48.0  37 78 5,91406 0 1,04 1,13 1,6 1,98 1,79 

 11.21.0  37 76 5,91406 0 1,04 1,23 1,51 2,08 1,98 

 11.57.0  39 76 1,81537 0 0,94 1,23 1,79 1,98 0,94 

 12.32.0  39 75 1,81537 0 0,85 1,32 1,89 2,17 1,51 

 13.6.0  36 70 1,53192 0 0,75 1,04 1,7 1,98 0,38 

 13.40.0  40 70 7,9959 0 1,04 1,32 1,89 1,98 1,42 

 14.13.0  40 75 7,9959 0 0,66 1,13 1,89 1,98 1,7 

 14.48.0  40 75 7,9959 0 0,66 1,13 1,98 2,08 1,13 

 15.23.0  40 75 7,9959 0 0,75 1,13 1,89 2,08 1,89 

 15.58.0  36 74 2,78814 0 0,85 1,13 1,98 2,17 1,79 

 16.32.0  36 74 2,78814 0 0,85 1,04 1,89 2,17 0,85 

 18.34.0  33 78 0,68565 0 0,94 1,13 1,79 2,08 1,98 

 19.8.0  33 80 0,21567 0 0,94 1,23 1,98 2,17 0,66 

 19.42.0  33 80 0,21567 0 0,94 1,23 1,98 2,08 1,32 

 20.18.0  31 82 0 0 0,75 1,13 1,98 2,08 2,26 

 20.52.0  31 82 0 0 0,94 1,13 1,6 2,17 1,51 

 21.28.0  28 85 0 15 0,85 1,13 1,89 2,26 1,79 

 22.2.0  29 85 0 2 0,85 1,13 1,89 2,17 2,45 

 22.37.0  28 90 0 0 0,85 1,13 1,89 2,17 1,23 

 23.12.0  28 90 0 0 0,85 1,13 1,89 2,26 2,45 

 23.47.0  28 92 0 0 0,85 1,13 1,51 2,17 1,79 
04/03/20  0.22.0  28 90 0 0 1,04 1,13 1,98 2,36 0,94 

 0.56.0  28 92 0 4 0,94 1,13 1,79 2,08 1,51 

 1.31.0  28 90 0 10 0,57 1,13 1,89 2,17 1,6 

 2.6.0  28 81 0 0 0,85 1,04 1,79 2,17 1,98 

 2.42.0  28 81 0 0 0,94 1,23 1,89 2,17 1,23 
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DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 

 3.18.0  28 76 0 0 0,94 1,23 1,42 1,89 1,13 

 3.53.0  28 63 0 0 0,94 1,04 1,51 2,08 1,32 

 

 4.28.0  27 60 0 0 1,13 1,23 1,79 2,08 0,66 

 5.3.0  27 62 0 0 1,13 1,13 1,79 2,17 1,98 

 5.37.0  28 62 0 0 0,75 1,23 1,79 2,17 2,17 

 6.12.0  27 72 0 8 1,13 1,23 1,89 2,17 2,45 

 6.47.0  28 72 0 1 1,04 1,04 1,79 2,17 2,17 

 7.22.0  28 66 0,07306 0 1,04 1,23 1,79 1,98 2,17 

 7.56.0  28 63 0,07306 0 0,94 1,23 1,6 1,98 1,79 

 8.31.0  29 75 0,73294 0 0,94 1,13 1,7 1,98 1,7 

 9.6.0  31 80 0,95212 0 1,13 1,23 1,7 1,89 1,7 

 9.41.0  32 80 1,54261 0 0,94 1,13 1,79 1,89 1,89 

 10.15.0  32 78 1,54261 0 0,85 1,13 1,79 1,98 1,6 

 10.49.0  38 78 6,22152 0 0,94 1,13 1,89 1,89 2,08 

 11.23.0  38 76 1,20688 0 0,94 1,23 1,79 2,08 2,08 

 11.58.0  37 76 7,53777 0 1,04 1,13 1,79 2,08 1,23 

 12.33.0  36 75 2,72518 0 0,85 1,23 1,89 1,98 1,7 

 13.8.0  36 70 2,72518 0 0,94 1,23 1,89 2,08 1,79 

 14.8.0  30 70 2,29473 5 0,66 1,23 1,98 2,26 2,36 

 14.42.0  31 75 2,24056 0 0,94 1,13 1,89 1,98 0,75 

 15.18.0  31 75 1,38551 0 0,94 0,94 1,79 2,08 1,79 

 15.53.0  32 75 1,60952 0 1,04 1,13 1,79 2,08 1,23 

 16.26.0  32 74 1,60952 0 0,94 1,23 1,79 2,08 2,08 

 17.1.0  28 74 0,48214 8 1,04 1,13 1,32 2,08 1,51 

 17.35.0  28 78 0,48214 8 0,94 1,13 1,89 1,7 1,32 

 18.9.0  29 80 0,38653 2 1,13 1,23 1,79 2,08 1,89 

 18.43.0  28 80 0,24978 1 0,94 1,23 1,89 1,98 2,36 

 19.18.0  28 82 0,01215 0 0,38 1,04 1,7 1,79 1,7 

 19.53.0  27 82 0 0 0,85 1,04 1,7 1,89 1,23 

 20.29.0  28 85 0 0 0,85 1,04 1,7 1,98 1,98 

 21.3.0  28 85 0 0 0,94 1,23 1,79 1,89 1,42 

 21.39.0  28 90 0 0 0,94 1,13 1,7 1,89 1,6 

 22.12.0  28 90 0 0 0,57 1,13 1,7 1,79 1,6 

 22.47.0  28 92 0 0 0,85 1,23 1,32 1,89 2,45 

 23.24.0  28 92 0 0 0,94 1,32 1,6 1,98 1,98 

 23.58.0  28 92 0 0 1,04 1,23 1,7 1,89 1,6 
05/03/20  0.33.0  28 90 0 0 1,04 1,13 1,7 1,89 0,85 

 1.8.0  27 92 0 0 1,04 1,23 1,6 1,98 1,42 

 1.42.0  27 90 0 0 0,85 1,23 1,79 1,98 1,79 

 2.17.0  27 81 0 0 0,94 1,13 1,7 1,98 1,79 
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DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 

 2.52.0  27 81 0 0 0,85 1,23 1,7 1,98 2,08 

 3.26.0  27 76 0 0 1,04 0,94 1,79 1,89 2,36 

 

 4.1.0  27 63 0 0 0,94 1,23 1,7 1,98 1,7 

 4.35.0  27 60 0 0 0,94 1,04 1,51 2,08 1,7 

 5.10.0  27 62 0 0 0,94 1,23 1,7 1,98 1,23 

 5.45.0  27 62 0 0 0,94 1,32 1,42 1,98 2,26 

 6.19.0  27 72 0 0 0,94 1,23 1,89 1,98 2,36 

 6.54.0  27 72 0 0 0,94 1,13 1,79 1,89 1,6 

 7.29.0  28 66 0,06237 0 0,94 1,04 1,79 1,98 1,51 

 8.4.0  28 63 0,06237 0 0,94 1,13 1,89 2,08 2,08 

 8.38.0  30 75 0,87262 0 0,85 1,23 1,79 1,98 1,89 

 9.13.0  31 80 1,49927 0 0,94 1,13 1,7 1,98 1,42 

 9.48.0  31 80 1,49927 0 1,13 1,23 1,79 1,89 1,6 

 10.22.0  32 78 1,96281 0 0,85 1,13 1,51 1,98 1,79 

 10.56.0  32 78 1,96281 0 0,94 1,23 1,7 1,98 2,08 

 11.36.37  35 76 3,40205 0 1,13 1,51 1,79 2,17 2,45 

 12.10.0  35 76 3,37335 0 0,85 1,13 1,7 1,98 1,89 

 12.44.0  33 75 1,04963 1 0,85 1,13 1,79 1,98 1,98 

 13.21.0  33 70 1,04963 1 0,75 1,23 1,7 1,98 1,32 

 13.55.0  30 70 1,04334 12 0,85 1,23 1,7 1,98 1,98 

 14.30.0  35 75 3,347 0 0,85 1,13 1,79 1,89 1,89 

 15.4.0  31 75 0,27657 0 1,04 1,23 1,89 2,08 2,36 

 15.40.0  31 75 0,27657 0 0,94 1,13 1,6 2,08 2,36 

 16.17.0  28 74 0,44012 3 0,85 1,04 1,79 1,98 2,45 

 16.53.0  28 74 0,44012 3 0,94 1,04 1,7 1,89 1,51 

 17.29.0  28 78 0,0653 14 0,85 1,23 1,79 2,08 1,98 

 18.4.0  28 80 0,28243 1 0,94 1,23 1,79 2,08 2,08 

 18.38.0  28 80 0,28243 1 1,13 1,13 1,79 1,98 1,6 

 19.14.0  28 82 0,09707 0 0,94 1,13 1,79 1,89 2,55 

 19.48.0  28 82 0 0 0,75 1,23 1,42 1,89 2,26 

 20.25.0  28 85 0 2 0,85 1,04 1,7 2,17 2,36 

 21.1.0  27 85 0 0 1,13 1,23 1,7 1,98 2,26 

 21.36.0  27 90 0 0 1,04 1,23 1,79 1,98 2,45 

 22.10.0  27 90 0 3 1,13 1,04 1,89 2,08 2,45 

 22.45.0  27 92 0 3 0,94 1,23 1,6 2,08 1,98 

 23.22.0  27 92 0 3 0,85 1,23 1,79 2,08 1,98 

 23.56.0  27 92 0 3 1,04 1,13 1,79 2,08 2,17 
06/03/20  0.31.0  27 95 0 34 1,13 1,23 1,79 2,08 2,08 

 1.5.0  27 95 0 34 0,94 1,23 1,79 1,98 1,32 

 1.40.0  27 95 0 25 1,04 1,23 1,7 1,6 2,55 
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DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 

 2.15.0  26 95 0 24 1,04 1,04 1,6 1,98 1,79 

 2.50.0  27 95 0 36 0,94 1,13 1,79 2,08 1,98 

 

 3.25.0  26 90 0 8 0,94 1,13 1,79 2,17 2,08 

 4.0.0  26 92 0 8 0,94 1,13 1,89 2,08 2,55 

 4.35.0  26 90 0 19 0,85 1,23 1,89 2,08 2,08 

 5.10.0  26 81 0 2 1,13 1,13 1,79 2,17 1,89 

 5.45.0  26 81 0 3 1,13 1,23 1,89 2,17 2,45 

 6.19.0  26 76 0 0 1,04 1,32 1,79 2,08 1,23 

 6.54.0  26 63 0 0 0,85 1,13 1,7 1,98 2,08 

 7.28.0  26 60 0,01215 13 0,94 1,23 1,79 2,08 1,13 

 8.3.0  26 62 0,01215 13 0,94 1,13 1,89 2,08 1,98 

 8.38.0  26 62 0,04919 5 1,04 1,23 1,79 2,08 1,79 

 9.13.0  26 72 0,09458 4 1,23 1,04 1,79 2,08 2,55 

 9.48.0  27 72 0,29766 2 1,04 1,13 1,42 2,08 1,79 

 10.23.0  27 66 0,6817 2 1,23 1,23 1,79 2,08 2,36 

 10.59.0  27 63 0,6817 2 1,04 1,13 1,79 2,17 2,45 

 11.34.0  30 75 1,74466 0 1,04 1,13 1,7 2,17 2,08 

 12.8.0  30 80 1,74466 0 1,13 1,32 1,79 2,17 1,98 

 12.42.0  29 80 2,83397 1 1,13 1,23 1,89 2,08 2,45 

 13.16.0  35 78 3,10249 0 0,94 1,23 1,79 2,08 2,36 

 13.51.0  38 78 3,74612 0 1,04 1,13 1,89 1,89 2,17 

 14.26.0  39 76 3,38214 0 1,13 1,13 1,79 2,08 1,79 

 15.1.0  31 76 2,16881 0 0,94 1,13 1,6 1,89 2,08 

 15.35.0  31 75 2,16881 0 0,85 1,13 1,79 2,08 1,98 

 16.10.0  32 70 2,96969 0 1,04 1,23 1,7 2,08 1,79 

 16.44.0  31 70 1,13411 0 1,13 1,32 1,6 1,98 2,08 

 17.20.0  28 75 0,92182 11 1,04 1,04 1,7 1,98 2,08 

 17.55.0  27 75 0,25271 1 0,85 1,23 1,89 1,98 2,55 

 18.30.0  27 75 0,25271 1 1,04 1,04 1,79 2,08 2,45 

 19.6.0  26 74 0,0082 8 0,94 1,04 1,89 2,17 1,89 

 19.42.0  26 74 0,0082 8 0,94 1,13 1,89 1,98 2,45 

 20.20.0  26 78 0 2 0,94 1,04 1,79 1,98 2,17 

 20.55.0  26 80 0 0 0,75 1,13 1,89 2,08 2,26 

 21.31.0  26 80 0 0 1,04 1,23 1,7 2,08 2,36 

 22.6.0  26 82 0 0 0,94 1,23 1,79 1,98 2,36 

 22.41.0  26 82 0 0 0,94 1,32 1,89 2,17 2,36 

 23.18.0  27 85 0 0 1,04 1,23 1,89 1,98 1,7 

 23.54.0  27 85 0 0 1,04 1,32 1,89 1,98 1,98 
07/03/20  0.29.0  27 90 0 0 0,94 1,23 1,89 2,08 2,08 

 1.4.0  27 90 0 0 1,13 1,42 1,89 1,98 2,08 
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DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 

 1.39.0  27 92 0 0 0,94 1,13 1,89 2,08 2,17 

 2.14.0  26 92 0 0 0,94 1,23 1,7 1,98 2,36 

 

 2.49.0  26 92 0 0 1,23 1,32 1,89 1,98 2,36 

 3.24.0  26 90 0 0 1,04 1,42 1,79 2,08 2,55 

 3.59.0  27 92 0 0 0,94 1,23 1,79 1,98 2,55 

 4.34.0  27 90 0 0 0,94 1,23 1,89 2,08 2,17 

 5.9.0  26 81 0 0 1,04 1,23 1,79 2,08 2,08 

 5.44.0  26 81 0 0 1,04 1,32 1,79 1,98 2,36 

 6.19.0  26 76 0 0 1,04 1,13 1,79 1,98 2,45 

 6.54.0  26 63 0 0 0,85 1,13 1,79 2,08 2,17 

 7.29.0  27 60 0,1429 0 0,85 1,23 1,42 1,89 2,36 

 8.4.0  28 62 0,5104 0 0,94 1,13 1,79 2,08 2,45 

 8.39.0  28 62 0,5104 0 0,85 1,13 1,79 1,98 1,6 

 9.14.0  29 72 1,12577 0 1,04 1,23 1,6 2,08 2,08 

 9.49.0  31 72 1,92328 0 0,94 1,04 1,79 2,08 2,55 

 10.23.0  34 66 2,64612 0 1,13 1,13 1,79 2,08 2,55 

 10.58.0  34 63 2,64612 0 0,85 1,32 1,7 2,08 2,36 

 11.33.0  39 75 6,19663 0 1,04 1,32 1,79 2,08 2,45 

 12.7.0  39 80 7,31083 0 0,94 1,04 1,89 2,17 2,08 

 12.43.0  39 80 7,31083 0 0,85 1,23 1,7 2,08 1,98 

 13.20.0  37 78 2,72269 0 0,85 1,23 1,7 1,98 2,45 

 13.55.0  39 78 2,92138 0 0,94 1,23 1,79 1,89 1,6 

 14.31.0  35 76 4,13163 0 0,85 1,13 1,7 1,89 1,89 

 15.5.0  35 76 4,13163 0 0,94 1,04 1,79 2,08 2,45 

 15.40.0  35 75 2,4694 0 0,94 1,13 1,7 1,98 2,08 

 16.13.0  32 70 0,57189 0 0,85 1,13 1,79 1,98 2,45 

 16.49.0  32 70 0,57189 0 0,94 1,13 1,79 1,89 2,45 

 17.24.0  30 75 2,11991 0 0,94 1,13 1,6 2,08 1,98 

 17.58.0  34 75 1,0243 0 0,94 1,13 1,6 1,98 1,79 

 18.33.0  34 75 1,0243 0 0,85 1,23 1,7 1,98 2,08 

 19.7.0  30 74 0,05842 0 0,57 1,23 1,79 1,79 2,36 

 19.42.0  30 74 0,05842 0 1,04 1,32 1,89 1,89 1,98 

 20.18.0  28 78 0 0 0,94 1,32 1,7 1,98 2,55 

 20.53.0  28 80 0 0 0,85 1,23 1,7 1,98 1,98 

 21.27.0  28 80 0 0 0,94 1,13 1,79 1,89 2,64 

 22.2.0  28 82 0 0 1,13 1,13 1,79 1,98 1,32 

 22.37.0  27 82 0 0 1,04 1,23 1,7 1,98 1,7 

 23.13.0  27 85 0 0 0,85 1,13 1,79 1,89 1,6 

 23.49.0  27 85 0 1 1,13 1,23 1,89 2,08 2,08 
08/03/20  0.25.0  27 90 0 0 1,04 1,32 1,79 1,98 2,45 
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DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 

 1.0.0  27 90 0 0 0,85 1,13 1,7 2,08 2,17 

 1.36.0  27 92 0 0 0,94 1,13 1,79 1,98 1,98 

 

 2.11.0  27 92 0 0 0,94 1,04 1,7 2,17 2,45 

 2.46.0  27 92 0 0 0,85 1,23 1,79 2,08 1,32 

 3.21.0  27 95 0 0 0,94 1,13 1,89 2,17 1,89 

 3.56.0  27 95 0 0 1,04 1,04 1,79 2,08 2,45 

 4.31.0  27 95 0 0 1,04 1,23 1,89 1,98 2,17 

 5.5.0  27 95 0 0 0,94 1,23 1,89 1,98 2,08 

 5.40.0  27 90 0 0 1,04 1,13 1,79 1,98 1,89 

 6.14.0  27 92 0 0 0,94 1,13 1,7 2,08 2,26 

 6.49.0  27 90 0 0 0,85 1,13 1,98 2,08 2,26 

 7.24.0  27 81 0 0 0,85 1,32 1,89 2,08 2,55 

 7.59.0  27 81 0,15271 0 0,94 1,04 1,79 1,98 2,45 

 8.34.0  28 76 0,8243 0 0,94 1,04 1,89 2,08 2,45 

 9.9.0  33 63 1,89107 0 0,94 1,04 1,79 2,08 1,98 

 9.44.0  33 60 1,89107 0 0,94 1,23 1,79 2,08 1,51 

 10.19.0  35 62 2,60556 0 0,85 1,13 1,79 1,98 2,45 

 10.54.0  36 62 2,81933 0 0,75 1,04 1,98 1,98 2,17 

 11.27.0  35 72 3,56852 0 0,85 1,23 1,7 1,98 1,98 

 12.3.0  35 72 3,56852 0 0,94 1,13 1,7 1,89 1,79 

 12.37.0  36 66 1,57101 0 0,85 1,13 1,89 1,98 2,45 

 13.13.0  34 63 2,00571 0 0,85 1,23 1,79 1,89 2,45 

 13.49.0  34 75 2,00571 0 0,94 1,13 1,79 1,98 2,17 

 14.22.0  34 80 1,85549 0 0,75 1,13 1,7 1,89 1,89 

 14.56.0  31 80 4,50556 0 0,75 1,23 1,6 1,89 2,36 

 15.31.0  31 78 4,50556 0 0,85 1,23 1,79 1,98 1,6 

 16.6.0  32 78 2,62313 0 0,85 1,23 1,7 1,89 1,89 

 16.41.0  32 76 2,42987 0 1,04 1,23 1,79 1,98 1,79 

 17.18.0  33 76 1,38067 0 1,04 0,94 1,79 1,89 2,55 

 17.53.0  33 75 1,38067 0 0,85 1,13 1,7 1,98 2,08 

 18.29.0  30 70 0,43968 0 0,94 1,13 1,6 2,08 1,89 

 19.3.0  30 70 0,43968 0 0,94 1,23 1,79 1,89 1,6 

 19.39.0  29 75 0 0 0,94 1,13 1,7 1,89 1,32 

 20.12.0  29 75 0 0 0,66 1,13 1,79 1,98 1,51 

 20.46.0  29 75 0 0 1,04 1,13 1,6 1,7 2,45 

 21.19.0  28 74 0 0 0,94 1,32 1,7 2,08 1,98 

 21.55.0  28 74 0 0 0,94 1,13 1,7 2,08 2,26 

 22.31.0  28 78 0 0 1,04 1,23 1,79 1,89 2,08 

 23.7.0  28 80 0 0 1,04 1,13 1,79 1,89 1,79 

 23.42.0  28 80 0 0 1,13 1,13 1,7 1,98 2,36 
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DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 
09/03/20  0.17.0  28 82 0 0 1,04 1,23 1,79 1,79 2,45 

 0.52.0  28 82 0 0 1,04 1,23 1,89 1,89 2,36 

 

 1.27.0  28 85 0 0 0,94 1,23 1,7 1,89 2,45 

 2.2.0  28 85 0 0 1,04 1,13 1,89 1,89 1,7 

 2.36.0  28 90 0 0 0,94 1,23 1,7 1,98 1,23 

 3.11.0  28 90 0 0 1,13 1,23 1,7 1,98 2,55 

 3.46.0  28 92 0 0 1,23 1,23 1,89 1,98 2,08 

 4.20.0  28 92 0 0 0,85 1,13 1,89 1,98 2,17 

 4.55.0  27 92 0 0 0,85 1,13 1,79 2,08 1,98 

 5.30.0  27 90 0 0 1,04 1,13 1,89 1,98 1,89 

 6.5.0  27 92 0 0 1,04 1,23 1,89 2,08 1,6 

 6.40.0  27 90 0 0 0,94 1,13 1,79 2,08 2,08 

 7.15.0  27 81 0,04773 0 1,04 1,13 1,79 2,17 2,45 

 7.50.0  27 81 0,04773 0 0,94 0,94 1,79 2,17 2,45 

 8.25.0  28 76 0,40556 0 1,04 1,23 1,7 1,89 2,55 

 9.0.0  30 63 0,76428 0 0,94 1,13 1,7 1,98 1,79 

 9.35.0  34 60 1,74568 0 0,94 1,23 1,89 1,98 2,55 

 10.10.0  34 62 1,74568 0 0,94 1,23 1,79 1,98 1,98 

 10.45.0  37 62 4,15798 0 0,94 1,32 1,79 2,08 1,7 

 11.19.0  37 72 4,15798 0 1,04 1,32 1,7 1,98 2,26 

 11.55.0  40 72 7,9959 0 0,94 1,23 1,7 2,08 1,6 

 12.29.0  38 66 3,79839 0 0,94 1,13 1,89 1,89 1,89 

 13.3.0  38 63 4,51772 0 0,94 1,13 1,7 1,98 2,08 

 13.39.0  38 75 4,51772 0 0,94 1,32 1,7 1,89 1,6 

 14.14.0  39 80 7,18785 0 0,94 1,13 1,7 1,98 2,08 

 14.50.0  39 80 7,18785 0 0,94 1,13 1,7 1,98 1,6 

 15.26.0  36 78 4,606 0 0,85 1,23 1,89 2,17 1,6 

 16.1.0  38 78 7,9959 0 0,85 1,13 1,79 1,98 2,64 

 16.35.0  38 76 7,9959 0 0,85 1,23 1,79 1,98 2,36 

 17.10.0  44 76 7,9959 0 0,94 1,13 1,89 2,08 2,08 

 17.44.0  42 75 4,71786 0 0,85 1,13 1,89 1,98 1,98 

 18.17.0  42 70 4,71786 0 0,75 1,04 1,89 1,98 1,23 

 18.52.0  42 70 3,10044 0 0,94 1,04 1,79 1,98 1,98 

 19.26.0  38 75 0,98038 0 0,85 1,13 1,7 1,98 1,98 

 20.1.0  32 75 0 0 1,04 1,13 1,89 2,17 2,55 

 20.35.0  31 75 0 0 0,85 1,13 1,79 1,98 2,45 

 21.9.0  31 74 0 0 0,94 1,13 1,89 1,98 1,6 

 21.43.0  31 74 0 0 0,75 1,13 1,51 2,08 1,42 

 22.20.0  30 78 0 0 0,94 1,23 1,79 2,08 1,7 

 22.56.0  30 80 0 0 0,75 1,13 1,89 2,08 1,7 
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DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 

 23.30.0  30 80 0 0 0,94 1,13 1,7 2,08 1,98 
10/03/20  0.4.0  29 90 0 0 0,85 1,13 1,7 1,98 1,98 

 

 0.39.0  29 92 0 0 0,94 1,13 1,79 2,08 1,42 

 1.15.0  27 90 0 2 0,85 1,13 1,89 1,98 1,79 

 1.50.0  27 81 0 0 1,13 1,23 1,79 1,89 1,98 

 2.24.0  27 81 0 0 0,94 1,04 1,51 1,98 1,98 

 3.0.0  27 76 0 0 0,94 1,13 1,79 2,08 1,6 

 3.36.0  27 63 0 0 0,94 1,23 1,7 1,98 2,17 

 4.12.0  27 60 0 0 1,04 1,13 1,7 2,08 2,45 

 4.47.0  27 62 0 0 0,94 1,23 1,6 1,89 1,79 

 5.22.0  27 62 0 0 1,13 1,23 1,6 2,08 1,7 

 5.57.0  27 72 0 0 0,94 1,23 1,79 1,89 1,13 

 6.32.0  27 72 0 0 0,94 1,13 1,7 1,98 2,08 

 7.8.0  27 66 0,01742 0 1,04 1,04 1,7 1,89 2,36 

 7.43.0  27 63 0,01742 0 1,04 1,23 1,7 1,98 2,26 

 8.16.0  28 75 0,28785 0 1,04 1,04 1,89 1,98 2,08 

 8.50.0  32 80 0,78272 0 0,94 1,23 1,7 1,89 1,23 

 9.23.0  33 80 1,4284 0 0,94 1,04 1,79 1,89 1,6 

 9.57.0  33 78 1,4284 0 1,13 1,32 1,7 1,98 2,45 

 10.32.0  35 78 1,83294 0 1,13 1,23 1,79 1,89 1,23 

 11.7.0  36 76 4,01113 0 0,85 1,23 1,7 1,89 1,79 

 11.42.0  38 76 4,92094 0 0,85 1,13 1,7 1,98 1,23 

 12.17.0  38 75 4,92094 0 0,85 1,13 1,79 1,89 1,98 

 12.52.0  40 70 4,4284 0 1,13 1,23 1,6 1,89 2,45 

 13.27.0  40 70 5,57291 0 1,04 1,23 1,7 1,98 1,51 

 14.2.0  37 75 4,93016 0 0,75 1,04 1,7 1,98 1,79 

 14.37.0  37 75 4,93016 0 0,94 1,13 1,7 1,98 2,64 

 15.12.0  36 75 2,83104 0 0,94 1,13 1,6 1,98 2,36 

 15.47.0  36 74 2,83104 0 1,04 1,13 1,79 1,89 2,08 

 16.22.0  38 74 3,54758 0 1,04 1,13 1,79 1,98 2,08 

 16.57.0  38 78 7,9959 0 0,94 1,23 1,79 1,89 1,42 

 17.32.0  43 80 7,65871 0 0,75 1,23 1,6 1,89 2,17 

 18.7.0  36 80 0,97599 0 0,85 1,13 1,79 2,08 2,55 

 18.42.0  34 82 0,64758 0 0,94 1,13 1,79 1,98 2,55 

 19.17.0  34 82 0,64758 0 1,04 1,23 1,7 1,7 2,26 

 19.52.0  32 85 0 0 0,94 1,13 1,79 1,89 1,79 

 20.27.0  32 85 0 0 0,94 1,13 1,7 1,98 2,45 

 21.2.0  32 90 0 0 0,94 1,13 1,6 1,98 2,64 

 21.37.0  31 90 0 0 1,04 1,32 1,7 1,98 2,64 

 22.11.0  31 92 0 0 0,94 1,23 1,6 1,89 2,45 
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DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 

 22.46.0  31 92 0 0 1,04 1,23 1,7 1,89 1,79 

 23.21.0  30 92 0 0 0,94 1,13 1,79 1,89 2,55 
  23.56.0  30 95 0 0 0,94 1,13 1,6 1,89 1,79 
11/03/20  0.31.0  30 95 0 0 0,85 1,32 1,79 1,7 2,55 

 1.7.0  30 95 0 0 0,94 1,23 1,79 1,98 2,64 

 1.43.0  29 90 0 0 1,13 1,13 1,79 2,08 2,45 

 2.16.0  29 92 0 0 1,04 1,42 1,79 2,08 2,45 

 2.50.0  29 90 0 0 1,04 1,23 1,7 1,98 1,79 

 3.23.0  29 81 0 0 0,94 1,13 1,51 1,98 1,89 

 3.57.0  29 81 0 0 1,04 1,04 1,6 2,08 2,55 

 4.31.0  28 76 0 0 0,85 1,23 1,7 1,98 2,26 

 5.7.0  28 63 0 0 0,94 1,13 1,79 1,98 2,08 

 5.41.0  28 60 0 0 0,94 1,04 1,79 1,98 2,26 

 6.15.0  28 62 0 0 0,94 1,04 1,89 2,17 2,17 

 6.50.0  28 62 0 0 0,94 1,23 1,89 1,98 2,36 

 7.24.0  28 72 0,10542 0 1,04 1,13 1,79 2,08 1,42 

 8.0.0  28 72 0,10542 0 0,94 1,23 1,89 2,08 2,74 

 8.35.0  31 66 0,45286 0 0,94 1,13 1,79 1,98 2,74 

 9.10.0  32 63 0,56501 0 0,85 1,13 1,79 2,08 1,98 

 9.44.0  32 75 0,56501 0 0,94 1,13 1,79 2,08 2,64 

 10.19.0  34 80 0,65886 0 0,94 1,23 1,79 2,08 1,89 

 10.54.0  35 80 0,71537 0 0,94 1,13 1,79 2,08 2,45 

 11.29.0  37 78 6,02723 0 1,04 1,23 1,79 2,08 2,55 

 11.40.24  41 78 7,9959 0 0,94 1,13 1,51 2,17 2,45 

 12.14.0  41 76 7,9959 0 0,85 1,13 1,79 2,08 1,79 

 12.49.0  40 76 2,16823 0 0,94 1,04 1,79 1,98 2,64 

 13.24.0  40 75 2,16823 0 0,94 1,04 1,79 1,79 2,74 

 13.59.0  39 70 2,28785 0 1,04 1,13 1,7 1,89 2,36 

 14.2.3  39 70 2,00673 0 0,94 1,23 1,7 1,98 2,74 

 14.37.0  39 75 2,00673 0 1,04 1,13 1,7 1,98 2,55 

 15.11.0  42 75 3,11903 0 0,75 1,13 1,79 1,98 2,64 

 15.46.0  42 75 7,95154 0 1,04 1,32 1,79 1,89 2,74 

 16.21.0  42 74 7,95154 0 0,85 1,23 1,79 1,98 2,74 

 16.56.0  39 74 3,08287 0 1,04 1,13 1,7 1,89 2,17 

 17.31.0  34 78 0,69546 0 1,04 1,23 1,6 2,08 1,98 

 18.6.0  34 80 0,67584 0 1,04 1,04 1,89 2,08 1,7 

 18.41.0  34 80 0,35578 0 1,04 1,04 1,89 2,08 1,6 

 19.16.0  34 82 0,35578 0 0,94 1,23 1,89 1,98 2,26 

 19.51.0  32 82 0 0 0,85 1,32 1,79 2,17 2,55 

 20.26.0  32 85 0 0 0,94 1,13 1,89 2,08 2,08 
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DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 

 21.1.0  31 85 0 0 0,94 1,13 1,89 2,08 1,98 

 21.36.0  31 90 0 0 0,85 1,23 1,89 2,17 2,64 

 

 22.11.0  31 90 0 0 0,94 1,13 1,89 2,17 2,26 

 22.46.0  31 92 0 0 1,04 1,32 1,89 2,08 2,08 

 23.21.0  31 92 0 0 1,04 1,42 1,89 2,08 1,7 

 23.56.0  30 92 0 0 1,13 1,51 1,89 1,98 1,79 
12/03/20  0.30.0  30 95 0 0 0,85 1,13 1,89 2,17 2,17 

 1.5.0  30 95 0 0 0,94 1,04 1,6 2,08 1,42 

 1.40.0  30 95 0 0 0,94 1,13 1,89 2,17 2,55 

 2.17.0  29 95 0 0 0,85 1,23 1,79 1,98 1,79 

 2.51.0  29 95 0 0 1,13 1,13 1,79 1,98 1,98 

 3.24.0  29 90 0 0 1,13 1,23 1,89 2,17 1,79 

 3.59.0  29 92 0 0 0,85 1,23 1,7 1,98 1,89 

 4.33.0  29 90 0 0 1,04 1,32 1,89 1,98 2,17 

 5.7.0  28 81 0 0 1,04 1,13 1,51 1,89 1,98 

 5.43.0  28 81 0 0 0,85 1,04 1,79 2,08 1,98 

 6.16.0  28 76 0 0 0,94 1,23 1,7 2,08 2,55 

 6.50.0  28 63 0 0 0,94 1,23 1,6 1,98 2,08 

 7.25.0  28 60 0,18155 0 1,04 1,13 1,79 1,98 1,6 

 7.59.0  28 62 0,18155 0 0,94 1,13 1,79 2,08 2,74 

 8.35.0  31 62 0,48594 0 0,94 1,23 1,6 1,89 2,26 

 9.10.0  32 72 0,58258 0 1,23 1,04 1,7 1,89 2,55 

 9.44.0  34 72 0,67057 0 0,85 1,13 1,7 1,98 2,74 

 10.19.0  35 66 0,76955 0 0,94 1,13 1,79 1,98 1,7 

 10.54.0  37 63 6,48799 0 1,04 1,23 1,51 1,89 2,17 

 11.29.0  37 75 6,48799 0 1,04 1,13 1,79 1,89 2,08 

 12.4.0  39 80 7,85344 0 1,04 1,23 1,7 1,89 2,08 

 12.39.0  41 80 7,9959 0 1,04 1,23 1,79 2,08 2,36 

 13.14.0  42 78 1,84861 0 0,94 1,13 1,79 1,98 1,89 

 13.49.0  38 78 7,9959 0 0,94 1,04 1,89 2,08 2,26 

 14.24.0  40 76 7,9959 0 0,85 1,04 1,89 2,17 1,6 

 14.59.0  39 76 4,20922 0 0,94 1,13 1,79 2,08 1,89 

 15.34.0  34 75 0,57438 0 0,94 1,23 1,51 2,08 1,6 

 16.9.0  34 70 0,57438 0 0,85 1,13 1,89 2,08 1,79 

 16.44.0  33 70 0,45432 0 1,04 1,13 1,98 2,17 1,6 

 17.19.0  33 75 0,7896 0 0,94 1,13 1,89 1,98 1,89 

 17.54.0  33 75 0,8287 0 0,94 1,13 1,51 2,08 1,7 

 18.29.0  34 75 0,53631 0 0,94 1,23 1,42 2,08 2,64 

 19.4.0  33 74 0,1287 0 0,94 1,13 1,89 2,17 2,08 

 19.39.0  32 74 0 0 0,94 1,23 1,89 2,08 1,6 
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DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 

 20.14.0  32 78 0 0 0,85 1,23 1,79 2,08 2,74 

 20.49.0  31 80 0 0 0,85 1,13 1,89 2,08 1,89 

 

 21.24.0  31 80 0 0 0,94 1,13 1,89 2,17 2,36 

 21.59.0  31 82 0 0 0,94 1,13 1,89 2,08 2,26 

 22.34.0  30 82 0 0 0,85 1,23 1,89 2,17 2,55 

 23.9.0  30 85 0 0 0,94 1,23 1,79 2,08 1,79 

 23.44.0  29 85 0 0 0,85 1,23 1,79 2,08 1,32 
13/03/20  0.20.0  29 90 0 0 1,04 1,13 1,89 2,08 1,7 

 0.55.0  29 90 0 0 1,04 1,13 1,6 2,17 0,94 

 1.29.0  29 92 0 0 0,94 1,32 1,7 1,89 1,23 

 2.4.0  29 92 0 0 1,04 1,23 1,79 1,98 1,23 

 2.40.0  28 92 0 0 1,04 1,32 1,79 1,98 2,45 

 3.15.0  28 90 0 0 0,85 1,13 1,89 1,89 2,55 

 3.50.0  28 92 0 0 1,04 1,13 1,6 1,89 1,6 

 4.23.0  28 90 0 0 1,13 1,32 1,7 1,98 1,7 

 4.58.0  27 81 0 0 1,04 1,23 1,6 1,98 2,17 

 5.32.0  27 81 0 0 1,04 1,42 1,7 1,89 1,89 

 6.7.0  27 76 0 0 1,04 1,13 1,79 1,98 2,26 

 6.42.0  27 63 0 0 1,04 1,04 1,79 1,89 1,98 

 7.19.0  27 60 0,09854 0 1,04 1,13 1,7 1,98 1,98 

 7.54.0  27 62 0,09854 0 0,85 1,13 1,79 2,08 1,89 

 8.29.0  28 62 0,33675 0 1,13 1,04 1,79 2,08 2,26 

 9.5.0  31 72 0,60264 0 0,94 1,42 1,79 1,98 2,26 

 9.41.0  31 72 0,60264 0 1,13 1,23 1,7 1,89 2,36 

 10.16.0  34 66 1,21757 0 0,94 1,42 1,7 2,08 2,64 

 10.51.0  35 63 1,01303 0 0,94 1,23 1,89 1,89 2,36 

 11.25.0  37 75 6,60615 0 0,94 1,04 1,7 1,89 2,64 

 12.0.0  39 80 7,96179 0 1,04 1,23 1,7 1,89 2,55 

 12.36.0  41 80 7,9959 0 1,04 1,23 1,79 2,08 2,74 

 13.11.0  43 78 7,9959 0 0,85 1,13 1,89 1,89 2,64 

 13.46.0  42 78 7,9959 0 0,85 1,13 1,79 1,98 1,79 

 14.21.0  40 76 7,9959 0 0,94 1,23 1,7 1,98 2,64 

 14.56.0  41 76 7,9959 0 0,94 1,23 1,89 1,98 2,74 

 15.31.0  42 75 7,9959 0 0,75 1,13 1,79 2,08 2,74 

 16.6.0  41 70 7,9959 0 0,94 1,13 1,7 2,08 2,74 

 16.41.0  41 70 4,12138 0 1,04 1,13 1,79 1,98 2,17 

 17.17.0  37 75 1,42987 0 0,94 1,23 1,6 2,17 2,64 

 17.52.0  37 75 1,42987 0 1,04 1,23 1,89 2,08 2,55 

 18.26.0  38 75 1,7593 0 0,94 1,04 1,79 2,08 2,55 

 19.1.0  34 74 0,19517 0 1,04 1,23 1,7 2,08 2,36 
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DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 

 19.36.0  34 74 0,19517 0 1,04 1,04 1,89 2,08 2,64 

 20.10.0  32 78 0 0 0,94 1,13 1,89 2,08 2,64 

 

 20.45.0  32 80 0 0 1,04 1,13 1,79 2,08 1,98 

 21.20.0  30 80 0 0 1,23 1,23 1,7 2,17 2,17 

 21.55.0  31 82 0 0 0,85 1,13 1,89 2,08 1,51 

 22.30.0  31 82 0 0 0,85 1,23 1,89 2,08 1,51 

 23.5.0  30 85 0 0 0,94 1,13 1,89 2,08 2,36 

 23.40.0  30 85 0 0 1,04 1,13 1,79 2,08 2,36 
14/03/20  0.14.0  29 90 0 0 1,04 1,13 1,79 1,98 1,79 

 0.49.0  29 90 0 0 0,94 1,13 1,7 1,98 2,17 

 1.25.0  28 92 0 2 0,94 1,13 1,79 2,08 2,08 

 2.0.0  28 92 0 0 0,94 1,13 1,7 2,08 1,79 

 2.35.0  28 92 0 0 1,04 1,13 1,89 2,08 2,26 

 3.10.0  28 90 0 1 1,04 1,23 1,79 2,08 2,17 

 3.45.0  28 92 0 0 0,94 1,23 1,79 2,08 1,79 

 4.18.0  28 90 0 1 0,85 1,23 1,7 2,17 2,74 

 4.52.0  28 81 0 1 1,04 1,13 1,51 1,89 2,36 

 5.26.0  28 81 0 0 1,04 1,13 1,7 1,89 2,08 

 6.1.0  28 76 0 0 0,94 1,23 1,79 1,98 2,36 

 6.35.0  28 63 0 0 0,94 1,32 1,6 1,98 2,55 

 7.9.0  28 60 0,00586 0 0,85 1,04 1,6 1,89 2,17 

 7.44.0  28 62 0,00586 0 1,04 1,23 1,79 1,89 2,64 

 8.21.0  28 62 0,22401 0 0,94 1,13 1,7 1,98 2,64 

 8.57.0  29 72 0,78477 6 1,04 1,23 1,7 1,89 2,74 

 9.32.0  29 72 0,78477 6 1,04 1,13 1,79 2,17 2,45 

 10.7.0  31 66 1,57731 0 1,04 1,23 1,79 1,89 1,89 

 10.42.0  33 63 1,46018 0 1,13 1,42 1,7 2,08 2,64 

 11.16.0  33 75 1,46018 0 0,94 1,04 1,79 1,98 2,64 

 11.51.0  33 80 1,03558 0 0,94 1,13 1,7 2,08 2,64 

 12.26.0  33 80 1,36164 0 0,94 1,23 1,7 1,98 1,79 

 13.1.0  32 78 1,04524 0 0,94 1,23 1,7 1,98 2,26 

 13.37.0  36 78 2,47877 0 1,04 1,04 1,7 1,98 2,74 

 14.12.0  33 76 1,69341 0 0,94 1,32 1,7 1,89 2,64 

 14.47.0  33 76 1,69341 0 0,94 1,32 1,51 1,89 2,55 

 15.21.0  33 75 2,1937 0 1,13 1,23 1,79 1,79 1,89 

 15.56.0  32 70 1,29078 0 0,94 1,23 1,42 1,98 2,74 

 16.30.0  32 70 1,29078 0 0,75 1,23 1,79 1,89 1,51 

 17.5.0  32 75 1,84568 0 0,94 1,04 1,7 1,98 2,64 

 17.40.0  34 75 1,45183 0 1,04 1,32 1,7 1,89 2,64 

 18.15.0  32 75 0,57921 0 0,94 1,23 1,79 2,08 2,36 
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DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 

 18.50.0  30 74 0,17321 0 0,94 1,23 1,79 1,79 2,74 

 19.25.0  30 74 0,00146 0 0,94 1,23 1,79 1,98 2,36 

 

 20.0.0  30 78 0,00146 0 0,94 1,04 1,79 1,98 2,64 

 20.34.0  29 80 0 0 0,85 1,04 1,7 1,89 1,7 

 21.9.0  29 80 0 0 0,85 1,13 1,89 1,89 2,26 

 21.44.0  28 82 0 0 1,04 1,13 1,7 1,98 2,17 

 22.18.0  28 82 0 0 0,85 1,23 1,89 2,17 2,17 

 22.53.0  28 85 0 0 0,94 1,13 1,79 2,08 2,55 

 23.28.0  28 85 0 0 0,94 1,23 1,79 1,98 2,64 
15/03/20  0.3.0  28 90 0 0 1,04 1,13 1,79 1,98 2,64 

 0.37.0  28 90 0 0 0,94 1,23 1,79 1,89 2,45 

 1.11.0  28 92 0 0 0,94 1,13 1,79 1,98 1,89 

 1.46.0  28 92 0 0 0,85 1,23 1,79 2,08 2,36 

 2.20.0  28 92 0 0 0,94 1,13 1,6 1,98 2,74 

 2.56.0  28 90 0 0 1,04 1,13 1,79 1,98 2,74 

 3.30.0  27 92 0 0 0,94 1,13 1,89 2,08 2,74 

 4.6.0  27 90 0 0 0,94 1,42 1,7 2,08 2,74 

 4.42.0  27 81 0 0 1,13 1,23 1,6 1,89 2,74 

 5.18.0  27 81 0 0 0,85 1,13 1,7 2,08 2,74 

 5.52.0  27 76 0 0 0,85 1,23 1,79 1,98 2,26 

 6.25.0  27 63 0 0 1,13 1,13 1,7 1,89 2,26 

 6.59.0  27 60 0 0 0,85 1,23 1,79 1,98 2,74 

 7.33.0  27 62 0,12094 0 0,94 1,23 1,6 2,08 1,79 

 8.9.0  28 62 0,31479 0 0,94 1,13 1,6 1,98 2,17 

 8.45.0  28 72 0,31479 0 0,85 1,13 1,6 1,89 1,89 

 9.21.0  29 72 0,52987 0 0,85 1,23 1,7 1,89 2,26 

 9.55.0  31 66 0,6388 0 0,94 1,23 1,7 1,98 2,64 

 10.30.0  34 63 0,73939 0 0,94 1,13 1,7 1,89 2,74 

 11.6.0  36 75 6,95695 0 0,94 1,04 1,7 1,89 2,26 

 11.41.0  38 80 7,43616 0 0,94 1,23 1,7 1,89 2,55 

 12.15.0  38 80 7,43616 0 0,85 1,32 1,6 1,89 2,64 

 12.50.0  40 78 7,9959 0 1,04 1,32 1,7 2,08 2,26 

 13.24.0  40 78 7,9959 0 0,94 1,32 1,79 2,08 1,79 

 13.59.0  37 76 2,6022 0 0,85 1,32 1,79 1,98 2,08 

 14.34.0  39 76 7,9959 0 1,04 1,23 1,79 2,08 2,26 

 15.9.0  38 75 7,9959 0 1,04 1,23 1,79 1,98 2,64 

 15.44.0  40 70 7,9959 0 0,94 1,13 1,89 1,98 2,36 

 16.18.0  40 70 7,9959 0 0,85 1,32 1,79 2,08 2,36 

 16.53.0  41 75 7,31083 0 0,85 1,13 1,51 1,98 2,36 

 17.28.0  41 75 5,99751 0 0,85 1,13 1,7 2,08 2,45 
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DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 

 18.3.0  39 75 3,07994 0 0,94 1,04 1,7 1,89 1,79 

 18.38.0  38 74 2,06633 0 1,04 1,04 1,79 1,98 2,26 

 

 19.12.0  38 74 2,06633 0 1,04 1,23 1,79 1,7 2,17 

 19.47.0  32 78 0 0 1,04 1,04 1,89 1,89 1,79 

 20.22.0  31 80 0 0 0,85 1,13 1,6 1,98 2,17 

 20.57.0  31 80 0 0 0,85 1,32 1,6 1,89 1,51 

 21.32.0  31 82 0 0 1,04 1,04 1,7 1,98 1,89 

 22.7.0  31 90 0 0 1,04 1,13 1,79 1,98 2,08 

 22.42.0  31 92 0 0 1,04 1,23 1,79 2,08 2,26 

 23.17.0  30 90 0 0 0,94 1,13 1,79 1,79 2,36 

 23.52.0  30 81 0 0 1,04 1,13 1,79 1,79 2,55 
16/03/20  0.26.0  29 81 0 0 0,85 1,13 1,6 1,98 2,17 

 1.0.0  29 76 0 0 0,94 1,04 1,6 1,98 2,55 

 1.35.0  29 63 0 0 0,85 1,13 1,6 1,98 2,74 

 2.11.0  29 60 0 0 0,94 1,13 1,7 2,08 2,74 

 2.47.0  29 62 0 0 1,04 1,13 1,79 1,89 1,42 

 3.24.0  28 62 0 0 1,04 1,23 1,7 1,89 2,26 

 3.59.0  28 72 0 0 0,94 1,23 1,7 2,08 2,64 

 4.35.0  28 72 0 0 0,94 1,32 1,7 2,08 2,36 

 5.9.0  28 66 0 0 0,85 1,32 1,79 1,89 2,74 

 5.43.0  28 63 0 0 1,04 1,23 1,79 2,08 2,64 

 6.16.0  28 75 0 0 1,04 1,23 1,89 1,98 2,74 

 6.50.0  27 80 0 0 1,04 1,23 1,6 2,08 1,6 

 7.22.0  27 80 0,05944 0 0,94 1,13 1,79 1,98 2,36 

 7.58.0  27 78 0,05944 0 0,94 1,23 1,89 1,98 1,79 

 8.34.0  30 78 0,44407 0 0,94 1,32 1,32 1,89 1,7 

 9.8.0  30 76 0,44407 0 0,94 1,23 1,51 1,98 2,64 

 9.43.0  35 76 1,83734 0 1,23 1,32 1,79 1,98 2,36 

 10.18.0  38 75 2,52313 0 0,85 1,13 1,79 2,08 2,45 

 10.53.0  38 70 2,44363 0 0,85 1,23 1,7 2,08 2,08 

 11.29.0  38 70 2,55242 0 0,94 1,23 1,7 1,98 2,74 

 12.4.0  38 75 2,55242 0 1,13 1,32 1,98 1,89 2,26 

 12.39.0  41 75 7,9959 0 0,94 1,13 1,6 1,98 2,55 

 13.14.0  41 75 7,9959 0 1,04 1,04 1,7 1,98 1,79 

 13.49.0  40 74 7,9959 0 0,94 1,13 1,32 2,08 1,89 

 14.24.0  41 74 3,09312 0 0,75 1,23 1,51 1,89 2,36 

 14.59.0  40 78 7,9959 0 0,85 1,13 1,51 1,79 1,89 

 15.52.0  41 80 7,9959 0 0,75 1,23 1,7 1,89 1,6 

 16.26.0  39 80 7,9959 0 0,94 1,13 1,7 1,79 2,26 

 17.1.0  41 82 7,32196 0 0,94 1,23 1,7 1,89 2,45 
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DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 

 17.35.0  41 82 7,32196 0 0,94 1,23 1,79 2,08 2,74 

 18.10.0  41 85 4,19224 0 0,94 1,32 1,89 2,08 2,36 

 

 18.45.0  39 85 1,94187 0 1,04 1,13 1,89 2,08 1,89 

 19.20.0  39 90 1,94187 0 0,75 1,23 1,89 1,89 2,83 

 19.55.0  32 90 0 0 0,94 1,13 1,89 2,08 2,64 

 20.29.0  32 90 0 0 0,94 1,23 1,89 2,08 2,45 

 21.4.0  30 92 0 0 0,75 1,04 1,89 2,08 2,74 

 21.39.0  30 90 0 0 1,23 1,13 1,89 1,98 2,64 

 22.14.0  30 81 0 0 0,85 1,23 1,89 2,08 2,64 

 22.49.0  30 81 0 0 0,94 1,13 1,6 2,08 2,74 

 23.23.0  29 76 0 0 0,94 1,23 1,79 2,08 2,64 

 23.58.0  29 63 0 0 1,04 1,42 1,7 1,98 2,64 
17/03/20  0.33.0  29 60 0 0 0,85 1,23 1,6 1,98 2,08 

 1.8.0  29 62 0 0 1,04 1,32 1,7 1,98 2,26 

 1.43.0  29 62 0 0 1,04 1,23 1,79 1,98 2,74 

 2.16.0  29 72 0 0 0,94 1,13 1,7 1,89 2,26 

 2.50.0  29 72 0 0 0,94 1,13 1,79 1,89 2,26 

 3.23.0  29 66 0 0 0,94 1,13 1,79 1,79 2,17 

 3.58.0  29 63 0 0 0,94 1,23 1,7 1,89 2,64 

 4.33.0  29 75 0 0 1,04 1,23 1,89 2,08 2,17 

 5.7.0  28 80 0 0 1,04 1,23 1,79 1,98 2,64 

 5.41.0  28 80 0 0 0,94 1,23 1,79 1,89 2,26 

 6.18.0  28 78 0 1 0,94 1,23 1,79 1,98 2,64 

 6.52.0  28 78 0 0 0,94 1,04 1,79 2,08 2,36 

 7.28.0  28 76 0,10732 0 1,04 1,13 1,89 2,17 2,36 

 8.4.0  28 76 0,10732 0 0,85 1,13 1,7 1,98 2,64 

 8.40.0  31 75 0,70615 0 0,94 1,13 1,89 2,17 2,64 

 9.17.0  31 70 0,70615 0 0,94 1,23 1,79 2,08 2,64 

 9.53.0  36 70 2,40307 0 0,94 1,23 1,79 1,89 2,55 

 10.27.0  36 75 2,40307 0 1,04 1,23 1,89 1,89 2,55 

 11.2.0  41 75 7,61684 0 0,94 1,23 1,79 2,17 2,26 

 11.37.0  42 75 7,9959 0 1,13 1,42 1,7 1,89 2,64 

 12.12.0  42 74 1,98873 0 1,04 1,32 1,79 1,89 2,55 

 12.47.0  29 74 0,89063 0 1,13 1,13 1,7 1,89 2,74 

 13.22.0  33 78 2,15505 0 1,04 1,13 1,89 2,08 2,55 

 13.57.0  33 80 2,15505 0 0,94 1,13 1,79 2,17 2,74 

 14.31.0  30 80 1,04876 0 0,94 1,04 1,89 1,98 2,08 

 15.6.0  31 82 1,51728 0 1,13 1,42 1,79 2,17 2,74 

 15.41.0  31 90 1,51728 0 1,23 1,32 1,89 2,08 2,64 

 16.16.0  33 92 4,96135 0 1,23 1,51 1,89 1,98 2,55 
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DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 

 16.51.0  35 90 4,83353 0 0,94 1,32 1,89 1,98 2,45 

 17.25.0  36 81 5,55534 0 1,04 1,32 1,89 1,98 2,64 

 

 18.0.0  36 81 5,55534 0 1,13 1,13 1,79 1,98 2,64 

 18.35.0  39 76 4,47921 0 0,85 1,04 1,79 1,98 2,74 

 19.10.0  37 63 2,22152 0 1,04 1,23 1,89 1,89 2,64 

 19.45.0  34 60 0,10337 0 1,04 0,94 1,79 2,08 2,36 

 20.20.0  31 62 0 0 1,04 1,32 1,89 2,08 2,55 

 20.55.0  30 62 0 0 1,04 1,13 1,79 1,98 2,45 

 21.30.0  30 72 0 0 0,94 1,23 1,7 1,79 2,45 

 22.5.0  29 72 0 0 0,85 1,13 1,7 1,98 2,74 

 22.40.0  29 66 0 0 0,85 1,04 1,79 1,89 2,74 

 23.15.0  28 63 0 0 1,04 1,23 1,7 1,98 2,64 

 23.50.0  28 75 0 0 1,04 1,23 1,79 1,79 2,26 
18/03/20  0.23.0  28 90 0 0 0,94 1,13 1,7 1,98 2,36 

 0.58.0  28 92 0 0 0,94 1,13 1,7 1,98 2,55 

 1.33.0  28 90 0 0 1,04 1,23 1,7 1,98 2,64 

 2.9.0  27 81 0 0 1,04 1,23 1,79 2,08 2,64 

 2.44.0  27 81 0 0 0,85 1,13 1,79 1,98 2,55 

 3.21.0  27 76 0 0 0,85 1,23 1,79 1,98 2,74 

 3.57.0  27 63 0 0 0,94 1,04 1,79 2,08 2,55 

 4.32.0  27 60 0 0 0,94 1,32 1,89 2,08 2,74 

 5.6.0  27 62 0 0 1,04 1,23 1,79 1,98 2,74 

 5.41.0  26 62 0 0 1,04 1,42 1,6 1,98 2,64 

 6.14.0  26 72 0 0 1,04 1,32 1,79 2,08 2,64 

 6.50.0  26 72 0 0 1,04 1,32 1,7 1,98 2,74 

 7.24.0  27 66 0,1448 0 1,04 1,13 1,79 1,98 2,17 

 7.58.0  27 63 0,1448 0 0,75 1,13 1,7 1,98 2,55 

 8.32.0  28 75 0,3265 0 0,94 1,32 1,7 1,98 2,55 

 9.6.0  29 80 0,41288 0 1,04 1,23 1,79 1,98 2,64 

 9.40.0  32 80 0,52313 0 0,94 1,23 1,7 1,98 2,55 

 10.15.0  33 78 0,58258 0 0,85 1,13 1,7 1,98 2,17 

 10.50.0  36 78 7,06149 0 0,85 1,23 1,6 2,08 2,64 

 11.25.0  39 76 7,57672 0 0,94 1,23 1,79 1,98 2,64 

 12.0.0  39 76 7,57672 0 1,04 1,32 1,89 1,98 2,74 

 12.34.0  39 75 1,89649 0 1,13 1,32 1,7 1,98 2,74 

 13.9.0  39 70 1,89649 0 0,85 1,13 1,89 2,08 2,17 

 13.44.0  39 70 7,9959 0 1,04 1,13 1,7 1,98 2,74 

 14.19.0  38 75 7,9959 0 0,94 1,23 1,79 1,98 2,64 

 14.54.0  41 75 7,9959 0 0,85 1,13 1,79 1,89 2,74 

 15.29.0  39 75 7,9959 0 0,75 1,13 1,79 1,89 2,74 



 

311 

DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 

 16.21.0  29 74 0,94422 0 0,94 1,13 1,79 1,89 2,74 

 16.56.0  32 74 2,12138 0 0,94 1,13 1,6 1,98 2,26 

 

 17.31.0  34 78 1,52753 0 1,13 1,13 1,79 1,98 2,55 

 18.5.0  34 80 1,52753 0 0,75 1,32 1,79 1,98 2,55 

 18.40.0  33 80 0,44744 0 1,13 1,23 1,6 1,98 2,64 

 19.16.0  33 82 0,44744 0 0,94 1,04 1,89 1,89 2,36 

 19.51.0  32 82 0,01654 0 0,94 1,23 1,51 1,79 2,64 

 20.26.0  31 85 0 0 1,04 1,13 1,7 1,98 2,64 

 21.1.0  30 85 0 0 0,75 1,13 1,7 1,98 2,17 

 21.35.0  30 90 0 0 0,85 1,04 1,42 2,08 2,64 

 22.10.0  30 90 0 0 0,85 1,23 1,79 1,98 2,74 

 22.45.0  30 92 0 0 0,94 1,13 1,7 1,89 2,64 

 23.20.0  30 92 0 0 0,85 1,04 1,7 1,98 1,79 

 23.55.0  30 92 0 0 0,94 1,23 1,42 1,89 2,45 
19/03/20  0.29.0  28 89 0 0 0,85 1,13 1,7 1,89 2,55 

 1.4.0  27 88 0 0 1,04 1,23 1,7 1,89 2,64 

 1.40.0  27 86 0 0 0,75 1,13 1,79 1,98 2,64 

 2.17.0  27 87 0 0 1,13 1,23 1,79 2,17 2,74 

 2.52.0  27 87 0 0 0,94 1,04 1,79 1,98 2,26 

 3.29.0  26 88 0 0 1,04 1,23 1,7 1,98 2,08 

 4.4.0  26 90 0 0 1,13 1,23 1,7 2,08 2,74 

 4.39.0  26 91 0 0 1,13 1,23 1,89 1,98 2,36 

 5.14.0  25 95 0 0 1,04 1,23 1,89 1,89 2,36 

 5.48.0  26 93 0 0 1,13 1,23 1,7 2,08 2,55 

 6.22.0  26 93 0 0 1,04 1,23 1,79 1,98 2,74 

 6.58.0  25 89 0,00234 0 1,04 1,32 1,89 2,08 2,17 

 7.33.0  27 84 0,21567 0 1,13 1,32 1,89 1,98 2,74 

 8.7.0  31 68 0,42167 0 0,85 1,23 1,89 2,08 2,74 

 8.42.0  31 68 0,53719 0 0,85 1,04 1,7 1,89 2,74 

 9.19.0  37 49 0,61288 0 0,85 1,04 1,79 1,98 2,64 

 9.55.0  38 44 0,61288 0 0,94 1,32 1,7 2,08 2,26 

 10.30.0  38 43 0,86384 0 0,94 1,13 1,89 2,08 2,55 

 11.5.0  40 39 0,86384 0 0,85 1,23 1,7 1,98 2,74 

 11.40.0  37 47 4,84861 0 0,85 1,13 1,6 2,08 2,74 

 12.14.0  37 50 7,9959 0 1,04 1,23 1,89 1,98 1,98 

 12.49.0  37 50 7,9959 0 0,94 1,23 1,7 1,98 1,6 

 13.24.0  38 49 2,76471 0 0,85 1,13 1,79 1,98 2,64 

 13.59.0  38 49 0,35666 0 1,04 1,42 1,7 2,08 2,64 

 14.33.0  39 49 1,38507 0 0,85 1,32 1,79 1,98 2,64 

 15.8.0  39 49 1,38507 0 0,94 1,13 1,7 1,98 2,55 



 

312 

DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 

 15.43.0  38 50 1,65007 0 0,94 1,32 1,89 1,98 2,55 

 16.18.0  33 62 7,9959 0 0,94 1,23 1,98 1,98 2,55 

 

 16.53.0  33 62 7,9959 0 0,85 1,13 1,7 1,98 1,98 

 17.27.0  34 58 3,83206 0 0,94 1,23 1,7 2,08 2,26 

 18.2.0  33 65 3,83206 0 1,23 1,04 1,7 1,98 2,64 

 18.38.0  33 65 1,24246 0 1,04 1,51 1,79 2,08 2,64 

 19.13.0  30 77 1,24246 0 1,04 1,04 1,79 1,98 2,55 

 19.48.0  30 77 0 0 0,94 1,13 1,79 1,98 2,64 

 20.22.0  30 79 0 0 0,94 1,23 1,89 1,98 2,08 

 20.57.0  30 80 0 0 1,04 1,32 1,7 1,89 2,55 

 21.31.0  30 82 0 0 1,13 1,32 1,7 1,98 2,26 

 22.6.0  30 82 0 0 1,13 1,32 1,79 2,08 2,55 

 22.41.0  29 84 0 0 1,13 1,32 1,7 2,08 2,36 

 23.16.0  29 87 0 0 0,94 1,13 1,79 1,89 2,26 

 23.51.0  29 90 0 0 0,94 1,13 1,79 1,89 2,64 
20/03/20  0.25.0  29 95 0 0 0,94 1,13 1,79 2,08 2,55 

 1.0.0  29 95 0 0 1,04 1,32 1,6 2,17 2,17 

 1.35.0  28 89 0 0 1,04 1,13 1,79 2,08 2,55 

 2.9.0  27 88 0 0 0,94 1,32 1,79 2,08 2,26 

 2.43.0  27 86 0 0 0,94 1,13 1,79 2,08 2,26 

 3.18.0  27 87 0 0 1,04 1,23 1,79 1,98 2,55 

 3.53.0  27 87 0 0 1,13 1,32 1,7 2,17 2,74 

 4.26.0  26 88 0 0 1,13 1,42 1,89 2,08 2,74 

 5.2.0  26 90 0 0 1,04 1,23 1,7 2,17 2,64 

 5.36.0  26 91 0 0 1,13 1,32 1,79 1,98 2,64 

 6.10.0  25 95 0 0 0,75 1,32 1,79 2,08 2,74 

 6.44.0  26 93 0 0 0,94 1,32 1,89 2,08 2,74 

 7.17.0  26 93 0 0 1,13 1,42 1,7 2,08 2,64 

 7.53.0  25 89 0,29663 0 1,04 1,32 1,79 1,98 2,74 

 8.26.0  27 84 0,48258 0 0,85 1,23 1,79 2,17 2,74 

 9.0.0  31 68 0,64656 0 0,85 1,23 1,79 1,98 2,74 

 9.35.0  31 68 1,17555 0 1,04 1,32 1,7 2,17 2,55 

 10.10.0  37 49 1,09751 0 1,04 1,13 1,7 2,08 2,08 

 10.45.0  38 44 1,09751 0 1,04 1,23 1,7 2,08 2,17 

 11.20.0  38 43 4,34392 0 0,94 1,23 1,89 2,17 2,55 

 11.55.0  40 39 4,34392 0 1,23 1,23 1,79 2,08 2,74 

 12.30.0  37 47 6,77833 0 1,13 1,23 1,89 2,17 2,74 

 13.5.0  37 50 2,9672 0 1,04 1,32 1,7 2,08 2,64 

 13.40.0  37 50 7,9959 0 0,94 1,23 1,7 1,89 2,74 

 14.15.0  38 49 7,9959 0 0,85 1,13 1,79 1,98 2,26 



 

313 

DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 

 14.50.0  38 49 2,21757 0 0,94 1,13 1,79 1,98 2,08 

 15.25.0  39 49 0,9511 0 0,94 1,04 1,79 1,98 2,17 

 

 16.0.0  39 49 0,059 1 1,13 1,23 1,89 1,98 2,36 

 16.51.0  38 50 0,09224 71 1,13 1,23 1,79 2,08 2,36 

 17.26.0  33 62 0,11611 10 1,04 1,23 1,89 2,08 2,64 

 18.1.0  33 62 0,11611 10 0,94 1,32 1,7 1,98 2,64 

 18.35.0  34 58 0,13895 2 1,13 1,13 1,79 2,08 2,74 

 19.10.0  33 65 0,01406 0 0,94 1,13 1,6 1,98 2,64 

 19.45.0  33 65 0,01406 0 0,94 1,13 1,79 1,98 2,64 

 20.20.0  30 77 0 0 0,94 1,23 1,7 2,08 2,64 

 20.55.0  30 77 0 0 0,94 1,32 1,7 1,98 2,74 

 21.30.0  30 79 0 0 0,94 1,13 1,7 1,98 2,64 

 22.5.0  30 80 0 0 0,75 1,13 1,79 1,98 2,55 

 22.40.0  30 82 0 0 0,94 1,23 1,89 1,98 2,26 

 23.14.0  30 82 0 0 0,85 1,13 1,7 2,17 2,08 

 23.49.0  29 84 0 0 0,94 1,13 1,89 2,08 2,74 
21/03/20  0.22.0  29 87 0 0 0,94 1,23 1,7 1,98 2,74 

 0.57.0  29 90 0 0 1,04 1,32 1,79 2,08 2,74 

 1.32.0  29 95 0 0 1,04 1,32 1,79 1,89 2,74 

 2.6.0  28 89 0 0 0,94 1,13 1,7 1,98 2,64 

 2.41.0  27 88 0 0 1,04 1,23 1,79 2,08 2,64 

 3.18.0  27 86 0 0 1,04 1,32 1,79 2,08 2,74 

 3.52.0  27 87 0 0 1,04 1,32 1,79 1,98 2,74 

 4.26.0  27 87 0 0 0,94 1,42 1,89 1,98 2,08 

 5.1.0  26 88 0 0 0,94 1,23 1,79 1,98 2,36 

 5.35.0  26 90 0 0 0,94 1,32 1,79 1,98 2,64 

 6.10.0  26 91 0 0 0,94 1,42 1,89 2,08 2,45 

 6.45.0  25 95 0 0 0,85 1,32 1,6 1,98 2,74 

 7.20.0  26 93 0 0 0,94 1,23 1,7 1,89 2,74 

 7.54.0  26 93 0,08433 0 0,94 1,23 1,7 1,98 2,64 

 8.30.0  25 89 1,13221 0 0,85 1,23 1,79 2,08 2,64 

 9.6.0  27 84 0,5407 0 1,04 1,23 1,7 1,79 2,36 

 9.42.0  31 68 0,59634 0 0,94 1,23 1,79 1,98 2,64 

 10.17.0  31 68 0,59634 0 0,85 1,13 1,7 1,98 2,83 

 10.52.0  37 49 0,75739 0 1,04 1,23 1,6 1,89 2,74 

 11.27.0  38 44 7,34978 0 0,85 1,13 1,7 1,79 2,36 

 12.2.0  38 43 7,9959 0 0,94 1,32 1,7 1,98 2,74 

 12.38.0  40 39 3,71098 0 1,04 1,23 1,79 1,98 2,64 

 13.12.0  37 47 3,71098 0 0,85 1,04 1,79 1,89 2,64 

 13.47.0  37 50 1,30981 0 0,94 1,13 1,7 1,89 2,55 



 

314 

DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 

 14.22.0  37 50 7,9959 0 0,94 1,23 1,89 1,98 1,79 

 14.57.0  38 49 6,99898 0 1,13 1,23 1,79 1,98 2,74 

 

 15.32.0  38 49 1,14392 0 1,04 1,42 1,7 1,89 2,74 

 16.7.0  39 49 1,14392 0 1,04 1,04 1,79 1,89 2,64 

 16.42.0  39 49 0,406 0 0,94 1,32 1,79 1,89 2,74 

 17.17.0  38 50 0,406 0 1,04 1,32 1,79 1,89 2,74 

 17.52.0  33 62 0,74714 0 1,04 1,32 1,79 2,08 2,83 

 18.27.0  33 62 0,09224 0 1,04 1,23 1,7 1,98 2,64 

 19.2.0  34 58 0,15564 4 0,85 1,23 1,79 1,89 2,17 

 19.37.0  33 65 0 0 1,04 1,23 1,7 2,08 2,74 

 20.11.0  33 65 0 0 0,85 1,23 1,7 2,08 2,64 

 20.46.0  30 77 0 0 1,13 1,51 1,79 1,98 2,64 

 21.21.0  30 77 0 0 1,13 1,42 1,89 1,98 2,74 

 21.56.0  30 79 0 0 1,04 1,42 1,7 1,98 2,64 

 22.30.0  30 80 0 0 1,23 1,42 1,6 1,98 2,74 

 23.5.0  30 82 0 0 0,85 1,23 1,79 1,98 2,74 

 23.40.0  30 82 0 0 1,04 1,23 1,79 1,98 2,74 
22/03/20  0.15.0  29 95 0 0 1,23 1,42 1,79 2,08 2,74 

 0.49.0  28 89 0 0 1,04 1,42 1,79 1,89 2,74 

 1.24.0  27 88 0 0 1,23 1,51 1,79 2,08 2,74 

 1.59.0  27 86 0 0 1,23 1,32 1,89 1,98 2,74 

 2.33.0  27 87 0 0 1,23 1,51 1,89 2,17 2,74 

 3.8.0  27 87 0 0 1,13 1,51 1,7 1,98 2,36 

 3.42.0  26 88 0 0 1,23 1,51 1,79 2,08 2,64 

 4.16.0  26 90 0 0 1,23 1,23 1,7 1,98 2,36 

 4.50.0  26 91 0 0 0,94 1,13 1,79 2,08 2,08 

 5.23.0  25 95 0 0 0,94 1,23 1,7 1,98 2,83 

 5.58.0  26 93 0 0 0,94 1,32 1,7 1,89 2,64 

 6.32.0  26 93 0 0 0,85 1,13 1,7 1,98 2,74 

 7.7.0  25 89 0 0 1,04 1,04 1,79 1,98 2,55 

 7.43.0  27 84 0,02094 0 0,85 1,04 1,7 1,89 2,45 

 8.17.0  31 68 0,24143 0 0,94 1,23 1,7 1,89 2,36 

 8.52.0  31 68 1,39575 0 0,85 1,23 1,7 1,89 2,08 

 9.26.0  37 49 1,54319 0 0,94 1,13 1,7 1,89 2,55 

 10.1.0  38 44 1,40849 0 0,85 1,23 1,79 2,08 2,36 

 10.37.0  38 43 1,40849 0 1,04 1,23 1,7 1,98 2,64 

 11.12.0  40 39 5,53587 0 1,04 1,32 1,79 1,98 2,26 

 11.47.0  37 47 5,53587 0 0,85 1,13 1,7 2,08 1,79 

 12.22.0  37 50 5,99795 0 0,94 1,32 1,79 2,17 2,74 

 12.57.0  37 50 7,9959 0 1,13 1,13 1,79 2,08 2,64 



 

315 

DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 

 13.32.0  38 49 5,34451 0 0,85 1,32 1,7 1,89 2,17 

 14.6.0  38 49 7,06193 0 1,13 1,32 1,89 1,79 2,26 

 

 14.41.0  39 49 7,06193 0 0,85 1,13 1,7 1,98 2,17 

 15.17.0  39 49 4,141 0 0,85 1,42 1,7 1,89 1,79 

 15.52.0  38 50 1,67204 0 0,94 1,23 1,7 1,98 2,55 

 16.27.0  33 62 1,67204 0 1,13 1,32 1,79 1,98 2,74 

 17.2.0  33 62 4,94378 0 1,04 1,32 1,7 2,08 1,89 

 17.37.0  34 58 1,99605 0 0,94 1,23 1,79 1,98 2,64 

 18.11.0  33 65 1,99605 0 1,13 1,23 1,79 2,08 2,74 

 18.46.0  33 65 0,36501 0 0,94 1,13 1,6 1,98 2,64 

 19.21.0  30 77 0,00673 0 1,13 1,32 1,89 1,98 2,55 

 19.56.0  30 77 0 0 1,04 1,23 1,7 1,79 2,74 

 20.31.0  30 79 0 0 1,13 0,94 1,79 2,08 2,64 

 21.6.0  30 80 0 0 1,13 1,32 1,79 2,08 2,74 

 21.41.0  30 82 0 0 0,85 1,13 1,79 1,98 2,45 

 22.17.0  30 82 0 0 0,94 1,23 1,7 1,98 2,26 

 22.52.0  29 95 0 0 0,85 1,13 1,89 1,89 1,89 

 23.27.0  28 89 0 0 0,85 1,13 1,7 1,98 1,98 
23/03/20  0.2.0  27 88 0 0 1,04 1,13 1,7 1,98 2,74 

 0.38.0  27 86 0 0 0,94 1,04 1,79 2,08 2,74 

 1.14.0  27 87 0 0 0,85 1,32 1,79 1,98 2,45 

 1.50.0  27 87 0 0 0,94 1,23 1,7 1,98 2,74 

 2.26.0  26 88 0 0 1,04 1,13 1,79 1,79 2,64 

 3.0.0  26 90 0 0 1,04 1,23 1,79 2,08 2,36 

 3.36.0  26 91 0 0 1,04 1,13 1,79 2,17 2,74 

 4.12.0  25 95 0 0 0,85 1,04 1,7 1,98 2,64 

 4.47.0  26 93 0 0 0,94 1,13 1,7 2,08 2,74 

 5.22.0  26 93 0 0 0,85 1,13 1,89 1,98 2,64 

 5.57.0  25 89 0 0 0,94 1,04 1,79 2,08 2,74 

 6.33.0  27 84 0 0 0,94 1,23 1,79 2,08 2,74 

 7.8.0  31 68 0,03163 0 0,94 1,13 1,79 2,08 2,55 

 7.43.0  31 68 0,42899 0 1,04 1,32 1,7 2,08 2,74 

 8.18.0  37 49 0,70322 0 1,04 1,13 1,79 1,98 1,7 

 8.53.0  38 44 0,53045 0 1,04 1,13 1,89 2,08 2,55 

 9.29.0  38 43 0,53045 0 0,94 1,23 1,79 2,17 2,74 

 10.4.0  40 39 0,50556 0 0,94 1,13 1,89 1,98 2,08 

 10.39.0  37 47 0,77892 0 0,94 1,13 1,79 1,98 2,26 

 11.14.0  37 50 0,95988 0 1,04 1,32 1,6 1,98 2,36 

 11.49.0  37 50 7,9959 0 0,94 1,13 1,6 1,98 2,08 

 12.23.0  38 49 7,9959 0 0,75 1,04 1,7 1,79 2,36 



 

316 

DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 

 12.58.0  38 49 0,89312 0 0,85 1,13 1,79 1,89 2,55 

 13.33.0  39 49 0,96574 0 0,94 1,13 1,7 1,89 1,89 

 

 14.7.0  39 49 1,41332 15 1,04 1,04 1,6 1,98 2,55 

 14.42.0  38 50 1,41332 15 0,85 1,23 1,79 1,89 2,36 

 15.17.0  33 62 1,58609 0 0,94 1,13 1,7 1,98 2,36 

 15.52.0  33 62 1,08536 0 1,04 1,32 1,79 1,98 1,79 

 16.27.0  34 58 1,08536 0 0,94 1,13 1,7 1,98 2,26 

 17.2.0  33 65 0,71537 0 1,23 1,13 1,6 2,08 2,17 

 17.36.0  33 65 0,71537 0 0,94 1,23 1,79 1,98 2,74 

 18.11.0  30 77 0,77452 0 1,04 1,32 1,51 1,98 2,74 

 18.46.0  30 77 0,56852 0 0,94 1,32 1,79 1,89 2,36 

 19.21.0  30 79 0,00586 0 0,85 1,13 1,79 1,98 2,26 

 19.56.0  30 80 0 0 1,04 1,42 1,7 1,89 2,74 

 20.31.0  30 82 0 0 0,85 1,32 1,7 1,79 2,55 

 21.6.0  30 82 0 0 1,04 1,42 1,79 1,98 2,08 

 21.41.0  29 95 0 0 0,94 1,23 1,7 1,89 2,17 

 22.16.0  28 89 0 0 0,94 1,23 1,7 1,98 2,55 

 22.51.0  27 88 0 0 1,13 1,23 1,79 1,89 2,26 

 23.26.0  27 86 0 0 1,04 1,13 1,6 2,08 2,26 
24/03/20  0.1.0  27 87 0 0 0,75 1,04 1,79 1,89 2,74 

 0.36.0  27 87 0 0 1,13 1,32 1,7 1,89 1,89 

 1.10.0  26 88 0 0 1,13 1,42 1,7 1,79 2,17 

 1.44.0  26 90 0 0 1,13 1,32 1,7 1,79 1,6 

 2.17.0  26 91 0 0 0,94 1,13 1,89 2,08 2,74 

 2.51.0  25 95 0 0 0,94 1,23 1,6 1,98 1,89 

 3.28.0  26 93 0 0 0,85 1,04 1,89 1,98 2,26 

 4.3.0  26 93 0 0 0,85 1,23 1,7 1,89 1,42 

 4.38.0  25 89 0 0 0,94 1,13 1,7 1,98 1,42 

 5.14.0  27 84 0 0 1,04 1,13 1,89 1,98 2,64 

 5.49.0  31 68 0 0 0,94 1,13 1,79 2,08 1,79 

 6.24.0  31 68 0 0 0,94 1,23 1,79 1,98 2,36 

 6.58.0  37 49 0,0019 0 0,85 1,04 1,79 2,08 2,26 

 7.34.0  38 44 0,26881 0 0,94 1,32 1,79 1,89 2,55 

 8.9.0  38 43 0,26881 0 1,13 1,04 1,7 1,98 2,26 

 8.45.0  40 39 0,67145 0 1,04 1,23 1,89 2,17 2,64 

 9.18.0  37 47 0,67145 0 1,04 1,32 1,89 2,08 2,64 

 9.54.0  37 50 0,92079 0 0,85 1,23 1,79 1,98 2,36 

 10.29.0  37 50 1,51288 0 0,85 1,32 1,6 1,98 2,74 

 11.5.0  38 49 1,51288 0 1,04 1,23 1,89 2,08 2,45 

 11.40.0  38 49 1,83294 0 0,94 1,13 1,79 2,08 2,26 
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DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 

 12.15.0  39 49 2,49722 0 1,04 1,23 1,89 1,98 2,26 

 12.50.0  39 49 4,17365 0 1,04 1,13 1,6 1,98 2,36 

 

 13.25.0  38 50 2,69985 0 0,75 1,13 1,98 1,98 2,64 

 14.0.0  33 62 4,16149 0 1,04 1,32 1,7 1,89 1,79 

 14.36.0  33 62 4,16149 0 0,85 1,23 1,6 1,89 2,26 

 15.11.0  34 58 7,9959 0 0,94 1,23 1,79 1,79 2,36 

 15.46.0  33 65 7,9959 0 1,13 1,32 1,6 1,98 1,6 

 16.21.0  33 65 7,9959 0 0,85 1,13 1,89 1,98 2,55 

 16.56.0  30 77 6,15227 0 0,85 1,13 1,89 2,08 2,45 

 17.31.0  30 77 2,6022 0 0,94 1,23 1,89 1,98 1,89 

 18.6.0  30 79 1,08331 0 0,85 1,13 1,89 2,17 2,26 

 18.41.0  30 80 0,55769 0 1,04 1,13 1,89 2,17 1,42 

 19.15.0  30 82 0,55769 0 0,85 1,32 1,89 2,17 2,45 

 19.50.0  30 82 0 0 0,85 1,23 1,79 2,08 1,79 

 20.25.0  30 79 0 0 0,94 1,23 1,89 2,08 2,64 

 21.0.0  30 80 0 0 0,85 1,13 1,89 2,08 2,17 

 21.34.0  30 82 0 0 0,94 1,13 1,79 2,08 1,79 

 22.8.0  30 82 0 0 1,04 1,13 1,89 2,08 2,26 

 22.43.0  29 95 0 0 0,85 1,32 1,6 1,98 2,64 

 23.17.0  28 89 0 0 0,94 1,13 1,89 2,08 2,74 

 23.52.0  27 88 0 0 0,85 1,23 1,79 1,98 2,55 
25/03/20  0.27.0  27 86 0 0 0,94 1,32 1,89 2,08 2,74 

 1.1.0  27 87 0 0 1,13 1,13 1,79 1,98 2,17 

 1.35.0  27 87 0 0 1,04 1,04 1,79 2,08 2,45 

 2.10.0  26 88 0 0 0,75 1,13 1,89 2,08 2,17 

 2.46.0  26 90 0 0 0,94 1,04 1,79 1,98 2,64 

 3.20.0  26 91 0 0 0,94 1,13 1,7 1,98 2,08 

 3.55.0  25 95 0 0 0,85 1,23 1,79 2,08 1,89 

 4.30.0  26 93 0 0 1,04 1,32 1,79 1,89 1,6 

 5.6.0  26 93 0 0 1,04 1,23 1,7 1,98 2,36 

 5.42.0  25 89 0 0 1,04 1,23 1,79 1,98 2,74 

 6.19.0  27 84 0 0 0,94 1,23 1,7 1,89 1,98 

 6.53.0  31 68 0 0 0,94 1,23 1,79 1,89 2,55 

 7.28.0  31 68 0,00044 0 0,94 1,32 1,79 1,98 2,64 

 8.2.0  37 49 0,31918 0 1,04 1,23 1,79 1,98 2,74 

 8.38.0  38 44 0,4407 0 1,04 1,04 1,79 1,98 2,36 

 9.12.0  38 43 0,4407 0 1,04 1,32 1,79 1,89 2,26 

 9.47.0  40 39 0,57335 0 1,04 1,23 1,7 1,98 2,26 

 10.22.0  37 47 0,79693 0 1,04 1,23 1,89 1,98 2,36 

 10.57.0  37 50 6,38404 0 0,94 0,94 1,7 1,98 2,74 



 

318 

DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 

 11.33.0  37 50 6,38404 0 0,94 1,04 1,79 1,89 2,36 

 12.7.0  38 49 7,9959 0 0,94 1,23 1,6 1,98 2,74 

 

 12.42.0  38 49 1,98375 0 1,13 1,32 1,79 1,98 2,64 

 13.17.0  39 49 1,43924 0 1,04 1,23 1,6 2,08 2,55 

 13.52.0  39 49 7,9959 0 1,04 1,23 1,79 2,08 2,26 

 14.27.0  38 50 7,9959 0 1,04 1,04 1,79 1,98 2,64 

 15.2.0  33 62 7,9959 0 0,85 1,13 1,79 1,79 2,45 

 15.36.0  33 62 7,9959 0 1,04 1,32 1,79 2,08 2,74 

 16.11.0  34 58 7,9959 0 0,94 1,23 1,79 1,98 2,17 

 16.46.0  33 65 6,55242 0 0,94 1,23 1,79 2,08 2,74 

 17.20.0  33 65 6,55242 0 1,13 1,13 1,89 2,08 2,64 

 17.55.0  30 77 1,72182 0 0,94 1,13 1,98 1,98 2,74 

 18.30.0  30 77 1,70615 0 1,13 1,04 1,98 2,08 2,64 

 19.5.0  30 79 0,21376 0 1,04 1,13 1,98 2,08 2,08 

 19.40.0  30 80 0 0 0,85 1,32 1,89 2,17 2,74 

 20.15.0  30 82 0 0 1,04 1,32 1,89 2,17 2,64 

 20.50.0  30 82 0 0 0,85 1,13 1,89 2,17 2,74 

 21.25.0  29 95 0 1 0,94 1,23 1,89 2,08 2,64 

 22.0.0  28 89 0 1 0,94 1,13 1,89 2,08 1,98 

 22.34.0  27 88 0 0 1,13 1,32 1,79 2,17 2,17 

 23.9.0  27 86 0 0 0,85 0,94 1,7 2,08 2,55 

 23.44.0  27 87 0 0 1,04 1,04 1,98 2,17 2,36 
26/03/20  0.19.0  27 87 0 0 0,94 1,23 1,89 2,17 2,64 

 0.54.0  26 88 0 0 0,85 1,32 1,89 2,08 2,74 

 1.28.0  26 90 0 0 0,85 1,32 1,89 2,08 2,36 

 2.2.0  26 91 0 0 1,04 1,23 1,89 2,17 2,45 

 2.36.0  25 95 0 0 1,04 1,13 1,89 2,08 2,26 

 3.12.0  26 93 0 0 0,85 1,23 1,89 2,08 2,36 

 3.47.0  26 93 0 0 0,94 1,23 1,79 1,89 2,74 

 4.24.0  25 89 0 0 1,04 1,13 1,7 2,08 2,36 

 4.59.0  27 84 0 0 1,04 1,23 1,51 1,89 2,55 

 5.33.0  31 68 0 0 0,94 1,13 1,51 2,08 2,64 

 6.8.0  31 68 0 0 0,94 1,32 1,89 1,98 2,26 

 6.43.0  37 49 0 0 0,94 1,32 1,79 1,89 2,36 

 7.16.0  38 44 0,05842 0 1,13 1,32 1,6 2,08 2,17 

 7.52.0  38 43 0,05842 0 0,94 1,32 1,7 1,98 2,17 

 8.28.0  40 39 0,69634 0 1,04 1,23 1,79 1,98 2,08 

 9.2.0  37 47 0,69634 0 1,13 1,32 1,79 1,89 2,74 

 9.37.0  37 50 1,02826 0 0,94 1,23 1,6 1,89 2,55 

 10.12.0  37 50 1,00234 0 1,13 1,23 1,79 2,17 2,74 
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DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 

 10.47.0  38 49 4,20249 0 0,94 1,23 1,7 1,98 2,64 

 11.21.0  38 49 4,20249 0 0,75 1,13 1,79 2,08 1,79 

 

 11.56.0  39 49 7,9959 43968 1,04 1,23 1,7 1,98 2,64 

 12.31.0  39 49 7,48653 0 1,04 1,04 1,79 1,89 2,74 

 13.6.0  38 50 7,48653 0 0,57 1,23 1,79 1,98 2,64 

 13.41.0  33 62 4,79488 44512 0,85 1,23 1,79 2,08 2,64 

 14.15.0  33 62 4,88331 41415 0,94 1,23 1,89 2,08 2,74 

 14.50.0  34 58 4,88331 41415 0,94 1,04 1,89 2,17 2,55 

 15.25.0  33 65 5,4246 0 0,85 1,23 1,89 2,08 2,64 

 16.0.0  33 65 4,50791 0 0,94 1,13 1,89 2,17 2,17 

 16.35.0  30 77 1,88814 0 0,94 1,13 1,79 2,17 1,98 

 17.10.0  30 77 1,74378 0 0,94 1,23 1,98 2,08 1,98 

 17.45.0  30 79 1,74378 0 0,94 1,04 1,89 2,08 2,36 

 18.20.0  30 80 0,85886 239 0,94 1,13 1,89 2,08 2,26 

 18.55.0  30 82 0,19707 3368 0,66 1,13 1,98 2,08 2,17 

 19.30.0  30 82 0,19707 3368 0,85 1,23 1,89 2,08 2,64 

 20.5.0  31 95 0 28246 1,13 1,13 1,98 2,17 2,45 

 20.40.0  31 95 0 0 1,04 1,23 1,89 2,08 2,74 

 21.15.0  31 95 0 0 1,04 1,13 1,98 2,17 2,64 

 21.50.0  31 95 0 2 0,94 1,32 1,89 2,08 2,64 

 22.24.0  31 95 0 2 1,13 1,13 1,79 2,08 2,17 

 22.59.0  30 95 0 0 0,94 1,13 1,89 2,17 2,36 

 23.35.0  30 95 0 0 0,85 1,13 1,89 2,17 2,64 
27/03/20  0.11.0  29 95 0 0 0,94 1,13 1,89 2,17 2,45 

 0.46.0  28 89 0 0 0,85 1,23 1,89 1,98 2,74 

 1.22.0  27 88 0 0 0,85 1,23 1,89 2,08 2,55 

 1.57.0  27 86 0 0 0,85 1,13 1,79 2,17 2,26 

 2.31.0  27 87 0 0 0,94 1,13 1,89 1,98 2,55 

 3.7.0  27 87 0 0 0,85 1,42 1,89 2,08 2,17 

 3.42.0  26 88 0 0 0,85 1,23 1,79 2,17 2,74 

 4.15.0  26 90 0 0 0,94 1,42 1,89 1,98 2,74 

 4.49.0  26 91 0 0 1,04 1,04 1,79 2,08 2,36 

 5.22.0  25 95 0 0 0,94 1,13 1,79 2,08 2,64 

 5.57.0  26 93 0 0 0,85 1,13 1,79 1,98 2,26 

 6.32.0  26 93 0 0 1,13 1,32 1,79 1,98 2,74 

 7.6.0  25 89 0 0 1,13 1,13 1,79 1,89 2,74 

 7.41.0  27 84 0,3123 0 0,75 1,23 1,79 1,98 2,74 

 8.16.0  31 68 0,3123 0 1,04 1,13 1,7 1,98 2,64 

 8.50.0  31 68 0,50307 0 0,94 1,13 1,7 1,79 2,36 

 9.27.0  37 49 0,96618 0 0,94 1,13 1,7 1,98 1,6 
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DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 

 10.2.0  38 44 1,80761 0 0,94 1,13 1,89 1,98 2,74 

 10.36.0  38 43 1,41332 0 0,85 1,13 1,7 2,08 2,74 

 

 11.11.0  40 39 4,10922 0 0,94 1,23 1,79 2,08 2,55 

 11.46.0  37 47 4,10922 0 0,94 1,32 1,89 2,08 2,74 

 12.21.0  37 50 4,26633 0 0,94 1,04 1,89 1,98 2,74 

 12.56.0  37 50 7,9959 0 0,85 1,13 1,79 1,89 2,74 

 13.31.0  38 49 3,67438 0 0,85 1,32 1,79 1,89 2,36 

 14.5.0  38 49 7,9959 0 0,85 1,04 1,7 2,08 2,26 

 14.40.0  39 49 2,87204 0 0,94 1,42 1,89 2,17 2,17 

 15.14.0  39 49 1,40205 0 1,04 1,42 1,89 2,08 2,74 

 15.49.0  38 50 3,96032 0 0,75 1,13 1,89 2,17 2,64 

 16.25.0  33 62 3,96032 0 1,04 1,23 1,89 2,08 2,17 

 17.0.0  33 62 2,00864 0 1,04 1,04 1,7 2,08 2,55 

 17.36.0  34 58 4,1 0 0,85 1,13 1,89 2,08 2,64 

 18.11.0  33 65 2,24202 0 0,85 1,13 1,89 2,17 2,74 

 18.45.0  33 65 2,24202 0 0,94 1,13 1,98 2,08 2,64 

 19.19.0  30 77 0,01596 0 1,13 1,42 1,98 2,17 2,26 

 19.54.0  30 77 0,01596 0 1,04 1,42 1,7 1,98 2,64 

 20.29.0  30 79 0 0 1,13 1,32 1,98 2,08 2,64 

 21.4.0  30 80 0 0 1,13 1,32 1,89 2,08 2,64 

 21.39.0  30 82 0 0 1,04 1,23 1,7 2,08 2,45 

 22.14.0  30 82 0 0 1,13 1,32 1,89 2,17 2,26 

 22.49.0  30 95 0 0 1,23 1,23 1,89 2,17 2,26 

 23.23.0  30 95 0 0 0,94 1,42 1,7 2,08 2,45 

 23.57.0  30 95 0 0 0,94 1,32 1,79 2,08 2,26 
28/03/20  0.32.0  29 95 0 0 1,04 1,23 1,89 2,17 2,64 

 22.13.0  28 89 0 0 0,94 1,23 1,7 2,08 2,64 

 22.48.0  27 88 0 10 0,85 1,32 1,98 2,08 1,7 

 23.23.0  27 86 0 2 0,75 1,23 1,89 2,26 2,36 

 23.58.0  27 87 0 2 0,94 1,32 1,89 2,26 1,6 
29/03/20  0.32.0  27 87 0 7 0,66 1,23 1,89 2,26 2,08 

 1.6.0  26 88 0 0 0,94 1,13 1,89 2,17 1,6 

 1.41.0  26 90 0 0 0,66 1,13 1,79 2,17 2,45 

 2.17.0  26 91 0 0 0,94 1,04 1,89 2,17 2,17 

 2.52.0  25 95 0 0 0,85 1,04 1,79 2,17 2,55 

 3.28.0  26 93 0 0 0,85 1,23 1,89 2,17 2,45 

 4.2.0  26 93 0 0 0,94 1,13 1,89 2,26 2,55 

 4.39.0  25 89 0 0 0,75 1,23 1,79 2,26 2,26 

 5.15.0  27 84 0 0 0,75 1,13 1,79 2,26 2,17 

 5.49.0  31 68 0 0 0,75 1,13 1,51 2,08 2,45 
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DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 

 6.25.0  31 68 0 0 1,04 1,13 1,89 2,08 2,17 

 7.0.0  37 49 0,0019 0 0,85 1,23 1,89 2,17 2,26 

 

 7.34.0  38 44 0,0019 0 1,04 1,13 1,98 2,08 2,17 

 8.9.0  38 43 0,18199 0 0,85 1,23 1,89 2,17 2,36 

 8.44.0  40 39 1,09649 0 0,94 1,13 1,79 2,17 2,55 

 9.20.0  37 47 1,09649 0 1,13 1,13 1,98 2,08 2,55 

 9.55.0  37 50 1,35871 0 0,94 1,13 1,7 2,08 2,55 

 10.30.0  37 50 2,35329 0 0,94 1,23 1,89 2,17 2,26 

 11.5.0  38 49 2,35329 0 1,04 1,13 1,89 2,08 2,74 

 11.40.0  38 49 5,1918 0 0,94 1,13 1,79 2,08 2,45 

 12.14.0  39 49 7,43616 0 0,94 1,23 1,98 2,17 2,74 

 12.49.0  39 49 7,43616 0 0,94 1,13 1,98 2,17 2,64 

 13.24.0  38 50 4,57233 0 0,85 1,13 1,7 2,08 2,36 

 13.59.0  33 62 3,19619 0 0,85 1,13 1,98 1,98 2,26 

 14.34.0  33 62 3,15271 0 1,04 1,23 1,79 2,08 2,74 

 15.9.0  34 58 1,99649 0 0,94 1,23 1,98 2,08 2,08 

 15.44.0  33 65 4,86969 0 0,85 1,23 1,89 2,17 2,36 

 16.19.0  33 65 3,48404 0 1,13 1,32 1,89 2,08 2,26 

 16.54.0  30 77 2,0511 0 0,94 1,13 1,98 2,17 2,74 

 17.29.0  30 77 1,69004 0 0,85 1,13 1,89 2,17 2,74 

 18.4.0  30 79 1,02387 0 0,94 1,13 1,89 2,08 2,36 

 18.39.0  30 80 1,02387 0 1,23 1,13 1,89 2,17 2,74 

 19.14.0  30 82 0,01318 0 0,85 1,32 1,79 2,17 2,36 

 19.49.0  30 82 0,01318 0 0,85 1,23 1,98 1,98 2,17 

 20.24.0  31 95 0 0 0,85 1,23 1,98 1,98 2,26 

 20.59.0  30 95 0 0 1,04 1,13 1,79 2,08 2,55 

 21.33.0  30 95 0 0 0,94 1,32 1,98 2,17 2,64 

 22.8.0  30 95 0 0 0,85 1,23 1,89 1,89 2,74 

 22.43.0  30 95 0 0 1,04 1,13 1,89 2,08 2,74 

 23.19.0  30 95 0 0 0,94 1,13 1,89 2,08 2,55 

 23.54.0  29 95 0 0 1,13 1,13 1,89 2,08 2,36 
30/03/20  0.28.0  29 95 0 0 1,04 1,13 1,98 2,17 2,45 

 1.4.0  28 89 0 0 0,94 1,13 1,98 2,17 2,36 

 1.39.0  27 88 0 0 0,94 1,32 1,79 2,08 2,74 

 2.14.0  27 86 0 0 1,04 1,23 1,89 2,08 2,08 

 2.49.0  27 87 0 0 1,04 1,23 1,98 2,17 2,55 

 3.25.0  27 87 0 0 1,04 1,32 1,7 2,17 2,64 

 4.0.0  26 88 0 0 0,94 1,32 1,6 1,98 2,36 

 4.35.0  26 90 0 0 0,94 1,23 1,98 2,08 2,36 

 5.9.0  26 91 0 0 0,94 1,13 1,79 2,17 2,64 
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DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 

 5.43.0  25 95 0 0 0,94 1,23 1,79 1,98 2,74 

 6.16.0  26 93 0 0 0,94 1,13 1,89 2,08 2,74 

 

 6.51.0  26 93 0 0 1,04 1,23 1,89 1,98 2,45 

 7.25.0  25 89 0 0 0,94 1,42 1,7 1,89 2,26 

 8.0.0  27 84 0,10249 0 1,13 1,23 1,7 1,89 2,64 

 8.34.0  31 68 0,4123 0 0,94 1,23 1,79 2,08 2,74 

 9.8.0  31 68 0,46018 0 0,94 1,23 1,7 1,89 2,26 

 9.44.0  37 49 0,46018 0 1,04 1,42 1,79 1,98 2,74 

 10.19.0  38 44 0,58653 0 1,13 1,23 1,79 1,98 1,79 

 10.54.0  38 43 0,58653 0 1,04 1,32 1,79 1,98 2,64 

 11.29.0  40 39 7,27072 0 1,04 1,32 1,89 2,08 2,74 

 12.4.0  37 47 0,37189 0 1,13 1,13 1,7 2,08 1,79 

 12.39.0  37 50 1,22445 18 1,04 1,23 1,79 1,98 2,74 

 13.14.0  37 50 2,36061 1 1,04 1,13 1,89 2,17 2,83 

 13.49.0  38 49 1,78668 0 1,04 1,23 1,89 2,17 2,74 

 14.24.0  38 49 1,51977 1 1,04 1,23 1,79 2,08 2,74 

 14.59.0  39 49 1,51977 1 1,04 1,32 1,79 2,08 2,74 

 15.35.0  39 49 1,7183 0 0,85 1,32 1,89 1,98 2,74 

 16.11.0  38 50 0,73148 0 1,04 1,23 1,89 2,08 2,55 

 16.46.0  33 62 0,46984 0 0,94 1,23 1,79 2,08 1,98 

 17.21.0  33 62 0,46984 0 1,04 1,23 1,89 2,08 2,36 

 17.56.0  34 58 0,40059 0 0,94 1,23 1,79 1,98 2,64 

 18.31.0  33 65 0,33968 0 0,85 1,32 1,79 2,08 2,64 

 19.5.0  33 65 0,0243 0 1,04 1,23 1,79 2,08 2,17 

 19.40.0  30 77 0,0243 0 1,04 1,23 1,89 2,08 1,89 

 20.15.0  30 77 0 0 0,85 1,32 1,79 1,98 2,08 

 20.50.0  30 79 0 0 1,04 1,32 1,6 1,89 2,74 

 21.25.0  30 80 0 0 0,94 1,42 1,79 1,89 2,36 

 22.0.0  30 82 0 0 0,94 1,42 1,79 2,08 2,26 

 22.35.0  30 82 0 0 0,85 1,23 1,79 2,08 2,74 

 23.9.0  28 95 0 0 0,94 1,23 1,7 1,98 2,64 

 23.44.0  28 95 0 0 0,94 1,13 1,7 1,98 2,55 
31/03/20  0.20.0  28 95 0 0 0,94 1,23 1,89 1,89 2,64 

 0.56.0  27 95 0 0 0,85 1,32 1,7 1,98 2,74 

 1.31.0  27 95 0 0 1,04 1,32 1,51 1,79 2,74 

 2.7.0  27 95 0 0 0,94 1,32 1,89 1,98 2,17 

 2.42.0  29 95 0 0 0,94 1,32 1,7 1,98 2,83 

 3.17.0  28 89 0 0 1,04 1,23 1,79 1,98 2,74 

 3.52.0  27 88 0 0 0,94 1,32 1,7 1,89 2,64 

 4.26.0  27 86 0 0 1,04 1,23 1,79 1,98 2,55 
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DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 

 5.1.0  27 87 0 0 0,85 1,23 1,7 2,08 2,74 

 5.35.0  27 87 0 0 0,94 1,32 1,89 1,89 2,64 

 

 6.9.0  26 88 0 0 1,04 1,23 1,89 2,17 2,74 

 6.45.0  26 90 0 0 0,94 1,23 1,79 2,17 2,74 

 7.20.0  26 91 0,06428 0 0,94 1,13 1,89 2,08 2,64 

 7.55.0  25 95 0,29517 0 0,85 1,32 1,98 2,08 2,55 

 8.29.0  26 93 0,40791 0 1,04 1,23 1,89 1,89 2,36 

 9.5.0  26 93 0,40791 0 0,94 1,23 1,7 1,98 2,74 

 9.40.0  25 89 0,53924 0 0,94 1,32 1,89 2,17 2,74 

 10.15.0  27 84 0,53924 0 0,94 1,23 1,7 2,08 2,83 

 10.50.0  31 68 0,6183 0 0,94 1,32 1,79 2,08 2,74 

 11.25.0  31 68 5,97408 0 0,94 1,13 1,89 1,98 2,64 

 12.0.0  37 49 7,63236 0 1,23 1,23 1,7 2,08 2,36 

 12.34.0  38 44 7,5612 0 1,04 1,32 1,7 1,98 2,74 

 13.8.0  38 43 1,69107 0 0,94 1,13 1,51 1,98 2,64 

 13.43.0  40 39 1,69107 0 0,85 1,13 1,7 2,08 2,74 

 14.18.0  37 47 2,29034 14 1,04 1,23 1,79 2,08 2,26 

 14.53.0  37 50 2,29034 14 1,13 1,04 1,79 2,08 2,26 

 15.28.0  37 50 7,9959 0 0,85 1,23 1,89 2,17 2,36 

 16.3.0  38 49 2,4407 0 1,13 1,32 1,7 1,98 2,26 

 16.38.0  38 49 2,4407 0 1,04 1,32 1,98 2,17 2,55 

 17.12.0  39 49 3,04583 0 0,85 1,23 1,89 2,17 1,98 

 17.47.0  39 49 3,04583 0 1,13 1,04 1,98 2,17 2,55 

 18.21.0  38 50 1,16003 0 1,04 1,04 1,89 2,08 2,17 

 18.56.0  33 62 1,16003 0 1,13 1,13 1,98 2,17 2,36 

 19.31.0  33 62 0,16881 0 0,85 1,23 1,89 2,17 2,17 

 20.6.0  34 58 0 0 0,94 1,23 1,7 2,17 2,45 

 20.41.0  33 65 0 0 1,13 1,42 1,89 2,08 1,79 

 21.15.0  33 65 0 0 1,04 1,23 1,7 2,08 2,64 

 21.50.0  30 77 0 0 1,13 1,23 1,98 2,17 2,08 

 22.24.0  30 77 0 0 1,13 1,23 1,79 2,08 2,45 

 22.59.0  30 79 0 0 0,85 1,23 1,98 2,17 2,26 

 23.33.0  30 80 0 0 0,85 1,13 1,79 2,08 2,55 
01/04/20  0.8.0  30 82 0 0 1,04 1,13 1,79 2,17 2,26 

 0.43.0  30 82 0 1 1,13 1,04 1,89 2,08 2,45 

 1.18.0  29 95 0 0 0,85 1,23 1,89 1,98 1,79 

 1.52.0  28 89 0 0 1,13 1,32 1,89 1,89 2,64 

 2.26.0  27 88 0 0 0,94 1,23 1,89 1,98 2,55 

 3.1.0  27 86 0 0 0,94 1,23 1,89 2,17 2,26 

 3.35.0  27 87 0 0 1,04 1,23 1,79 2,08 2,74 
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DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 

 4.10.0  27 87 0 0 0,94 1,23 1,79 1,98 2,64 

 4.45.0  26 88 0 0 1,04 1,42 1,6 1,98 2,74 

 

 5.19.0  26 90 0 0 1,13 1,23 1,89 1,89 2,55 

 5.54.0  26 91 0 0 0,94 1,23 1,79 1,98 2,26 

 6.29.0  25 95 0 0 0,94 1,42 1,7 1,79 2,64 

 7.4.0  26 93 0 5 1,13 1,51 1,79 1,98 2,64 

 7.39.0  26 93 0,00234 0 1,13 1,23 1,79 1,89 2,36 

 8.14.0  25 89 0,45871 0 1,04 1,23 1,79 1,89 2,74 

 8.49.0  27 84 1,39766 0 1,04 1,32 1,6 1,79 2,64 

 9.25.0  31 68 0,94231 0 1,04 1,42 1,7 1,89 2,74 

 10.0.0  31 68 0,94231 0 0,94 1,13 1,7 2,08 2,26 

 10.34.0  37 49 1,04817 5 1,04 1,23 1,7 1,98 2,26 

 11.9.0  38 44 1,97306 3 0,94 1,32 1,89 1,98 2,74 

 11.44.0  38 43 1,52211 0 0,94 1,23 1,7 1,79 2,55 

 12.19.0  40 39 2,37965 0 0,75 1,23 1,7 1,98 1,7 

 12.54.0  37 47 3,02928 0 1,23 1,32 1,79 2,08 2,55 

 13.28.0  37 50 3,16047 0 1,04 1,23 1,89 1,98 2,08 

 14.3.0  37 50 3,1063 0 0,94 1,13 1,79 1,98 2,26 

 14.38.0  38 49 3,11069 0 1,04 1,13 1,79 1,98 2,08 

 15.13.0  38 49 4,48302 0 0,94 1,23 1,89 1,98 2,55 

 15.48.0  39 49 2,90483 0 1,04 1,04 1,89 2,08 2,74 

 16.21.0  39 49 2,59297 0 0,94 1,13 1,89 2,17 2,55 

 16.56.0  38 50 2,59297 0 1,04 1,32 1,89 2,17 2,26 

 17.30.0  33 62 1,89107 0 0,94 1,23 1,89 1,98 2,64 

 18.4.0  33 62 1,89107 0 0,94 1,32 1,89 2,08 2,45 

 18.39.0  34 58 0,3123 0 1,04 1,42 1,98 2,08 2,26 

 19.15.0  33 65 0,01025 0 0,94 1,23 1,89 2,08 2,55 

 19.49.0  33 65 0 0 1,13 1,13 1,89 1,98 2,45 

 20.23.0  30 77 0 0 1,13 1,23 1,79 2,08 1,79 

 20.58.0  30 77 0 0 0,94 1,13 1,89 1,98 2,74 

 21.34.0  30 79 0 0 1,04 0,94 1,89 2,17 2,26 

 22.8.0  30 80 0 0 0,85 1,04 1,79 1,98 2,55 

 22.43.0  30 82 0 0 0,94 1,13 1,79 1,98 2,55 

 23.16.0  30 82 0 0 1,04 1,23 1,89 1,98 2,55 

 23.51.0  29 95 0 0 1,13 1,13 1,79 1,98 2,55 
02/04/20  0.25.0  29 95 0 0 0,85 1,23 1,79 1,98 2,08 

 1.0.0  28 89 0 0 1,13 1,32 1,79 2,08 1,98 

 1.34.0  27 88 0 0 1,13 1,23 1,89 1,98 1,79 

 2.9.0  27 86 0 0 1,04 1,23 1,7 1,98 2,55 

 2.44.0  27 87 0 0 0,94 1,23 1,79 2,08 1,98 
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DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 

 3.19.0  27 87 0 0 1,13 1,13 1,79 2,08 2,64 

 3.54.0  26 88 0 0 1,23 1,23 1,7 2,08 2,17 

 

 4.29.0  26 90 0 0 1,13 1,23 1,79 1,98 2,45 

 5.4.0  26 91 0 0 0,94 1,04 1,7 2,08 2,36 

 5.39.0  25 95 0 0 0,85 1,13 1,79 2,08 2,36 

 6.14.0  26 93 0 0 1,13 1,23 1,51 1,98 2,74 

 6.49.0  26 93 0 0 1,13 1,32 1,7 1,98 2,26 

 7.23.0  25 89 0 0 1,13 1,32 1,7 1,89 2,74 

 7.57.0  27 84 0,30747 0 1,23 1,04 1,79 1,98 2,17 

 8.32.0  31 68 0,30747 0 1,13 1,42 1,79 2,08 2,26 

 9.7.0  31 68 0,50791 0 1,23 1,42 1,7 1,98 2,64 

 9.42.0  37 49 0,50791 0 0,94 1,32 1,79 2,08 2,55 

 10.16.0  38 44 0,60615 0 1,04 1,42 1,7 2,08 2,55 

 10.51.0  38 43 0,60615 0 1,13 1,32 1,7 1,89 1,79 

 11.27.0  40 39 6,47672 0 1,04 1,13 1,6 1,89 2,55 

 12.3.0  37 47 7,68419 0 1,04 1,42 1,89 1,89 2,55 

 12.37.0  37 50 7,68419 0 0,85 1,42 1,89 2,08 2,64 

 13.12.0  37 50 7,9959 0 1,13 1,23 1,42 2,08 2,55 

 13.46.0  38 49 4,57438 0 1,04 1,32 1,98 2,08 1,98 

 14.21.0  38 49 7,9959 0 1,04 1,04 1,89 2,17 2,08 

 14.56.0  39 49 7,9959 0 0,94 1,04 1,89 2,17 2,55 

 15.30.0  39 49 7,9959 0 1,13 1,23 1,89 2,17 2,26 

 16.4.0  38 50 7,4104 0 0,94 1,32 1,89 2,17 2,74 

 16.40.0  33 62 7,4104 0 1,23 1,23 1,89 2,08 2,64 

 17.16.0  33 62 1,46896 0 0,85 1,32 1,89 2,08 2,26 

 17.51.0  34 58 1,46896 0 0,94 1,13 1,98 2,17 2,55 

 18.26.0  33 65 0,71391 0 0,85 0,94 1,89 2,17 2,74 

 19.1.0  33 65 0,28638 0 0,94 1,13 1,89 2,17 2,08 

 19.37.0  30 77 0,28638 0 0,94 1,13 1,98 2,17 2,64 

 20.13.0  30 77 0 0 1,04 1,32 1,89 1,98 1,98 

 20.47.0  30 79 0 0 0,85 1,04 1,89 2,08 2,08 

 21.23.0  30 80 0 0 1,23 1,23 1,79 1,89 2,26 

 21.58.0  30 82 0 0 0,75 1,13 1,89 1,98 2,55 

 22.32.0  30 82 0 0 0,85 1,32 1,6 1,98 2,45 

 23.6.0  30 95 0 0 1,04 1,32 1,89 2,08 2,64 

 23.41.0  30 95 0 0 0,85 1,23 1,79 2,08 2,74 
03/04/20  0.16.0  29 95 0 0 0,75 1,23 1,89 2,08 2,17 

 0.51.0  28 89 0 0 0,94 1,04 1,89 1,98 2,64 

 1.25.0  27 88 0 0 0,94 1,13 1,89 2,08 2,36 

 2.0.0  27 86 0 0 1,04 1,32 1,98 2,08 2,45 
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DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 

 2.35.0  27 87 0 0 0,94 1,23 1,98 2,17 2,64 

 3.9.0  27 87 0 0 0,75 1,23 1,98 2,17 2,64 

 

 3.44.0  26 88 0 0 1,04 1,23 1,98 2,17 2,74 

 4.18.0  26 90 0 0 0,94 1,13 1,89 1,98 2,74 

 4.53.0  26 91 0 0 1,13 1,04 1,79 2,08 2,74 

 5.28.0  25 95 0 0 1,04 1,32 1,89 2,17 2,45 

 6.3.0  26 93 0 0 1,13 1,23 1,89 2,08 2,36 

 6.38.0  26 93 0 0 1,13 1,23 1,79 1,98 2,64 

 7.13.0  25 89 0,0448 0 0,94 1,13 1,89 2,08 2,64 

 7.48.0  27 84 0,28887 0 1,13 1,13 1,89 1,98 2,74 

 8.23.0  31 68 0,28887 0 1,13 1,13 1,89 2,08 2,64 

 8.59.0  31 68 0,49385 0 0,94 1,13 1,89 2,08 2,74 

 9.34.0  37 49 0,49385 0 1,04 1,13 1,89 2,08 2,55 

 10.8.0  38 44 0,6735 0 0,94 1,32 1,89 2,17 2,36 

 10.42.0  38 43 5,46559 0 0,94 1,32 1,89 2,08 2,64 

 11.17.0  40 39 7,37277 0 1,04 1,42 1,6 2,17 2,26 

 11.52.0  37 47 0,653 0 0,94 1,13 1,98 2,08 2,26 

 12.28.0  37 50 1,79063 0 0,85 1,32 1,89 2,08 2,74 

 13.3.0  37 50 1,6896 0 1,13 1,23 1,89 2,17 2,64 

 13.38.0  38 49 3,35578 0 1,04 1,23 1,79 2,08 2,55 

 14.13.0  38 49 1,45432 0 1,13 1,13 1,98 2,08 2,74 

 14.48.0  39 49 1,57394 1 1,04 1,23 1,89 2,17 2,64 

 15.25.0  39 49 7,9959 0 1,04 1,32 1,79 2,17 2,74 

 16.0.0  38 50 7,98331 0 1,13 1,04 1,79 2,17 2,64 

 16.34.0  33 62 7,98331 0 0,94 1,23 1,89 2,08 2,64 

 17.10.0  33 62 3,89546 0 0,94 1,13 1,89 2,08 2,64 

 17.45.0  34 58 3,89546 0 0,94 1,23 1,89 2,08 2,74 

 18.20.0  33 65 2,1448 0 0,94 1,32 1,89 2,17 2,64 

 18.55.0  33 65 0,22592 0 0,85 1,23 1,89 2,08 2,74 

 19.30.0  30 77 0,22592 0 0,85 1,23 1,89 2,17 2,36 

 20.4.0  30 77 0 0 0,94 1,23 1,89 2,08 2,74 

 20.39.0  30 79 0 0 1,04 1,13 1,89 2,08 2,74 

 21.15.0  30 80 0 0 0,85 1,32 1,98 2,08 2,74 

 21.49.0  30 82 0 0 1,23 1,23 1,79 2,17 2,74 

 22.23.0  30 82 0 0 1,04 1,32 1,98 2,17 2,45 

 22.59.0  30 95 0 0 0,94 1,23 1,89 2,17 2,36 

 23.33.0  30 95 0 0 0,94 1,13 1,89 2,17 2,26 
04/04/20  0.8.0  30 95 0 0 1,13 1,13 1,98 2,08 2,36 

 0.43.0  29 95 0 0 1,04 1,13 1,7 2,08 2,26 

 1.18.0  28 89 0 0 1,04 1,13 1,89 2,08 2,74 
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DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 

 1.52.0  27 88 0 0 1,13 1,13 1,89 2,08 2,36 

 2.27.0  27 86 0 0 1,04 1,32 1,89 2,08 2,26 

 

 3.1.0  27 87 0 0 0,85 1,23 1,89 2,08 2,36 

 3.35.0  27 87 0 0 1,04 1,23 1,89 1,98 2,64 

 4.10.0  26 88 0 0 1,04 1,13 1,89 1,98 2,36 

 4.46.0  26 90 0 0 1,13 1,13 1,7 2,17 2,74 

 5.21.0  26 91 0 0 1,04 1,13 1,79 2,08 2,74 

 5.56.0  25 95 0 0 1,13 1,23 1,89 1,98 2,74 

 6.31.0  26 93 0 0 1,13 1,32 1,98 2,08 2,55 

 7.6.0  26 93 0,0224 0 0,94 1,23 1,7 2,17 2,74 

 7.40.0  25 89 0,27657 0 0,94 1,13 1,89 2,08 2,17 

 8.15.0  27 84 0,41669 0 1,13 1,23 1,89 2,08 2,17 

 8.49.0  31 68 0,49136 0 0,85 1,23 1,89 2,17 2,36 

 9.25.0  31 68 0,49136 0 1,13 1,32 1,98 2,08 2,17 

 10.0.0  37 49 0,63587 0 1,23 1,32 1,89 1,89 1,7 

 10.36.0  38 44 0,7896 0 1,04 1,32 1,79 2,17 2,45 

 11.10.0  38 43 0,7896 0 1,13 1,32 1,89 2,08 2,83 

 11.44.0  40 39 5,54217 0 0,94 1,32 1,79 2,17 2,26 
05/04/20  12.3.0  37 47 6,059 0 1,23 1,51 1,98 2,17 2,64 

 12.38.0  37 50 0,78814 0 1,23 1,6 1,98 2,17 2,08 

 13.13.0  37 50 2,51098 2 1,13 1,51 1,98 2,08 2,08 

 13.48.0  38 49 2,51098 2 1,04 1,13 1,89 2,17 2,08 

 14.22.0  38 49 7,9959 0 1,13 1,23 1,89 2,17 2,64 

 14.56.0  39 49 7,9959 0 0,94 1,23 1,89 2,17 2,45 

 15.32.0  39 49 7,47716 0 0,94 1,23 1,98 2,17 2,64 

 16.8.0  38 50 7,9959 0 1,04 1,32 1,98 2,08 2,45 

 16.43.0  33 62 7,29663 0 1,32 1,42 1,89 1,98 2,55 

 17.18.0  33 62 6,30835 0 1,13 1,42 1,79 2,17 2,45 

 17.53.0  34 58 3,91596 0 1,13 1,42 1,79 2,08 2,45 

 18.30.0  33 65 3,91596 0 1,04 1,42 1,98 2,08 2,36 

 19.6.0  33 65 0,07555 0 1,04 1,42 1,98 2,17 2,45 

 19.41.0  30 77 0 0 0,94 1,13 1,79 2,26 2,36 

 20.15.0  30 77 0 0 1,04 1,32 1,89 2,17 2,36 

 20.50.0  30 79 0 0 1,04 1,23 1,79 2,08 1,98 

 21.24.0  30 80 0 0 1,04 1,23 1,98 2,08 2,36 

 21.58.0  30 82 0 0 1,04 1,23 1,79 2,17 2,55 

 22.34.0  30 82 0 0 0,94 1,23 1,89 2,08 2,45 

 23.8.0  30 95 0 0 0,94 1,32 1,89 2,08 2,45 

 23.43.0  30 95 0 0 1,04 1,13 1,89 2,17 2,36 
06/04/20  0.17.0  29 95 0 0 0,94 1,23 1,89 2,17 2,55 
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DATA MONITORING ARUS BOCOR ISOLATOR 

Date Time (Hour) 
Temp. Humidity UV Rainfall Type Insulators 

(℃) (%) mW/cm2 mm/H Type A Type B Type C Type D Type E 

 0.51.0  28 89 0 0 1,04 1,13 1,89 2,08 2,17 

 1.26.0  27 88 0 0 0,85 1,13 1,98 2,26 2,17 

 

 2.0.0  27 86 0 0 0,85 1,23 1,98 2,17 2,36 

 2.35.0  27 87 0 0 1,04 1,23 1,89 2,17 2,45 

 3.10.0  27 87 0 0 1,32 1,6 1,89 2,17 2,55 

 3.45.0  26 88 0 0 1,32 1,42 1,89 2,17 1,51 

 4.19.0  26 90 0 0 1,23 1,42 1,98 2,08 2,45 

 4.54.0  26 91 0 0 1,32 1,42 1,89 2,17 2,55 

 5.29.0  25 95 0 0 1,23 1,6 1,89 2,17 2,17 

 6.4.0  26 93 0 0 1,23 1,51 1,89 2,08 2,08 

 6.39.0  26 93 0 0 1,13 1,42 1,79 2,08 2,45 

 7.14.0  25 89 0,06237 0 1,13 1,51 1,89 2,17 1,6 

 7.48.0  27 84 0,06237 0 1,32 1,51 1,98 2,08 2,45 

 8.22.0  31 68 0,38741 0 1,23 1,51 1,89 2,17 2,08 

 8.56.0  31 68 0,44656 0 1,13 1,6 1,98 2,08 2,45 

 9.31.0  37 49 0,49136 0 1,32 1,6 1,89 1,98 1,6 

 10.6.0  38 44 0,56603 0 1,32 1,51 1,89 2,17 2,08 

 10.42.0  38 43 0,56603 0 1,23 1,42 1,89 2,08 2,26 

 11.18.0  40 39 6,53441 0 1,13 1,51 1,98 2,08 2,55 

 11.52.0  37 47 6,53441 0 1,23 1,51 1,89 2,17 2,45 

 12.27.0  37 50 7,6817 0 1,23 1,51 1,98 2,17 1,89 
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Lampiran 4 
Analisa Statistik pada Isolator Polymer dan Porselen pada Hari tanpa 
Hujan 
A. Isolator Polimer 
a. Type A (Isolator Suspensi Type S25RSTCII) 

Descriptive Statistics 
  Mean Std. Deviation N 
Arus Bocor 0,8617 0,13693 41 

Temperature 31,56 4,780 41 

Kelembaban 71,07 17,999 41 

 
 

Correlations  
  Arus Bocor Temperatur Kelembaban UV 
Pearson Correlation Arus Bocor 1,000 0,744 -0,715 0,519 

Temperatur 0,744 1,000 -0,979 0,856 
Kelembaban -0,715 -0,979 1,000 -0,852 

UV 0,519 0,856 -0,852 1,000 

Sig. (1-tailed) Arus Bocor   0,000 0,000 0,000 

Temperatur 0,000   0,000 0,000 

Kelembaban 0,000 0,000   0,000 

UV 0,000 0,000 0,000   
N Arus Bocor 41 41 41 41 

Temperatur 41 41 41 41 

Kelembaban 41 41 41 41 

UV 41 41 41 41 

 
 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted 
R Square 

Std. Error of 
the Estimate 

Durbin-
Watson 

1 ,780a 0,608 0,577 0,08910 1,563 

a. Predictors: (Constant), UV, Kelembaban, Temperatur 
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b. Dependent Variable: Arus Bocor 

 
ANOVAa 

Model 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regression 0,456 3 0,152 19,155 ,000b 

Residual 0,294 37 0,008     

Total 0,750 40       

a. Dependent Variable: Arus Bocor 
b. Predictors: (Constant), UV, Kelembaban, Temperatur 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B 
Std. 
Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -0,370 0,728   -0,509 0,614     

Temperatur 0,037 0,015 1,297 2,512 0,017 0,040 25,205 

Kelembaban 0,001 0,004 0,184 0,360 0,721 0,041 24,559 

UV -0,018 0,008 -0,436 -2,167 0,037 0,262 3,818 

a. Dependent Variable: Arus Bocor 
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b. Type B (Polimer Line Insulator type L25ASTK41) 

Descriptive Statistics 
 Mean Std. 

Deviation N 

Arus Bocor 0,9554 0,15331 41 

Temperatur 31,56 4,780 41 

Kelembaban 71,07 17,999 41 

UV 2,227880 3,3047584 41 

 
Correlations 

 Arus 
Bocor Temperatur Kelembaban UV 

Pearson 
Correlation 

Arus Bocor 1,000 0,907 -0,860 0,881 

Temperatur 0,907 1,000 -0,979 0,856 

Kelembaban -0,860 -0,979 1,000 -0,852 

UV 0,881 0,856 -0,852 1,000 

Sig. (1-tailed) 

Arus Bocor  0,000 0,000 0,000 

Temperatur 0,000  0,000 0,000 

Kelembaban 0,000 0,000  0,000 

UV 0,000 0,000 0,000  

N 

Arus Bocor 41 41 41 41 

Temperatur 41 41 41 41 

Kelembaban 41 41 41 41 

UV 41 41 41 41 

 
Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted 
R Square 

Std. Error of 
the Estimate 

Durbin-
Watson 

1 ,945a 0,892 0,884 0,05232 1,507 

a. Predictors: (Constant), UV, Kelembaban, Temperatur 
b. Dependent Variable: Arus Bocor 
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ANOVAa 

Model 
Sum of 

Squares df 
Mean 

Square F Sig. 

1 

Regression 0,839 3 0,280 102,142 ,000b 

Residual 0,101 37 0,003     

Total 0,940 40       

a. Dependent Variable: Arus Bocor 
b. Predictors: (Constant), UV, Kelembaban, Temperatur 

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B 
Std. 
Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -0,961 0,427   -2,249 0,031     

Temperatur 0,043 0,009 1,351 4,986 0,000 0,040 25,205 

Kelembaban 0,007 0,002 0,833 3,117 0,004 0,041 24,559 

UV 0,020 0,005 0,435 4,126 0,000 0,262 3,818 

a. Dependent Variable: Arus Bocor. 
  

c. Type E (ANSI Tumpu FPQ3-24). 
 

Descriptive Statistics 

  Mean 
Std. 

Deviation N 
Arus Bocor 1,1473 0,29727 41 

Temperatur 31,56 4,780 41 

Kelembaban 71,07 17,999 41 

UV 2,227880 3,3047584 41 

 
 

Correlations 

  
Arus 
Bocor Temperatur Kelembaban UV 

Pearson 
Correlation 

Arus Bocor 1,000 -0,675 0,753 -0,727 

Temperatur -0,675 1,000 -0,979 0,856 

Kelembaban 0,753 -0,979 1,000 -0,852 
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UV -0,727 0,856 -0,852 1,000 

Sig. (1-
tailed) 

Arus Bocor   0,000 0,000 0,000 

Temperatur 0,000   0,000 0,000 

Kelembaban 0,000 0,000   0,000 

UV 0,000 0,000 0,000   

N Arus Bocor 41 41 41 41 

Temperatur 41 41 41 41 

Kelembaban 41 41 41 41 

UV 41 41 41 41 

 
Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted 
R Square 

Std. Error of 
the 

Estimate 
Durbin-
Watson 

1 ,845a 0,714 0,691 0,16537 1,673 

a. Predictors: (Constant), UV, Kelembaban, Temperatur 
b. Dependent Variable: Arus Bocor 

 
ANOVAa 

Model 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regression 2,523 3 0,841 30,752 ,000b 

Residual 1,012 37 0,027     

Total 3,535 40       

a. Dependent Variable: Arus Bocor 
b. Predictors: (Constant), UV, Kelembaban, Temperatur 

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B 
Std. 
Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -4,616 1,351   -3,416 0,002     

Temperatur 0,108 0,027 1,742 3,944 0,000 0,040 25,205 

Kelembaban 0,034 0,007 2,075 4,759 0,000 0,041 24,559 

UV -0,040 0,015 -0,450 -2,619 0,013 0,262 3,818 

a. Dependent Variable: Arus Bocor 
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B. Isolator Porselen 
 

a. Type C (Isolator Suspensi ANSI 52-5) 
 

Descriptive Statistics 
  Mean Std. Deviation N 
Arus Bocor 1,6078 0,27079 41 

Temperatur 31,56 4,780 41 

Kelembaban 71,07 17,999 41 

UV 2,227880 3,3047584 41 

 
Correlations 

  Arus Bocor Temperatur Kelembaban UV 
Pearson 
Correlation 

Arus Bocor 1,000 -0,842 0,874 -0,741 

Temperatur -0,842 1,000 -0,979 0,856 

Kelembaban 0,874 -0,979 1,000 -0,852 

UV -0,741 0,856 -0,852 1,000 

Sig. (1-
tailed) 

Arus Bocor   0,000 0,000 0,000 

Temperatur 0,000   0,000 0,000 

Kelembaban 0,000 0,000   0,000 

UV 0,000 0,000 0,000   

N Arus Bocor 41 41 41 41 

Temperatur 41 41 41 41 

Kelembaban 41 41 41 41 

UV 41 41 41 41 

 
 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 
Durbin-
Watson 

1 ,876a 0,768 0,749 0,13559 1,413 

a. Predictors: (Constant), UV, Kelembaban, Temperatur 
b. Dependent Variable: Arus Bocor 
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ANOVAa 

Model Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Std. Error of 
the Estimate 

R 
Square 

1 Regression 2,253 3 0,751 40,849 ,000b 

0,13559 768 Residual 0,680 37 0,018     

Total 2,933 40       

a. Dependent Variable: Arus Bocor 
  

b. Predictors: (Constant), UV, Kelembaban, Temperatur 
  

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B 
Std. 
Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -0,277 1,108   -0,250 0,804     

Temperatur 0,019 0,023 0,340 0,855 0,398 0,040 25,205 

Kelembaban 0,018 0,006 1,196 3,049 0,004 0,041 24,559 

UV -0,001 0,013 -0,012 -0,077 0,939 0,262 3,818 

a. Dependent Variable: Arus Bocor 

 
b. Type D (Line Post ANSI 57-3) 

 
Descriptive Statistics 

  Mean Std. 
Deviation N 

Arus Bocor 1,2649 0,47575 41 

Temperatur 31,56 4,780 41 

Kelembaban 71,07 17,999 41 

UV 2,227880 3,3047584 41 

 
 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted 
R Square 

Std. Error of 
the Estimate 

Durbin-
Watson 

1 ,860a 0,739 0,718 0,25265 1,790 

a. Predictors: (Constant), UV, Kelembaban, Temperatur 
b. Dependent Variable: Arus Bocor. 
 
  

ANOVAa 
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Model 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regression 6,692 3 2,231 34,943 ,000b 

Residual 2,362 37 0,064     

Total 9,053 40       

a. Dependent Variable: Arus Bocor 
b. Predictors: (Constant), UV, Kelembaban, Temperatur 

 
 

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B 
Std. 
Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 0,333 2,064   0,161 0,873     

Temperatur -0,025 0,042 -0,249 -0,591 0,558 0,040 25,205 

Kelembaban 0,023 0,011 0,861 2,068 0,046 0,041 24,559 

UV 0,044 0,024 0,304 1,853 0,072 0,262 3,818 

a. Dependent Variable: Arus Bocor 
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Lampiran 5 
Analisa Statistik pada Isolator Polymer dan Porselen ketika Terjadi 
Hujan 
A. Isolator Polimer  

a. Type A (Isolator Suspensi Type S25RSTCII) 

Descriptive Statistics 

  Mean 
Std. 

Deviation N 
Arus Bocor 0,7834 0,14815 41 

Temperatur 32,02 5,525 41 

Kelembaban 74,44 18,581 41 
UV 3,0348068 3,68128063 41 

Curah Hujan 0,93 1,723 41 

 
Correlations 

  
Arus 
Bocor Temperatur Kelembaban UV 

Curah 
Hujan 

Pearson 
Correlation 

Arus Bocor 1,000 0,602 -0,575 0,641 0,292 

Temperatur 0,602 1,000 -0,962 0,883 0,636 

Kelembaban -0,575 -0,962 1,000 -0,930 -0,624 

UV 0,641 0,883 -0,930 1,000 0,519 

Curah Hujan 0,292 0,636 -0,624 0,519 1,000 

Sig. (1-tailed) Arus Bocor   0,000 0,000 0,000 0,032 

Temperatur 0,000   0,000 0,000 0,000 

Kelembaban 0,000 0,000   0,000 0,000 

UV 0,000 0,000 0,000   0,000 

Curah Hujan 0,032 0,000 0,000 0,000   

N Arus Bocor 41 41 41 41 41 

Temperatur 41 41 41 41 41 

Kelembaban 41 41 41 41 41 

UV 41 41 41 41 41 

Curah Hujan 41 41 41 41 41 
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ANOVAa 
Model Sum of 

Squares df Mean 
Square F Sig. 

1 

Regression 0,406 4 0,101 7,738 ,000b 

Residual 0,472 36 0,013   

Total 0,878 40    

a. Dependent Variable: Arus Bocor 
b. Predictors: (Constant), Curah Hujan, UV, Temperatur, Kelembaban 

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) -0,551 0,707   -0,779 0,441     

Temperatur 0,022 0,012 0,811 1,785 0,083 0,072 13,805 

Kelembaban 0,007 0,005 0,917 1,583 0,122 0,044 22,474 

UV 0,033 0,014 0,816 2,401 0,022 0,129 7,739 

Curah Hujan -0,006 0,014 -0,075 -0,463 0,646 0,571 1,752 

a. Dependent Variable: Arus Bocor 
 
  

b. Type B (Polimer Line Insulator type L25ASTK41) 
 

c. Type E (ANSI Tumpu FPQ3-24). 

Descriptive Statistics 

  Mean 
Std. 

Deviation N 
Arus Bocor 1,1946 0,61622 41 

Temperatur 32,02 5,525 41 

Kelembaban 74,44 18,581 41 

UV 3,0348068 3,68128063 41 

Curah Hujan 0,93 1,723 41 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

Durbin-
Watson 

1 ,680a 0,462 0,403 0,11451 1,806 

a. Predictors: (Constant), Curah Hujan, UV, Temperatur, Kelembaban 
a.  Dependent Variable: Arus Bocor.  
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Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted 
R Square 

Std. Error of 
the Estimate 

Durbin-
Watson 

1 ,528a 0,279 0,199 0,55161 2,497 

a. Predictors: (Constant), Curah Hujan, UV, Temperatur, Kelembaban 
b. Dependent Variable: Arus Bocor 

 
ANOVAa 

Model 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regression 4,235 4 1,059 3,480 ,017b 

Residual 10,954 36 0,304     

Total 15,189 40       

a. Dependent Variable: Arus Bocor 
b. Predictors: (Constant), Curah Hujan, UV, Temperatur, Kelembaban 

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B 
Std. 
Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 4,860 3,404   1,428 0,162     

Temperatur -0,134 0,059 -1,204 -2,290 0,028 0,072 13,805 

Kelembaban 2,279E-05 0,022 0,001 0,001 0,999 0,044 22,474 

UV 0,179 0,066 1,072 2,723 0,010 0,129 7,739 

Curah Hujan 0,096 0,067 0,269 1,438 0,159 0,571 1,752 

a. Dependent Variable: Arus Bocor 

B. Isolator Porselen : a Type C 
Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Arus Bocor 1,7761 1,24482 41 

Temperatur 32,02 5,525 41 

Kelembaban 74,44 18,581 41 

UV 3,0348068 3,68128063 41 

Curah Hujan 0,93 1,723 41 
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ANOVAa 

Model Sum of 
Squares df Mean 

Square F Sig. Std. Error of 
the Estimate R Square 

1 

Regression 19,195 4 4,799 4,037 ,008b 
1,09022 

0,3097 Residual 42,788 36 1,189     

Total 61,983 40         

a. Dependent Variable: Arus Bocor 
 

 
b. Predictors: (Constant), Curah Hujan, UV, Temperatur, 
Kelembaban 

 

 
 

 
Correlations 

  
Arus 
Bocor Temperatur Kelembaban UV 

Curah 
Hujan 

Pearson 
Correlation 

Arus Bocor 1,000 0,158 -0,071 -0,026 0,414 

Temperatur 0,158 1,000 -0,962 0,883 0,636 

Kelembaban -0,071 -0,962 1,000 -0,930 -0,624 

UV -0,026 0,883 -0,930 1,000 0,519 

Curah Hujan 0,414 0,636 -0,624 0,519 1,000 

Sig. (1-tailed) Arus Bocor   0,162 0,330 0,436 0,004 

Temperatur 0,162   0,000 0,000 0,000 

Kelembaban 0,330 0,000   0,000 0,000 

UV 0,436 0,000 0,000   0,000 
Curah Hujan 0,004 0,000 0,000 0,000   

N Arus Bocor 41 41 41 41 41 
Temperatur 41 41 41 41 41 
Kelembaban 41 41 41 41 41 

UV 41 41 41 41 41 

Curah Hujan 41 41 41 41 41 
 
 

Model Summaryb 

Model R R 
Square 

Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

Durbin-
Watson 

1 ,556a 0,310 0,233 1,09022 2,283 

a. Predictors: (Constant), Curah Hujan, UV, Temperatur, Kelembaban 
b. Dependent Variable: Arus Bocor 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B Std. 
Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) -8,453 6,728   -1,257 0,217     

Temperatur 0,202 0,116 0,894 1,738 0,091 0,072 13,805 

Kelembaban 0,051 0,044 0,765 1,165 0,252 0,044 22,474 

UV -0,126 0,130 -0,372 -0,967 0,340 0,129 7,739 

Curah Hujan 0,372 0,132 0,515 2,810 0,008 0,571 1,752 
a. Dependent Variable: Arus Bocor 

 
a. Type D (Line Post ANSI 57-3) 

 
Descriptive Statistics 

  Mean 
Std. 

Deviation N 
Arus Bocor 1,7471 0,52750 41 

Temperatur 32,02 5,525 41 

Kelembaban 74,44 18,581 41 

UV 3,0348068 3,68128063 41 

Curah Hujan 0,93 1,723 41 

 
Correlations 

  
Arus 
Bocor Temperatur Kelembaban UV 

Curah 
Hujan 

Pearson 
Correlation 

Arus Bocor 1,000 0,666 -0,542 0,415 0,370 

Temperatur 0,666 1,000 -0,962 0,883 0,636 

Kelembaban -0,542 -0,962 1,000 -0,930 -0,624 

UV 0,415 0,883 -0,930 1,000 0,519 

Curah Hujan 0,370 0,636 -0,624 0,519 1,000 

Sig. (1-tailed) Arus Bocor   0,000 0,000 0,003 0,009 

Temperatur 0,000   0,000 0,000 0,000 

Kelembaban 0,000 0,000   0,000 0,000 

UV 0,003 0,000 0,000   0,000 

Curah Hujan 0,009 0,000 0,000 0,000   

N Arus Bocor 41 41 41 41 41 
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Temperatur 41 41 41 41 41 

Kelembaban 41 41 41 41 41 

UV 41 41 41 41 41 

Curah Hujan 41 41 41 41 41 

 
Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted 
R Square 

Std. Error of 
the Estimate 

Durbin-
Watson 

1 ,783a 0,613 0,569 0,34611 0,763 

a. Predictors: (Constant), Curah Hujan, UV, Temperatur, Kelembaban 

b. Dependent Variable: Arus Bocor 

 
ANOVAa 

Model 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regression 6,817 4 1,704 14,227 ,000b 

Residual 4,313 36 0,120     

Total 11,130 40       

a. Dependent Variable: Arus Bocor 
b. Predictors: (Constant), Curah Hujan, UV, Temperatur, Kelembaban 

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B 
Std. 
Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -5,232 2,136   -2,450 0,019     

Temperatur 0,181 0,037 1,894 4,914 0,000 0,072 13,805 

Kelembaban 0,020 0,014 0,692 1,406 0,168 0,044 22,474 

UV -0,080 0,041 -0,555 -1,924 0,062 0,129 7,739 

Curah Hujan -0,035 0,042 -0,115 -0,836 0,409 0,571 1,752 

a. Dependent Variable: Arus Bocor 
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Lampiran 6 
 

PERHITUNGAN ESDD DAN NSDD 
 

A. Isolator Polimer Jenis Suspensi (type A) 

Perhitungan Konsentrasi Garam dan ESDD pada Larutan Pencuci.  

a. Sirip 1 dengan luas penampang A = 197,722 cm2 

1. Menghitung Salinitas Larutan Pencuci 

𝛼" = 0,0101'(
)'

= 0,00101	𝑆/𝑚   pada  𝑡 = 	300℃ 

Konduktivitas larutan pada temperatur 20 ℃  dihitung menggunakan 

persamaan 2.8 dengan factor koreksi b = 0,019048 : 

 

Nilai salinitas dari larutan pencuci adalah : 

            , 𝑆2 = 𝐷4 

2. Menghitung Salinitas Larutan Terpolutan pada permukaan atas 

isolator: 

𝛼" = 0,0118'(
)'

= 0,00118	𝑆/𝑚  pada 𝑡 = 	300℃ 

 

Nilai salinitas dari larutan terpolutan adalah : 

           , 𝑆2 = 𝐷4 

Nilai ESDDt permukaan atas isolator dapat dihitung dengan volume 

air suling (aquades) 1500 ml, luas permukaan isolator bagian atas 197,722 

cm2.      mg/cm2 
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3. Menghitung Salinitas Larutan Pencuci Permukaan bawah Isolator 

𝛼" = 0,0101'(
)'

= 0,00101	𝑆/𝑚   pada  𝑡 = 	300℃ 

Konduktivitas larutan pada temperatur 20 ℃  dihitung menggunakan 

persamaan 2.8 dengan factor koreksi b = 0,019048 : 

 

Nilai salinitas dari larutan pencuci permukaan bawah isolator adalah : 

            , 𝑆	2 = 𝐷4 

4. Menghitung Salinitas Larutan Terpolutan pada permukaan bawah 

isolator: 

 

𝛼" = 0,0143'(
)'

= 0,00143	𝑆/𝑚  pada 𝑡 = 	300℃ 

Nilai salinitas dari larutan terpolutan adalah : 

            , 𝑆2 = 𝐷4 

Nilai ESDDb permukaan bawah  isolator dapat dihitung dengan 

volume air suling (aquades) 1500 ml, luas permukaan isolator bagian 

atas 197,722 cm2.  

           mg/cm2 

 
ESDD rata – rata = (𝐸𝑆𝐷𝐷9 ∗ 𝑡 +	𝐸𝑆𝐷𝐷< ∗ 𝐴<)/(𝐴9 + 𝐴<)+  
 
   = 𝟎, 𝟎𝟐𝟎𝟒𝟏	mg/cm2 

	 
 

b. Sirip 2 (Sirip kecil) dengan Luas Penampang  A = 131,82 cm2  
 
1. Menghitung Salinitas Larutan Pencuci 
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𝛼" = 0,0101'(
)'

= 0,00101	𝑆/𝑚   pada  𝑡 = 	300℃ 

Konduktivitas larutan pada temperatur 20 ℃  dihitung menggunakan 

persamaan 2.8 dengan factor koreksi b = 0,019048 : 

 

Nilai salinitas dari larutan pencuci adalah : 

     , 𝑆2 = 𝐷4 

2. Menghitung Salinitas Larutan Terpolutan pada permukaan atas 

isolator: 

𝛼" = 0,0124'(
)'

= 0,00124	𝑆/𝑚  pada 𝑡 = 	300℃ 

 

Nilai salinitas dari larutan terpolutan adalah : 

            , 𝑆2 = 𝐷4 

Nilai ESDDt permukaan atas isolator dapat dihitung dengan volume 

air suling (aquades) 1500 ml, luas permukaan isolator bagian atas 

131,82 cm2.  

      mg/cm2 

 

ESDD rata – rata = (𝐸𝑆𝐷𝐷9 ∗ 𝑡 +	𝐸𝑆𝐷𝐷< ∗ 𝐴<)/(𝐴9 + 𝐴<)+  
 
   = 𝟎, 𝟎𝟎𝟐𝟓𝟏	mg/cm2 

 
3. Menghitung Salinitas Larutan Pencuci Permukaan bawah Isolator 

𝛼" = 0,0101'(
)'

= 0,00101	𝑆/𝑚   pada  𝑡 = 	300℃ 
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Konduktivitas larutan pada temperatur 20 ℃  dihitung menggunakan 

persamaan 2.8 dengan factor koreksi b = 0,019048 : 

 

Nilai salinitas dari larutan pencuci permukaan bawah isolator adalah : 

            ,    𝑆2 = 𝐷4 

4. Menghitung Salinitas Larutan Terpolutan pada permukaan bawah 

isolator: 

𝛼" = 0,0132'(
)'

= 0,00132	𝑆/𝑚  pada 𝑡 = 	300℃ 

 

Nilai salinitas dari larutan terpolutan adalah : 

            , 𝑆2 = 𝐷4 

Nilai ESDDb permukaan bawah  isolator dapat dihitung dengan 

volume air suling (aquades) 1500 ml, luas permukaan isolator bagian atas 

197,722 cm2.  

           mg/cm2 

ESDD rata – rata = (𝐸𝑆𝐷𝐷9 ∗ 𝑡 +	𝐸𝑆𝐷𝐷< ∗ 𝐴<)/(𝐴9 + 𝐴<)+  
 
   =  𝟎, 𝟎𝟎𝟐𝟓𝟏	mg/cm2 

 
c. Sirip 3 (Analisanya sama seperti sirip 1), sehingga nilai) :  

 
 ESDD rata – rata = (𝐸𝑆𝐷𝐷9 ∗ 𝑡 +	𝐸𝑆𝐷𝐷< ∗ 𝐴<)/(𝐴9 + 𝐴<)+  
 
   = 𝟎, 𝟎𝟎𝟖𝟔𝟎	mg/cm2 

 
d. Sirip 4 (Analisanya sama seperti sirip 2), sehingga nilai) : 

 
ESDD rata – rata = (𝐸𝑆𝐷𝐷9 ∗ 𝑡 +	𝐸𝑆𝐷𝐷< ∗ 𝐴<)/(𝐴9 + 𝐴<)+  
 
   = 𝟎, 𝟎𝟎𝟐𝟖𝟒	mg/cm2 
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e. Sirip 5 (Analisanya sama seperti sirip 1), sehingga nilai) : 
 

ESDD rata – rata = (𝐸𝑆𝐷𝐷9 ∗ 𝑡 +	𝐸𝑆𝐷𝐷< ∗ 𝐴<)/(𝐴9 + 𝐴<)+  
 
   = 𝟎, 𝟎𝟎𝟑𝟒𝟓	mg/cm2 

 

f. Sirip 5 (Analisanya sama seperti sirip 1), sehingga nilai) : 
 

ESDD rata – rata = (𝐸𝑆𝐷𝐷9 ∗ 𝑡 +	𝐸𝑆𝐷𝐷< ∗ 𝐴<)/(𝐴9 + 𝐴<)+  
 
   = 𝟎, 𝟎𝟎𝟐𝟖𝟔	mg/cm2 
 

Untuk memperoleh ESDD solator polimer jenis line post (Type A) 

maka ESDD rata – rata dari enam sirip isolator tersebut diakumulasikan 

sehingga diperoleh :  

𝐸𝑆𝐷𝐷 = 	0,02041 + 0,00251 +0,00860+0,00284 + 0,00345+ 0,00286 
 
  = 𝟎,𝟎𝟒𝟏	mg/cm2 

 
B. Perhitungan NSDD pada Isolator polimer jenis line post (Type B) 
 
Polutan yang telah disaring menggunakan kertas saring kemudian 

dikeringkan, selanjutnya ditimbang untuk memperoleh nilai  berat awal 

kertas saring dalam kondisi kering, wi (gr) dan berat kertas saring yang 

mengandung bahan pencemar pada kondisi kering, wf (gr), sehingg dari 

pengukuran NSDD diperoleh : 

1. Sirip 1 :  
Persamaan yang digunakan untuk menghitung nilai NSDD adalah : 

 

 

NSDD permukaan atas isolator = 0,00910 gr/cm2 

NSDD permukaan bawah isolator = 0,00422 gr/cm2 

NSDD Rata – Rata = 0,005057606 mg/cm2 
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2.  Sirip 2 :  

NSDD permukaan atas isolator = 0,0091037 gr/cm2 

NSDD permukaan bawah isolator =  0,004214676  gr/cm2 

NSDD Rata – Rata =  0,006787847. mg/cm2 

 
3. Sirip 3 : 
 
NSDD permukaan atas isolator =  0,008092  gr/cm2 

NSDD permukaan bawah isolator =   0,0061815 gr/cm2 

NSDD Rata – Rata = 0,007187  mg/cm2 

 

4. Sirip 4 
NSDD permukaan atas isolator = -0,0068278gr/cm2 

NSDD permukaan bawah isolator =  0,040461 gr/cm2 

NSDD Rata – Rata =   0,015572123.  mg/cm2 

5. Sirip 5 :  
 
NSDD permukaan atas isolator =  0,02074 gr/cm2 

NSDD permukaan bawah isolator =   0,028659  gr/cm2 

NSDD Rata – Rata = 0,024489461  mg/cm2 

Dari ke lima sirip isolator polimer tersebut diperoleh NSDD = 0,59 mg/cm2 

 

Untuk perhitungan ESDD dan NSDD isolator type yang lain prinsipnya 

sama sama seperti Analisa pada type B. 
 

 

 

 

 

 

 

 


