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Lampiran 10. Grafik temperatur sisi panas 
 

 
Grafik 1. Temperatur sisi panas untuk modul termoelektrik tunggal 

 

 
Grafik 2. Temperatur sisi panas untuk modul termoelektrik ganda-seri 

 

 
Grafik 3.  Temperatur sisi panas untuk modul termoelektrik ganda-paralel 
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Lampiran 10. Grafik temperatur sisi panas 
 

 
Grafik 4. Temperatur sisi panas dengan tegangan 8V 

 

 
Grafik 5. Temperatur sisi panas dengan tegangan 10V 

 

 
Grafik 6. Temperatur sisi panas dengan tegangan 12V 
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Lampiran 11. Grafik temperatur sisi dingin 
 

 
Grafik 1. Temperatur sisi dingin untuk modul termoelektrik tunggal 

 

 
Grafik 2. Temperatur sisi dingin untuk modul termoelektrik ganda-seri 

 

 
Grafik 3. Temperatur sisi dingin untuk modul termoelektrik ganda-paralel 
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Lampiran 11. Grafik temperatur sisi dingin 

 

 
Grafik 4. Temperatur sisi dingin dengan tegangan 8V 

 

 
Grafik5. Temperatur sisi dingin dengan tegangan 10V 

 

 
Grafik 6. Temperatur sisi dingin dengan tegangan 12V 
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Lampiran 12. Grafik beda temperatur  

 

 
Grafik 1.Beda temperatur untuk modul termoelektrik tunggal 

 

 
Grafik 2. Beda temperatur untuk modul termoelektrik ganda-seri 

 

 
Grafik 3. Beda temperatur untuk modul termoelektrik ganda-paralel 
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Lampiran 12. Grafik beda temperatur  

 

 
.Grafik 4. Beda temperatur  dengan tegangan 8 V 

 

 
Grafik 5. Beda temperatur  dengan tegangan 10 V 

 

 
Grafik 6. Beda temperatur  dengan tegangan 12 V 
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Lampiran 13. Grafik temperatur air yang didinginkan 

 

 
Grafik 1. Temperatur air untuk termoelektrik tunggal 

 

 
Grafik 2. Temperatur air untuk termoelektrik ganda-seri 

 

 
Grafik 3. Temperatur air untuk modul termoelektrik ganda-paralel 
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Lampiran 13. Grafik temperatur air yang didinginkan 

 

 
Grafik 4. Temperatur air dengan tegangan 8 V 

 

 
Grafik 5. Temperatur air dengan tegangan 10 V 

 

 
Grafik 6.Temperatur air dengan tegangan 12 V 
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Lampiran 14. Data teknis modul termoelektrik TEC1-12706 
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Lampiran 15. Grafik COP untuk mesin pendingin (Rohsenow,2013). 
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Lampiran 16. Tabel sifat-sifat zat cair (Çengel and Boles, 2006). 
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Lampiran 17. Tampilan AZTEC software version 3.1  

(Laird Technologies. 2010). 
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Gambar  proses pengambilan data dan rangkaian alat penelitian 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


