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Tabel Data Tegangan dan Arus Transmisi Sistem Sulbagsel 

 
 

Nama 
Rtd Voltage 
(kV) 

Rtd Current 
(kA) 

Nominal 
Freq.(Hz) 

BALUSU-PARE 150 0,638 50 

BANTAENG SWITCHING- 
BULUKUMBA 

 

150 
 

0,638 
 

50 

BARRU-BALUSU 150 0,638 50 

BKUMBA-BONE 150 0,838 50 

BKUMBA-SINJAI 150 0,838 50 

BNTGSWITCH-BTNGSMLTR 150 0,638 50 

BOLANGI-MAROS 150 1,836 50 

BONTOALA-TBUNGA 150 0,6 50 

BOSOWA-PANGKEP 150 0,638 50 

BRLOE 70 0,409 50 

BRLOE-DAYA 70 0,409 50 

BTNG NEW-BTNG SWITCH 150 0,638 50 

BTNGSWITCH-BTNGSMLTR1 150 0,638 50 

ENREKANG-MAKALE 150 0,918 50 

JENEPONTO-BANTAENG NEW 150 0,638 50 

JENEPONTO-BULUKUMBA 150 0,638 50 

KDARI-MRAMO 150 1,276 50 

KDARI-PWATU 150 1,276 50 

KDARI-UNNHA 150 1,276 50 

KIMA-PANGKEP 150 1,276 50 

KLAKA-LSUSUA 150 1,276 50 

LATUPA-PAMONA 275 1,276 50 

LATUPPA-WOTU 275 1,276 50 

LINE BARRU 150 0,638 50 

LSUSUA-MLILI 150 1,276 50 

MAKALE-PALOPO 150 0,638 50 

MAMUJU-MAJENE 150 0,638 50 

MAMUJU-TPOYO 150 0,636 50 

MANDAI-BRLOE 70 0,775 50 

MANDAI-DAYA 70 0,775 50 

MAROS-PLTBSIDRAP 150 1,836 50 

MMJU-PLTU MMJU 150 0,638 50 

PALOPO-LATUPPA 150 1,276 50 

PALOPO-SIWA 150 1,276 50 

PANGKEP-BARRU 150 0,638 50 

PANGKEP-MANDAI 70 0,775 50 
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PANGKEP-TONASAIII 70 0,409 50 

PLTBSIDRAP-SIDRAP 150 1,836 50 

PLTUJENEPONTO 150 1,836 50 

PLTUJENEPONTO(1) 150 1,836 50 

POLMAS-BAKARU 150 0,638 50 

POLMAS-MAJENE 150 0,638 50 

POSO-PAMONA 150 1,276 50 

PPARE-PINRANG 150 0,638 50 

PPARE-POLMAS 150 0,638 50 

PPARE-SIDRAP 150 0,638 50 

PRANG-BAKARU 150 0,638 50 

PSGKYU-SILAE 150 0,638 50 

PSGKYU-SILAE1 150 0,638 50 

PSGKYU-TPOYO 150 0,638 50 

PUNAGAYA-JENEPONTOEXP 150 1,836 50 

PUNAGAYA-TIP581 150 0,638 50 

PUNAGAYA-TIP582 150 0,638 50 

PWATU-NTNASA 70 1,276 50 

SENGKANG-SIWA 150 1,276 50 

SIDERA-POSO 150 0,638 50 

SIDERA-TALISE 70 0,638 50 

SIDRAP-ENREKANG 150 0,918 50 

SIDRAP-MAKALE 150 0,918 50 

SIDRAP-SENGKANG 150 1,836 50 

SIDRAP-SOPPENG 150 0,638 50 

SILAE-SIDERA 150 0,638 50 

SILAE-SIDERA(1) 150 0,638 50 

SINJAI-BONE(1) 150 0,838 50 

SINJAI-TANGKA 20 0,638 50 

SOPPENG-BONE 150 0,638 50 

SOPPENG-SENGKANG 150 0,785 50 

SUNGGUMINASA-BOLANGI 150 1,836 50 

SUNGGUMINASA-MAROS 150 1,836 50 

SUNGGUMINASA-TALLASA 150 1,836 50 

SUNGGUMINASA-TBUNGA(1) 150 1,836 50 

TALISE-PARIG 70 1,276 50 

TALLASA-PLTUJENEPONTO 150 1,836 50 

TALLASA-PUNAGAYA 150 1,836 50 

TALLOLAMA-GISBONTOALA 150 1,836 50 

TELLO-BORONGLOE 70 0,409 50 

TELLO-BOSOWA 150 0,638 50 
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TELLO-KIMA 150 0,638 50 

TELLO-PANAKUKKANG(1) 150 1,836 50 

TELLO-SUNGGUMINASA 150 1,836 50 

TELLO-TALLOLAMA 150 1,129 50 

TELLOLAMA-BONTOALA 70 0,533 50 

TIP58-JENEPONTO1 150 0,638 50 

TIP58-JENEPONTO2 150 0,638 50 

UNNHA-KLAKA 150 1,276 50 

WOTU-MALILI 150 1,276 50 

WOTU-PAMONA 275 1,276 50 

Sumber : PT PLN Persero Wilayah Sulselrabar 

 
Tabel Data Impedansi Saluran Transmisi Sulbagsel 

 
R'(AC,20°C ) 
(Ohm/km) 

 

X' (Ohm/km) 
 

R0'(AC) (Ohm/km) 
 

X0' (Ohm/km) 

0,123 0,404 0,266 0,923 

0,134 0,44 0,317 1,089 

0,123 0,404 0,266 0,923 

0,122 0,408 0,258 0,933 

0,134 0,44 0,317 1,089 

0,134 0,44 0,317 1,089 

0,0345 0,2875 0,2371 1,2176 

0,056 0,1147 0,056 0,1147 

0,111 0,35 0,246 0,875 

0,236 0,433 0,268 1,272 

0,236 0,433 0,268 1,272 

0,134 0,44 0,317 1,089 

0,134 0,44 0,317 1,089 

0,073 0,394 0,189 0,931 

0,134 0,44 0,317 1,089 

0,134 0,44 0,317 1,089 

0,073 0,394 0,189 0,931 

0,073 0,394 0,189 0,931 

0,073 0,394 0,189 0,931 

0,073 0,394 0,189 0,931 

0,073 0,394 0,189 0,931 

0,073 0,394 0,189 0,931 

0,073 0,394 0,189 0,931 

0,123 0,404 0,266 0,926 

0,073 0,394 0,189 0,931 
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0,073 0,394 0,189 0,931 

0,129 0,396 0,28 0,953 

0,129 0,396 0,28 0,953 

0,263 0,6 0,632 1,56 

0,263 0,3 0,632 1,56 

0,0345 0,2875 0,2371 1,2176 

0,129 0,396 0,28 0,953 

0,073 0,394 0,189 0,931 

0,073 0,394 0,189 0,931 

0,123 0,404 0,266 0,923 

0,263 0,3 0,632 1,56 

0,236 0,433 0,268 1,272 

0,0345 0,2875 0,2371 1,2176 

0,0345 0,2875 0,2371 1,2176 

0,0345 0,2875 0,2371 1,2176 

0,117 0,409 0,318 1,077 

0,121 0,396 0,272 0,99 

0,073 0,394 0,189 0,931 

0,123 0,404 0,313 0,993 

0,117 0,409 0,318 1,077 

0,122 0,399 0,285 1,028 

0,117 0,409 0,308 1,077 

0,129 0,396 0,28 0,953 

0,129 0,396 0,28 0,953 

0,129 0,396 0,28 0,953 

0,134 0,44 0,317 1,089 

0,134 0,44 0,317 1,089 

0,134 0,44 0,317 1,089 

0,073 0,394 0,189 0,931 

0,073 0,394 0,189 0,931 

0,129 0,396 0,28 0,953 

0,129 0,396 0,28 0,953 

0,073 0,394 0,189 0,931 

0,073 0,394 0,189 0,931 

0,0345 0,2875 0,2371 1,2176 

0,121 0,4 0,233 0,861 

0,129 0,396 0,28 0,953 

0,129 0,396 0,28 0,953 

0,116 0,391 0,286 0,915 

0,134 0,44 0,317 1,089 

0,119 0,386 0,259 0,973 
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0,072 0,372 0,151 0,502 

0,0345 0,2875 0,2371 1,2176 

0,0345 0,2875 0,2371 1,2176 

0,0345 0,2875 0,2371 1,2176 

0,0345 0,2875 0,2371 1,2176 

0,073 0,394 0,189 0,931 

0,0345 0,2875 0,2371 1,2176 

0,0345 0,2875 0,2371 1,2176 

0,0345 0,2875 0,2371 1,2176 

0,236 0,433 0,268 1,272 

0,111 0,35 0,246 0,875 

0,111 0,35 0,246 0,875 

0,0345 0,2875 0,2371 1,2176 

0,0345 0,2875 0,2371 1,2176 

0,084 0,346 0,262 0,809 

0,236 0,433 0,268 1,272 

0,134 0,44 0,317 1,089 

0,134 0,44 0,317 1,089 

0,073 0,394 0,189 0,931 

0,073 0,394 0,189 0,931 

0,073 0,394 0,189 0,931 

Sumber : PT PLN Persero Wilayah Sulselrabar 

 
Tabel Data Pembangkit Sistem Sulbagsel 

 
Nama 

Pembangkit 

Act. Power 

(MW) 

React. Pow 

(MVAR) 

App. Power 

(MVA) 
 Malam Siang Mala Siang Malam Siang 

ALSTOM1 0 0 0 0 0 0 

GT 11 26,09 29,76 0 0 26,09 29,76 

GT 12 26,06 29,53 0 0 26,06 29,53 

GT 18 31,78 33,94 0 0 31,78 33,94 

GT 21 34,32 34,52 5,4 5,95 34,74223 35,02903 

GT 22 0 0 0,12 0 0,12 0 

GT 28 17,58 17,62 -3,73 -2,99 17,97135 17,87189 

PLTA BAKARU1 45 30 0 0 45 30 

PLTA BAKARU2 45 30 0 0 45 30 

PLTA MALEA 2,64 2,155 0,52 0,575 2,690725 2,230392 

PLTA POSO 1 #2 26,5 0 0 0 26,5 0 

PLTA POSO 1 #3 26,4 28,6 0 0 26,4 28,6 

PLTA POSO 2 #1 50 0 0 0 50 0 

PLTA POSO 2 #2 50,5 43,7 0 2,56 50,5 43,77492 
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PLTA POSO 2 #3 52,7 38,6 0 3,73 52,7 38,7798 

PLTA TANGKA1 2 2 0 0 2 2 

PLTA TANGKA2 2 2 0,22 0,18 2,012064 2,008084 

PLTABBILI1 0 0 0 0 0 0 

PLTABBILI2 9 9 -2 -2 9,219544 9,219544 

PLTD ALTRAX 0 0 0 0 0 0 

PLTD SABILAMBO 1,95 0,9 0,1 0 1,952562 0,9 

PLTD SILAE1 0 0 0 0 0 0 

PLTD SILAE2 0 0 0 0 0 0 

PLTDMITS1 0 0 0 0 0 0 

PLTDMITS2 0 0 0 0 0 0 

PLTDSWD1 0 0 0 0 0 0 

PLTDSWD2 0 0 0 0 0 0 

PLTGALSTOM2 0 0 0 0 0 0 

PLTGGE1 0 0 0 0 0 0 

PLTGGE2 0 0 0 0 0 0 

PLTM BUNGIN 0 0 0 0 0 0 

PLTM SAWITTO 0,81 0,81 0 0 0,81 0,81 

PLTMG NTNASA1 5,49 5,5 0 0 5,49 5,5 

PLTMG NTNASA2 0 0 0 0 0 0 

PLTMG NTNASA3 0 0 0 0 0 0 

PLTMG NTNASA4 0 0 0 0 0 0 

PLTMG NTNASA5 0 0 0 0 0 0 

PLTMG NTNASA6 0 0 0 0 0 0 

PLTMH MIKUASI 0,38 0,38 0 0 0,38 0,38 

PLTMH SIMBUANG 0,8 0,6 0,04 0,02 0,8009994 0,6003333 

PLTMH SITEBA 2,33 2,25 1,21 1,23 2,625452 2,564254 

PLTU BARRU 40,13 39,11 5,57 5,68 40,51471 39,52031 

PLTU BARRU(1) 11,4 11,43 2,06 4,98 11,58463 12,46777 

PLTU JENEPONTO 1 57,59 57,57 23,8 23,67 62,32175 62,24607 

PLTU JENEPONTO 2 55,97 55,35 25,6 25,44 61,56755 60,91647 

PLTU JNPT EXP 1 95,39 100,2 16,1 18,23 96,74915 101,9334 

PLTU JNPT EXP 2 95,76 100,5 16,9 17,9 97,25029 102,1013 

PLTU MAMUJU 1 24,81 20,06 8,85 7,73 26,3412 21,49782 

PLTU MAMUJU 2 25 20,44 9,5 8,33 26,74416 22,07221 

PLTU MRAMO 1 50 39,81 0 0 50 39,81 

PLTU MRAMO 2 50 41,47 0 0 50 41,47 

PLTU NTNASA 1 9,8 9,1 0 0 9,8 9,1 

PLTU NTNASA 2 4,6 4,7 0 0 4,6 4,7 

PLTU NTNASA 3 11,1 10,6 0 0 11,1 10,6 

PLTU PUNAGAYA 1 100 99,34 10,6 10,6 100,5602 99,90393 

PLTU PUNAGAYA 2 99,98 99,49 8,47 8,47 100,3381 99,84989 

PLTU1 0 0 0 0 0 0 
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PLTU2 0 0 0 0 0 0 

SUPPA1 0 0 0 0 0 0 

SUPPA2 0 0 0 0 0 0 

SUPPA3 0 0 0 0 0 0 

SUPPA4 0 0 0 0 0 0 

SUPPA5 0 0 0 0 0 0 

SUPPA6 0 0 0 0 0 0 

WESCAN 0 0 0 0 0 0 

Sumber : PT PLN Persero Wilayah Sulselrabar 

 
Tabel Data Transformator Sistem Sulbagsel 

 
 

Nama 
Rtd. Power 
(MVA) 

HV Rtd. 
(Volt) 

LV Rtd. 
(Volt) 

56 20 MVA 45 150 11 

IBT 1 PAMONA 90 MVA 90 275 150, 

IBT 2 PAMONA 90 MVA 90 275 150, 

IBT PWATU 60 MVA 60 150 70 

IBT1 LATUPPA 90 MVA 90 275 150, 

IBT1 PANGKEP 31.5 MVA 31,5 150 70 

IBT1 WOTU 90 MVA 90 275 150, 

IBT2 LATUPPA 90 MVA 90 275 150, 

IBT2 PANGKEP 31.5 MVA 31,5 150 70 

IBT2 WOTU 90 MVA 90 275 150, 

IBT3 LATUPPA 90 MVA 90 275 150, 

IBT3 PANGKEP 31.5 MVA 31,5 150 70 

IBT3 TELLO 31.5 MVA 31,5 150 70 

IBT4 LATUPPA 90 MVA 90 275 150, 

IBT5 TELLO 31.5 MVA 31,5 150 70 

IBTSIDERA 30 MVA 30 150 70 

T1 PLTB SIDRAP 78 MVA 78 150 30 
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T2 PLTB SIDRAP 78MVA 78 150 30 

TD BALUSU 6.3 MVA 6,3 150 20 

TD BANTAENG SMELTER 

45 MVA 

45 150 30 

TD BOLANGI 60 MVA 60 150 20 

TD BWAJA 10 MVA 10 30 20 

TD ENREKANG 30 MVA 30 150 20 

TD KENDARI 60 MVA 60 150 20 

TD KOLAKA 30 MVA 30 150 20 

TD LSUSUA 30 MVA 30 150 20 

TD MAJENE 20 MVA 20 150 20 

TD MALILI 30 MVA 30 150 20 

TD MRAMO 60 MVA 60 150 20 

TD PAMONA 10 MVA 10 150 20 

TD POSO 30 MVA 30 150 20 

TD PSGKYU 30 MVA 30 150 20 

TD PUNAGAYA 30 MVA 30 150 20 

TD SIWA 30 MVA 30 150 20 

TD TANASA 10 MVA 10 70 20 

TD TELLO 30/20 30 MVA 30 30 20 

TD TNASA1 10 MVA 10 70 20 

TD TNASA2 10 MVA 10 70 20 

TD TPOYO 30 MVA 30 150 20 

TD UNNHA 30 MVA 30 150 20 

TD1 BANTAENG NEW 30 

MVA 

30 150 20 
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TD1 BKUMBA 20 MVA 20 150 20 

TD1 BONE 20 MVA 20 150 20 

TD1 BORONGLOE 10 MVA 10 70 20 

TD1 DAYA 20 MVA 20 70 20 

TD1 JENEPONTO 20 MVA 20 150 20 

TD1 KIMA 30 MVA 30 150 20 

TD1 MAKALE 20 MVA 20 150 20 

TD1 MAMUJU 20 MVA 20 150 20 

TD1 MANDAI 20 MVA 20 70 20 

TD1 MAROS 30 MVA 30 150 20 

TD1 PALOPO 20 MVA 20 150 20 

TD1 PANGKEP 30 MVA 30 150 20 

TD1 PARIGI 20 MVA 20 70 20 

TD1 PINRANG 16 MVA 16 150 20 

TD1 POLMAS 20 MVA 20 150 20 

TD1 PPARE 16 MVA 16 150 20 

TD1 PWATU 20 MVA 20 70 20 

TD1 SENGKANG 20 MVA 20 150 20 

TD1 SIDERA 30 MVA 30 150 20 

TD1 SIDRAP 20 MVA 20 150 20 

TD1 SILAE 60 MVA 60 150 20 

TD1 SINJAI 20 MVA 20 150 20 

TD1 SUNGGUMINASA 60 

MVA 

60 150 20 

TD1 TALLO LAMA 60 MVA 60 150 20 
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TD1 TBUNGA 60 MVA 60 150 20 

TD1 TELLO 60 MVA 60 150 20 

TD1 TNASA 10 MVA 10 70 20 

TD2 BARRU 20 MVA 20 150 20 

TD2 BKUMBA 30 MVA 30 150 20 

TD2 BONE 30 MVA 30 150 20 

TD2 BONTOALA 30 MVA 30 70 20 

TD2 BORONGLOE 20 MVA 20 70 20 

TD2 DAYA 20 MVA 20 70 20 

TD2 GIS BONTOALA 60 

MVA 

60 150 20 

TD2 JENEPONTO 30 MVA 30 150 20 

TD2 KIMA 20 MVA 20 150 20 

TD2 MAKALE 30 MVA 30 150 20 

TD2 MAMUJU 30 MVA 30 150 20 

TD2 MANDAI 20 MVA 20 70 20 

TD2 MAROS 30 MVA 30 150 20 

TD2 PALOPO 20 MVA 20 150 20 

TD2 PANAKUKKANG 60 

MVA 

60 150 20 

TD2 PANGKEP 20 MVA 20 150 20 

TD2 PARIGI 30 MVA 30 70 20 

TD2 PINRANG 30 MVA 30 150 20 

TD2 POLMAS 30 MVA 30 150 20 

TD2 PPARE 30 MVA 30 150 20 

TD2 SENGKANG 30 MVA 30 150 20 
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TD2 SIDRAP 30 MVA 30 150 20 

TD2 SILAE 30 MVA 30 150 20 

TD2 SINJAI 30 MVA 30 150 20 

TD2 SOPPENG 30 MVA 30 150 20 

TD2 SUNGGUMINASA 60 

MVA 

60 150 20 

TD2 TALISE 30 MVA 30 70 20 

TD2 TALLASA 60 MVA 60 150 20 

TD2 TALLO LAMA 30 MVA 30 150 20 

TD2 TBUNGA 60 MVA 60 150 20 

TD2 TELLO 60 MVA 60 150 20 

TD3 BKUMBA 60 MVA 60 160 20 

TD3 PWATU 30 MVA 30 70 20 

TD3 SOPPENG 60 MVA 60 150 20 

TD3 TALISE 30 MVA 30 70 20 

TD3 TALLASA 30 MVA 30 150 20 

TD3PALOPO 30 MVA 30 150 20 

TD3PANAKUKKANG 60 

MVA 

60 150 20 

TD4 PALOPO 30 MVA 30 150 20 

TG GT 21 70 MVA 70 150 11 

TG GT 28 70 MVA 70 150 11 

TG GT11 50 MVA 50 150 11 

TG GT12 50 MVA 50 150 11 

TG MIKUASI 5 MVA 5 20 11 

TG POSO 1 35 MVA 35 275 11 
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TG POSO 2 35 MVA 35 275 11 

TG POSO 3 75 MVA 75 275 11 

TG POSO 4 75 MVA 75 275 11 

TG POSO 5 75 MVA 75 275 11 

TG SABILAMBO 5 MVA 5 20 11 

TG WOTU 30 MVA 30 150 20 

TG1 BAKARU 70 MVA 70 150 11 

TG1 BARRU 56 MVA 56 150 11 

TG1 MRAMO 75 MVA 75 150 11 

TG1 NTNASA 1 40 MVA 40 70 11 

TG1 PLTB JENEPONTO 68 

MVA 

68 150 30 

TG1 PLTU MAMUJU 30 

MVA 

30 150 11 

TG2 BAKARU 70 MVA 70 150 11 

TG2 BARRU 56 MVA 56 150 11 

TG2 BBILI 20 MVA 20 20 11 

TG2 MRAMO 75 MVA 75 150 11 

TG2 PLTB JENEPONTO 68 

MVA 

68 150 30 

TG2 PLTU MAMUJU 30 

MVA 

30 150 11 

TGI PLTU JENEPONTO 150 

MVA 

150 150 11 

TGI1 PLTU JENEPONTO 

EXP 150 MVA 

150 150 11 

TGI2 PLTU JENEPONTO 150 

MVA 

150 150 11 
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TGI2 PLTU JENEPONTO 

EXP 150 MVA 

150 150 11 

TR1 PUNAGAYA 150 MVA 150 150 11 

TR2 PUNAGAYA 150 MVA 150 150 11 

Sumber : PT PLN Persero Wilayah Sulselrabar 

 
Tabel Data Beban Sistem sulbagsel 

 
 

Nama 
Act. Power 

(MW) 

React.Power 

(MVAR) 

App. Power 

(MVA) 
 Malam Siang Malam Siang Malam Siang 

BEBAN BAKARU 0,1 0,1 0, 0, 0,1 0,1 

BEBAN BALUSU 3,3 2,5 0,6 0,9 3,354102 2,657066 

BEBAN BANTAENG 

NEW 

11,7 7,3 0,9 2,5 11,73456 7,716217 

BEBAN BARRU 1 0, 0, 0, 0, 0, 0, 

BEBAN BARRU 2 9,3 7,2 1,7 2,5 9,4541 7,621679 

BEBAN BKUMBA 1 6,2 8, 1,5 3,8 6,378871 8,856636 

BEBAN BKUMBA 2 12,9 9,1 3,3 3,9 13,3154 9,900505 

BEBAN BKUMBA 3 12,3 5,9 3,3 1,9 12,73499 6,198387 

BEBAN BOLANGI 23,6 21, 6,4 7,6 24,4524 22,33294 

BEBAN BONE1 15,6 12,9 3,5 4,6 15,98781 13,69562 

BEBAN BONE2 16,7 10,5 3,8 4,6 17,12688 11,46342 

BEBAN BONTOALA 0, 0, 0, 0, 0, 0, 

BEBAN BORONGLOE 0,1 0,9 0, 0, 0,1 0,9 

BEBAN BOSOWA 9,9 6,1 0, 6, 9,9 8,556284 

BEBAN BWAJA 0, 0, 0, 0, 0, 0, 

BEBAN DAYA 1 11,3 11, 0, 0, 11,3 11, 

BEBAN DAYA 2 13,7 12,9 3,3 3,3 14,09184 13,3154 
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BEBAN ENREKANG 11,9 8,2 1,7 2,4 12,02081 8,544003 

BEBAN GIS 

BONTOALA 

45,5 45,5 12,2 12,2 47,10722 47,10722 

BEBAN HUADI 29,5 29,5 11,2 11,2 31,55456 31,55456 

BEBAN JENEPONTO 1 8,8 5,7 1,7 1,9 8,962701 6,008327 

BEBAN JENEPONTO 2 13,8 8,3 2,4 2,6 14,00714 8,697701 

BEBAN KENDARI 41,3 39,32 38,4 15,07 56,3937 42,10899 

BEBAN KIMA 1 14,8 20,9 4,3 7,1 15,41201 22,07306 

BEBAN KIMA 2 6,3 8,5 2,4 3,9 6,741662 9,352005 

BEBAN KOLAKA 19,24 15,59 5, 5, 19,87907 16,37218 

BEBAN LSUSUA 7,17 5,27 1,4 1,6 7,305402 5,507531 

BEBAN MAJENE 15,6 15,6 1,6 1,6 15,68184 15,68184 

BEBAN MAKALE 1 6,6 4,9 0,7 2,9 6,637017 5,693857 

BEBAN MAKALE 2 4,7 4,3 1,9 1,3 5,069517 4,492216 

BEBAN MALILI 5,37 4,52 1,01 1,32 5,464156 4,7088 

BEBAN MAMUJU 1 12,8 12,8 2,6 2,6 13,06139 13,06139 

BEBAN MAMUJU 2 2,9 2,9 0,1 0,1 2,901724 2,901724 

BEBAN MANDAI 1 11,6 10,3 2,8 3,7 11,93315 10,94441 

BEBAN MANDAI 2 15,6 13,1 0, 0, 15,6 13,1 

BEBAN MAROS 9,2 9,6 2,2 3,6 9,459387 10,2528 

BEBAN MAROS 1 12,3 9,6 2,3 3,6 12,51319 10,2528 

BEBAN MRAMO 12,05 11,02 3,34 0, 12,50432 11,02 

BEBAN PALOPO 1 11,9 11,1 3,3 3,3 12,34909 11,58016 

BEBAN PALOPO 2 5,3 4,8 1,3 1,4 5,457106 5, 

BEBAN PALOPO 3 15,1 11,2 5,8 5, 16,1756 12,2654 
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BEBAN PALOPO 4 5,5 4,1 1,2 2, 5,629387 4,561798 

BEBAN PAMONA 1,61 0,6 -0,03 0,38 1,610279 0,7102112 

BEBAN PARIGI 1 7,7 5,9 2,1 2,1 7,981228 6,262588 

BEBAN PARIGI 2 8,4 5,3 2,4 1,8 8,736132 5,597321 

BEBAN PARIGI 3 0, 0, 0, 0, 0, 0, 

BEBAN PNKNG 1 0, 0, 0, 0, 0, 0, 

BEBAN PNKNG 2 34,8 34,9 8,8 9,3 35,8954 36,11786 

BEBAN PNKNG 3 40, 39,9 9,6 9,7 41,13587 41,06215 

BEBAN PNKP 1 10,2 8,9 2,2 3, 10,43456 9,392017 

BEBAN PNKP 2 10,4 10,6 2,2 4,8 10,63015 11,63615 

BEBAN POLMAS 1 10,8 8,4 3, 3,1 11,20893 8,95377 

BEBAN POLMAS 2 7,2 4,6 0,2 0,7 7,202777 4,652956 

BEBAN POSO 12,55 9,69 2,79 3,1 12,85638 10,17379 

BEBAN PPARE 1 4,9 4,9 1,4 1,4 5,096077 5,096077 

BEBAN PPARE 2 14,5 13,9 5,2 3,7 15,40422 14,38402 

BEBAN PRANG 1 20,1 16,4 0, 9,2 20,1 18,80425 

BEBAN PRANG 2 9,5 7,9 0, 2,3 9,5 8,228002 

BEBAN PSGKYU 14, 14, 2,5 2,5 14,22146 14,22146 

BEBAN PUNAGAYA 3,91 2,37 0,54 0,69 3,947113 2,4684 

BEBAN PWATU 1 5,2 4,9 1,7 1,8 5,470831 5,220153 

BEBAN PWATU 2 0, 0, 0, 0, 0, 0, 

BEBAN PWATU 3 17,2 16,8 6,2 6,4 18,28333 17,97776 

BEBAN SGMINASA 1 27, 20,2 7, 6,2 27,89265 21,13007 

BEBAN SGMINASA 2 25,5 19,6 4,5 4,3 25,89401 20,06614 

BEBAN SIDERA 1 21,7 16,5 3,7 4,5 22,01318 17,10263 
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BEBAN SIDERA 2 0, 0, 0, 0, 0, 0, 

BEBAN SIDRAP 1 10, 9,3 2,3 3, 10,26109 9,771899 

BEBAN SIDRAP 2 19,3 16,7 5,6 7,3 20,09602 18,22581 

BEBAN SILAE 1 27,9 28,3 6,5 8,4 28,64716 29,52033 

BEBAN SILAE 2 18,7 13,2 3,2 3,3 18,97182 13,60625 

BEBAN SINJAI 1 10,8 6,1 1,5 4,3 10,90367 7,463243 

BEBAN SINJAI 2 11,2 7,2 0,4 1,6 11,20714 7,375636 

BEBAN SIWA 8,6 6,1 1,3 2, 8,697701 6,419501 

BEBAN SNGKNG 1 8,5 7,3 2,1 2,4 8,755569 7,6844 

BEBAN SNGKNG 2 18,9 13,8 4,1 5, 19,3396 14,67787 

BEBAN SOPPENG 1 0, 0, 0, 0, 0, 0, 

BEBAN SOPPENG 2 9,7 9,8 1,9 2,4 9,884331 10,0896 

BEBAN SOPPENG 3 6,8 5,8 1,4 2,1 6,942622 6,168468 

BEBAN TALISE 1 0, 0, 0, 0, 0, 0, 

BEBAN TALISE 2 25,3 23,7 6,3 7,5 26,07259 24,8584 

BEBAN TALISE 3 4,1 3,8 0,9 0,9 4,197618 3,905125 

BEBAN TALLASA 1 14,6 9,5 2,8 3, 14,86607 9,962429 

BEBAN TALLASA 2 4,8 6, 0,8 2,4 4,86621 6,462198 

BEBAN TANASA 6,2 6,2 0,4 0,4 6,21289 6,21289 

BEBAN TBUNGA 1 27,9 23,2 8,2 6,2 29,08006 24,01416 

BEBAN TBUNGA 2 28,3 26,8 7,4 6,6 29,2515 27,60073 

BEBAN TELLO 1 19,2 19,6 4,6 4,8 19,74335 20,1792 

BEBAN TELLO 2 35,9 32,5 7,5 8,4 36,67506 33,56799 

BEBAN TELLO 20 KV 0, 0, 0, 0, 0, 0, 

BEBAN TLAMA 1 29,6 29,7 7,8 10,1 30,61046 31,37037 
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BEBAN TLAMA 2 12, 15,4 3,5 4, 12,5 15,911 

BEBAN TONASA 22,3 22,3 0, 0,1 22,3 22,30022 

BEBAN TPOYO 11,1 11,1 1,6 1,6 11,21472 11,21472 

BEBAN UNNHA 19,66 13,58 4,78 5,83 20,23275 14,77854 

BEBAN WOTU 16,57 12,59 3,46 4,92 16,92739 13,51719 

Sumber : PT PLN Persero Wilayah Sulselrabar 


